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GENERALIDADES
LOCALIDADES CON TELEMETRIA

Las localidades de las Zonas No Interconectadas con Telemetria que hacen parte de este
boletin corresponden a:

item DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIDAD
1 AMAZONAS LETICIA LETICIA
2 AMAZONAS PUERTO NARIKO PUERTO NARIKO
3 AMAZONAS TARAPACA (COR. DEPARTAMENTAL) TARAPACA
4 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE BUCHADO
5 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE LOMA DE MURRI*
6 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE PLAYA DE MURRI*
7 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE SAN ANTONIO DE PADUA
8 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE VEGAEZ
9 ARCHIPIELAGO SAN ANDRES y PROVIDENCIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA PROVIDENCIA
10 ARCHIPIELAGO SAN ANDRES y PROVIDENCIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SAN ANDRES
11 BOLIVAR CARTAGENA ISLA FUERTE
12 BOLIVAR CARTAGENA ISLA MUCURA
13 BOLIVAR CARTAGENA SANTA CRUZ DEL ISLOTE
14 CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN GUACAMAYAS
15 CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN PUERTO BETANIA
16 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRA REMOLINO DEL CAGUAN
17 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRA SANTA FE DEL CAGUAN
18 CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN VILLA LOBOS
19 CASANARE HATO COROZAL SANTA BARBARA
20 CAUCA LOPEZ DE MICAY BETANIA-RIO NAYA
21 CAUCA LOPEZ DE MICAY BOCA GRANDE
22 CAUCA TIMBIQUI CHACON
23 CAUCA TIMBIQUI COMUNIDAD DE CHETE
24 CAUCA TIMBIQUI COTEJE
25 CAUCA LOPEZ DE MICAY DOS QUEBRADAS NAYA
26 CAUCA LOPEZ DE MICAY LA CONCHA - CONCEPCION NAYA
27 CAUCA GUAPI LIMONES
28 CAUCA LOPEZ DE MICAY NOANAMITO
29 CAUCA GUAPI SAN ANTONIO DE GUAJUI
30 CAUCA TIMBIQUI SAN JOSE TIMBIQUI
31 CAUCA TIMBIQUI SANTA MARIA
32 CAUCA TIMBIQUI SANTA ROSA SAIJA
33 CAUCA LOPEZ DE MICAY ZARAGOZA
34 CHOCO NUQUI JURUBIRA
35 CHOCO ACANDI ACANDI
36 CHOCO NUQUI ARUSI
37 CHOCO UNGUIA BALBOA
38 CHOCO BOJAYA BELLAVISTA
39 CHOCO MEDIO ATRATO (BETE) BETE
40 CHOCO RIO SUCIO BOCAS DE TAPARAL
41 CHOCO BAJO BAUDO BUENA VISTA
42 CHOCO ACANDI CAPURGANA
43 CHOCO ALTO BAUDO CIUDAD BAUDO
44 CHOCO LITORAL DE SAN JUAN CUCURRUPI
45 CHOCO BAHIA SOLANO CUPICA
46 CHOCO BAHIA SOLANO EL VALLE
47 CHOCO NUQUI EL YUCAL
48 CHOCO BAJO BAUDO FIRME DE USARGA
49 CHOCO BAJO BAUDO GUINEAL
50 CHOCO RIO SUCIO JAGUAL
51 CHOCO NOVITA JUNTAS DE TAMANA*
52 CHOCO JURADO JURADO
53 CHOCO MEDIO SAN JUAN LA LERMA
54 CHOCO BOJAYA LA LOMA DE BOJAYA
55 CHOCO MEDIO SAN JUAN MACEDONIA
56 CHOCO RIO SUCIO MARCIAL
57 CHOCO BAHIA SOLANO MUTIS
58 CHOCO BOJAYA NAPIPI
59 CHOCO NUQUI NUQUI
60 CHOCO BAJO BAUDO ORPUA
61 CHOCO ISTMINA PANAMACITO
62 CHOCO EL LITORAL DEL SAN JUAN PAPAYO*
63 CHOCO RIO SUCIO PERAS BLANCAS
64 CHOCO BOJAYA PIEDRA CANDELA
65 CHOCO BAJO BAUDO PILIZA
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item DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIDAD
66 CHOCO BAJO BAUDO PIZARRO
67 CHOCO ALTO BAUDO (Pie de Patd) PLAYITA CATRU
68 CHOCO BOJAYA POGUE
69 CHOCO ISTMINA POTEDO*
70 CHOCO BOJAYA PUERTO CONTO
71 CHOCO NUQUI PUERTO JAGUA
72 CHOCO RIO SUCIO QUIPARADO LA LOMA
73 CHOCO ACANDI SAN FRANCISCO
74 CHOCO MEDIO ATRATO (BETE) SAN ROQUE
75 CHOCO EL LITORAL DEL SAN JUAN SANTA GENOVEVA DE DOCORDO
76 CHOCO BAJO BAUDO SIVIRU
77 CHOCO QUIBDO TAGACHI
78 CHOCO BAJO BAUDO TERRON
79 CHOCO UNGUIA TITUMATE
80 CHOCO LITORAL DE SAN JUAN TOGOROMA PLAYA
81 CHOCO UNGUIA UNGUIA
82 CHOCO ISTMINA UNION CHOCO*
83 CHOCO MEDIO SAN JUAN UNION WAUNAAN*
84 CHOCO BAJO BAUDO VIRUDO
85 GUAINIA BARRANCO MINAS BARRANCO MINAS
86 GUAINIA INIRIDA INIRIDA
87 GUAINIA INIRIDA LAGUNA COLORADA ALTA*
88 GUAVIARE MIRAFLORES MIRAFLORES
89 LA GUAJIRA URIBIA CABO DE LA VELA*
90 LA GUAJIRA URIBIA NAZARETH
91 LA GUAJIRA URIBIA PUERTO ESTRELLA
92 MAGDALENA CIENAGA PALMOR
93 META MAPIRIPAN MAPIRIPAN
94 META MAPIRIPAN PUERTO ALVIRA
95 NARIRO LATOLA AGUACATAL
96 NARINO EL CHARCO ALTERON (URIBE URIBE)
97 NARINO MAGUI ALTO ESTERO
98 NARINO LA TOLA AMARALES
99 NARIRO EL CHARCO BAZAN
100 NARIRO TUMACO BOCAS DE CURAY
101 NARIRO OLAYA HERRERA BOCAS DE PRIETA
102 NARINO MAGUI BRISAS DE HAMBURGO
103 NARINO MOSQUERA EL BAJITO DE ECHANDIA
104 NARINO EL CHARCO EL CUIL PUEBLO NUEVO
105 NARIRO MAGUI EL ROSARIO
106 NARIRO MAGUI GUILPI
107 NARIRO SANTA BARBARA (ISCUANDE) LA ENSENADA
108 NARINO MAGUI LA ISLA
109 NARINO MAGUI LA LOMA
110 NARINO MAGUI LAS LAJAS
111 NARIRO EL CHARCO LAS MERCEDES
112 NARIRO LATOLA MULATOS
113 NARIRO TUMACO PITAL
114 NARINO EL CHARCO SAN JOSE
115 NARINO TUMACO SAN JUAN DE LA COSTA
116 NARINO LA TOLA SAN PABLO DE LA MAR
117 NARIRO FRANCISCO PIZARRO (SALAHONDA) SAN PEDRO DEL VINO
118 NARIRO SANTA BARBARA (ISCUANDE) SANTA RITA
119 NARINO ROBERTO PAYAN(SAN JOSE) TAMAJE
120 NARINO LA TOLA VIGIA DE LA MAR
121 PUTUMAYO PUERTO GUZMAN ESMERALDA
122 PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO LA TAGUA
123 PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO PINUNA NEGRO
124 PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO PUERTO LEGUIZAMO
125 PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO PUERTO OSPINA
126 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA PAPAYAL 1
127 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA PITAL
128 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA PUERTO MERIZALDE
129 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA PUNTA BONITA
130 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA PUNTA SOLDADO
131 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA SAN FRANCISCO DE NAYA
132 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA SAN ISICRO CALIMA
133 VAUPES MITU MITU
134 VAUPES TARAIRA TARAIRA
135 VAUPES CARURU CARURU
136 VICHADA PUERTO CARRENO CASUARITO
137 VICHADA CUMARIBO CUMARIBO
138 VICHADA PUERTO CARRENO PUERTO CARRERNO
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En el siguiente grafico se muestran los puntos en los cuales el CNM-IPSE tiene
sistemas de telemetria instalados con recursos de proyectos FAZNI Fase |y Il, del
proyecto en localidades con medida en baja tension (80-2012) y proyecto de inversion
“AMPLIACION DE LA COBERTURA DE TELEMETRIA Y MONITOREO DE
VARIABLES ENERGETICAS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS” 2017 -2022,

y contrato 197-2023.

Grafica 1. Localidades con Telemetria en las ZNI.

Convenciones
b

T hrite Degertirrmnital
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2zea Mea

R oo b viervmerate

Fuente: CNM-IPSE.

Resumen Energia Generada

El consumo de energia eléctrica para noviembre de 2024 se presenta en la siguiente
tabla, donde se encuentran los valores acumulados mensuales de la energia activa
(kwWh), para los departamentos con sistemas de telemetria. Total, de localidades

reportadas 138 en el presente informe.
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Tabla 1l Resumen de la prestacién del servicio en localidades con telemetria Departamentos noviembre
2024

ENERGIA MENSUAL GENERADA PARA LAS LOCALIDADES oyn
CON SISTEMAS DE TELEMETRIA NOVIEMBRE 2024 3 6 9 4
’ an

Energia Mensual

Energia Mensual por Departamento
GENERACION POR DEPARTAMENTO ZNI (kWH) g porep
Departamento Energia Mensual
4 Departamenta
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y PROVIDENCIA 20082610 ® ARCHIPIELAGO DE SAN
AMAZONAS 4378599 T
¥ gy T a 4l LIS
CHOCO 3539352 GUAINIA 6 67% — VAUPES 47
VICHADA 3067739 M
GUAINIA 2462996 VICHADA
VAUPES 1740372 B3%
PUTUMAYD 873957 &
VAUPES
META 193025 .
VALLE DEL CAUCA 137906 CHOCH @ PUTUMAYD
GUAVIARE 130789 9.58% ® META
MAGDALENA 108779 & VALLE DELGAIICA
NARIFO 7673 e
BOLWVAR 60011 o g
T g nvr.-_flll.\?:;__- ® MAGDALENA
CAQUETA 35091 ) NARINO
ANTIOQUIA 18477 & woifi
Total 36945214 ARCHIPIELAGO DE SAN AND,
54265
@ ANTIOOUA

La energia registrada en las localidades que tienen telemetria para este mes es 36,94
GWh.

*Se incluyen las localidades de San Andrés, el Valle, Bellavista (Bojaya), Barranco
Minas y Capurgana, que tienen la informacion incompleta, por lo cual se estimo su
generacion para el presente periodo, por ser unas de las céntrales de generacion que
mas impactan el total de la energia generada en las ZNI, para el presente informe.
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Resumen de las principales variables eléctricas de las localidades con

Telemetria en las ZNI

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la capacidad operativa de generacion
actualmente instalada en las localidades de las ZNI con Telemetria, asi como los
valores mensuales de las variables de: potencia maxima mensual, demanda de energia
acumulada mensual, energia promedio diaria y el promedio de horas diario de
prestacion del servicio de energia eléctrica.

Tabla 1. Resumen de la prestacién del servicio en localidades con telemetria Noviembre

Potencia . Energia Energia promedio . o
Localidad Méxima Fecha,P_otenma Mens%al dia?ia l\aensual PromgfilodD:asno d_e_
Mensual (kW) Maxima (kWh) (kWh) Prestacion del Servicio
LETICIA (LETICIA - AMAZONAS) 8610,86 1/11/2024 14:30 4221651 140721 24 horas
PUERTO NARINO (PUERTO NARINO -
AMAZONAS) 281,6 19/11/2024 18:15 132076 4402 24 horas
TARAPACA (TARAPACA (ANM) -
AMAZONAS) 93,12 29/11/2024 18:15 24872 829 10 horas 15 minutos
LA PLAYA MURRI (VIGIA DEL
FUERTE - ANTIOQUIA) 21,41 19/11/2024 12:45 5699 189 12 horas 11 minutos
SAN ANTONIO DE PADUA (VIGIA DEL
FUERTE - ANTIOQUIA) 39,39 28/11/2024 11:45 9420 314 13 horas 11 minutos
VEGAEZ (VIGIA DEL FUERTE -
ANTIOQUIA)* 0 1/11/2024 0:00 0 0 0 horas 0 minutos
PROVIDENCIA (PROVIDENCIA -
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y
PROVIDENCIA) 1921,21 7/11/2024 15:00 1082610 36087 24 horas
ISLA FUERTE (CARTAGENA DE
INDIAS - BOLIVAR) 242,44 9/11/2024 21:45 51103 1703 8 horas 36 minutos
ISLA MUCURA (CARTAGENA DE
INDIAS - BOLIVAR) 18,82 29/11/2024 23:30 4481 149 9 horas 51 minutos
SANTA CRUZ DEL ISLOTE
(CARTAGENA DE INDIAS - BOLIVAR) 50,11 5/11/2024 22:15 4427 147 3 horas 43 minutos
GUACAMAYAS (SAN VICENTE DEL
CAGUAN - CAQUETA) 36,94 8/11/2024 19:15 9194 306 13 horas 22 minutos
PUERTO BETANIA (SAN VICENTE
DEL CAGUAN - CAQUETA) 41,16 22/11/2024 19:00 5952 198 6 horas 35 minutos
REMOLINO DEL CAGUAN
(CARTAGENA DEL CHAIRA -
CAQUETA) 106,5 2/11/2024 19:45 10502 350 4 horas 18 minutos
SANTA FE DEL CAGUAN
(CARTAGENA DEL CHAIRA -
CAQUETA) 40,52 28/11/2024 18:30 3332 111 3 horas 39 minutos
VILLA LOBOS (SAN VICENTE DEL
CAGUAN - CAQUETA) 56,61 13/11/2024 18:45 6111 203 4 horas 29 minutos
CHACON (TIMBIQUI - CAUCA) 23,17 24/11/2024 19:15 4732 157 8 horas 20 minutos
COMUNIDAD DE CHETE (TIMBIQUI -
CAUCA) 31,87 1/11/2024 19:15 5732 191 7 horas 31 minutos
NOANAMITO (LOPEZ DE MICAY -
CAUCA) 40 1/11/2024 18:15 6096 203 6 horas 56 minutos
SAN ANTONIO DE GUAJUI (GUAPI -
CAUCA) 53,43 20/11/2024 19:15 11343 378 9 horas 1 minutos
SAN JOSE (TIMBIQUI - CAUCA) 34,37 1/11/2024 19:30 6389 212 7 horas 44 minutos
SANTA ROSA DE SAIJA (TIMBIQUI -
CAUCA) 21,96 21/11/2024 18:45 3336 111 6 horas 6 minutos
ACANDI (ACANDI - CHOCO) 1397,97 7/11/2024 22:15 678331 22611 20 horas 33 minutos
ARUSI (NUQUI - CHOCO) 55,2 16/11/2024 10:45 16947 564 14 horas
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. Po}epcia Fecha Potencia SN Engrgla e Promedio Diario de
Localidad Maxima Maxima Mensual diaria Mensual EresEnion ol Savice
Mensual (kW) (kwh) (kwh)
BALBOA (UNGUIA - CHOCO) 94,36 30/11/2024 18:45 24790 826 11 horas 46 minutos
BELEN DE DOCAMPADO (BAJO
BAUDO - CHOCO) 36,06 2/11/2024 18:30 8356 278 10 horas 31 minutos
BETE (MEDIO ATRATO - CHOCO) 72 6/11/2024 18:30 16681 556 11 horas 31 minutos
BUENAVISTA (BAJO BAUDO -
CHOCO) 26,11 15/11/2024 18:45 4801 160 11 horas 7 minutos
CIUDAD BAUDO - PIE QE PATO
(ALTO BAUDO - CHOCO) 139,48 6/11/2024 12:15 52063 1735 23 horas 41 minutos
CIUDAD MUTIS (BAHIA SOLANO -
CHOCO) 1491,16 14/11/2024 14:15 775786 25859 23 horas 46 minutos
COMUNIDAD DE PUERTO JAGUA
(NUQUI - CHOCO) 55 2/11/2024 18:15 1038 34 8 horas 3 minutos
COMUNIDAD INDI'_GENA DE_ PANGUI -
EL YUCAL (NUQUI - CHOCO) 11,62 9/11/2024 11:30 6459 215 21 horas 11 minutos
CUPICA (BAHIA SOLANO - CHOCO) 135,18 25/11/2024 20:00 60636 2021 23 horas 36 minutos
FIRME_DE USARGA (BAJO BAUDO -
CHOCO) 6,19 25/11/2024 18:15 984 32 7 horas 13 minutos
GUINEAL (BAJO BAUDO - CHOCO) 37,01 12/11/2024 18:15 2838 94 5 horas 57 minutos
JURADO (JURADO - CHOCO) 319,68 25/11/2024 18:45 169699 5656 23 horas 59 minutos
NAPIPI (BOJAYA - CHOCO) 57,6 3/11/2024 19:45 10480 349 7 horas 29 minutos
NUQUI (NUQUI - CHOCO) 566,72 15/11/2024 19:00 267348 8911 22 horas 59 minutos
ORPUA (BAJO BAUDO - CHOCO) 4,9 12/11/2024 18:30 331 11 3 horas 18 minutos
PANAMACITO ( ISTMINA -CHOCO) 10,46 18/11/2024 17:45 1530 51 5 horas 27 minutos
PAPAYQ (EL LITORAL DEL SAN JUAN
- CHOCO) 17,3 16/11/2024 20:00 2183 72 5 horas 5 minutos
PILIZA - BELL/-\VISTA - YILLA LUz
(BAJO BAUDO - CHOCO) 28,8 2/11/2024 18:45 3742 124 5 horas 55 minutos
PIZARRO (BAJO BAUDO - CHOCO) 503,18 29/11/2024 19:00 166727 5557 15 horas 34 minutos
POGUE (BOJAYA - CHOCO) 23,24 3/11/2024 14:45 4614 153 9 horas 56 minutos
PUERTO CONTO (BOJAYA - CHOCO) 62,4 30/11/2024 18:30 12288 409 8 horas 30 minutos
SAN ROQUE (MEDIO ATRATO -
CHOCO) 18,5 12/11/2024 20:15 1316 43 3 horas 12 minutos
SANTA GENOVEVA DE DOCORDO
(EL LITQRAL DEL SAN JUAN -
CHOCO) 224.,8 7/11/2024 19:00 80972 2699 15 horas 28 minutos
SIVIRU (BAJO BAUDO - CHOCO) 0 1/11/2024 0:00 0 0 0 horas 0 minutos
TAGACHI (QUIBDO - CHOCO) 48,43 17/11/2024 19:15 5261 175 6 horas 3 minutos
TERRON (BAJO BAUDO - CHOCO) 25,01 6/11/2024 19:00 2786 92 5 horas 22 minutos
TITUMATE (UNGUIA - CHOCO) 63,36 5/11/2024 20:45 13738 457 9 horas 31 minutos
UNGUIA (UNGUIA - CHOCO) 948,29 6/11/2024 18:30 449777 14992 22 horas 22 minutos
VIRUDO (BAJO BAUDO - CHOCO) 29,59 22/11/2024 21:00 3538 117 5 horas 10 minutos
CHORRO BOCON (INIiRIDA -
GUAINIA) 18,82 17/11/2024 17:45 5598 186 16 horas 31 minutos
INIRIDA (INIRIDA - GUAINIA) 4632,32 7/11/2024 14:30 2367398 78913 24 horas
MIRAFLORES (MIRAFLORES -
GUAVIARE) 298,08 7/11/2024 18:00 130789 4359 24 horas
PALMOR (CIENAGA - MAGDALENA) 222,98 30/11/2024 18:00 108779 3625 21 horas 42 minutos
MAPIRIPAN (MAPIRIPAN - META) 399,52 7/11/2024 18:15 193935 6464 24 horas
AGUACATAL (LA TOLA - NARINO) 11,9 21/11/2024 18:45 1897 63 7 horas 13 minutos
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. Po}epma Fecha Potencia SN Engrgla e Promedio Diario de
Localidad Maxima Maxima Mensual diaria Mensual EresEnion ol Savice
Mensual (kW) (kwh) (kwh)
AMARALES (LA TOLA - NARINO) 57,09 8/11/2024 19:45 6460 215 5 horas 32 minutos
BOCAS DE CURAY (SAN ANDRES DE
TUMACO - NARINO) 48 4/11/2024 18:45 6984 232 6 horas 10 minutos
EL BAJITO DE ECHANDIA
(MOSQUERA - NARINO) 14,69 15/11/2024 11:00 2966 98 9 horas 55 minutos
EL CUIL PUEBLO NUEVO (EL
CHARCO - NARINO) 31,02 6/11/2024 18:45 3806 126 4 horas 56 minutos
LA ENSENADA (SANTA BARBARA -
NARINO) 19,17 6/11/2024 18:30 3041 101 6 horas 30 minutos
LA VIGIA DE LA MAR (LA TOLA -
NARINO) 29,48 18/11/2024 11:30 6047 201 10 horas 16 minutos
LAS MERCEDES (EL CHARCO -
NARINO) 8,67 2/11/2024 20:15 59 1 0 horas 16 minutos
MULATOS (LA TOLA - NARINO) 23,68 15/11/2024 17:00 2868 95 6 horas 1 minutos
SAN JOSE DEL TAPAJE (EL CHARCO
- NARINO) 88 1/11/2024 18:45 14146 471 8 horas 17 minutos
SAN JUAN DE LA COSTA (SAN
ANDRES DE TUMACO - NARINO) 112 14/11/2024 18:30 24517 817 10 horas 32 minutos
SAN PABLO DEL MAR (LA TOLA -
NARINO) 27,2 19/11/2024 19:15 4190 139 7 horas 10 minutos
PINUNA NEGRO (PUERTO
LEGUIZAMO - PUTUMAYO) 25,6 9/11/2024 18:30 3005 100 5 horas 42 minutos
PUERTO LEGUIZAMO (PUERTO
LEGUIZAMO - PUTUMAYO) 1947,35 7/11/2024 18:15 870952 29031 23 horas 59 minutos
HUMANES MAR (BUENAVENTURA -
VALLE DEL CAUCA) 44,96 24/11/2024 10:45 6866 228 7 horas 59 minutos
PAPAYAL 1 (BUENAVENTURA -
VALLE DEL CAUCA) 48,28 6/11/2024 12:15 8234 274 9 horas 35 minutos
PUERTO MERIZALDE
(BUENAVENTURA - VALLE DEL
CAUCA) 213,14 15/11/2024 20:15 103366 3445 23 horas 41 minutos
PUNTA BONITA (BUENAVENTURA -
VALLE DEL CAUCA) 24,85 17/11/2024 19:15 5335 177 9 horas 5 minutos
SAN FRANCISCO NAYA
(BUENAVENTURA - VALLE DEL
CAUCA) 32,54 2/11/2024 11:00 8681 289 11 horas 54 minutos
SAN ISIDRO - CALIMA
(BUENAVENTURA - VALLE DEL
CAUCA) 24,55 7/11/2024 18:15 5424 180 8 horas 54 minutos
CARURU (CARURU - VAUPES) 102,7 30/11/2024 19:30 38425 1280 17 horas 19 minutos
MITU (MITU - VAUPES) 3393,03 6/11/2024 12:00 1658328 55277 23 horas 49 minutos
TARAIRA (TARAIRA - VAUPES) 141,77 1/11/2024 19:00 43619 1453 14 horas 5 minutos
CUMARIBO (CUMARIBO - VICHADA) 817,65 27/11/2024 13:15 382266 12742 23 horas 53 minutos
PUERTO CARRENO (PUERTO
CARRENO - VICHADA) 5443,68 7/11/2024 13:15 2685473 89515 23 horas 59 minutos

NOTAS LOCALIDADES NO REPORTADAS:

e Buchadé (Vigia Del Fuerte - Antioquia): con servicio de energia eléctrica,
dafo en la medida.

e Loma de Murri: Localidad con servicio. sin informacion por dafio en el sistema
de comunicaciones.
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e Vegaéz*: Localidad con el sistema de medida desconectada, la comunidad
recibe energia a través de una interconexion al STN. Visita realizada a Vegaéz
-Vigia del fuerte - Antioquia, realizada los dias 16 y 17 de noviembre de 2024.
Rad No 20241330109672 de fecha 04-DEC-24.

e San Andrés isla: Localidad con servicio, 24 horas. sin informacion completa
por dafio en el sistema de comunicaciones.

e Santa Barbara (Hato Corozal - Casanare): Esta localidad sin suministro de
energia, no cuenta con operador local.

e Betania-Rio Naya (L6épez De Micay - Cauca): Con servicio de energia
eléctrica, segun lo informado. Se encontré el medidor en visita técnica con
fecha errada. Se reprogramé medidor. Sin informacion por dafio en el sistema
de comunicaciones. Sin acceso por orden publico.

e Boca Grande (L6pez De Micay - Cauca):: Localidad con servicio, sin
informacion por dafio en el sistema de comunicaciones. Sin acceso por orden
publico.

e Dos Quebradas (Rio Naya): Localidad con servicio, sin informacién por dafio
en el sistema de comunicaciones. Sin acceso por orden publico.

e La Concha - Concepcion Naya (Lopez De Micay - Cauca): Localidad con
servicio de energia eléctrica, segun lo informado. Medidor quemado. Se
cambio medidor. Sin informacién por dafio en el sistema de comunicaciones.
Sin acceso por orden publico.

e Coteje: Con servicio de energia eléctrica, segun lo informado. Sistema de
telemetria desconectado.

e Limones (Guapi Cauca): Localidad con servicio, sin informacion por dafio en
el sistema de comunicaciones.

e Santa Maria (Timbiqui- Cauca): Localidad sin informacion para el presente
periodo. Telemetria destruida durante el incendio en central de generacion.
Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado. Sin acceso por
orden publico.

e Zaragoza (Lopez De Micay - Cauca): Localidad con servicio, sin informacion
por dafio en el sistema de comunicaciones. Sin acceso por orden publico.

e Balsita (Cocd): Sin servicio de energia eléctrica, No se cuenta con
informacion reciente, debido a que no ha podido establecer contacto con la
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localidad. Alarmada por el CNM desde el 18 de abril de 2024

Bellavista (Bojaya): Con servicio segun lo informado por el prestador del
servicio. Medidor quemado por sobrecarga.

Capurgana: Sin informacion completa por dafio en PT del sistema de medida.
Con servicio de energia.

Boca de Apartad6(Chocd): Localidad con servicio de energia eléctrica, segun
lo informado. Medidor Sistema de telemetria dafiado.

Bocas de Taparal (Chocd): Localidad con servicio de energia eléctrica, segun
lo informado. Sistema de telemetria dafiado.

Comunidad indigena Puerto indio (Chocd): Localidad con servicio de
energia eléctrica, segun lo informado. Sistema de telemetria dafiado.

Cucurrupi (Litoral De San Juan - Chocd): Localidad sin servicio de energia
eléctrica, segun lo informado. Dafio en el grupo electrégeno.

Divisa Nauca (Chocd): Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Sistema de telemetria dafiado.

El Valle (Bahia Solano-Chocd): sin informacion por dafio en los
transformadores de medida del sistema de medida. Con servicio de energia.

Jagual (Riosucio-Choc0): Sin servicio desde el 11 de julio de 2023, por dafio
en el grupo electrégeno, segun lo informado.

Juntas de Tamana (Chocd): Sin servicio de energia eléctrica, segun lo
informado por el prestador del servicio. Dafio en el grupo electrogeno.

Jurubira Choc0): Localidad con servicio, sin informacion por desconexion en
el sistema de telemetria, instaron una nueva unidad de generacién de marca
Perkins MP180 B612944J.

La Lerma (Medio San Juan - Chocd): Sin servicio de energia, segun lo
informado. Dafio en el grupo electrégeno, falta de combustible.

La Loma De Bojaya (Bojaya - Chocd): Localidad con servicio de energia
eléctrica. Se cambio el medidor.

Macedonia (Medio San Juan - Chocd): Sin servicio de energia eléctrica.
Alarmada desde 04 de septiembre 2023. Dafio en el grupo electrégeno.

Marcial (Rio Sucio - Chocd): No se ha podido establecer nuevamente
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contacto con la localidad.

e Miacora (Chocd): Sin servicio de energia eléctrica, segun lo informado por el
prestador del servicio. Dafio en el grupo electrogeno.

e Nuncid6: (Chcd): Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Sistema de telemetria dafiado.

e Pefas Blancas (Rio Sucio - Chocd): La localidad no cuenta con servicio de
energia eléctrica, segun lo informado. Localidad alarmada, por dafio en el
grupo electrégeno.

e Piedra candela (Bojayd): Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Sistema de telemetria dafiado.

e Playita Catru: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado.
Sistema de telemetria dafiado.

e Potedd (Bojaya): Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Sistema de telemetria dafiado.

e Quiparado La Loma (Rio Sucio - Chocd): No tienen combustible solo con los
recursos de la comunidad han logrado prender la planta entre 14 y el 18 de
enero. (informe con rad IPSE No. 20231330010022 del 21/02/2023 contrato
123-2022 Vitacom de Colombia S.A.S.). No se ha podido establecer
nuevamente contacto con la localidad.

e San Bernardo de Burujon(Chocd): Localidad sin servicio de energia
eléctrica, Alarmada desde el 15 de febrero de 2024.

e San Francisco Acandi: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Sistema de medida desconectada por cambio de unidad de
generacion.

e San José Tamboral: Sin informacién completa por dafio en el sistema de
comunicaciones.

e Siviru: Sin servicio, dafo en grupo electrégeno.

e Togoroma Playa (Litoral De San Juan - Choc0): Localidad sin servicio de
energia eléctrica, segun lo informado. Dafio en el grupo electrogeno.

e Union Chami Indio: Con servicio de energia eléctrica, segun lo informado el
prestador del servicio. Restablecimiento desde el 22 de octubre de 2024.
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e Union Choco* (Istmina - Chocd): Localidad sin informacion completa desde
el 19 de febrero.

e Union Waunaan* (Medio San Juan - Choc0); Localidad sin servicio de
energia eléctrica reporta no contar con servicio de energia eléctrica desde
hace desde el 28 de febrero debido a que los dos grupos electrogenos de la
localidad se encuentran dafiados.

e Barranco Minas (Guainia): Sin informacion completa por dafio en un CT de la
medida por remodelacién de la central.

e Laguna Colorada (Inirida Guainia): Localidad con servicio de energia
eléctrica, segun lo informado. Sistema de telemetria dafiado.

e Cabo De La Vela: Localidad con servicio de energia eléctrica. Sin informacion
completa por desconexion del sistema de medida.

e Puerto Alvira: Dafio en las unidades de generacion. Sin servicio de energia.

e Alterén Uribe Uribe: Sin servicio de energia eléctrica desde el sdbado 2 de
noviembre debido a un dafio en el grupo electrégeno.

e Alto Estero (Magui - Narifio): Sin informacién para el presente periodo.

e Bazan (El Charco - Narifio): Localidad sin servicio de energia eléctrica, segun
lo informado Dafio en el grupo electrogeno. Sistema de telemetria apagado.

e Brisas De Hamburgo (Magui - Narifio): Con servicio de energia eléctrica,
segun lo informado. Sistema desconectado.

e Guilpi (Magui - Narifio): Sin servicio de energia eléctrica, segun lo informado.
Localidad alarmada, por dafio en el grupo electrégeno.

e Lalsla (Magui - Narifio): sin servicio para este periodo.

e La loma (Magui - Narifio): sin servicio para este periodo, desde 24 de
septiembre.

e Las Lajas (Magui - Narifio): Con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado por el prestador del servicio.

e El Rosario : Con servicio de energia eléctrica, segun lo informado

e Pital de la Costa: Localidad con servicio de energia eléctrica 9 horas al dia en
el horario de 10:00 am a 2:00 pm y de 6:00 pm a 11:00 pm, Interfaz de
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comunicacion danado.

e San Pedro del Vino: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Sistema de telemetria apagado. No hay acceso a la zona por orden
publico.

e Santa Rita: La localidad sin informacién completa para el presente periodo.
Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado. Dafio en el
sistema de telemetria(comunicaciones), actualmente por orden publico no se
ha podido ingresar a la Zona.

e Tamaje: Con servicio de energia eléctrica, segun lo informado, Sistema de
comunicaciones desconectado.

e Esmeralda (Puerto Guzméan - Putumayo): La localidad sin informacion por
no tener conectado el sistema de comunicacion satelital. Esta localidad cuenta
con servicio de energia actualmente por orden publico no se ha podido
ingresar a la Zona.

e Puerto Ospina (Puerto Leguizamo - Putumayo): En febrero de 2015 se
inauguré la interconexién eléctrica binacional entre Puerto ElI Carmen
(Ecuador) y Puerto Ospina (Colombia), desde entonces cuentan con el servicio
de energia las 24 horas del dia. Por lo anterior, se desconecto la telemetria.

e Punta Soldado (Buenaventura - Valle Del Cauca): Localidad con servicio de
energia eléctrica, segun lo informado. Dafio en el sistema de telemetria.

e Galvez (Buenaventura - Valle Del Cauca): Con servicio de energia. Dafio en
el sistema de comunicacion.

e Pital (Buenaventura - Valle Del Cauca): Sin informacion completa para el
presente periodo.

e Silvia (Buenaventura - Valle Del Cauca): Con servicio de energia. Dafio en el
sistema de comunicacion.

e Casuarito (Puerto Carrefio - Vichada): Localidad con servicio de energia
eléctrica, 13 horas en el horario de las 11:00 am a las 12:00 pm segun lo
informado. Sistema de medida desconectado.

Notas adicionales:
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e Capurgana: Incluye la localidad interconectada de Sapzurro.

e Vigia del Fuerte: Esta Localidad se interconecto al sistema de transmision
Nacional el dia 2 de diciembre del 2021.

e La Tagua: El consumo de esta localidad esta registrado desde la central de
generacion de Puerto Leguizamo*. Sin embargo, para el presente informe no
esta medido debido de que a partir del 14 de enero del 2023 se dafié la
medida para este circuito.

e San Francisco de Acandi: Incluye la localidad interconectada de Trigana.

e Unguia: Desde el dia 15 de noviembre del 2018, estan interconectadas a la
cabecera municipal de Unguia las siguientes localidades Quebrada Bonita,
Cuque Peniel, Cugue minas, Villa la Paz, Santa Maria, Gilgal, Santuario, Cafio
nuevo, Tisié y Tanela.

e Bocas del Pauto: Esta localidad se interconecté al sistema interconectado
nacional el dia 20 de febrero del 2023.

e Santa Rosalia: Esta localidad se interconectd al sistema interconectado
nacional el dia 20 de febrero del 2023.

e La Primavera: La localidad de La Primavera se interconect6 al Sistema de
Trasmision Nacional el dia 22 de abril del 2023.

e Guayabal (Caquetd): Localidad interconectada al Sistema de Interconexion
Nacional -SIN, desde el mes de junio del 2023.

e San Pedro Bolivar: Localidad interconectada al Sistema de Interconexién
Nacional -SIN, desde el mes de noviembre del 2023.

e San Isidro (LOpez de Micay): En visita realizada (entre 9 y 10 de abril) a esta
Localidad, ya se encuentran interconectada al Sistema Interconectado Nacional
SIN. (Informe con radicado IPSE No. 20241330029732 del 23 de abril del
2024).

e Isla de Gallo: En visita realizada (entre 9 y 10 de abril) a esta Localidad, ya se
encuentran interconectada al Sistema Interconectado Nacional SIN. (Informe
con radicado IPSE No. 20241330029732 del 23 de abril del 2024).

e San Antonio de Chauré: En visita realizada (entre 9 y 10 de abril) a esta
Localidad, ya se encuentran interconectada al Sistema Interconectado Nacional
SIN. (Informe con radicado IPSE No. 20241330029732 del 23 de abril del
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2024).

e Secadero (Santa Barbara (Iscuande) - Narifio): Localidad interconectada al
Sistema de Interconexion Nacional -SIN, desde el mes 10 de noviembre
del2023.

e Los Brazos: se interconecto al STN desde el dia 27 de julio de 2024
Radicado IPSE No. 20241330063162 del 30 de julio del 2024, enviado por
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL
CAUCA S.A.E.S.P. - ENERCAUCA S.A.E.S.

e Puerto Saija: se interconecto al STN desde el dia 27 de julio de 2024.
Radicado IPSE No. 20241330063162 del 30 de julio del 2024, enviado por
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL
CAUCA S.A. E.S.P. - ENERCAUCA S.A. E.

LOCALIDADES REPORTADAS
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Localidad: Codigo 91001000 . . . .
LETICIA Iocaligdad' Tabla 1: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: LETICIA
Departamento: AMAZONAS Codigo SUI, 23430
operador: LETICIA (LETICIA - AMAZONAS) Noviembre
CR:egI(zjn. das: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
ooraenadas: . 4203260 Fecha Activa Reactiva  Aparente  Potencia promedio en el dia
Latitud: - (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
itud: -69.945435
) Longitud: Noviembre 01, Viernes 166,520 40,828 | 171452.47 0.97 24 Horas
Usuarios:
Operador dered: ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. ESP Noviembre 02, Sdbado 156,257 39,346 161,134.87 0.97 24 Horas
Noviembre 03, Domingo 113,108 29,129 116,798.63 0.97 24 Horas
Noviembre 04, Lunes 120,621 31,419 124,645.41 0.97 24 Horas
llustracién 1: Esquema de conexion de la localidad Tabla 2: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 153,501 37,170 157,937.51 0.97 24 Horas
Noviembre 06, Miércoles 148,706 36,228 153,055.22 0.97 24 Horas
LETICIA GRUPOS ELECTROGEND ;
6.398 4 kW TEM MARCA CAPACIDAD ESTADD Noviembre 07, Jueves 149,835 36,792 154,285.93 0.97 24 Horas
1 CUMMINS-201 2000 kv EN OPERACION Noviembre 08, Viernes 158,989 38,212 163,516.53 0.97 24 Horas
e o 2 GMT - D-301 3030 kWY EM OPERACION
N 3 MAN D407 3300 kWY EN OPERACION Noviembre 09, Sabado 125,753 32,091 129,783.00 0.97 24 Horas
] G | G
i3 ) 4 MTL-501 2000 kY EM OPERACION ) )
QCP . Dq\ . Dg/ D(‘ . z TLETT00 OO R EN OPERACION Noviembre 10, Domingo 122,888 31,862 126,951.18 0.97 24 Horas
B R o o B R 3 CUMMINS-301 2000 kY EM OPERACION Noviembre 11, Lunes 134,682 34,047 138,918.98 0.97 24 Horas
Y T T I 7 WARTSILA D 901 570 kWY EN OPERACION -
] CUMMINS-701 2000 kWY EN OFERACION Noviembre 12, Martes 157,469 37,967 161,981.96 0.97 24 Horas
a l—< Noviembre 13, Miércoles 141,924 34,571 146,074.08 0.97 24 Horas
Noviembre 14, Jueves 144,804 34,945 | 148,960.72 0.97 24 Horas
! r . Noviembre 15, Viernes 147,048 36,709 | 151,561.10 0.97 24 Horas
n' | ) Noviembre 16, Sabado 134,654 34,219 138,933.91 0.97 24 Horas
8 o ..
T 1 Noviembre 17, Domingo 127,248 33,047 131,469.75 0.97 24 Horas
| T Noviembre 18, Lunes 148,951 35,743 153,179.85 0.97 24 Horas
] Cemsww] [esso] o] Noviembre 19, Martes 153,423 37,113 157,848.10 0.97 24 Horas
o Noviembre 20, Miércoles 141,051 34,927 145,310.49 0.97 24 Horas
Noviembre 21, Jueves 147,271 35,895 151,581.93 0.97 24 Horas
llustracién 2: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 3: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 132,460 33,426 136,612.01 0.97 24 Horas
Noviembre 23, Sabado 128,545 32,630 132,621.19 0.97 24 Horas
8000 - Noviembre 24, Domingo 123,106 31,523 127,077.54 0.97 24 Horas
8000009 Noviembre 25, Lunes 145,856 35364 |  150,081.83 0.97 24 Horas
ot 6000 4 Noviembre 26, Martes 142,965 34,208 147,000.58 0.97 24 Horas
Noviembre 27, Miércoles 139,545 33,686 143,553.16 0.97 24 Horas
-= -
Z 400000 - = 40005 Noviembre 28, Jueves 137,048 33,637 141,115.64 0.97 24 Horas
Noviembre 29, Viernes 142,097 34,242 146,164.41 0.97 24 Horas
200000 ~ 20007 Noviembre 30, Sabado 135,326 34163 | 139,571.95 0.97 24 Horas
| 0 Total 4,221,651 1,045,136 4,349,097.68 0.97
0

Lu;\es Marltes Miénlcnles Juelves Viernes Séblado Domingo L:J i é _;» :i I5 I6 ':l' I& IQ 1'0 1I1 1|2 1|3 1|4 1|5 llﬁ ll? 1'a 1|9 2IG 2|1 2|2 2|3
Dia Horas

Tabla 3: Resumen Datos de Generacion.

Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Al (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 8,610.86
(kVARNh) (kVAh) (hh:mm] [kw1]:
4,221,651 1,045,136 4,349,097.68 0.97 24:00 REEELY 0 2024-11-01 14:30:00
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i . ddi 91540000
Localidad: PUERTO COdIgO ) ] ] ) )
- localidad: Tabla 4: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
NARINO
Municipio: PUERTO NARINO
Departamento: AMAZONAS Cdédigo SUI, 23430 < - .
P opergdor' PUERTO NARINO (PUERTO NARINO - AMAZONAS) Noviembre
Region: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 3.789967 (kWh)  (VARh)  (kVAh) ®-u) [hh:mm]
Longitud: -70.35638 Noviembre 01, Viernes 5,096 1,598 5,340.17 0.95 24 Horas
Usuarios: Noviembre 02, Sabado 4,764 1,610 5,029.20 0.95 24 Horas
. ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. ESP
Operador de red: Noviembre 03, Domingo 3,682 1,260 3,891.62 0.95 24 Horas
., ., . . Noviembre 04, Lunes 3,870 1,361 4,102.03 0.94 24 Horas
llustracién 4: Esquema de conexion de la localidad Tabla 5: Infraestructura de la localidad.
Noviembre 05, Martes 4,752 1,530 4,991.73 0.95 24 Horas
GRUFO ELECTROGEND Noviembre 06, Miércoles 4,766 1,478 4,990.30 0.96 24 Horas
ITEM MARCA CAPACIDAD | ESTADO .
1 CUMMING 1 EN OPERACIO Noviembre 07, Jueves 4,887 1,526 5,119.64 0.95 24 Horas
it ink o 2 [CUMMING 2 |E OPERACICI - -
3 CLIMMING 1 Ig OPERACIO Noviembre 08, Viernes 4,824 1,546 5,065.94 0.95 24 Horas
Madidor 1 3 4 DEUTZ 1 EN OPERACIOI
Hm >» & TRANEF ORMADORE Noviembre 09, Sabado 3,812 1,384 4,054.95 0.94 24 Horas
ITEM \ CAPACIDAD ESTADO
1 150 kvA EN OPERACION Noviembre 10, Domingo 3,964 1,404 4,204.92 0.94 24 Horas
Noviembre 11, Lunes 4,257 1,462 4,500.87 0.95 24 Horas
sl Noviembre 12, Martes 4,931 1,576 5,176.92 0.95 24 Horas
Noviembre 13, Miércoles 4,481 1,366 4,684.89 0.96 24 Horas
Noviembre 14, Jueves 4,597 1,356 4,792.74 0.96 24 Horas
Noviembre 15, Viernes 4,515 1,435 4,737.81 0.95 24 Horas
Noviembre 16, Sabado 4,332 1,440 4,564.81 0.95 24 Horas
SR AT ol T Noviembre 17, Domingo 4,243 1,426 4,476.53 0.95 24 Horas
[ CHW-PIE Noviembre 18, Lunes 4,495 1,402 4,708.26 0.95 24 Horas
Noviembre 19, Martes 4,780 1,477 5,003.05 0.96 24 Horas
Noviembre 20, Miércoles 4,110 1,240 4,292.72 0.96 24 Horas
.. . . .. . .. Noviembre 21, Jueves 4,208 1,259 4,392.36 0.96 24 Horas
llustracién 5: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 6: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Noviembre 22, Viernes 4,042 1,304 4,246.88 0.95 24 Horas
Noviembre 23, Sabado 4,046 1,409 4,284.39 0.94 24 Horas
25000 - Noviembre 24, Domingo 3,905 1,342 4,129.35 0.95 24 Horas
2304 Noviembre 25, Lunes 4,499 1,411 4,715.32 0.95 24 Horas
20000 -
200 1 Noviembre 26, Martes 4,745 1,490 4,973.37 0.95 24 Horas
g 15000 - Jg: 150 1 Noviembre 27, Miércoles 4,560 1,501 4,800.63 0.95 24 Horas
~ * Noviembre 28, Jueves 4,498 1,465 4,730.24 0.95 24 Horas
10000 - 100 -
Noviembre 29, Viernes 4,251 1,390 4,472.42 0.95 24 Horas
5000 1 50 - Noviembre 30, Sabado 4,166 1,538 4,441.21 0.94 24 Horas
0~ T T T T T 1] T T T T T T T T e T Total 132,076 42,989 138,896.15 0.95
lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sdbado Domingo D1 234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas
Tabla 6: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas .
. Energia Energia . Potencia
Acﬁc:r(‘cl’(I\'/th) Reactiva Aparente ';?[grc?: P(;?;T:glso Méaxima 281.60
(kVARNh) (kVAh) (hh:mm] [kw1]:
. 2024-11-19 18:15:00
132,076 42,989 138,896.15 0.95 24:00 FEEEY [0
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Localidad: Codigo 91798000 . . . .
TARAPACA Iocaligdad' Tabla 7: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: TARAPACA (ANM)
Departamento: AMAZONAS Codigo SUI, 23430
operador: TARAPACA (TARAPACA (ANM) - AMAZONAS) Noviembre
CR:egltzjn. das: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
oordenadas. . 5 891404 Fecha Activa Reactiva  Aparente  Potencia promedio en el dia
Latitud: e (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
i . -69.74155
. LongltUd' Noviembre 01, Viernes 856 375 934.90 0.92 10 Horas 15 Minutos
Usuarios:
Operador dered: ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. ESP Noviembre 02, Sabado 858 379 937.65 0.91 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 03, Domingo 719 350 800.05 0.90 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 04, Lunes 807 364 885.24 0.91 10 Horas 15 Minutos
llustracion 7: Esquema de conexion de la localidad Tabla 8: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 840 370 917.43 0.92 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 810 372 891.34 0.91 10 Horas 15 Minutos
GRUPD ELECTROGEMNC . "
nidud da Noviembre 07, Jueves 837 374 916.90 0.91 10 Horas 15 Minutos
uru ommiciones TTEM MARCA CAPACIDAD) ESTADO
IB0 KW - N i i H
meaaor 1 O = 1 CUMMING 180 EN OPERACION Noviembre 08, Viernes 850 385 933.06 0.91 10 Horas 15 Minutos
. 2 CATERPILLAR 113 EN OPERACION Noviembre 09, Sabado 788 379 874.62 0.90 10 Horas 15 Minutos
3 hTU 280 EN OPERACION B . .
i TRANSEORMADORES Noviembre 10, Domingo 824 383 909.05 0.91 10 Horas 15 Minutos
R IMEM | CAPACIDAD | ESTADO Noviembre 11, Lunes 837 391 923.66 0.91 10 Horas 15 Minutos
Tanmw iﬂ" T 150 kvA [EN OPERACICH : -
P Lo ia i Noviembre 12, Martes 851 386 934.59 0.91 10 Horas 15 Minutos
—Eﬁ o Noviembre 13, Miércoles 850 377 920.73 091 | 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 14, Jueves 824 377 906.03 0.91 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 15, Viernes 838 390 924.08 0.91 10 Horas 15 Minutos
CATERBILLAR Noviembre 16, Sabado 788 379 874.67 0.90 10 Horas 15 Minutos
: Noviembre 17, Domingo 843 379 924.75 0.91 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 18, Lunes 863 388 946.38 0.91 10 Horas 15 Minutos
DIAGRAMA GEERRL DEL %9 TEMA
DC_GEMERASIDN Y TCLEWETRIA Noviembre 19, Martes 859 384 940.62 0.91 10 Horas 15 Minutos
TARAFACA CHA-FZE
Noviembre 20, Miércoles 786 369 868.55 0.91 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 21, Jueves 845 384 928.67 0.91 10 Horas 15 Minutos
llustracion 8: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 9: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 782 376 867.46 0.90 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 23, Sabado 822 389 908.79 0.90 10 Horas 15 Minutos
5000 - Noviembre 24, Domingo 822 387 908.78 0.90 10 Horas 15 Minutos
L Noviembre 25, Lunes 839 390 924.94 091 10 Horas 15 Minutos
4000 -
80 4 Noviembre 26, Martes 858 409 950.52 0.90 10 Horas 15 Minutos
3000 - Noviembre 27, Miércoles 823 378 905.68 0.91 10 Horas 15 Minutos
= £ 60
E 5 Noviembre 28, Jueves 809 378 892.74 0.91 10 Horas 15 Minutos
20001 40 4 Noviembre 29, Viernes 864 386 946.77 0.91 10 Horas 15 Minutos
1000 - 204 Noviembre 30, Sabado 879 408 969.50 0.91 10 Horas 15 Minutos
o Total 24,872 11,436 27,375.54 0.91
0 T T T T T T | JSE S P, s T T Ca: Ty Iy o per bt g e O R s o s S |
Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo 01234567 8 91011121314151617181920212223
Dia Horas

Tabla 9: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Al (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 93.12
(VAR S [hh:mm) r[lkW]h 2024-11-29 18:15:00
24,872 11,436 27,375.54 0.91 10:15 Fechay hora it
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracién 10: Esquema de conexion de la localidad

£

BAIFA 110 KVA

DUGRAMA SENERAL DL SITENA
OF GENERACION 1 TELEMETWIA

LOMA DE MURRI N

llustracion 11: Energia entregada por dia de la semana.

10001
800+

€00+

kWh

400 4

2004

T T T
Martes Miércoles |ueves \Viernes
Dia

T
Lunes

Sabada Domingo

o 5873010

LAPLAYA  Codigo
localidad:

MURRI

VIGIA DEL FUERTE

ANTIOQUIA Cédigo SuUl, 1930
operador:

6.627411

-76.729904

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL
FUERTE

Tabla 11: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM [ wmarca [ capacipap | ESTADO
1[BAIFA [110 kvA [EN oPERACION

llustracion 12: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

304

01234567 8 91011121314151617181920212223
Horas

Tabla 10: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

LA PLAYA MURRI (VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sadbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) '(T('“:;’:g‘lg‘;
5,699 2,378

Energia
Activa
(kwh)

194
195
188
184
188
190
195
165
119
224
145
197

173
196
200
215
196
192
181
203
140
205
171
228
201
193
204
205
217

5,699

Energia
Reactiva
(kVARh)

75
71
76
70
80
77
77
63
48
89
56
80
83
73
83
85
96
86
83
77
86
55
94
76
102
87
81
87
89
93

2,378

Energia
Aparente
(kVAh)

208.08
207.29
202.57
197.34
204.61
205.45
209.25
176.78
127.94
241.09
155.87
212.66
212.61
187.36
212.75
216.94
235.70
214.01
209.03
197.01
220.29
150.16
225.77
187.14
249.85
219.28
208.85
221.40
223.44
235.87

6,175.23

Tabla 12: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

6,175.23

Factor de
Potencia

0.92

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
12:11

Noviembre

Factor de Horas de servicio
Potencia promedio en el dia

(p.u) [hh:mm]
0.93 12 Horas 30 Minutos
0.94 13 Horas
0.93 12 Horas 45 Minutos
0.93 12 Horas 30 Minutos
0.92 12 Horas 30 Minutos
0.93 12 Horas 30 Minutos
0.93 12 Horas 30 Minutos
0.93 12 Horas
0.93 7 Horas 30 Minutos
0.93 15 Horas
0.93 9 Horas 30 Minutos
0.93 12 Horas 45 Minutos
0.92 12 Horas 45 Minutos
0.92 10 Horas 45 Minutos
0.92 12 Horas 45 Minutos
0.92 13 Horas
0.91 13 Horas 30 Minutos
0.92 12 Horas 45 Minutos
0.92 11 Horas 30 Minutos
0.92 11 Horas
0.92 12 Horas 15 Minutos
0.93 9 Horas 15 Minutos
0.91 13 Horas 15 Minutos
0.91 10 Horas 15 Minutos
0.91 14 Horas 30 Minutos
0.92 13 Horas
0.92 12 Horas 15 Minutos
0.92 12 Horas 30 Minutos
0.92 12 Horas 30 Minutos
0.92 13 Horas
0.92

Potencia
Méaxima 21.41
[kw]:

Fechay hora
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Operador de red:

llustracién 13: Esquema de conexion de la localidad

CARMMING

1w

idad: 5di idad: 5873001
Localidad: SAN ANTONIO DE Cadigo localidad:
PADUA
Municipio: VIGIA DEL FUERTE
Departamento: ANTIOQUIA Cédigo SuUl, 1930
operador:
Regién:
Coordenadas:
Latitud: 6.286514
Longitud: -76.761604
Usuarios:

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL
FUERTE

Tabla 14: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM | MARCA _[CAPACIDAD] ESTADO
1|CUMMINS 110 kW' |EN OPERACION
TRANSFORMADORES
ITEM | CAPACIDAD | ESTADO
1] 75 kVA |EN OPERACION

DISG BENA GEWERAL DEL 3ISTEMA.
DF GERCRACION ' T LEWETRIA

34 ANTOND OF PEOLS, CH¥-FIE

llustracion 14: Energia entregada por dia de la semana.

llustracion 15: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

2000 - 40 -
1500+ 30+
= 1000 j‘% 20+
500 - 10

0- 0

T T T
Martes Miércoles |ueves \Viernes
Dia

012345678 91‘01112131415161?131920212223
Horas

Sabada Domingo

Tabla 13: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

SAN ANTONIO DE PADUA (VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA)

Energia
Activa
(kWh)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles

Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes
Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) '(T('“:;’:g‘l’q’;‘
9,420 0

9,

299
304
296
306
323
333
315
302
326
345
343
359
344
341
292
378
366
358
345
360
376
348
341
143
145
145
200

405
355
326

420

Energia
Reactiva
(kVARh)

O 00O 0 O O OO0 0O 0O O oo O O oooo o o o o o o o o

(=]

Energia
Aparente
(kVAh)

299.06
303.88
295.91
306.30
322.78
333.00
315.14
301.53
32551
344.68
342.52
358.59
344.03
341.22
292.46
378.46
366.24
358.49
345.12
360.13
376.47
348.33
341.48
142.83
144.84
144.60
200.34

404.83
355.42
325.63

9,419.82

Factor de
Potencia
(p-u)

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00

Tabla 15: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

9,419.82

Factor de
Potencia

1.00

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
13:11

Potencia
Méaxima

[kW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]
13 Horas 45 Minutos
14 Horas 30 Minutos
14 Horas 30 Minutos
14 Horas 45 Minutos
14 Horas 30 Minutos
14 Horas 30 Minutos

15 Horas

14 Horas
14 Horas 45 Minutos
14 Horas 30 Minutos
14 Horas 30 Minutos
14 Horas 30 Minutos
14 Horas 30 Minutos
14 Horas 30 Minutos
13 Horas 15 Minutos
14 Horas 15 Minutos
14 Horas 30 Minutos

15 Horas
14 Horas 30 Minutos
14 Horas 30 Minutos
15 Horas 15 Minutos
14 Horas 15 Minutos
13 Horas 15 Minutos
5 Horas 30 Minutos
5 Horas 30 Minutos
5 Horas 30 Minutos
7 Horas 15 Minutos

14 Horas 15 Minutos
13 Horas 30 Minutos
12 Horas 30 Minutos

39.39

2024-11-28 11:45:00
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Localidad: Codigo 5873002 . . . .
VEGAEZ Iocaligdad' Tabla 16: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: VIGIA DEL FUERTE
: ANTIOQUIA 5di 1930 . o
Departamento: chgr'ggof}’" VEGAEZ (VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA) Diciembre
Region: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 6.212924 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Longitud: -76.537875 Noviembre 01, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Usuarios: . . Noviembre 02, Sdbado 0 0 0.00 0 Horas
: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS VIGIA DEL
Operador de red: FUERTE S.A. E.S.P. - EMSPUVIF S.A. E.S.P. Noviembre 03, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 04, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
- L. . . Noviembre 05, Mart 0 0 0.00 OH
llustracién 16: Esquema de conexion de la localidad Tabla 17: Infraestructura de la localidad. oviembre artes oras
Noviembre 06, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
GRUPC ELECTROGEMND Noviembre 07, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Medider 1 Cm‘_“'ﬁ:ﬂd':‘“ . ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 08, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
4 | —=] 4 1 CUMMING 185 ki EM OPERACION Noviembre 09, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
—
— TRANSFORMADORES Noviembre 10, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
ITEM CAPACIDAD ESTADO Noviembre 11, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Orculito Car
. ‘ ® 1 150 kWA EN OPERACION Noviembre 12, Martes 0 0 0.00 0 Horas
Py L : . . . Noviembre 13, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
*” "~ Localidad con el sistema de medida desconectada, la :
10 ks e comunidad recibe energia a través de una interconexion al Noviembre 14, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
CHMINNS STN. Visita realizada a Vegaéz -Vigia del fuerte - Antioquia, Noviembre 15, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
185 kW . , .
P T aE T e  re ;%?ﬁé%%ﬁg;ﬁg'zas 1f6 );] 1Z)4d|§EnC?\£fm bre de 2024. Rad No Noviembre 16, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
.. .. fcd e fecha 04- -24.
DE “IEEEE}:‘IW ¥ [H_EME_IRIA Noviembre 17, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
NERET BIASRA | ETIESE Noviembre 18, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 19, Martes 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 20, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 21, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
. P . . . .. . I Noviembre 22, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
llustracién 17: pértico de salida del circuito. llustracion 18: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Noviembre 23, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
i Noviembre 24, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
' Noviembre 25, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
8 Noviembre 26, Martes 0 0 0.00 0 Horas
8 Noviembre 27, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
E Noviembre 28, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
4
Noviembre 29, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
2 Noviembre 30, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
o Noviembre 01, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Lunes Marles Migrcoles Jueves Viemes Sibado Domingo
4 Dia Total 0 0 0
Imanan Na & nArtion da aalida da la cantral
La localidad tiene servicio de energia eléctrica sin embargo la .
planta de generacién no se encuentra en funcionamiento desde Tabla 18: Resumen Datos de Generacion.
hace un tiempo en la salida de la planta se puede apreciar que Enerai Energia Energia Eactor d o Horas_ Potencia
las cafiuelas de salida se encuentran abiertas. Acﬂcz'g('\j‘vm Reactiva  Aparente P"’:)‘f[e%'ci: c;ic;r_"rsego Maxima 0
(KVARh) (KVAh) hh-mm] [kW]:
0 0 0 0 Horas Fechay hora
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[ Localidad: Cddigo 88564000 . . . .
7 PROVIDENCIA Iocaligdad' Tabla 19: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: PROVIDENCIA
Departamento: ARCHIPIELAGO DE SAN Codigo SUI, 1720 : .
P ANDRES y PROVIDENCIA g . PROVIDENCIA (PROVIDENCIA - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y .
operador: Noviembre
Region: PROVIDENCIA )
Coorde.nadaS' Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
’ Latitud: 13.374761 Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Longitud: -81.36643 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Usuarios: Noviembre 01, Viernes 34,676 7,376 35,451.62 0.98 24 Horas
Operador de red: SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. Noviembre 02, Sabado 36,107 7,909 36,963.53 0.98 24 Horas
E.S.P.
Noviembre 03, Domingo 36,681 7,915 37,524.79 0.98 24 Horas
Noviembre 04, Lunes 36,395 7,880 37,238.20 0.98 24 Horas
llustracion 19: Esquema de conexion de lalocalidad Tabla 20: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 36,974 7,887 37.806.27 0.08 24 Horas
Noviembre 06, Miércoles 37,646 7,868 38,459.49 0.98 24 Horas
e % GRURPO ELECTROGEMO
» > Noviembre 07, Jueves 37,700 8,000 38,539.58 0.98 24 Horas
o L ».mi‘ ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
% ”“'ﬁ -‘W'I FrammE————— MEDwOR 5 11EMD 1 037 kW[ DISPOMIBLE Noviembre 08, Viernes 36,712 7,701 37,510.93 0.98 24 Horas
muin 2 i > 2lEmD 2 1400 kW |DISFOMIBLE Noviembre 09, Sabado 37,072 7,987 37,922.71 0.98 24 Horas
P
o s r—|"‘m}. 3[EMD 3 1400 k¥ DISPONIBLE Noviembre 10, Domingo 37,562 8042 |  38413.05 0.98 24 Horas
%—[{,‘, L5 4] CUMMINS 745 kWIDISPONIBLE Noviembre 11, Lunes 37,056 8,044 37,918.70 0.98 24 Horas
e e S[HYUMNDAI 33 kWil kA DISFOMNIBLE
MERIDOR. 3 Noviembre 12, Martes 37,055 7,790 37,864.76 0.98 24 Horas
- E!
cuo o .....1‘ uEBman & . Noviembre 13, Miércoles 35,862 7,491 36,636.16 0.98 24 Horas
wols "y i Noviembre 14, Jueves 32,172 6,548 32,831.55 0.98 24 Horas
""'ﬁ“ - . Noviembre 15, Viernes 32,180 6,600 32,849.99 0.98 24 Horas
3
e N PLASA E::’ Noviembre 16, Sabado 33,370 6,909 34,077.58 0.98 24 Horas
st s omvREASIaNES
: PP ————— Noviembre 17, Domingo 35,845 7,363 36,593.11 0.98 24 Horas
[E OERERAZDN Y TELEMETAM
PROVDENCIA, CHY-RE Noviembre 18, Lunes 36,912 7,416 37,649.76 0.98 24 Horas
Noviembre 19, Martes 37,760 7,587 38,514.72 0.98 24 Horas
Noviembre 20, Miércoles 38,606 7,806 39,386.74 0.98 24 Horas
Noviembre 21, Jueves 39,256 7,820 40,026.93 0.98 24 Horas
llustracion 20: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 21: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 35,974 7.468 36.741.12 0.98 24 Horas
Noviembre 23, Sabado 34,284 7,114 35,014.74 0.98 24 Horas
200000 - Noviembre 24, Domingo 32,029 6,637 32,709.92 0.98 24 Horas
1750 1
Noviembre 25, Lunes 33,106 6,565 33,750.43 0.98 24 Horas
1500
150000 4 \’—/_/'—\h Noviembre 26, Martes 36,938 7,303 37,652.93 0.98 24 Horas
1250 -
P = Noviembre 27, Miércoles 37,145 7,398 37,874.84 0.98 24 Horas
| = 10004
Z 100000 2 Noviembre 28, Jueves 36,639 7,482 37,395.34 0.98 24 Horas
750 -
Noviembre 29, Viernes 36,279 7,330 37,012.04 0.98 24 Horas
50000 - 500 4 ; )
Noviembre 30, Sdbado 36,617 7,596 37,396.41 0.98 24 Horas
250 -
64 0 Total 1,082,610 224,829  1,105,709.37 0.98
Lunes  Martes Miércoles Jueves \iernes Sabade Dominge 012345678 91011121314151617181920212223
Dia Horas
Tabla 21: Resumen Datos de Generacion.
. q Horas -
Energia Energla ENEE/E Factor de Promedio Pofe'nma
Activa (kWh) Reactiva Aparente P ——. i ag— Méaxima 1,921.21
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
1,082,610 224,829 1,105,709.37 0.98 24:00 EEEVREIE)  2024-11:07 1500:00
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 () IPSE
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i . Z Adi i . 88001000 . . . .
‘ Localidad: SAN ANDRES Cédigo localidad: Tabla 22: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: SAN ANDRES
Departamento: ARCHIPIELAGO DE SAN Codigo SUI, 1720
ANDRES y PROVIDENCIA operador: ctubre
Region: Horas de servicio
Coordenadas: Fecha promedio en el dia
Latitud: 12.57984 [hh:mm]
] Longitud: 8170719 Noviembre 01, Viernes 24 Horas
Usuarios: ) ‘bad
Operador de red: SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. Noviembre 02, Sabado 24 Horas
ES.P. Noviembre 03, Domingo 24 Horas
.. .. . . Noviembre 04, Lunes 24 Horas
llustracion 22: Esquema de conexion de la localidad Tabla 23: Infraestructura de la localidad.
Noviembre 05, Martes 24 Horas
GRUPO ELECTROGEND Noviembre 06, Miércoles 24 Horas
ITEM MARCA [CAPACIDAD] _ ESTADO .
T Bl SE00 K [EN OPERACIGN Noviembre 07, Jueves 24 Horas
2 B2 9500 kW _|EN OPERACION . ]
2 EGE] SREE ko [EN OPERACIGN Noviembre 08, Viernes 24 Horas
4 EMD 10 | 2865 kW |EN OPERACION " 4
E EYERD e kv |EN OFERAGIGN Noviembre 09, Sabado 24 Horas
5 EMD12 | 2865 kW {EN QPERACION Noviembre 10, Domingo 24 Horas
7 EMD13 | 2865 kW |EN OPERACION
8 EMD 14 2065 kv |EN OPERACION Noviembre 11, Lunes 24 Horas
a EMD1 2200 kA _|EN RESERVA
10 EMD2 2200 kv I;:RESERVA Noviembre 12, Martes 24 Horas
11 EMD3 2200 kA_|EN RESERVA
12 EmD4 2500 kW _|EN RESERVA Noviembre 13, Miércoles 24 Horas
13 EMD5 2500 kW _|EN RESERVA
14 EMDE 2500 kv |EN RESERWA Noviembre 14, Jueves 24 Horas
5 EMD7 2100 kv |EM RESERVA - -
B EMDE 2500 kW [EN RESERVA Noviembre 15, Viernes 24 Horas
7 AN 1 14300 kW |EN OPERACION
] AN 2 14300 kWY |EN OPERACION Noviembre 16, Sabado 24 Horas
13 PER" 1950 ki [EN OPERACION - .
T Servicios auxiiares Noviembre 17, Domingo 24 Horas
— .,';,', o Sin informacién completa en el presente mes por dafio en el Noviembre 18, Lunes 24 Horas
- — E»E’;"' @I sistema de comunicaciones. Noviembre 19, Martes 24 Horas
| | o] L S o, T Noviembre 20, Miércoles 24 Horas
Noviembre 21, Jueves 24 Horas
Noviembre 22, Viernes 24 Horas
Noviembre 23, Sabado 24 Horas
Noviembre 24, Domingo 24 Horas
Noviembre 25, Lunes 24 Horas
Noviembre 26, Martes 24 Horas
Noviembre 27, Miércoles 24 Horas
Noviembre 28, Jueves 24 Horas
Noviembre 29, Viernes 24 Horas
Noviembre 30, Sabado 24 Horas
Total
Tabla 24: Resumen Datos de Generacion.
Horas Promedio
dia-mes
[hh:mm]
24:00
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Localidad: ISLA Codigo 13001007
localidad: Tabla 25: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
FUERTE
Municipio: CARTAGENA DE
INDIAS
Departamento: BOLIVAR Codigo SUI, 48907 ISLA FUERTE (CARTAGENA DE INDIAS - BOLIVAR) Noviembre
operador: : z z -
Regidn: P Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
9 . . Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas: L atitud 0381067 (kWh) (KVARh) (KVAh) (p.U) [hh:mm]
atitud: :
A Noviembre 01, Viernes 1,012 501 1,129.34 0.90 5 Horas 15 Minutos
Long|tud: -76.17914
Usuarios: Noviembre 02, Sdbado 0 0 0.00 0 Horas
Operador de red: SOLING DEL SINU S.A.S. E.S.P. Noviembre 03, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
L, L, X i Noviembre 04, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
llustracion 23: Esquema de conexion de la localidad Tabla 26: Infraestructura de la localidad. :
Noviembre 05, Martes 0 0 0.00 0 Horas
CEHERACION Noviembre 06, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
-, ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 07, Jueves 572 249 623.45 0.92 3 Horas 30 Minutos
DTS 1 CATERPILLAR 400 kY EM OPERACION
—_— 2 CATERPILLAR 400 ki EN OPERACION Noviembre 08, Viernes 2,237 1,019 2,457.72 0.91 11 Horas 15 Minutos
T A0 33N 3 SISTEMA FOTOVOLTAICO 175 kWY (pico) EN OPERACION
3 BATERIAS 432 BATERIAS 3550 Ah 2\{EN OPERACION Noviembre 09, Sabado 2,580 1,138 2,819.51 0.91 12 Horas 30 Minutos
ITEM CAPACIDAD ESTADO Noviembre 10, Domingo 3,132 1,379 3,421.89 0.92 15 Horas 30 Minutos
! SMsd e Noviembre 11, Lunes 2,453 1,096 2,686.65 091 | 12 Horas 15 Minutos
Del 2 al 6 de noviembre sin servicio por no tener existencias de Noviembre 12, Martes 2,377 1,076 2,609.20 0.91 12 Horas 15 Minutos
falta de combustible. Noviembre 13, Miércoles 2,438 1,069 2,662.34 092 | 12 Horas 15 Minutos
Noviembre 14, Jueves 2,430 1,052 2,648.35 0.92 12 Horas 15 Minutos
Noviembre 15, Viernes 2,466 1,091 2,696.89 0.91 12 Horas 15 Minutos
wrw CUAG AR G OF IR AGSTRUCTURA Noviembre 16, Sabado 2,464 1,099 2,698.07 0.91 12 Horas 15 Minutos
E‘i’r 1A FUERTE o« s Noviembre 17, Domingo 763 358 842.74 0.91 3 Horas 45 Minutos
: Noviembre 18, Lunes 1,225 517 1,329.62 0.92 6 Horas
Noviembre 19, Martes 2,429 1,110 2,670.40 0.91 12 Horas 15 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 2,440 1,096 2,674.66 0.91 12 Horas 15 Minutos
d d | Noviembre 21, Jueves 2,425 1,119 2,670.56 0.91 12 Horas 15 Minutos
llustracion 24: Energia entr r di | mana. llustracion 25: Curv Carga Promedio Diaria Mensual.
ustracio ergla ent egada po diade la semana ustracio 5: Curvade 9 Noviembre 22, Viernes 2,362 1,107 2,608.76 0.91 12 Horas 15 Minutos
Noviembre 23, Sabado 2,339 1,103 2,585.76 0.90 12 Horas 15 Minutos
12000 - 175 - Noviembre 24, Domingo 1,229 590 1,363.61 0.90 6 Horas 30 Minutos
10000 - 150 - Noviembre 25, Lunes 1,221 526 1,329.38 0.92 6 Horas
Noviembre 26, Martes 2,464 1,102 2,699.02 0.91 12 Horas 15 Minutos
8000 - 1254
= £ 100+ Noviembre 27, Miércoles 1,867 854 2,053.05 0.91 9 Horas 45 Minutos
= 4 =
= 6000 . 75 Noviembre 28, Jueves 1,202 546 1,320.37 0.91 6 Horas 45 Minutos
4000 ~ 5o Noviembre 29, Viernes 2,455 1,129 2,702.41 0.91 12 Horas 15 Minutos
2000 - 25 Noviembre 30, Sabado 2,522 1,124 2,760.84 0.91 12 Horas 15 Minutos
0- T T T T T T e T e T e o e e S ] Total 51,103 23,051 56,060.96 0.91
lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sdbado Domingo D1 2345467 8 91011121314151617181920212223
Dia Horas
Tabla 27: Resumen Datos de Generacion.
o a Horas .
Energia Energla EEE/E Factor de Promedio Po:(epma 242
Activa (kWh) Reactiva Aparente e — i ag— Maxima 42.44
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW1]:
: 2024-11-09 21:45:00
51,103 23,051 56,060.96 091 08:36 el g st
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 () IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
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Localidad: ISLA Codigo 13001037
localidad: Tabla 28: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
MUCURA
Municipio: CARTAGENA DE
INDIAS
Departamento: BOLIVAR Cddigo SUl, 48907 ISLA MUCURA (CARTAGENA DE INDIAS - BOLIVAR) Noviembre
operador: z z z .
Redidn: P Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
9 d : das: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas: (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Latitud: 9.735581
. Noviembre 01, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Long|tud: -75.74671
Usuarios: Noviembre 02, Sadbado 0 0 0.00 0 Horas
Operador de red: SOLING DEL SINU S.A.S. E.S.P. Noviembre 03, Domingo 32 10 33.44 0.96 3 Horas 45 Minutos
L, ., X . Noviembre 04, Lunes 140 52 149.05 0.94 11 Horas 30 Minutos
llustracién 26: Esquema de conexion de la localidad Tabla 29: Infraestructura de la localidad. - -
Noviembre 05, Martes 173 66 184.77 0.93 11 Horas 45 Minutos
S AR GENERACION Noviembre 06, Miércoles 90 37 96.92 0.93 6 Horas 15 Minutos
30 Wi GRUPO ELECTROGENO Noviembre 07, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
LN ITEM | MARCA | CAPACIDAD [ ESTADO - -
s e 1 | CATERPILLAR] 124 B kW | EN OPERACION Noviembre 08, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
= L GENERACION FOTOWOLTAICA . - R
5 [ CAMPO SOLAR] 30154 I EN OPERACION Noviembre 09, Sabado 75 24 79.19 0.95 5 Horas 30 Minutos
Banos 4o Batorlas BANCO DE BATERIAS Noviembre 10, Domingo 172 60 182.55 0.94 11 Horas 45 Minutos
96 Batarian de 2500 Ah 2V 3 [ BATERIAS | OB BATERIAS 2500 Ah 2% | EN OPERACION
T TRANSFORMADORES Noviembre 11, Lunes 172 66 183.82 0.93 12 Horas 15 Minutos
m—l- ITEM| CAPACIDAD (kvA) | ESTADO ) ’
.J_E}Q 1 TED KA a A0 14 EN OPERACION Noviembre 12, Martes 170 65 182.24 0.93 12 Horas 15 Minutos
Noviembre 13, Miércoles 178 68 190.17 0.93 12 Horas 30 Minutos
Plantwe Diesel
Noviembre 14, Jueves 182 70 195.22 0.93 12 Horas 30 Minutos
f 2 Noviembre 15, Viernes 182 70 195.13 0.93 12 Horas 15 Minutos
. - mac:«m- GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Noviembre 16, Sdbado 181 68 192.81 0.94 11 Horas 45 Minutos
(‘::"E‘P:I‘;:LI.AN ENERGETICA Y SISTEMA DE TELEMEDIDA INSTALADCS
G SedCHtA ONM - I15SE Noviembre 17, Domingo 198 72 210.82 0.94 12 Horas 30 Minutos
Noviembre 18, Lunes 198 71 210.20 0.94 12 Horas 30 Minutos
Noviembre 19, Martes 200 72 212.11 0.94 12 Horas 15 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 204 75 217.28 0.94 12 Horas 45 Minutos
., B B ., i L Noviembre 21, Jueves 193 70 205.85 0.94 12 Horas 15 Minutos
llustracion 27: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 28: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. ) ) "
Noviembre 22, Viernes 187 66 198.27 0.94 12 Horas 15 Minutos
Noviembre 23, Sabado 180 65 190.92 0.94 11 Horas 45 Minutos
B0 254 Noviembre 24, Domingo 197 71 209.72 0.94 12 Horas 15 Minutos
- Noviembre 25, Lunes 194 69 205.80 0.94 12 Horas 15 Minutos
&00 4 Noviembre 26, Martes 196 66 206.73 0.95 12 Horas 15 Minutos
— =154 Noviembre 27, Miércoles 192 60 201.22 0.95 12 Horas 15 Minutos
= =
%400 * ol Noviembre 28, Jueves 191 65 201.18 0.95 12 Horas 15 Minutos
Noviembre 29, Viernes 201 73 214.03 0.94 12 Horas
200
51 Noviembre 30, Sabado 204 79 218.92 0.93 12 Horas 15 Minutos
1] T T T T T 07777 T 7T T T f—r——T—T——1 Total 4,481 1,628 4,767.60 0.94
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas
Tabla 30: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas -
. Energia Energia . Potencia
Acﬁc:r(‘cl’(I\'/th) Reactiva Aparente ';%‘igrc?: P(;?;T:glso Méaxima 18.82
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
i 2024-11-29 23:30:00
4,481 1,628 4,767.60 0.94 09:51 Realite el
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Localidad:
Municipio:
Departamento:
Regién:

Coordenadas:

Usuarios:
Operador de red:

Latitud:
Longitud:

llustracién 29: Esquema de conexion de la localidad

SANTA CRUZ DEL  Cddigo 1001017
localidad:

ISLOTE

CARTAGENA DE INDIAS

BOLIVAR Cédigo SUI, 48907
operador:

9.785616

-75.8583

SOLING DEL SINU S.A.S. E.S.P.

Tabla 32: Infraestructura de la localidad.

Paneles Solares

a5 wwp

=

Banco de Batorias
144 batecias de 4000 Ah 2V
a8

Crasto Qe

w—-co—L==

150 kWA a
400214 V
Planta Diesel

&)
‘¢ 4-3

DIAGR AMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

ENERGETICA Y SISTEMA DE TELEMEDIDA INSTALADCS

CATERPILLAR
100 KW

Lesniime
SANTA CRUZ DEL ISLOTE

O - IPSE

llustracion 30: Energia entregada por dia de la semana.

1000+

8004

600+

Wh

k

400 1

200+

T T T
Martes Miércoles |ueves \Viernes
Dia

T
Lunes

Sabada Domingo

GENERACION
GRUPO ELECTROGEMD
ITEM | MARCA T CAPACIDAD T ESTADO
1] CATERPILLAR] 100 kWY | EMOPERACIGON
GEMERACION FOTOWOLTAICA
2] CAMPO SOLAR] E7 5 KWW | EN OPERACION
EANCO DE BATERIAS,
3] BATERIAS | T44 BATERIAS 4800 Ah 2V | EN OPERACION]
TRAMSFORMADORES
ITEM] CAPACIDAD (kvA) [ ESTADO
1] 150 kivA a 4007214 . [ EN OPERACION

Del 13 al 30 de noviembre sin servicio por dafio en el grupo

llustracion 31: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

kWh

electrégeno (Tarjeta AVR).

251
20+

154

Horas

7 8 910111213141516171819202122 23

Tabla 31: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

SANTA CRUZ DEL ISLOTE (CARTAGENA DE INDIAS - BOLIVAR)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
4,427 1,201

Energia
Activa
(kwh)

488
371
276
265
286
368
531
412
228
433
385

w
o]
(&)

O O O O Ol 0O O o o o o o o o o o o

4,427

Energia
Reactiva
(kVARh)

138
93
62
71
72

109

165

114

PR
[ EE-EESEEN
r»l@|lo o

O O O O Ol 0O O O oo o o o o o o o

[
N
o
=y

Noviembre

Tabla 33: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

4,587.38

Factor de
Potencia

0.97

Energia Factor de Horas de servicio
Aparente Potencia promedio en el dia
(kVAh) (p.u) [hh:mm]
507.02 0.96 12 Horas
382.85 0.97 10 Horas
283.05 0.98 8 Horas
273.84 0.97 6 Horas 15 Minutos
294.74 0.97 6 Horas 30 Minutos
383.72 0.96 8 Horas 15 Minutos
556.22 0.95 12 Horas
427.73 0.96 10 Horas 15 Minutos
232.81 0.98 7 Horas
446.93 0.97 12 Horas 15 Minutos
398.19 0.97 10 Horas
401.69 0.96 9 Horas 15 Minutos
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.00 0 Horas
0.01 1.00 0 Horas
0.00 0 Horas
4,587.38 0.97
Prlgcr::csi;io Pofe'ncia
dia-mes M[ixv\l,]ma s0.11
[hS;T:T] Fechay Hora 2024-11-05 22:15:00
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CAQUETA

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

®
®

()

@
@

@IPSEnergiaZNI
IPSE
@ipsenergiazni
IPSE

IPSE EnergiaZNI



BOLETIN MENSUAL DE OPERACION _
. NM

Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024 . _
Péagina 37 de 120

i : Coédigo 18753002 . . . .
Localidad GUACAMAYAS Iocal?dad' Tabla 34: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: SAN VICENTE DEL CAGUAN
Departamento: CAQUETA Cédigo SUl, 1032
operador: GUACAMAYAS (SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA) Noviembre
Reglc()jn. das: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: . Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 2435634 (kwh) (KVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
i . -74.94016
. LongltUd' Noviembre 01, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Usuarios: : -
Operador de red: ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. Noviembre 02, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 03, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 04, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
llustracién 32: Esquema de conexién de la localidad Tabla 35: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 06, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
PCH )
:,f:g::gzmm . TURBINA Noviembre 07, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
B0 KVY (625 KVA) i ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 08, Viernes 234 87 249.39 0.94 8 Horas 30 Minutos
TRESMA il 1 FRANCIS Q=509 Vs EN OPERACION ) -
= 2 KAPLAN 0 63 mis FUERA DE OPERACION Noviembre 09, Sabado 455 173 487.08 0.93 20 Horas 30 Minutos
=F Unidad da 2
s e | Comumncadones GENERADOR Noviembre 10, Domingo 445 136 465.62 0.96 22 Horas 15 Minutos
& ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
it F1ECTROMOTO Noviembre 11, Lunes 372 145 399.07 0.93 16 Horas 30 Minutos
PSSR 1 REN WERKE |50 kKW (62,5 KVA) [EN OPERACION . ;
'* 1 SAFONOVO 100 KW (125 KVAEN OPERACION Noviembre 12, Martes 348 109 364.46 0.95 15 Horas 15 Minutos
1 b TRANSFORMADOR. Noviembre 13, Miércoles 379 123 398.39 0.95 16 Horas 30 Minutos
-‘4 y ITEM [ MARCA [ CAPACIDAD ] ESTADO - -
1 1 | sEENs | 75 KVA |EN OPERACION Noviembre 14, Jueves 376 123 395.81 0.95 16 Horas 15 Minutos
Del 1 al 07 de noviembre sin servicio por dafio en el eje de la Noviembre 15, Viernes 427 142 450.11 0.95 18 Horas 15 Minutos
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA turbina. Noviembre 16, Sdbado 416 147 441.62 0.94 18 Horas 15 Minutos
Srom. DE GENERAGION Y TELEMETRIA Noviembre 17, Domingo 442 144 464.89 0.95 22 Horas 15 Minutos
100 KV {125 KVA) Eaeaiinsd
TURSHNA KAPLAN __ GUACAMAYAS | Gwree Noviembre 18, Lunes 375 110 390.55 0.96 16 Horas 15 Minutos
Noviembre 19, Martes 331 114 350.00 0.95 15 Horas 15 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 398 153 426.12 0.93 16 Horas 30 Minutos
Noviembre 21, Jueves 394 187 435.66 0.90 16 Horas 30 Minutos
llustracion 33: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 34: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 446 143 468.69 0.95 18 Horas
Noviembre 23, Sabado 494 204 534.12 0.92 22 Horas 30 Minutos
2000 35 . Noviembre 24, Domingo 483 145 504.87 0.96 22 Horas 15 Minutos
304 Noviembre 25, Lunes 388 143 413.60 0.94 16 Horas 30 Minutos
15004 25 Noviembre 26, Martes 405 152 432.37 0.94 16 Horas 15 Minutos
Noviembre 27, Miércoles 364 122 383.54 0.95 14 Horas 45 Minutos
= < 204
= 1000+ E Noviembre 28, Jueves 380 122 398.69 0.95 15 Horas 15 Minutos
Noviembre 29, Viernes 438 135 458.63 0.96 18 Horas
104
500 4 Noviembre 30, Sabado 405 127 424.44 0.95 18 Horas 30 Minutos
5l |
Total 9,194 3,188 9,730.82 0.94
Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo 01234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas
Tabla 36: Resumen Datos de Generacion.
. q Horas -
a Energia Energia . Potencia
Acﬁ\rllgr(g?(?vh) Reactiva Aparente 'I:Di?)i:;rc?: P(;F;Tﬁg'so Méaxima 36.94
(kVARh) (kVAh) thh:mm] [kW]:
i 2024-11-08 19:15:00
9,194 3,188 9,730.82 0.94 13:22 Realite el
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracién 35: Esquema de conexion de la localidad

BAIFA 116 kW

DAy GERERAL DEL
E GEMERACICH ¥ TELE

PUERTO BETANIA

llustracion 36: Energia entregada por dia de la semana.

14004
1200+
10004

800+

kWh

600+
400 -
200+

T T T
Martes Miércoles |ueves \Viernes
Dia

Lunes

PUERTO Codigo
localidad:

BETANIA

SAN VICENTE DEL

CAGUAN

CAQUETA Codigo SUI,
operador:

1.675857

-74.77331

GENDECAR S.A. E.S.P.

18753009

22791

Tabla 38: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 BAIFA 116 KW EN OPERACION
TRANSFORMADOR

Sabada Domingo

llustracion 37: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

50 -

40 -

30 -

kWh

201

10+

012 3 456 7 8 91011121314151617181920212223

Horas

Tabla 37: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

PUERTO BETANIA (SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sadbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) '(T('“:;’:g‘l’q’;‘
5,952 1,949

Energia
Activa
(kwh)

170
208
290
156
166
158
185
162
212
277
162
166
175
174
175
222
299
166
198
168
180
185
230
307
169
177
169
180
242
222

5,952

Energia
Reactiva
(kVARh)

55
72
108
48
55
49
62
55
70
98
50
52
56
51
52
70
103
51
64
53
56
60
75
112
54
55
52
58
81
70

1,949

Energia
Aparente
(kVAh)

178.27
220.36
309.90
163.19
174.48
165.80
194.92
171.55
223.49
293.56
169.52
174.01
183.95
181.50
182.09
232.82
316.45
174.10
208.48
176.15
188.84
194.41
241.95
326.75
177.25
185.88
176.81
189.35
255.28
232.74

6,262.85

Factor de
Potencia
(p-u)

0.95

0.94
0.94
0.96
0.95
0.96
0.95
0.95
0.95
0.94
0.95
0.95
0.95
0.96
0.96
0.95
0.95
0.96
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.94
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

0.95

Tabla 39: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

6,262.85

Factor de
Potencia

0.95

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
06:35

Potencia
Méaxima
[kW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]
5 Horas 15 Minutos
7 Horas
11 Horas 30 Minutos
5 Horas 15 Minutos
5 Horas 15 Minutos
5 Horas 15 Minutos
6 Horas 15 Minutos
5 Horas 15 Minutos
7 Horas 15 Minutos
11 Horas 15 Minutos
5 Horas 15 Minutos
5 Horas 15 Minutos
5 Horas 30 Minutos
5 Horas 15 Minutos
5 Horas 15 Minutos
7 Horas
11 Horas 15 Minutos
5 Horas 30 Minutos
6 Horas 15 Minutos
5 Horas 15 Minutos
5 Horas 30 Minutos
5 Horas 15 Minutos
7 Horas 15 Minutos
11 Horas 15 Minutos
5 Horas
5 Horas 15 Minutos
5 Horas 30 Minutos
5 Horas 15 Minutos
9 Horas 30 Minutos

7 Horas

41.16

2024-11-22 19:00:00
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i - 5di 18150001
Localidad: REMOLINO Codl_go
localidad: i ) ) )
DEL Tabla 40: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
CAGUAN
Municipio: CARTAGENA DEL
CHAIRA
Departamento: CAQUETA Caédigo Sul, 22791 REMOLINO DEL CAGUAN (CARTAGENA DEL CHAIRA - CAQUETA) Noviembre
| operador: - z : —
! Redqion: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
1 L] 9 : . Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas: L atitud 0505763 (KWh) (KVARh) (KVAh) (p.U) [hh:mm]
atitud: -
. Noviembre 01, Viernes 340 129 363.43 0.93 4 Horas
Longitud: -74.40807
Usuarios: Noviembre 02, Sabado 425 156 452.37 0.94 4 Horas 30 Minutos
Operador de red: GENDECAR S.A.E.S.P. Noviembre 03, Domingo 848 371 925.59 0.92 10 Horas 15 Minutos
L, ., . i Noviembre 04, Lunes 282 109 301.81 0.93 3 Horas 30 Minutos
llustracion 38: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 41: Infraestructura de la localidad. - -
Noviembre 05, Martes 290 110 310.39 0.94 3 Horas 15 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 285 107 304.01 0.94 3 Horas 30 Minutos
GRUPD ELECTROGEMD - -
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 07, Jueves 295 110 314.86 0.94 3 Horas 30 Minutos
T1[E0M0 200 kW EN SERVICID Noviembre 08, Viernes 278 108 298.34 0.93 3 Horas 15 Minutos
2[CUMMING 300 kY EN_MANTENIMIENTO Noviembre 09, Sabado 293 112 313.39 093 3 Horas 30 Minutos
TRANSFORMADORES Noviembre 10, Domi 50 364 924.69 0.92 10H 15 Minut
1 S ITEM CAPACIDAD ESTADO oviembre 10, Domingo 8 X . oras inutos
400 KVA 3T 1 AQ0 kWA, EMN OPERACION Noviembre 11, Lunes 269 104 288.64 0.93 3 Horas 15 Minutos
220V/13200V
: 3 * Noviembre 12, Martes 271 103 289.95 0.93 3 Horas 15 Minutos
S —(1) oo, 5 g
"” Noviembre 13, Miércoles 278 105 297.56 0.94 3 Horas 15 Minutos
| = Noviembre 14, Jueves 252 94 269.39 0.94 3 Horas 30 Minutos
Noviembre 15, Viernes 19 7 20.08 0.94 0 Horas 30 Minutos
Noviembre 16, Sabado 329 123 351.30 0.94 4 Horas
DIAGRAM A GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I Noviembre 17, Domingo 804 335 870.65 0.92 10 Horas 15 Minutos
ENERGETIOH Y SISTEMACE TELENEDID TISTALADCS Noviembre 18, Lunes 253 103 273.21 0.93 3 Horas 30 Minutos
REMOLINO DEL CAGUAN QM - IPSE Noviembre 19, Martes 276 106 295.49 0.93 3 Horas 30 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 271 106 291.03 0.93 3 Horas 30 Minutos
| d diade | e decC di L | Noviembre 21, Jueves 276 105 295.54 0.94 3 Horas 15 Minutos
i6 : ia entregada por dia de la semana. llustracion 40: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. )
llustracién 39 Energ lae 9 p 9 Noviembre 22, Viernes 268 100 285.47 0.94 4 Horas 30 Minutos
Noviembre 23, Sabado 287 112 307.61 0.93 3 Horas 30 Minutos
<K Noviembre 24, Domingo 803 350 876.24 0.92 9 Horas 45 Minutos
000 198 Noviembre 25, Lunes 248 96 266.18 0.93 3 Horas
2560 80+ Noviembre 26, Martes 279 110 300.18 0.93 3 Horas 30 Minutos
= = Noviembre 27, Miércoles 270 110 291.82 0.93 3 Horas 30 Minutos
= 2000 - £ 60+
s —_— o Noviembre 28, Jueves 271 108 291.34 0.93 3 Horas 15 Minutos
1000 407 Noviembre 29, Viernes 292 116 314.79 0.93 3 Horas 30 Minutos
500 - 20 Noviembre 30, Sabado 299 115 320.82 0.93 3 Horas 30 Minutos
0 T T T : T P Total 10,502 4,183 11,303.90 0.93
Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo 01234567 8 91011121314151617181920212223
Dia Horas
Tabla 42: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas .
. Energia Energia . Potencia
Acﬁc:rg(I\'/th) Reactiva Aparente ';%‘igrc?: P(;?;Tn?g'so Méaxima 106.50
(kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kwW1]:
. 2024-11-02 19:45:00
10,502 4,183 11,303.90 0.93 04:18 Realite el
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad:
Municipio:
Departamento:
Regién:

Coordenadas:

Usuarios:
Operador de red:

Latitud:
Longitud:

llustracion 41: Esquema de conexién de la localidad

STANFORD 178.8 KVA

PERKINS 125 KVA

Unidnd e
Camunizisnsa

Mdedidne 1

FxET

OUAGANS GEMEEAL DEL feTEu
DF GEMIPACION ¥ TELEMSETRA

SANTA FE DEL CAGUAN

CHNPIE

llustracion 42: Energia entregada por dia de la semana.

700 4
@00
500 4
400 4

kWh

300 4
200 -
100 -

T
Lunes

T T T
Martes Miércoles Jueves
Dia

Viernes

Sabado Dom‘lnqa

SANTA FE DEL
CAGUAN

CARTAGENA DEL CHAIRA
CAQUETA

1.004097
-74.71053

GENDECAR S.A. E.S.P.

Cadigo
localidad:

Cdédigo SUI,
operador:

18150002

22791

Tabla 44: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGEND

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 PERKINS 125 KiA EN OPERAGION
2 STANFORD [ 143 ki (178.8 Ky |[EN MANTENIMEINTO)
TRNASFORMADOR
1 150 KVA [ ENOPERACIGN

llustracion 43: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

40 -

30+

kWh

20+

10+

Horas

1011121314151617 1819202122 23

Tabla 43: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

SANTA FE DEL CAGUAN (CARTAGENA DEL CHAIRA - CAQUETA)

Energia
Activa
(kwh)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
3,332 1,306

3,

112
207
196
120
109
106
101
106
100
149

96

94

98
102

96

98

52
113
100
100
100
109

95
150
104

99
104
108
106

99

332

Energia
Reactiva
(kVARh)

45
87
85
a7
40
40
39
39
40
60
35
39
36
44
39
39
20
42
37
39
39
40
36
59
40
38
a1
a1
a1
38

1,306

Energia
Aparente
(kVAh)

121.08
224.80
213.66
129.06
116.34
113.39
108.22
113.09
108.32
160.33
102.52
101.87
104.93
110.91
103.45
105.82

55.43
120.60
106.57
107.34
107.42
116.18
101.36
161.28
111.25
106.55
112.21
115.67
113.94
106.27

3,579.36

Factor de
Potencia
(p-u)

0.93

0.92
0.92
0.93
0.94
0.94
0.93
0.94
0.93
0.93
0.94
0.92
0.94
0.92
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
0.93
0.93
0.94
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.94
0.93
0.93

0.93

Tabla 45: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

3,579.36

Factor de
Potencia

0.93

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
03:39

Potencia
Méaxima

[kw]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]
3 Horas 45 Minutos
6 Horas 45 Minutos
7 Horas 15 Minutos
4 Horas 15 Minutos
3 Horas 45 Minutos
3 Horas 30 Minutos
3 Horas
3 Horas 15 Minutos
3 Horas 15 Minutos
5 Horas 15 Minutos
3 Horas 30 Minutos
3 Horas 15 Minutos
3 Horas 15 Minutos
3 Horas 15 Minutos
3 Horas 15 Minutos
3 Horas 15 Minutos
1 Horas 45 Minutos
4 Horas
3 Horas 15 Minutos
3 Horas
3 Horas 15 Minutos
3 Horas 15 Minutos
3 Horas
5 Horas
3 Horas 30 Minutos
3 Horas
3 Horas 15 Minutos
3 Horas 15 Minutos
3 Horas 15 Minutos

3 Horas 15 Minutos

40.52

2024-11-28 18:30:00
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

. NM

RSB\ orso

Pagina 41 de 120

Localidad: VILLA Codigo 18753033
localidad: Tabla 46: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
LOBOS
Municipio: SAN VICENTE DEL
CAGUAN
Departamento: CAQUETA Cédigo SUl, 22791 VILLA LOBOS (SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA) Noviembre
operador: : z z -
Redidn: P Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
9 d : das: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas: (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Latitud: 1.611823
. Noviembre 01, Viernes 204 77 218.24 0.94 4 Horas 15 Minutos
Longitud: -74.30443
Usuarios: Noviembre 02, Sabado 296 114 317.69 0.93 6 Horas 15 Minutos
Operador de red: GENDECAR S.A. E.S.P. Noviembre 03, Domingo 281 114 303.43 0.93 6 Horas 15 Minutos
L, ., . i Noviembre 04, Lunes 184 69 196.59 0.94 4 Horas
llustracién 44: Esquema de conexion de la localidad Tabla 47: Infraestructura de la localidad. - -
Noviembre 05, Martes 199 76 213.11 0.93 4 Horas 15 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 200 75 213.83 0.94 4 Horas 30 Minutos
GRUPD ELECTROGEND
oo ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 07, Jueves 147 57 157.23 0.93 3 Horas 45 Minutos
b 1/S0MO 200 kY En_SERWICIO Noviembre 08, Viernes 197 76 210.74 0.93 4 Horas 30 Minutos
2| CUMMING 300 kW EN MANTENIMIENTO Noviembre 09, Sabad 266 103 28487 003 oH
TRANSFORMADORES oviembre 09, Sabado : : oras
ITEM | CAPACIDAD [ ESTADO Noviembre 10, Domingo 273 109 293.77 0.93 6 Horas
;gvﬁznw ' 1] 400 kvA |[EN OPERACION Noviembre 11, Lunes 193 72 206.47 0.94 4 Horas 30 Minutos
/|
s !Tl'l"l ‘»*b Noviembre 12, Martes 202 76 216.12 0.94 4 Horas 15 Minutos
200 kKW — ii } 1 T
e ‘ 3 Noviembre 13, Miércoles 202 79 216.84 0.93 4 Horas
Noviembre 14, Jueves 198 76 211.93 0.93 4 Horas 15 Minutos
Noviembre 15, Viernes 195 73 207.98 0.94 4 Horas 15 Minutos
Noviembre 16, Sabado 293 110 312.77 0.94 6 Horas 15 Minutos
DIAGRAM A GENERAL DE INFRASSTRUCTURA Noviembre 17, Domingo 283 109 303.32 0.93 6 Horas 15 Minutos
ENERGETICA Y SISTEMA DE TELEMECIDA [NSTALADCS
iaal i T Noviembre 18, Lunes 195 73 208.20 0.94 4 Horas 15 Minutos
REMOLING DEL CAGUAN M - IPSE ) )
Noviembre 19, Martes 208 7 222.02 0.94 4 Horas 30 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 99 38 106.00 0.93 2 Horas
., B B ., i L Noviembre 21, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
llustracion 45: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 46: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. - -
Noviembre 22, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 23, Sabado 276 95 291.59 0.95 6 Horas 15 Minutos
==l Noviembre 24, Domingo 266 97 283.05 0.94 6 Horas

15004 60

Noviembre 25, Lunes 188 67 199.25 0.94 4 Horas 15 Minutos
4 50 -

1250 Noviembre 26, Martes 193 70 205.22 0.94 4 Horas 15 Minutos
= 1000+ = et Noviembre 27, Miércoles 186 65 197.27 0.94 4 Horas 15 Minutos
= =
= 750 > 304 Noviembre 28, Jueves 189 67 200.51 0.94 4 Horas 30 Minutos

500 - 20+ Noviembre 29, Viernes 203 73 215.83 0.94 4 Horas 30 Minutos
2504 10 - Noviembre 30, Sdbado 296 105 314.00 0.94 6 Horas 15 Minutos
0- T T T : T t+—r—r——r—7rrrrr—rr—r—r+T7"—Ft+7 77— Total 6,111 2,293 6,527.32 0.94
Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo 01234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas
Tabla 48: Resumen Datos de Generacion.
. q Horas -
. Energia Energia . Potencia

Acﬁc:r(‘cl’(I\'/th) Reactiva Aparente ';%‘igrc?: P(;?;T:glso Méaxima 56.61

(kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kW]:

. 2024-11-13 18:45:00
6,111 2,293 6,527.32 0.94 04:29 Realite el
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION _
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Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024 _
Péagina 43 de 120

Localidad: Cddigo 19809014 . . . .
CHACON Iocaliqdad' Tabla 49: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: TIMBIQUI
Departamento: CAUCA Cdédigo SUI, 26717
operador: CHACON (TIMBIQUI - CAUCA) Noviembre
Reglc()jn. das: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: . Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 2.786699 (kwh) (KVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Longitud: -77.6584 . , )
. Noviembre 01, Viernes 155 37 159.83 0.97 8 Horas 15 Minutos
Usuarios: - - -
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO S.A. Noviembre 02, Sabado 152 39 157.27 0.97 8 Horas 15 Minutos
Noviembre 03, Domingo 123 30 126.36 0.97 6 Horas 45 Minutos
Noviembre 04, Lunes 154 43 160.13 0.96 9 Horas 30 Minutos
llustracién 47: Esquema de conexion de la localidad Tabla 50: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 138 36 142.56 0.97 7 Horas 30 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 147 39 151.62 0.97 8 Horas 15 Minutos
seviate GRUPO ELECTROGEND Noviembre 07, Jueves 148 37 152.35 0.97 | 8 Horas 15 Minutos
feddor1  Commgedoneiging ITEM MARCA | CAPACIDAD ESTADO Noviembre 08, Viernes 127 28 130.49 098 | 6 Horas 30 Minutos
— ; 1 STANFORD  [56 kW EM OFERACION principal ! : :
! ] Noviembre 09, Sabado 211 50 216.59 0.97 11 Horas
: |' B Noviembre 10, Domingo 148 39 152.87 0.97 8 Horas
Qrcuto Carga Noviembre 11, Lunes 205 62 214.07 0.96 12 Horas 30 Minutos
I%CT "b Noviembre 12, Martes 151 38 155.86 0.97 8 Horas 15 Minutos
g1 . g ]
"* : Noviembre 13, Miércoles 147 34 151.06 0.97 7 Horas 45 Minutos
: Noviembre 14, Jueves 155 38 159.25 0.97 8 Horas 15 Minutos
GEHERADOR
gi”:gggv Noviembre 15, Viernes 155 33 158.44 0.98 7 Horas 45 Minutos
Wb ) . S I
A
m&%’;&ﬁé&??g&éﬂ:&h Noviembre 16, Sabado 171 40 175.62 0.97 8 Horas 30 Minutos
P S ONM-IPSE Noviembre 17, Domingo 163 40 167.82 0.97 8 Horas 30 Minutos
N ' ' Noviembre 18, Lunes 163 39 167.33 0.97 8 Horas 15 Minutos
Noviembre 19, Martes 158 38 162.53 0.97 8 Horas 15 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 162 38 166.58 0.97 8 Horas 15 Minutos
Noviembre 21, Jueves 150 36 154.13 0.97 7 Horas 45 Minutos
llustracion 48: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 49: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 158 38 162.00 0.97 8 Horas
Noviembre 23, Sabado 154 35 158.15 0.97 8 Horas
10004 Noviembre 24, Domingo 156 35 160.00 0.98 8 Horas
30 - Noviembre 25, Lunes 170 42 174.72 0.97 9 Horas
St Noviembre 26, Martes 151 35 155.20 0.97 8 Horas
600 4 £ 204 Noviembre 27, Miércoles 165 41 170.48 0.97 8 Horas 30 Minutos
= 1
E E Noviembre 28, Jueves 161 38 165.64 0.97 8 Horas
3007 104 Noviembre 29, Viernes 167 40 172.02 0.97 8 Horas 15 Minutos
200 Noviembre 30, Sabado 166 41 171.06 0.97 8 Horas 15 Minutos
0 Total 4,732 1,158 4,871.38 0.97
Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo 01234567 89101112131415161718192021 2223
Dia Horas
Tabla 51: Resumen Datos de Generacion.
. q Horas -
a Energia Energia . Potencia
Acﬁ\r/]zr(?(?vh) Reactiva Aparente ';Zi:;rc?: Pdrl,oang'So Méaxima 23.17
(kVARh) (kVAh) thh:mm] [kW]:
i 2024-11-24 19:15:00
4732 1,158 4,871.38 0.97 08:20 Realite el
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:

Coordenadas:
Latitud:
Longitud:

Usuarios:
Operador de red:

llustracion 50: Esquema de conexién de la localidad

Medidor 1

LOVOL 57.6 kW

IRCT

CHAGRORG GENERAL DEL SISTEWO
CC GENCRACION v TCLEWETRIA

COMUNIDAD CHETE EHN-PIE

llustracion 51: Energia entregada por dia de la semana.

1400+
12004
1000+
£ B00+q
600 -
400 4
2004

Martes Miércoles |ueves \Viernes Sabado Domingo

Dia

T
Lunes

COMUNIDAD DE ~ Codigo 19809010
localidad:

CHETE

TIMBIQUI

CAUCA Cédigo SUI, 26717
operador:

2.666157

-77.558846

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO S.A.

Tabla 53: Infraestructura de la localidad.

GRUPC ELECTROGEND

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO

1 LOvOL 97 6 k' EMN OPERACION

llustracion 52: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

40 -

304

kWh

204

10+

012345678 91‘01112131415161?181920212223
Horas

Tabla 52: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

COMUNIDAD DE CHETE (TIMBIQUI - CAUCA)

Energia
Activa
(kwh)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
5,732 2,281

5,

158
170
161
172
169
165
175
178
171
164
164
162
162
132
200
534
287
277
160
155
161
164
165
181
274
178
206
159
164
162

732

Energia
Reactiva
(kVARh)

59
65
59
66
63
65
64
66
67
66
63
63
64
53
74
222
123
117
63
60
63
65
67
75
121
71
86
63
64
65

2,281

Energia
Aparente
(kVAh)

168.78
182.33
171.93
183.92
180.12
176.98
186.43
189.63
183.59
176.82
175.91
173.73
174.39
142.58
213.09
578.49
312.30
300.65
171.97
166.43
172.57
176.26
178.42
195.76
299.86
191.34
223.26
171.45
176.40
174.38

6,168.84

Factor de
Potencia
(p-u)
0.94

0.93
0.94
0.93
0.94
0.93
0.94
0.94
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.94
0.92
0.92
0.92
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.92
0.92
0.93
0.92
0.93
0.93
0.93

0.93

Tabla 54: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

6,168.84

Factor de
Potencia

0.93

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
07:31

Potencia
Méaxima

[kw]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]

5 Horas 45 Minutos
6 Horas 15 Minutos
5 Horas 45 Minutos
6 Horas 30 Minutos

6 Horas

6 Horas
6 Horas 15 Minutos
6 Horas 30 Minutos
6 Horas 30 Minutos
6 Horas 15 Minutos
6 Horas 15 Minutos

6 Horas

6 Horas

5 Horas

7 Horas
23 Horas 15 Minutos

13 Horas
12 Horas 15 Minutos
6 Horas 15 Minutos
5 Horas 45 Minutos
6 Horas 15 Minutos
6 Horas 30 Minutos
6 Horas 30 Minutos

7 Horas
12 Horas 15 Minutos

7 Horas
8 Horas 45 Minutos
6 Horas 15 Minutos
6 Horas 15 Minutos

6 Horas 30 Minutos

31.87

2024-11-01 19:15:00
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

i - 5di i - 19418009 . . . .
Localidad: NOANAMITO Cédigo localidad: Tabla 55: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: LOPEZ DE MICAY
Departamento: CAUCA Cdédigo SUI, 21597
operador: NOANAMITO (L()PEZ DE MICAY - CAUCA) Noviembre
Region: =
Co?)rdenadaS' Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
) Latitud: 3.077495 Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
atitua: (kWh) (KVAR) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Long|tud: -77.53681
Usuarios: Noviembre 01, Viernes 177 81 194.65 0.91 5 Horas 15 Minutos
Operador de red: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOPEZ DE MICAY Noviembre 02, Sabado 148 64 161.25 0.92 4 Horas 30 Minutos
Noviembre 03, Domingo 141 64 154.85 0.91 4 Horas 15 Minutos
Noviembre 04, Lunes 151 66 164.79 0.92 4 Horas 30 Minutos
llustracion 53: Esquema de conexién de la localidad Tabla 56: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 106 47 115.95 0.91 3 Horas
Noviembre 06, Miércoles 13 5 13.93 0.93 0 Horas 30 Minutos
GRUPO ELECTROGEND Noviembre 07, Jueves 188 84 205.91 0.91 5 Horas 45 Minutos
Medidor 1 :‘, ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 08, Viernes 152 69 166.93 091  4Horas 15 Minutos
= =
= STEVWART & . Noviembre 09, Sabado 148 66 162.05 0.91 4 Horas 15 Minutos
=V nidad de 1|STEVENSON 170 kWY EN COPERACION Noviembre 10. Domi 151 o7 165.20 001 aH 15 Minut
oviembre , bomingo . . oras Inutos
Comuricaciones TRANSFORMADORES g
STEvEnSon ITEM CAPACIDAD ESTADOD Noviembre 11, Lunes 243 112 267.57 0.91 8 Horas 15 Minutos
Circuito Carga 1 112 5 kWA, EN OPERACION Noviembre 12, Martes 243 119 270.57 0.90 8 Horas 15 Minutos
et 112.5 KVA '_’b Noviembre 13, Miércoles 230 114 256.70 0.90 8 Horas 15 Minutos
[T b g |
‘r'* [ Noviembre 14, Jueves 231 117 258.94 0.89 8 Horas 15 Minutos
U
- Noviembre 15, Viernes 292 148 327.37 0.89 11 Horas 15 Minutos
Noviembre 16, Sabado 235 113 260.76 0.90 8 Horas 15 Minutos
Noviembre 17, Domingo 226 116 254.03 0.89 8 Horas 15 Minutos
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA - -
DE GENERACION ¥ TELEMETRIA Noviembre 18, Lunes 221 108 245.98 0.90 7 Horas 30 Minutos
Toaalldsd , Noviembre 19, Martes 245 123 274.14 0.89 8 Horas 45 Minutos
NOAN AMITCHLOPEZ CNM-IPSE
Noviembre 20, Miércoles 212 104 236.14 0.90 7 Horas 45 Minutos
Noviembre 21, Jueves 216 96 236.37 0.91 7 Horas 45 Minutos
llustracion 54: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 55: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 221 108 245.98 0.90 8 Horas 15 Minutos
Noviembre 23, Sabado 222 108 246.88 0.90 8 Horas 15 Minutos
50 - Noviembre 24, Domingo 235 116 262.07 0.90 8 Horas 15 Minutos
1200 Noviembre 25, Lunes 234 117 261.62 0.89 8 Horas 15 Minutos
1000+ e Noviembre 26, Martes 252 120 279.11 0.90 8 Horas 30 Minutos
800+ 30 - Noviembre 27, Miércoles 240 115 266.13 0.90 8 Horas 30 Minutos
=
= 6004 é Noviembre 28, Jueves 244 119 271.47 0.90 8 Horas 30 Minutos
pc 3 >
4004 207 Noviembre 29, Viernes 243 121 271.46 0.90 8 Horas 15 Minutos
104 Noviembre 30, Sabado 236 118 263.86 0.89 8 Horas 15 Minutos
200
Total 6,096 2,925 6,761.42 0.90
0- T T T : T t—r—r——rT—Trrrrr—rT-rt———
Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo 01234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas
Tabla 57: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas .
. Energia Energia . Potencia
Acﬁc:r(‘cl’(I\'/’th) Reactiva Aparente ';?[grc?: P(;?;T:glso Méaxima 40.00
(kVARNh) (kVAh) (hh:mm] [kw1]:
X 2024-11-01 18:15:00
6,096 2,925 6,761.42 0.90 06:56 REEELY 0

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 56: Esquema de conexién de lalocalidad

Uridad de
Cemuniadone:

EHERMAX

3 (:}
207.5 Kv 150 KA HIT Circuito Carga

220/13200V T ’ w

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION Y TELEMETRIA

Toaltial

| SAN ANTONIO DE GUAIUL-GUAPT | CNM-PSE

llustracion 57: Energia entregada por dia de la semana.

Martes Miércoles |ueves \Viernes Sabado Domingo

Dia

T
Lunes

SAN ANTONIO Cédigo localidad: 19318013

DE GUAJUI

GUAPI

CAUCA Codigo SUI, 1892
operador:

2.555526

-77.67035

EMPRESA DE ENERGIA DE GUAPI S.A.E.S.P.

Tabla 59: Infraestructura de la localidad.

GRUPQ ELECTROGEND

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO

1 ENERMAX 160 kWY (207 5 kWA [EN OPERACION
TRANSFORMADORES

ITEM CAPACIDAD ESTADO

1 150 kWA EN OPERACION

llustracion 58: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

60 -

50 4

40 -

kWh

30 -

20+

10+

LN

012 3 456 7 8 91011121314151617181920212223

Horas

Tabla 58: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

SAN ANTONIO DE GUAJUI (GUAPI - CAUCA)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sadbado

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
11,343 6,343

Energia
Activa
(kwh)

257
514
516
329
330
344
339
323
466
503
328
325
333
322
297
501
527
353
338
294
303
352
485
512
329
325
354
295
324
522

11,343

Energia
Reactiva
(kVARh)

142
271
281
187
189
199
188
179
273
285
189
187
192
185
165
286
296
197
180
157
163
204
288
293
182
170
196
158
179
282

6,343

Energia
Aparente
(kVAh)

293.51
581.16
587.26
378.99
380.63
397.60
387.12
369.44
539.45
578.48
378.36
375.14
384.48
371.67
339.85
576.98
604.47
404.72
382.99
333.10
343.70
406.93
564.52
590.20
376.51
366.72
404.19
335.08
370.24
593.46

12,995.69

Factor de
Potencia
(p-u)

0.88

0.88
0.88
0.87
0.87
0.87
0.87
0.88
0.86
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.88
0.88
0.88
0.87
0.86
0.87
0.87
0.89
0.88
0.88
0.88
0.88

0.87

Tabla 60: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

12,995.69

Factor de
Potencia

0.87

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
09:01

Potencia
Méaxima
[kwW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]
7 Horas
11 Horas 45 Minutos
12 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas 15 Minutos
8 Horas
8 Horas
11 Horas 30 Minutos
12 Horas
8 Horas
7 Horas 45 Minutos
7 Horas 45 Minutos
7 Horas 45 Minutos
7 Horas
12 Horas
12 Horas 30 Minutos
8 Horas 15 Minutos
7 Horas 45 Minutos
7 Horas 15 Minutos
6 Horas 45 Minutos
8 Horas 30 Minutos
12 Horas 15 Minutos
12 Horas 15 Minutos
8 Horas 15 Minutos
7 Horas 30 Minutos
8 Horas 30 Minutos
6 Horas 45 Minutos
7 Horas 30 Minutos
12 Horas 15 Minutos

53.43

2024-11-20 19:15:00
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad: SAN JOSE I(g)?:(:ligdoad' 19809007 Tabla 61: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: TIMBIQUI
Departamento: CAUCA Codigo SUI, 26717 -
operador: SAN JOSE (TIMBIQUI - CAUCA) Noviembre
CRigglr(zjg:nadas: Ene(gl’a Energ_ia Energia Factor Qe Horas d_e servicig
. Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 2614354 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Usuarios: LongltUd: 77588196 Noviembre 01, Viernes 155 89 178.66 0.87 5 Horas
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO S.A. Noviembre 02, Sabado 331 214 394.46 0.84 11 Horas 45 Minutos
Noviembre 03, Domingo 547 402 678.75 0.81 21 Horas 45 Minutos
Noviembre 04, Lunes 340 249 421.61 0.81 14 Horas
llustracion 59: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 62: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 187 111 217.33 0.86 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 176 110 207.90 0.85 6 Horas 15 Minutos
fiddas GRUPO ELECTROGENO Noviembre 07, Jueves 181 109 211.21 0.86 6 Horas 15 Minutos
i L ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO - 5 -
Mcdidor 1 1 CUMMINS 135 KW EN OPERACION Noviembre 08, Viernes 189 120 224.24 0.84 6 Horas 45 Minutos
TRANSFORMADOR Noviembre 09, Sabado 326 214 390.14 0.84 12 Horas
1 [SIEMENS | 75kvA  [EN OPERACION Noviembre 10, Domingo 179 116 213.41 0.84 6 Horas 30 Minutos
e Noviembre 11, Lunes 188 118 222.13 0.85 6 Horas 45 Minutos
T Noviembre 12, Martes 168 105 198.25 0.85 6 Horas 15 Minutos
e Noviembre 13, Miércoles 175 107 205.11 0.85 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 14, Jueves 173 102 201.17 0.86 6 Horas
Noviembre 15, Viernes 130 80 152.44 0.85 4 Horas 45 Minutos
| sz cenat oet s | Noviembre 16, Sabado 154 96 181.58 0.85 5 Horas 15 Minutos
| Bel AEE s | Noviembre 17, Domingo 397 289 491.41 0.81 15 Horas 15 Minutos
Noviembre 18, Lunes 217 141 258.58 0.84 8 Horas
Noviembre 19, Martes 173 105 202.94 0.85 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 187 117 220.91 0.85 6 Horas 30 Minutos
Noviembre 21, Jueves 175 111 207.43 0.84 6 Horas 30 Minutos
llustracion 60: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 61: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 175 107 204.91 0.85 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 23, Sabado 184 115 216.91 0.85 6 Horas 30 Minutos
Noviembre 24, Domingo 189 113 220.17 0.86 6 Horas 30 Minutos
14001 40 - Noviembre 25, Lunes 181 112 213.18 0.85 6 Horas 15 Minutos
12007 Noviembre 26, Martes 179 104 206.50 0.86 6 Horas 15 Minutos
10001 - 301 Noviembre 27, Miércoles 192 121 227.05 0.85 6 Horas 45 Minutos
% 800 z 201 Noviembre 28, Jueves 174 104 202.27 0.86 6 Horas 30 Minutos
600+ Noviembre 29, Viernes 181 108 210.78 0.86 6 Horas 30 Minutos
4004 101 Noviembre 30, Sdbado 185 106 213.22 0.87 6 Horas 15 Minutos
2”:-: : . . . . —_— e Total 6,389 4,097 7,589.98 0.84
Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo 0123456 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas

Tabla 63: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Al (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 34.37
(VARD (VA [hh:mm] r[1kW]h 2024-11-01 19:30:00
6,389 4,007 7,589.98 0.84 07:44 Fechayinorna -11-01 19:30+

©
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 62: Esquema de conexién de la localidad

Medidor 1

Y

DELLENT 94 KW

IMET

DISGFanA GENCRAL DEL 313TEHA
DE GEMERAZCN 7 TELERETRIA

SANTA ROSA DE SALA CHmirs

llustracion 63: Energia entregada por dia de la semana.

700
600 4
500 4
400 4

kWh

300
200+

100 -

T T T
Martes Miércoles Jueves
Dia

Lunes Viernes Sabado Domingo

SANTA ROSA DE
SAIJA

TIMBIQUI
CAUCA

2.702776
-77.4697

codigo 19809009
localidad:

Cédigo SUl, 26717
operador:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO S.A.

Tabla 65: Infraestructura de la localidad.

GRUPD ELECTROGEMD

ITEM MARCA

CAPACIDAD

ESTADO

1 DELLENT

94 EN OPERACION

llustracion 64: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

301

251

20 -

kWh

154

10+

1011121314151617 1819202122 23

Horas

Tabla 64: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

SANTA ROSA DE SAIJA (TIMBIQUI - CAUCA)

Energia
Activa
(kwh)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
3,336 1,057

3,

107
45
0
129
108
110
113
114
99
105
110
124
93
122
116
102
109
100
116
119
139
134
118
114
117
112
115
117
125
204

336

Energia
Reactiva
(kVARh)

35
15

0
a1
33
34
36
36
34
35
34
39
28
38
36
32
34
32
38
38
46
43
37
37
38
34
36
35
38
67

1,057

Energia
Aparente
(kVAh)

112.73
47.30
0.00
135.22
113.40
115.42
118.51
119.81
104.52
110.78
115.13
129.76
97.60
127.62
121.38
107.10
114.20
104.92
121.54
125.27
146.50
140.35
123.33
120.18
123.20
116.66
120.39
121.68
130.91
214.50

3,499.74

Factor de
Potencia
(p-u)

0.95

0.95

0.95
0.96
0.96
0.95
0.95
0.95
0.95
0.96
0.95
0.96
0.96
0.96
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.96
0.96
0.96
0.96
0.95

0.95

Tabla 66: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

3,499.74

Factor de
Potencia

0.95

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
06:06

Potencia

Méaxima
[kwW]:

Fechay ho

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

5 Horas 45 Minutos
2 Horas 30 Minutos
0 Horas
7 Horas 15 Minutos
6 Horas
6 Horas
6 Horas 15 Minutos
6 Horas 30 Minutos
5 Horas 45 Minutos
6 Horas
6 Horas
6 Horas 45 Minutos
5 Horas
6 Horas 15 Minutos
6 Horas 15 Minutos
5 Horas 30 Minutos
6 Horas
5 Horas 30 Minutos
6 Horas 30 Minutos
6 Horas 15 Minutos
7 Horas
7 Horas 30 Minutos
6 Horas 45 Minutos
6 Horas 30 Minutos
6 Horas 30 Minutos
6 Horas
6 Horas 15 Minutos
6 Horas 15 Minutos
6 Horas 30 Minutos
12 Horas 15 Minutos

21.96

ra 2024-11-21 18:45:00
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
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-

NM

RSB\ orso

Pagina 50 de 120

Localidad:
Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:

Latitud:
Longitud:

Usuarios:
Operador de red:

llustracién 65: Esquema de conexion de la localidad

et o
v moew
@ Moddkr 2 —
:‘\i‘ 6' 3 =
o > 111 _— Creuto Keascedes
1150 kW = we——
o Rt
| -~ T T"
. K
waon o '
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STAMFORD [ l QD et
1000 kW Meddr 1 CREEEE™
2500 KVA s ==
* -‘» | FA |
4 — Cruo Aand
1250 kW ¥ '.’b
1o, ’
L. <>
CUMMINS 400 kW OARAMA GENIRA. O S5TTMA
e~ OFf ENERACON ¥ TELEMEDIDA INGY NADOS
e ———
r - O P

llustracion 66: Energia entregada por dia de la semana.

120000 -

100000 4

80000 -

40000

20000 4

|

T T T
Lunes  Martes Miércoles |ueves

Dia

Viernes Sabado Dominge

ACANDI Cédigo
localidad:

ACANDI

cHoco Cédigo SuUl,
operador:

8.510865

-77.27865

27006000

1895

EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE ACANDI S.AE.S.P.

Tabla 68: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
: PERKINS STAMFORD 1150 kW [FUERA DE SERVICIO
[EN OPERACION (reparada Capacidad
2 PERKINS STAMFORD 1150 kW 50
[EN OPERACION {reparada Capacidad
3 PERKING STAMFORD 1100 kW 750
[EN OPERACION { Capacidad max
4 CUMMING 1500 kW 1250 kW)
[EN OPERACION (Pendiente
5 CUMMNS QST-30 1000 kW 400 kW)
TRANSFORMADORES
ITEM [ CAPACIDAD ESTADO
1 | 1000 KVA [DESCONECTADO
1 | 2500 KVA [EN OPERACION

llustracion 67: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

1400 -
1200

1000 4
800
600 -
400 4
200+

kWh

012345678 91011121314151617181920212223

Horas

Tabla 67: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
q Energia
Energia A2
Activa (kWh) '(T('“:;’:g‘lg‘;
678,331 196,012

ACANDI (ACANDI - CHOCO)

Energia
Activa
(kwh)

22,077
20,726
19,907
20,538
22,385
23,439
20,375
23,092
23,152
23,593
23,613
24,222
23,936
23,747
23,573
23,003
23,064
24,179
23,845
22,511
22,920
21,843
20,842
21,419
22,791
22,647
23,060
22,446
22,487
22,810

678,331

Energia
Reactiva
(KVARh)

6,315
6,005
6,046
6,103
6,469
6,593
5,626
6,695
6,764
6,918
6,852
6,977
6,869
6,851
6,777
6,759
6,812
6,985
6,786
6,364
6,545
6,336
6,139
6,395
6,626
6,440
6,507
6,348
6,484
6,626

196,012

Energia
Aparente
(kVAh)

22,962.78
21,578.14
20,804.79
21,425.33
23,301.16
24,348.42
21,137.07
24,043.38
24,119.99
24,586.42
24,586.84
25,206.43
24,902.52
24,715.96
24,527.68
24,061.44
24,049.25
25,167.56
24,792.00
23,393.34
23,836.10
22,743.77
21,726.96
22,352.82
23,734.49
23,545.24
23,960.75
23,326.06
23,402.88
23,752.61

706,083.51

Factor de
Potencia

(p.u)
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96

0.96

Tabla 69: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

706,083.51

Factor de
Potencia

0.96

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
20:33

Potencia
Méaxima

[kW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]
20 Horas 30 Minutos
20 Horas 15 Minutos
20 Horas 15 Minutos
20 Horas 15 Minutos
20 Horas 15 Minutos
20 Horas 15 Minutos

19 Horas
20 Horas 15 Minutos
20 Horas 15 Minutos
21 Horas 15 Minutos
21 Horas 15 Minutos
21 Horas 15 Minutos
21 Horas 15 Minutos
21 Horas 15 Minutos
21 Horas 15 Minutos
21 Horas 15 Minutos
21 Horas 15 Minutos
21 Horas 15 Minutos
21 Horas 15 Minutos
20 Horas 30 Minutos
20 Horas 15 Minutos
20 Horas 15 Minutos
20 Horas 15 Minutos
20 Horas 15 Minutos
20 Horas 15 Minutos

20 Horas
20 Horas 15 Minutos
20 Horas 15 Minutos
20 Horas 15 Minutos
20 Horas 15 Minutos

1,397.97

2024-11-07 22:15:00
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracién 68: Esquema de conexion de la localidad

Medidor 1 el
- —= -
= *’
Y ==V Uridad &

Camunicacianes
100 KVA Circuito Carga
220/13200 V
3CT

&)
%?a-b

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION Y THEMETRIA

Toartaa

ARUSI CNM-IPSE

llustracion 69: Energia entregada por dia de la semana.

Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo
Dia

ARUSI Cédigo 27495001
localidad:

NUQUI

CHOCO Cédigo SUl, 59450
operador:

5.594513

-77.472595

AMBAR SERVICIOS DE OCCIDENTE ESP SAS

Tabla 71: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 WERMA 125 kVA EN MANTENIMIENTO
2 PERKINS 100 kVA EN OPERACION
TRANSFORMADORES
ITEM CAPACIDAD ESTADO
1 100 EN OPERACION

llustracion 70: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

60 -
50 -

40 4

kWh

30+

20+

10+

012 345¢678 91‘01112131415161?131920212223
Horas

Tabla 70: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

ARUSI (NUQUI - CHOCO) Noviembre

Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
(kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Noviembre 01, Viernes 519 201 556.56 0.93 13 Horas 30 Minutos
Noviembre 02, Sdbado 497 181 528.81 0.94 13 Horas 30 Minutos
Noviembre 03, Domingo 550 211 588.78 0.93 13 Horas 45 Minutos
Noviembre 04, Lunes 557 195 589.96 0.94 14 Horas
Noviembre 05, Martes 556 205 592.85 0.94 13 Horas 45 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 515 190 549.17 0.94 13 Horas 45 Minutos
Noviembre 07, Jueves 544 188 575.89 0.94 13 Horas 30 Minutos
Noviembre 08, Viernes 525 174 553.08 0.95 14 Horas
Noviembre 09, Sabado 535 197 570.24 0.94 14 Horas 15 Minutos
Noviembre 10, Domingo 552 200 587.05 0.94 14 Horas
Noviembre 11, Lunes 574 211 611.60 0.94 13 Horas 45 Minutos
Noviembre 12, Martes 585 209 621.35 0.94 13 Horas 45 Minutos
Noviembre 13, Miércoles 534 191 567.06 0.94 12 Horas 15 Minutos
Noviembre 14, Jueves 540 197 574.95 0.94 12 Horas 45 Minutos
Noviembre 15, Viernes 627 244 672.88 0.93 13 Horas 45 Minutos
Noviembre 16, Sabado 625 257 676.11 0.92 13 Horas 30 Minutos
Noviembre 17, Domingo 623 252 672.41 0.93 13 Horas 45 Minutos
Noviembre 18, Lunes 556 181 584.79 0.95 14 Horas
Noviembre 19, Martes 555 176 582.18 0.95 13 Horas 45 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 577 196 609.07 0.95 13 Horas 45 Minutos
Noviembre 21, Jueves 578 215 617.21 0.94 13 Horas 45 Minutos
Noviembre 22, Viernes 492 185 525.56 0.94 11 Horas 30 Minutos
Noviembre 23, Sabado 744 259 787.66 0.94 18 Horas 45 Minutos
Noviembre 24, Domingo 563 186 592.74 0.95 15 Horas
Noviembre 25, Lunes 590 193 621.21 0.95 15 Horas 15 Minutos
Noviembre 26, Martes 442 149 466.76 0.95 11 Horas 30 Minutos
Noviembre 27, Miércoles 613 212 648.75 0.95 15 Horas 15 Minutos
Noviembre 28, Jueves 592 196 623.10 0.95 15 Horas 30 Minutos
Noviembre 29, Viernes 575 191 605.64 0.95 15 Horas 15 Minutos
Noviembre 30, Sabado 611 221 649.48 0.94 15 Horas 30 Minutos
Total 16,947 6,063 17,998.91 0.94
Tabla 72: Resumen Datos de Generacion.
o a Horas -
i) Mot apwente  Torde Pomedo i
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
16,947 6,063 17,998.91 0.94 14:00 REEaRiorg)  2024-11-16 10:45:00
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Localidad:
Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:

Usuarios:
Operador de red:

Latitud:
Longitud:

llustracién 71: Esquema de conexion de la localidad

165 KW CUMMING

300KVA »e1

2213200V 3T

1]

Circuito Carga

D

165 KW cummms

P
,:b

: DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
‘ DE GENERACION Y TREMERIA

| Tl

BALBCA

| cumpse

llustracién 72: Energia entregada por dia de la semana.

4000 -

3000 -

Wh

P4
2000 -

1000 -

T T T
Martes Miércoles |ueves \Viernes
Dia

T
Lunes

Sabada Domingo

BALBOA

UNGUIA
CHOCO

8.283858
-77.1404

codigo 27800001
localidad:

Codigo SUI, 22941
operador:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA SA ESP

Tabla 74: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGEND

ITEM MARCA |CAPACIDAD ESTADO
1 CUMMING 185 kW EN OPERACION
2 CUMMING 165 kW EN OPERACION
TRANSFORMADORES
ITEM CAPACIDAD ESTADO
1 300 kWA EN OPERACION

llustracion 73: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

1004

80+

kWi

40

20 4

w_
~
o
i

Horas

789 10111213141I5161?131920212223

Tabla 73: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 4
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
24,790 12,781

BALBOA (UNGUIA - CHOCO)

Energia
Activa
(kwh)

879
929
869
855
932
933
620
727
761
786
746
730
729
739
913
936
935
879
843
851
887
849
852
908
913
818
825
830
717
599

24,790

Energia
Reactiva
(KVARh)

434
493
472
433
497
501
334
395
406
405
372
380
382
371
454
494
486
452
425
449
473
433
432

471
405
404
408
361
291

12,781

Energia Factor de
Aparente Potencia
(kVAh) (p.u)

979.90 0.90
1,051.44 0.88
989.12 0.88
957.90 0.89
1,056.68 0.88
1,058.92 0.88
704.54 0.88
827.30 0.88
862.30 0.88
884.02 0.89
833.87 0.89
822.84 0.89
823.08 0.89
826.73 0.89
1,020.06 0.90
1,058.24 0.88
1,053.67 0.89
988.88 0.89
944.02 0.89
962.41 0.88
1,004.66 0.88
953.15 0.89
954.74 0.89
1,022.52 0.89
1,026.91 0.89
912.71 0.90
918.52 0.90
924.56 0.90
802.83 0.89
666.20 0.90
27,890.31 0.89

Tabla 75: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

27,890.31

Factor de
Potencia

0.89

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

12 Horas 45 Minutos
13 Horas 15 Minutos
13 Horas
13 Horas
13 Horas 15 Minutos
13 Horas
8 Horas 30 Minutos
9 Horas 45 Minutos
10 Horas
10 Horas
10 Horas 15 Minutos
9 Horas 45 Minutos
9 Horas 45 Minutos
10 Horas 15 Minutos
13 Horas
13 Horas
13 Horas
13 Horas
13 Horas
13 Horas
13 Horas
13 Horas
13 Horas
13 Horas
13 Horas
12 Horas 15 Minutos
12 Horas 15 Minutos
12 Horas 15 Minutos
9 Horas 30 Minutos

7 Horas 15 Minutos

Horas -

Promedio Potepcna

di Méxima 94.36
fa-mes (KW]:

[hh:mm] .
11:46 Fechay hora 2024-11-30 18:45:00
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. ) 4di i - 27077002
Localidad: BELEN DE Cédigo localidad: ) _ _ _
Tabla 76: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
DOCAMPADO
Municipio: BAJO BAUDO
Departamento: CHOCO Cédigo SUl, 37953 . . ;
operador: BELEN DE DOCAMPADO (BAJO BAUDO - CHOCO) Noviembre
Regién: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 4.702707 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: ~77.22337 Noviembre 01, Viernes 274 89 288.03 0.95 10 Horas
Usuarios: Noviembre 02, Sabado 313 105 330.03 0.95 11 Horas
Operador de red: PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIA EN ZONAS NO
CONECTADAS ESP SAS Noviembre 03, Domingo 297 114 318.05 0.93 12 Horas 30 Minutos
L, ., . i Noviembre 04, Lunes 255 91 270.62 0.94 10 Horas 45 Minutos
llustracién 74: Esquema de conexion de la localidad Tabla 77: Infraestructura de la localidad. - -
Noviembre 05, Martes 279 93 293.78 0.95 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 278 95 293.58 0.95 10 Horas 15 Minutos
e i | _marca | MODELD | SERIE | capacpap | Estapo |
Commicisnas | CUMMINS | S083738 | [ | /A |opgnmn.rg| Noviembre 07, Jueves 262 90 277.40 0.95 10 Horas
Maider 1 D ’ Noviembre 08, Viernes 269 94 285.02 0.94 10 Horas 30 Minutos
Noviembre 09, Sabado 272 97 288.48 0.94 10 Horas
- Noviembre 10, Domingo 269 93 284.73 0.95 10 Horas
Noviembre 11, Lunes 266 94 282.43 0.94 10 Horas
Noviembre 12, Martes 260 92 275.94 0.94 9 Horas 45 Minutos
Noviembre 13, Miércoles 270 94 285.81 0.94 10 Horas
Noviembre 14, Jueves 261 87 275.57 0.95 9 Horas 30 Minutos
Circwite
CUMMING 113 Cargn Noviembre 15, Viernes 272 98 288.81 0.94 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 16, Sabado 301 103 318.31 0.95 11 Horas
e sataes 5 TEEuETI Noviembre 17, Domingo 347 127 369.99 0.94 14 Horas 15 Minutos
HECEN DEDDEAMAADO -EAMGRAGIY | CHNRPO Noviembre 18, Lunes 279 2 293.45 0.95 10 Horas
Noviembre 19, Martes 272 93 287.40 0.95 10 Horas
Noviembre 20, Miércoles 280 96 295.54 0.95 10 Horas 15 Minutos
., B B ., i L Noviembre 21, Jueves 284 98 300.24 0.95 10 Horas 15 Minutos
llustracion 75: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 76: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. ) )
Noviembre 22, Viernes 305 106 322.55 0.94 11 Horas
Noviembre 23, Sabado 292 105 310.17 0.94 11 Horas 15 Minutos
Noviembre 24, Domingo 287 106 306.12 0.94 11 Horas 45 Minutos
15004 f X
40 Noviembre 25, Lunes 284 98 300.36 0.95 10 Horas
12507 o Noviembre 26, Martes 263 95 279.69 0.94 10 Horas
- 10004 = Noviembre 27, Miércoles 281 95 296.50 0.95 10 Horas 30 Minutos
= =
~ 750+ * 204 Noviembre 28, Jueves 266 93 282.33 0.94 10 Horas 15 Minutos
5004 Noviembre 29, Viernes 259 85 272.69 0.95 10 Horas
g5 W Noviembre 30, Sabado 259 86 272.85 095 | 10 Horas 15 Minutos
o4 : : : : : a "‘“———-—T.ﬁ ; YT Total 8,356 2,902 8,845.84 0.94
Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo 7 9 1011 12 13 14 15 16 1? 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 78: Resumen Datos de Generacion.
. q Horas -
. Energia Energia . Potencia
Acﬁc:r(‘cI’(I\'/th) Reactiva Aparente ';?[grc?: P(;?ar_"n?g'so Méaxima 36.06
(kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kW]:
X 2024-11-02 18:30:00
8,356 2,902 8,845.84 0.94 10:31 el g sl
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 () IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 @ipsenergiazni
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Localidad: BETE I(g)?:(:ligdoad' 27425000 Tabla 79: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: MEDIO ATRATO '
Departamento: CHOCO Codigo SUI, 20170 -
operador: BETE (MEDIO ATRATO - CHOCO) Noviembre
CRigglr(zjg:nadas: Ene(gl’a Energ_ia Energia Factor Qe Horas d_e servicig
. Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 5994304 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Usuarios: LongltUd: 7678118 Noviembre 01, Viernes 394 188 436.55 0.90 7 Horas 30 Minutos
Operador dered: MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO Noviembre 02, Sabado 406 195 450.40 0.90 7 Horas 45 Minutos
Noviembre 03, Domingo 390 180 429.53 0.91 7 Horas 30 Minutos
Noviembre 04, Lunes 439 202 483.24 0.91 8 Horas 30 Minutos
llustracion 77: Esquema de conexién de la localidad Tabla 80: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 389 174 426.14 0.91 7 Horas 15 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 468 203 510.13 0.92 8 Horas 30 Minutos
S gy i GRUPO ELECTROGENO Noviembre 07, Jueves 522 252 579.64 0.90 10 Horas 15 Minutos
wesser 1 [ ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 08, Viernes 560 204 632.48 089 | 12 Horas 30 Minutos
= L Powell System {132 ki EN OPERACION Noviembre 09, Sabado 578 298 650.30 0.89 12 Horas 45 Minutos
2 Powell System  [132 kW Er MANTERNIMIENTO
TRANSFORMADORES Noviembre 10, Domingo 553 287 623.04 0.89 12 Horas 30 Minutos
=y ITEM CAPACIDAD ESTADO Noviembre 11, Lunes 577 286 643.99 0.90 12 Horas 45 Minutos
priti e 1 00 kA EM OPERACICN Noviembre 12, Martes 614 288 678.19 0.91 12 Horas 30 Minutos
Noviembre 13, Miércoles 639 301 706.34 0.90 12 Horas 30 Minutos
Noviembre 14, Jueves 651 309 720.61 0.90 12 Horas 45 Minutos
Noviembre 15, Viernes 613 293 679.42 0.90 12 Horas 15 Minutos
Noviembre 16, Sabado 567 289 636.40 0.89 12 Horas 30 Minutos
Noviembre 17, Domingo 565 289 634.62 0.89 12 Horas 30 Minutos
el B R Noviembre 18, Lunes 607 297 675.76 0.90 12 Horas 45 Minutos
i i Noviembre 19, Martes 570 295 641.81 0.89 13 Horas
Noviembre 20, Miércoles 607 287 671.43 0.90 12 Horas 45 Minutos
Noviembre 21, Jueves 629 301 697.31 0.90 12 Horas 45 Minutos
llustracion 78: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 79: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 578 2903 648.02 0.89 12 Horas 30 Minutos
Noviembre 23, Sabado 583 312 661.24 0.88 13 Horas 15 Minutos
Noviembre 24, Domingo 581 302 654.80 0.89 12 Horas 45 Minutos
30007 701 Noviembre 25, Lunes 602 285 666.05 0.90 12 Horas 15 Minutos
25004 801 Noviembre 26, Martes 611 297 679.36 0.90 12 Horas 45 Minutos
2000 - _ i Noviembre 27, Miércoles 631 294 696.13 0.91 12 Horas 15 Minutos
% 1500 - :3: A Noviembre 28, Jueves 602 279 663.51 0.91 12 Horas 30 Minutos
1000 - iz _ Noviembre 29, Viernes 611 284 673.78 0.91 12 Horas 15 Minutos
Noviembre 30, Sabado 544 253 599.95 0.91 11 Horas
500 - 10-
o . ; ; : : o, {11 O S O O 0 B, ¢ O O O Total 16,681 8,107 18,546.68 0.90
Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo 01234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas

Tabla 81: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Activa (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 72.00
(VAR (VA [hh:mm) r[lkW]h 2024-11-06 18:30:00
16,681 8,107 18,546.68 0.90 11:31 FEEIEY 01 Bt
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Localidad:
Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:

Latitud:
Longitud:

Usuarios:
Operador de red:

llustracion 80: Esquema de conexion de la localidad

UNIDAD DE GENERACION
0 KVA

Unidad de
Comunicisnes

CAAG RAMA RAL DEL
= 2

GENE
ERATION Y TELE

BUENAVISTA — PIZARRO

CHMIPEE

llustracion 81: Energia entregada por dia de la semana.

1000+

800+

€00+

kWh

400 4

2004

T
Lunes

T T T
Martes Miércoles |ueves \Viernes

Dia

Sabada Domingo

BUENAVISTA Cédigo 27077905
) localidad:
BAJO BAUDO
CHOCO Cédigo SuUl, 37953
operador:
5.09344
-77.329796

PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIA EN ZONAS NO
CONECTADAS ESP SAS

Tabla 83: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 SIN PLACA 110 KVA EN OPERACION

llustracion 82: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

251
20+

151

kWh

Horas

0123 456 78 91‘01112131415161?181920212223

Tabla 82: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

BUENAVISTA (BAJO BAUDO - CHOCO)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sadbado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sadbado

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
4,801 1,848

Energia
Activa
(kwh)

115
156
174
146
144
145
161
162
222
177
127
153
153
167
110
116
166
155
148
151
148
152
162
146
169
151
177
195
173
277

4,801

Energia
Reactiva
(kVARh)

45
59
70
57
59
55
62
62
88
68
49
61
62
67
a4
42
67
67
60
61
58
58
62
54
64
54
62
72
59
100

1,848

Energia
Aparente
(kVAh)

123.34
166.64
187.79
156.80
155.65
155.52
172.43
173.09
239.35
189.66
135.56
165.03
164.57
179.78
118.50
123.51
179.41
169.00
160.03
163.26
158.77
163.09
173.82
155.50
181.14
160.58
187.26
207.82
183.30
294.72

5,144.17

Factor de
Potencia
(p-u)

0.93

0.94
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.94
0.93
0.92
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.95
0.94

0.93

Tabla 84: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

5,144.17

Factor de
Potencia

0.93

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
11:07

Potencia
Méaxima
[kwW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]

8 Horas 30 Minutos
11 Horas 15 Minutos
13 Horas
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas
11 Horas
11 Horas 15 Minutos
16 Horas
12 Horas 15 Minutos
8 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas
10 Horas 45 Minutos
7 Horas 45 Minutos
8 Horas
11 Horas 45 Minutos
11 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
11 Horas
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
11 Horas 15 Minutos
10 Horas 45 Minutos
11 Horas 30 Minutos
10 Horas
11 Horas 15 Minutos
12 Horas 30 Minutos
11 Horas 30 Minutos
19 Horas 15 Minutos

26.11

2024-11-15 18:45:00
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:

Coordenadas:
Latitud:
Longitud:

Usuarios:
Operador de red:

llustracién 83: Esquema de conexion de la localidad

PERHINS
500 KW
(Hueva)

grouRn Carga

*
‘@ ;b

B30 WA
FFODT WV

DIAGRAMA GENERAL DEL SIS TEMA

DE GENERACION ¥ TELEMETRIA
TR T

PIE DE PATO CHM-IPSE

llustracion 84: Energia entregada por dia de la semana.

10000 -
8000 -

6000 -

kWh

4000 -

2000 -

Martes Miércoles Jueves \Viernes Sibado Domingo

Dia

T
Lunes

CIUDAD BAUDO - Cédigo localidad: 27025000

PIE DE PATO

ALTO BAUDO

CHOCO Cédigo SUl, 32194
operador:

5.516065

-76.974655

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL ALTO BAUDO E.S.P. SAS.

Tabla 86: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGEMND
ITEM MARCA |CAPACIDAD ESTADO
1 PERKINSG  |500kW EM OPERACION
TRANMSFORMADORES
ITEM CAPACIDAD ESTADO
1 530 kWA EM OPERACION

llustracion 85: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

Tabla 85: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

CIUDAD BAUDO - PIE DE PATO (ALTO BAUDO - CHOCO)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes

Noviembre 23, Sabado

140 4 R .
Noviembre 24, Domingo
120 :
Noviembre 25, Lunes
100 4 Noviembre 26, Martes
£ 80+ Noviembre 27, Miércoles
E 60 4 Noviembre 28, Jueves
40 4 Noviembre 29, Viernes
20 Noviembre 30, Sabado
DT SR R SR S o T D T Y o e o e e i o g S At Total
D1 2345467 8 91011121314151617181920212223
Horas
. Energia
Energia 2
- Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
52,063 17,354

Energia
Activa
(kwh)

1,748
1,665
2,040
1,922
1,952
1,657
1,778
1,731
1,511
1,639
1,738
1,770
1,735
1,690
1,753
1,729
1,751
1,747
1,638
1,703
1,793
1,740
1,708
1,750
1,664
1,715
1,715
1,648
1,711
1,722

52,063

Energi

a

Reactiva
(kVARh)

17,

600
561
675
646
626
562
589
569
468
482
555
588
577
575
594
596
587
581
543
568
607
606
598
586
558
564
562
573
578
581

354

Energia
Aparente
(kVAh)

1,847.91
1,757.21
2,149.09
2,027.68
2,049.60
1,749.39
1,873.12
1,821.90
1,581.97
1,708.29
1,824.62
1,865.02
1,828.21
1,785.16
1,850.92
1,828.92
1,846.49
1,841.24
1,725.37
1,795.44
1,892.74
1,842.93
1,810.02
1,845.04
1,754.91
1,805.58
1,804.72
1,744.80
1,805.73
1,817.80

54,879.22

Tabla 87: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

54,879.22

Factor de

Potencia

0.95

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
23:41

Noviembre

Factor de Horas de servicio
Potencia promedio en el dia
(p.u) [hh:mm]
0.95 24 Horas
0.95 21 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 21 Horas
0.95 23 Horas 30 Minutos
0.95 24 Horas
0.96 23 Horas
0.96 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 23 Horas 15 Minutos
0.95 23 Horas 30 Minutos
0.95 24 Horas
0.94 24 Horas
0.94 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 23 Horas 45 Minutos
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.94 23 Horas 30 Minutos
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95
Potencia
Méaxima 139.48
[kw]:

Fechay hora

2024-11-06 12:15:00
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad: CIUDAD Codigo 27075000
localidad: Tabla 88: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
MUTIS
Municipio: BAHIA SOLANO
Departamento: CHOCO Cédigo SUI, 1891 ; . )
P 9 . CIUDAD MUTIS (BAHIA SOLANO - CHOCO) Noviembre
operador:
Region: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 6.224394 (kwh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.40379 Noviembre 01, Viernes 27,485 8,669 28,819.63 0.95 24 Horas
Usuarios: Noviembre 02, Sabado 25,938 8,539 27,307.57 0.95 23 Horas 45 Minutos
: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BAHIA SOLANO S.A. ESP
Operador de red: Noviembre 03, Domingo 24,862 8,277 26,203.37 0.95 24 Horas
., ., . . Noviembre 04, Lunes 25,831 8,450 27,177.92 0.95 24 Horas
llustracion 86: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 89: Infraestructura de la localidad.
Noviembre 05, Martes 26,418 7,576 27,482.90 0.96 23 Horas 45 Minutos
FCH Noviembre 06, Miércoles 28,492 8,593 29,759.76 0.96 24 Horas
= __1:;“_3" ITEM | CAPACIDAD | ESTADO Noviembre 07, Jueves 26,900 8,084 28,088.96 0.96 23 Horas 15 Minutos
1002 kv S i ‘ 1875 kw |EN OPERACION - - -
o~ ;’?l 14K00/12300 \ GRUPOQ ELECTROGEND Noviembre 08, Viernes 22,246 7,173 23,373.45 0.95 22 Horas 30 Minutos
34.5kv
ITEM MARCA CAPACIDAD KW ESTADO ’ .
e 3 CMEG 1020 KW EN OPERACION Noviembre 09, Sdbado 26,054 8,667 27,457.34 0.95 24 Horas
34500/13200 ¥ 2 CUMMING 1270 kW EN OPERACION Noviembre 10, Domingo 25,791 8,115 27,037.32 0.95 23 Horas 45 Minutos
—CD)— 3 CUMMINS 60 Kw EN OPERACION : -
TRANSFORMADORES Noviembre 11, Lunes 25,130 7,473 26,218.03 0.96 23 Horas 15 Minutos
Medder 1 Genricagones gl M CEARAGIANIRUA ESIADG Noviembre 12, Mart 23,779 6,033 245532.27 0.97 24H
p— - ; 200 kv EN OPERACIN oviembre 12, Martes ~ ' sa2 -
paeE 3EE Crvto g 2 1000 KVA EN OPERACION Noviembre 13, Miércoles 28,007 7,686 29,042.20 0.96 24 Horas
v 1= "b 3 1000 KVA EN OPERACION )
g L) 1T 2000 kv _’" : Noviembre 14, Jueves 29,645 7,977 30,698.97 0.97 24 Horas
MING IncT 440/t3200 v ' 7
o'y Noviembre 15, Viernes 28,154 8076 | 29,2893 0.96 24 Horas
- Noviembre 16, Sabado 28,360 8,902 29,723.98 0.95 24 Horas
CIAGK AMA GENERAL OEL SISTENA
chtu_::ac»:v TELEMETRIA . . .
TSN IA SN0 pip o Noviembre 17, Domingo 22,214 6,736 23,213.12 0.96 23 Horas 45 Minutos
Noviembre 18, Lunes 25,830 8,560 27,211.45 0.95 24 Horas
Noviembre 19, Martes 17,966 4,800 18,596.31 0.97 22 Horas 45 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 24,924 8,060 26,195.35 0.95 24 Horas
., . . ., . . Noviembre 21, Jueves 27,321 7,823 28,419.41 0.96 23 Horas 45 Minutos
llustracion 87: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 88: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Noviembre 22, Viernes 24,528 7,864 25,757.91 0.95 24 Horas
Noviembre 23, Sabado 25,578 7,662 26,700.60 0.96 24 Horas
1466604 1500+ Noviembre 24, Domingo 24,151 8,896 25,737.53 0.94 23 Horas 30 Minutos
120000 4 1250 - Noviembre 25, Lunes 27,212 8,635 28,549.17 0.95 24 Horas
100000 - 1000 Noviembre 26, Martes 25,447 7,555 26,544.49 0.96 23 Horas 30 Minutos
g 80000 - g 7504 Noviembre 27, Miércoles 27,092 8,252 28,321.24 0.96 24 Horas
™ etiion * Noviembre 28, Jueves 26,381 8,482 27,710.66 0.95 24 Horas
206054 5004 Noviembre 29, Viernes 27,017 7,795 28,119.03 0.96 24 Horas
20000 - 2504 Noviembre 30, Sabado 27,033 7,617 28,085.85 0.96 23 Horas 45 Minutos
0- T T T T T f—r—T— T T Total 775,786 237,026 811,187.65 0.96
Lunes  Martes Miércoles Jueves \iernes Sabade Dominge 012345678 91011121314151617181920212223
Dia Horas

Tabla 90: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Activa (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 1,491.16
(VARD (VA [hh:mm] r[lkW]h 2024-11-14 14:15:00
775,786 237,026 811,187.65 0.96 23:46 FEEIEY 01 il —
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad: COMUNIDAD DE Codigo localidad: 27495011 ) _ _ _
Tabla 91: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
PUERTO JAGUA
Municipio: NUQuI
Departamento: croco chgr'ggosry" 1609 COMUNIDAD DE PUERTO JAGUA (NUQUI - CHOCO) Noviembre
Region: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 5.86605 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.2285 Noviembre 01, Viernes 35 15 38.21 0.92 7 Horas 30 Minutos
Usuarios: Noviembre 02, Sabado 23 9 25.14 0.93 4 Horas 30 Minutos
Operador de red: EMPRESA ELECTRIFICADORA DE NUQUI E.S.P. S. AECONOMIA MIXTA Noviembre 03, Domingo 28 12 2050 0.2 6 Horas
llustracion 89: Esquema de conexién de la localidad Tabla 92: Infraestructura de la localidad. Noviembre 04, Lunes 3 13 34.03 092 7 Horas 30 Minutos
Noviembre 05, Martes 0 0 0.00 0 Horas
—_— GRUPO ELECTROGEND Noviembre 06, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
Pl ctinpe 1: ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 07, Jueves 22 7 23.17 0.95 4 Horas 30 Minutos
GENERAL POVER 50 KA . : ) 1 GENERAL POWER 500 KA EN OPERACIGN Noviembre 08, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
i » 2 GEMERAL POWER A0 KA EM MANTEMIMIENT O Noviembre 09, Sabado 32 12 34.16 0.93 7 Horas 15 Minutos
; TRANSFORMADOR Noviembre 10, Domingo 36 15 38.90 0.92 8 Horas 30 Minutos
1 43 KvA EN OPERACION Noviembre 11, Lunes 23 9 24.60 0.93 5 Horas
LR Noviembre 12, Martes 35 15 38.62 0.92 8 Horas 30 Minutos
A 45 K O Noviembre 13, Miércoles 19 7 20.29 0.93 4 Horas
Noviembre 14, Jueves 32 13 34.44 0.92 7 Horas 30 Minutos
Noviembre 15, Viernes 32 14 35.05 0.92 7 Horas 30 Minutos
Noviembre 16, Sabado 35 14 38.10 0.93 7 Horas 15 Minutos
| RS Noviembre 17, Domingo 33 14 35.50 0.92 7 Horas 15 Minutos
= = Noviembre 18, Lunes 21 8 22.82 0.94 4 Horas 15 Minutos
Noviembre 19, Martes 39 16 42.09 0.92 9 Horas
Noviembre 20, Miércoles 28 12 30.92 0.92 6 Horas 45 Minutos
llustracion 90: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 91: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 21, Jueves o 2 7438 990 17 foras
Noviembre 22, Viernes 15 7 16.47 0.91 3 Horas 15 Minutos
Noviembre 23, Sabado 1 0 0.67 0.89 0 Horas
14 4 Noviembre 24, Domingo 54 23 58.58 0.92 12 Horas 45 Minutos
4007 124 Noviembre 25, Lunes 39 15 41.99 0.93 8 Horas 15 Minutos
150 - 104 Noviembre 26, Martes 66 28 72.07 0.92 16 Horas
g —3‘: 8- Noviembre 27, Miércoles 70 28 75.48 0.93 17 Horas 45 Minutos
100 * 6+ Noviembre 28, Jueves 71 26 75.54 0.94 17 Horas 45 Minutos
44 Noviembre 29, Viernes 97 34 103.09 0.94 24 Horas
e 24 Noviembre 30, Sdbado 52 19 55.53 0.94 12 Horas 30 Minutos
1] T T T T T T fd—r—T—7T—T—TT v rT—TrTrT—7FT T 7T 7771 Total 1,038 419 1,119.78 0.93
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas

Tabla 93: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Activa (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 5.50
(KVARh) (KVAh) hh-mm] [kW]: —
1,038 419 1,119.78 0.93 08:03 Aosi el 4-11-0218:15:
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i - ‘ 5di 27495912
Localidad: COMUNIDAD INDIGENA ~ Codigo o . .
localidad: Tabla 94: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
DE PANGUI - EL YUCAL
Municipio: NuQui
Departamento: CHOCO Cédigo SUl, 1809 . . . )
P opergdor' COMUNIDAD INDIGENA DE PANGUI - EL YUCAL (NUQUI - CHOCO) Noviembre
Region: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 5.850721 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.226 Noviembre 01, Viernes 275 69 283.81 0.97 24 Horas
Usuarios: Noviembre 02, Sdbado 275 75 284.95 0.97 24 Horas
: EMPRESA ELECTRIFICADORA DE NUQUI E.S.P. S. A ECONOMIA MIXTA
Operador de red: Q Noviembre 03, Domingo 275 67 282.80 0.97 24 Horas
., ., . . Noviembre 04, Lunes 275 64 282.81 0.97 24 Horas
llustracion 92: Esquema de conexién de la localidad Tabla 95: Infraestructura de la localidad.
Noviembre 05, Martes 233 66 242.16 0.96 24 Horas
Unidnd e Comunicianss: MCH Noviembre 06, Miércoles 107 52 118.86 0.90 20 Horas 15 Minutos
TURBIMA, Noviembre 07, Jueves 167 62 178.41 0.94 24 Horas
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 08, Viernes 91 35 97.39 0.93 17 Horas 15 Minutos
e e ! PELTON 18 kWY EM OPERACION Noviembre 09, Sabado 103 54 199.86 096 | 21 Horas 30 Minutos
LA SR Tk aan GEMERADOR
Noviembre 10, Domingo 276 68 284.55 0.97 24 Horas
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO g
MARATHOM Noviembre 11, Lunes 268 70 276.87 0.97 24 Horas
t 1 ELECTRIC 32 kW (440v) |[EN OPERACION Noviembre 12, Martes 185 67 196.99 0.94 24 Horas
ven TRANSFORMADOR Noviembre 13, Miércoles 103 50 114.56 0.90 23 Horas 15 Minutos
DlFanty LESERIL LE L suTEnt | ITEM CAPACIDAD TENSION ESTADO Noviembre 1. J 8 2 6.2 088 12 H 20 Minut
oviembpre , Jueves N . oras inutos
EL TUEALHLUI e | 1 30 kWA 4400220 % [EM DPERACION
Noviembre 15, Viernes 4 2 4.58 0.90 1 Horas 15 Minutos
Noviembre 16, Sabado 7 4 7.77 0.89 1 Horas 30 Minutos
Noviembre 17, Domingo 200 57 208.32 0.96 17 Horas 45 Minutos
Noviembre 18, Lunes 277 60 283.09 0.98 24 Horas
Noviembre 19, Martes 232 54 238.33 0.97 20 Horas 45 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 276 72 285.44 0.97 24 Horas
., . . ., . . Noviembre 21, Jueves 276 71 285.30 0.97 24 Horas
llustracion 93: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 94: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Noviembre 22, Viernes 276 65 283.87 0.97 24 Horas
Noviembre 23, Sabado 275 72 284.41 0.97 24 Horas
12004 204 Noviembre 24, Domingo 274 66 282.07 0.97 24 Horas
10004 Noviembre 25, Lunes 275 60 281.11 0.98 24 Horas
13 Noviembre 26, Martes 275 63 282.08 0.97 24 Horas
800
&= = Noviembre 27, Miércoles 274 74 283.94 0.97 24 Horas
= E = 10+
= 6004 = )
e ™ Noviembre 28, Jueves 259 68 267.41 0.97 23 Horas
4004 8 Noviembre 29, Viernes 220 55 226.79 0.97 19 Horas 30 Minutos
200 Noviembre 30, Sdbado 277 68 284.87 0.97 24 Horas
0- T T T T T f———— 7" 7T 7T T T T T T T T Total 6,459 1,741 6,689.57 0.97
Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo 01234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas

Tabla 96: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Activa (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 11.62
(VAR (VA [hh:mm) r[1kW]h 2024-11-09 11:30:00
6,459 1,741 6,689.57 0.97 21:11 FEEIEY 01 it
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Localidad: Codigo 27075001 . . . .
CUPICA Iocaligdad' Tabla 97: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BAHIA SOLANO
Departamento: CHOCO Codigo Sul, 20504
operador: CUPICA (BAHIA SOLANO - CHOCO) Noviembre
CR:egltzjn. das: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
ooraenadas: . 6704195 Fecha Activa Reactiva  Aparente  Potencia promedio en el dia
Latitud: : (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
i . -77.47389
. LongltUd' Noviembre 01, Viernes 2,088 957 2,296.82 0.91 24 Horas
Usuarios: - -
Operador de red: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUPICA Noviembre 02, Sabado 2,142 922 2,331.64 0.92 24 Horas
Noviembre 03, Domingo 1,764 751 1,916.93 0.92 19 Horas 30 Minutos
Noviembre 04, Lunes 2,249 1,038 2,476.86 0.91 24 Horas
llustracién 95: Esquema de conexion de la localidad Tabla 98: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 1,869 853 2,054.51 0.91 22 Horas
Noviembre 06, Miércoles 2,021 937 2,227.89 0.91 24 Horas
S M Cadmmiciicey ” PCt Noviembre 07, Jueves 1,921 798 2,080.50 0.92 24 Horas
Medider 1 ITEM [ CAPACIDAD [ ESTADO
)2 1 | 300 kY [EN MANTENIMIENTO Noviembre 08, Viernes 1,876 762 2,025.07 0.93 24 Horas
PoH
o GRUPO ELECTROGENO Noviembre 09, Sabado 1,977 909 2,175.60 0.1 24 Horas
ITEM MARCA CAPACIDAD KWW ESTADO
E — 1 CUMMINS 185 EN OPERACION Noviembre 10, Domingo 2,082 968 2,295.56 0.91 24 Horas
2 STEWART & STEVENSON 197 EN OPERACION Noviembre 11, Lunes 2,095 955 2,302.09 0.91 23 Horas 30 Minutos
157 K ‘:‘:“;’ TRANSFORMADORES
B 5 ITEM [ CAPACIDAD KVA [ ESTADO Noviembre 12, Martes 2,085 940 2,286.65 0.91 24 Horas
Prr e —
_m— o { | 180 |EN OPERACION Noviembre 13, Miércoles 1,982 855 2,158.84 0.92 24 Horas
Noviembre 14, Jueves 1,881 791 2,040.33 0.92 24 Horas
Noviembre 15, Viernes 1,863 841 2,044.47 0.91 23 Horas
Noviembre 16, Sabado 1,854 916 2,067.98 0.90 23 Horas 45 Minutos
CUMBIINE 185 KW
Noviembre 17, Domingo 1,929 943 2,147.76 0.90 24 Horas
SR ST |
e m,c' —= Noviembre 18, Lunes 1,843 909 2,055.20 0.90 24 Horas
AHIA A CH P |
Noviembre 19, Martes 1,781 846 1,971.85 0.90 24 Horas
Noviembre 20, Miércoles 1,972 943 2,185.64 0.90 24 Horas
Noviembre 21, Jueves 1,863 848 2,047.14 0.91 20 Horas 45 Minutos
llustracion 96: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 97: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 2,215 1,083 2,465.81 0.90 24 Horas
Noviembre 23, Sabado 2,144 1,045 2,384.78 0.90 24 Horas
12000 < Noviembre 24, Domingo 2,098 1,007 2,327.01 0.90 24 Horas
oane 1204 Noviembre 25, Lunes 2,321 1,038 2,541.94 0.91 24 Horas
100 Noviembre 26, Martes 2,292 1,054 2,522.55 0.91 24 Horas
8000 -
a0 = Noviembre 27, Miércoles 2,078 963 2,289.93 0.91 24 Horas
F= =
£ 6000 2 e Noviembre 28, Jueves 2,094 955 2,301.78 0.01 24 Horas
4000 - 4 Noviembre 29, Viernes 2,149 947 2,348.91 0.92 24 Horas
Noviembre 30, Sdbado 2,108 972 2,321.53 0.91 23 Horas 30 Minutos
2000 4 20 4
0 Total 60,636 27,745 66,682.17 0.91
0- T T T T T
lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sdbado Domingo D1 234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas
Tabla 99: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas e
. Energia Energia . Potencia
Acﬁc:r(‘cl’(I\'/th) Reactiva Aparente ';%‘igrc?: P(;?;T:glso Méaxima 135.18
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
X 2024-11-25 20:00:00
60,636 27,745 66,682.17 0.91 23:36 REEELY 0
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
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i . 5di 27077029
Localidad: FIRME DE COdIgO ) ) ) ) )
localidad: Tabla 100: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
USARGA
Municipio: BAJO BAUDO
Departamento: CHOCO Cédigo SUI, 43836 . . ;
operador: FIRME DE USARGA (BAJO BAUDO - CHOCO) Noviembre
Regién: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 4.90878 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.30748 Noviembre 01, Viernes 11 4 11.43 0.93 2 Horas 15 Minutos
Usuarios: Noviembre 02, Sabado 39 16 4161 0.93 9 Horas 45 Minutos
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA LIMPIA DE COLOMBIA
ENERLIMPIA S.A. E.S.P. Noviembre 03, Domingo 33 15 35.99 0.91 7 Horas 45 Minutos
L, ., . . Noviembre 04, Lunes 38 18 41.80 0.91 8 Horas 45 Minutos
llustracién 98: Esquema de conexion de la localidad Tabla 101: Infraestructura de la localidad. -
Noviembre 05, Martes 46 23 51.65 0.89 11 Horas
vatiadds — Noviembre 06, Miércoles 32 16 36.04 0.90 6 Horas 45 Minutos
Comuniciones y GRUPO ELECTROGENO - -
i Noviembre 07, Jueves 35 17 38.40 0.90 7 Horas 30 Minutos
Sy = . < ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 08. Vi a3 5 3672 091 7 Horas 30 Minut
B = oviembre 08, Viernes . . oras inutos
. ) >4 1 CUMMINS 75 kW EN OPERACION
Noviembre 09, Sabado 33 15 35.89 0.91 7 Horas 15 Minutos
Noviembre 10, Domingo 32 15 35.88 0.90 7 Horas
=f= Noviembre 11, Lunes 32 15 35.18 0.90 7 Horas
NAT AR R Noviembre 12, Martes 33 16 36.84 0.90 7 Horas 15 Minutos
Circaito
P Corye Noviembre 13, Miércoles 32 16 35.68 0.90 6 Horas 45 Minutos
Noviembre 14, Jueves 41 20 45.40 0.90 8 Horas 45 Minutos
OO BN o TELEETEA Noviembre 15, Viernes 32 15 35.00 0.90 6 Horas 45 Minutos
FIRME DE USARGA CNMAPSE -
Noviembre 16, Sabado 33 16 36.49 0.90 7 Horas
Noviembre 17, Domingo 31 15 34.87 0.90 6 Horas 45 Minutos
Noviembre 18, Lunes 31 15 34.01 0.90 7 Horas
Noviembre 19, Martes 34 15 37.00 0.91 7 Horas 15 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 35 16 37.99 0.91 7 Horas 15 Minutos
., B B ., X L Noviembre 21, Jueves 32 15 35.14 0.90 7 Horas
llustracion 99: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 100: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. ) ) .
Noviembre 22, Viernes 32 15 35.22 0.91 6 Horas 45 Minutos
Noviembre 23, Sabado 32 14 35.30 0.91 6 Horas 45 Minutos
200 4 14 Noviembre 24, Domingo 34 16 37.40 0.91 7 Horas 45 Minutos
1% Noviembre 25, Lunes 24 11 26.82 0.90 5 Horas
150 4 - Noviembre 26, Martes 37 17 40.82 0.91 7 Horas 30 Minutos
= = & Noviembre 27, Miércoles 32 14 35.43 0.92 7 Horas 15 Minutos
= 4 z 8
=;10¢ . - Noviembre 28, Jueves 33 15 36.17 0.91 7 Horas 15 Minutos
4 Noviembre 29, Viernes 31 15 34.43 0.90 6 Horas 45 Minutos
50 A 1
24 Noviembre 30, Sabado 33 16 36.72 0.89 7 Horas 15 Minutos
1] T T T T T gr—r=—r—T—r—rT 7T T T T Total 984 462 1,087.13 0.91
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas
Tabla 102: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas -
. Energia Energia . Potencia
Acﬁc:r(‘cl’(I\'/th) Reactiva Aparente ';%‘igrc?: P(;?;T:glso Méaxima 6.19
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
i 2024-11-25 18:15:00
984 462 1,087.13 0.91 07:13 Realite el
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE
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Localidad: GUINEAL I%?:cejllligdoad' 2077020 Tabla 103: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BAJO BAUDO '
Departamento: CHOCO Codigo SUI, 43836 - -
operador: GUINEAL (BAJO BAUDO - CHOCO) Noviembre
CRigglr(zjg:nadaS: Ene(gl’a Energ_ia Energia Factor Qe Horas d_e servicig
. Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 4.933514 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Usuarios: LongltUd: 77210085 Noviembre 01, Viernes 108 91 140.94 0.76 6 Horas 45 Minutos
Operador de red: EBNAE’EEEP';&ES.SEREYIS(?'IDC.)S PUBLICOS DE ENERGIA LIMPIA DE COLOMBIA NOermbfe 02, Sabédo 110 96 145.93 0.76 7 Horas
Noviembre 03, Domingo 103 94 138.86 0.74 7 Horas
Noviembre 04, Lunes 110 99 147.59 0.74 7 Horas 15 Minutos
llustracion 101: Esquema de conexion de la localidad Tabla 104: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 106 24 141.30 0.75 7 Horas
Noviembre 06, Miércoles 109 96 145.83 0.75 7 Horas
[ marca | popse J_sme T caeacoap | esraco | Noviembre 07, Jueves 125 102 161.12 0.77 7 Horas 45 Minutos
e [ en | NLIOOVA | P20 | THOKW | areaativol - - -
Noviembre 08, Viernes 7 63 99.03 0.77 5 Horas 30 Minutos
Noviembre 09, Sabado 126 103 162.58 0.78 7 Horas 45 Minutos
Noviembre 10, Domingo 101 89 134.98 0.75 7 Horas
R Noviembre 11, Lunes 83 66 105.86 0.78 4 Horas 45 Minutos
AR Noviembre 12, Martes 95 66 116.29 0.82 4 Horas 45 Minutos
e - Noviembre 13, Miércoles 83 67 106.79 0.78 4 Horas 45 Minutos
Noviembre 14, Jueves 75 66 99.63 0.75 5 Horas
lEARSHA GELERAL [EL SATENA Noviembre 15, Viernes 69 61 92.62 0.75 4 Horas 45 Minutos
SUINEAL e Noviembre 16, Sabado 75 63 97.99 0.77 4 Horas 45 Minutos
Noviembre 17, Domingo 75 66 99.61 0.75 4 Horas 45 Minutos
Noviembre 18, Lunes 82 64 103.70 0.79 4 Horas 45 Minutos
Noviembre 19, Martes 86 65 107.92 0.80 4 Horas 45 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 71 62 94.70 0.75 4 Horas 45 Minutos
Noviembre 21, Jueves 78 66 101.71 0.76 4 Horas 45 Minutos
llustracién 102: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 103: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 83 64 104.50 0.79 4 Horas 45 Minutos
Noviembre 23, Sabado 71 67 97.97 0.73 4 Horas 45 Minutos
600 30 Noviembre 24, Domingo 70 66 96.23 0.72 4 Horas 30 Minutos
=00 - = Noviembre 25, Lunes 74 68 100.70 0.74 4 Horas 45 Minutos
Noviembre 26, Martes 125 111 166.72 0.75 7 Horas 30 Minutos
4001 _*07 Noviembre 27, Miércoles 121 104 159.73 0.76 7 Horas 15 Minutos
§ 300 A ERTE Noviembre 28, Jueves 110 104 151.28 0.72 7 Horas 30 Minutos
200 10- Noviembre 29, Viernes 121 107 160.97 0.75 7 Horas 30 Minutos
i - & Noviembre 30, Sabado 117 110 160.26 0.73 7 Horas 30 Minutos
" ; ; : o Total 2,838 2,438 3,741.12 0.76

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Dominga 01234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas

Tabla 105: Resumen Datos de Generacion.

Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Activa (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 37.01
(VARD (VA [hh:mm) r[1kW]h 2024-11-12 18:15:00
2,838 2,438 3,741.12 0.76 05:57 FEEIEY 01 i

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
ipse@ipse.gov.co (in) IPSE

Bogota D.C. — Colombia @ IPSE EnergiaZNI
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 104: Esquema de conexién de la localidad
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llustracién 105: Energia entregada por dia de la semana.
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JURADO Codigo
localidad:

JURADO

CHoco Codigo SUI,
operador:

7.102844

-77.76247

ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.

27372000

20432

Tabla 107: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 CATERPILAR modelo C18 650 kW EN OPERACION
2 CATERPILAR modelo C15 569 kVA EN OPERACION
3 CATERPILAR modelo C15 560 kVA EN OPERACION
4 CATERPILAR modelo C15 569 kVA EN OPERACION
TRANSFORMADORES
ITEM [ CAPACIDAD [ ESTADO
1 750 kVA |EN OPERACION

De acuerdo con la comunicacion recibido el 04 de abril Rad No 20231330022212 se cambi6 una de las
plantas Modelo C15 Marca Caterpillar por una modelo C18 Caterpillar de 650kW

llustracion 106: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
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Tabla 106: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
169,699 56,012

JURADO (JURADO - CHOCO)

Energia Energia Energia
Activa Reactiva Aparente
(kwh) (kVARh) (kVAh)

5,464 1,955 5,802.80
5,491 1,877 5,802.56
5,072 1,667 5,339.01
5,677 1,882 5,981.34
5,880 1,881 6,173.18
5,757 1,842 6,044.17
6,015 1,974 6,330.39
5,382 1,765 5,664.00
5112 1,620 5,362.61
5,407 1,790 5,696.06
5,876 2,009 6,209.77
5,764 1,897 6,067.80
5,841 1,961 6,161.66
5,817 1,926 6,127.53
5,807 1,924 6,117.54
5,830 1,971 6,154.60
5,576 1,807 5,861.36
5,654 1,812 5,937.25
5,390 1,785 5,677.59
5,748 1,910 6,056.71
5,931 1,910 6,230.98
5,446 1,785 5,730.80
5,372 1,826 5,673.68
5,401 1,810 5,696.42
5,967 1,900 6,262.43
5,696 1,843 5,986.63
5,516 1,826 5,810.10
5,825 1,910 6,130.53
5,937 1,967 6,254.41
6,048 1,981 6,364.47
169,699 56,012 178,703.51

Tabla 108: Resumen Datos de Generacion.

Energia HIRIEE
9 Factor de Promedio
Aparente . )
(kVAh) Potencia dia-mes
[hh:mm]
178,703.51 0.95 23:59

Noviembre
Factor de Horas de servicio
Potencia promedio en el dia

(p.u) [hh:mm]

0.94 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 23 Horas 30 Minutos

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95 24 Horas

0.95

Potencia
Méaxima 319.68
[kw]:

Fechay hora 2024-11-25 18:45:00

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad: Codigo 27099005 . . . .
NAPIPI Iocaligdad' Tabla 109: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BOJAYA
Departamento: CHOCO Codigo SUI, 26083
operador: NAPIPI (BOJAYA - CHOCO) Noviembre
CR:egltzjn. das: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
oordenadas. . 6.664645 Fecha Activa Reactiva  Aparente  Potencia promedio en el dia
Latitud: : (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
i . -76.93905
. LongltUd' Noviembre 01, Viernes 410 141 433.88 0.95 8 Horas 45 Minutos
Usuarios: - - :
Operador de red: COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BOJAYA S.A E.S.P. Noviembre 02, Sabado 450 154 476.13 0.95 9 Horas 30 Minutos
Noviembre 03, Domingo 436 146 459.92 0.95 9 Horas 15 Minutos
Noviembre 04, Lunes 390 134 411.87 0.95 8 Horas 15 Minutos
llustracion 107: Esquema de conexién de la localidad Tabla 110: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 397 137 419.72 0.95 8 Horas 15 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 389 134 411.37 0.95 8 Horas 15 Minutos
vl . GRUPO ELECTROGEND Noviembre 07, Jueves 361 122 381.00 095 7 Horas 30 Minutos
3 ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO - - -
E ) 51 KW [ (Prime) EN OPERACION Noviembre 08, Viernes 344 119 364.07 0.94 7 Horas 30 Minutos
TEAMNSFORMADORES Noviembre 09, Sabado 370 126 390.36 0.95 7 Horas 30 Minutos
ITEM CAPACIDAD ESTADO Noviembre 10, Domingo 344 118 363.55 0.95 7 Horas 30 Minutos
1 150 kA EN OPERACION
Noviembre 11, Lunes 350 121 370.64 0.95 7 Horas 45 Minutos
Noviembre 12, Martes 388 139 412.21 0.94 8 Horas 45 Minutos
Noviembre 13, Miércoles 349 121 369.13 0.94 7 Horas 30 Minutos
Noviembre 14, Jueves 329 111 347.09 0.95 7 Horas 15 Minutos
e ey e Noviembre 15, Viernes 474 164 501.19 0.94 10 Horas
e i Noviembre 16, Sabado 359 123 379.74 0.95 7 Horas 45 Minutos
Noviembre 17, Domingo 305 103 321.80 0.95 7 Horas 15 Minutos
Noviembre 18, Lunes 315 110 333.71 0.94 7 Horas
Noviembre 19, Martes 281 95 296.50 0.95 6 Horas
Noviembre 20, Miércoles 318 110 336.74 0.95 6 Horas 45 Minutos
Noviembre 21, Jueves 330 111 347.85 0.95 6 Horas 45 Minutos
llustracion 108: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 109: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 334 112 351.90 0.95 6 Horas 45 Minutos
Noviembre 23, Sabado 414 149 439.55 0.94 9 Horas 15 Minutos
704 Noviembre 24, Domingo 287 101 304.38 0.94 5 Horas 45 Minutos
20001 50 - Noviembre 25, Lunes 305 111 324.45 0.94 6 Horas 15 Minutos
| Noviembre 26, Martes 293 110 312.92 0.94 6 Horas 15 Minutos
1500 - 50 4
44 Noviembre 27, Miércoles 312 130 337.85 0.92 6 Horas 15 Minutos
= = 1
Z 10004 z s Noviembre 28, Jueves 307 112 326.98 0.94 6 Horas 30 Minutos
Noviembre 29, Viernes 300 106 318.04 0.94 6 Horas 30 Minutos
204
500+ Noviembre 30, Sabado 241 78 253.24 0.95 6 Horas
10 4
Total 10,480 3,648 11,096.77 0.94
Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo 01234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas

Tabla 111: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Activa (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 57.60
(VARD) (VA [hh:mm) r[lkW]h 2024-11-03 19:45:00
10,480 3,648 11,096.77 0.94 07:29 FEEIEY 01 Il

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
ipse@ipse.gov.co IPSE

e
) E

Bogota D.C. — Colombia IPSE EnergiaZNI

~
\3



BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

-

NM

RSB\ orso

Pagina 65 de 120

Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 110: Esquema de conexién de la localidad
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llustracién 111: Energia entregada por dia de la semana.
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i Codigo
NUQUI localidad:
NUQUI
CHoco Codigo SUI,

operador:
5.708544
-77.26657

EMPRESA ELECTRIFICADORA DE NUQUI

27495000

1809

E.S.P. S. AECONOMIA MIXTA

Tabla 113: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGEND

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 PERKIMS STAMFORD P-500 562 kv OPERATIVG
2 PERKINS STAMFORD P-500 562 kWY OPERATIO
3 PERKINS STAMFORD P-500 562 kWY OPERATIO
4 CUMMING 323 kWY OPERATIMO
TRANSFORMADOR
ITEM _ [MARCA [CAPACIDAD [ESTADO
1 [RYMEL [780 kiva, [EN OPERACION

llustracion 112: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
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Tabla 112: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
267,348 89,599

NUQUI (NUQUI - cCHOCO)

Energia
Activa
(kwh)

9,601
8,208
9,217
9,168
9,193
9,685
9,716
8,662
8,988
9,037
9,425
9,414
9,528
6,513
6,264
9,900
9,336
9,290
8,945
9,129
8,197
8,227
7,414
9,026
9,292
8,984
9,155
9,245
9,336
9,255

267,348

Energia
Reactiva
(kVARh)

3,339
2,872
3,445
3,130
2,919
3,152
3,169
2,820
3,061
3,185
3,260
3,246
3,227
2,162
2,082
3,256
3,131
3,111
2,960
2,977
2,785
2,853
2,503
3,097
2,970
2,849
2,991
3,029
3,013
3,003

89,599

Energia
Aparente
(kVAh)

10,165.07
8,695.86
9,840.23
9,687.36
9,645.60

10,184.71

10,219.51
9,109.23
9,495.10
9,581.98
9,972.95
9,957.96

10,060.23
6,862.76
6,601.29

10,421.38
9,847.22
9,796.93
9,421.93
9,602.07
8,657.73
8,707.16
7,825.47
9,542.13
9,754.62
9,424.53
9,630.90
9,728.42
9,809.81
9,729.94

281,963.12

Tabla 114: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

281,963.12

Factor

de

Potencia

0.95

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
22:59

Fechay hora

Noviembre
Factor de Horas de servicio
Potencia promedio en el dia
(p.u) [hh:mm]
0.94 24 Horas
0.94 20 Horas 15 Minutos
0.94 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 23 Horas 45 Minutos
0.95 24 Horas
0.94 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 15 Horas
0.95 14 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.94 20 Horas 15 Minutos
0.95 20 Horas 30 Minutos
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95 24 Horas
0.95
Potencia
Méaxima 566.72
[kw]:

2024-11-15 19:00:00
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PBX: (57 1) 639 7888
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Localidad:

Municipio:
Departament

Regién:

Usuarios:
Operador de

0:

Coordenadas:

Latitud:
Longitud:

red:

llustracion 113: Esquema de conexién de la localidad

Unidad de

CUMMINS 150 KVA |

llustracién 114: Energia entregada por dia de la semana.

80 -

sxcT

225 KVA

DU Bana
¢ Gene

GEMERAL OEL SITEMA
BACION ¥ TELTMETRIA

ORPUA

[—

Lunes

T T T
Martes Miércoles Jueves Viernes

Dia

Sabado Domingo

5di 27077008

ORPUA Cadigo
localidad:

BAJO BAUDO

CHOCO Cédigo SUl, 37735
operador:

4572508

-77.31914

ENERPACIFIC S.A.S. E.S.P.

Tabla 116: Infraestructura de la localidad.

MARCA
CUMMIS

MODELD SERIE
GETAA-10-5002 RA24200400706

CAPACIDAD
150KVA

ESTADO
COPERATIVO

Algunos dias mes de noviembre sin servicio de energia debido a
un dafio en el grupo electrégeno.

llustracion 115: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

124

10+

kWh

24 R

1] PR I N s S P e s e e SR Cre e e e vy

7 8 91011121314151617 1819202122 23
Horas

Tabla 115: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

ORPUA (BAJO BAUDO - CHOCO)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) ﬁ(’?ﬁg‘g‘
331 127

Energia
Activa
(kwh)

14
0
0
0

12

10
9

15

13

13

16

16

16

15

14

14

16

15

16

12

12

12

11

13
0
0

11

14

15

11

331

Reactiva
(kVARh)

Energia Energia

Aparente
(kVAh)

15.07
0.00
0.00
0.00

14.23

10.06

10.26

15.75

12.66

13.25

16.07

15.84

16.25

16.07

14.46

14.58

16.85

16.73

17.03

13.15

14.13

0 0 O O N O A~ OO W W N WNNDN O g w oo o o o u»

14.10

i
[

15.07
13.48

0.00

0.00
11.55
14.28
16.17

o N MN O O|w

12.24

127 354.37

Tabla 117: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

354.37

Horas
Factor de Promedio
Potencia dia-mes
[hh:mm]
0.93 03:17

Noviembre
Factor de Horas de servicio
Potencia promedio en el dia
(p.u) [hh:mm]

0.94 4 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas
0.84 4 Horas 15 Minutos
0.96 3 Horas 45 Minutos
0.85 2 Horas 45 Minutos
0.94 4 Horas 30 Minutos
0.99 4 Horas 15 Minutos
0.98 4 Horas
0.99 4 Horas
0.98 4 Horas
0.98 4 Horas
0.93 4 Horas
0.93 4 Horas 15 Minutos
0.97 4 Horas
0.93 4 Horas
0.90 4 Horas
0.93 4 Horas 15 Minutos
0.88 3 Horas 30 Minutos
0.83 3 Horas 45 Minutos
0.83 4 Horas
0.72 4 Horas 15 Minutos
0.97 3 Horas 15 Minutos

0 Horas

0 Horas
0.99 4 Horas
0.96 4 Horas
0.91 4 Horas 15 Minutos
0.87 4 Horas
0.93

Potencia
Méaxima 4.90
[kw]:

Fechay hora

2024-11-12 18:30:00
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i - 5di i - 27361021 p . . .
Localidad: PANAMACITO Cédigo localidad: Tabla 118: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: ISTMINA
Departamento: CHOCO Cdédigo SUI, 22728
operador: PANAMACITO (ISTMINA - CHOCO) Noviembre
Region: —
Coordenadas: Ene(gla Energ_la Energia Factor ('je Horas d_e servicio
Latitud: 2.466984 Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
o (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: o Noviembre 01, Vi 60 8 60.25 0.99 6H 30 Minut
USUariOS: oviembre , viernes N . oras Inutos
Operador de red: ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MEDIO BAUDO Noviembre 02, Sabado 46 6 46.54 0.99 5 Horas
Noviembre 03, Domingo 57 7 57.23 0.99 6 Horas
Noviembre 04, Lunes 57 8 57.68 0.99 6 Horas
llustracion 116: Esquema de conexién de la localidad Tabla 119: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 49 7 49.28 0.99 5 Horas 15 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 46 6 46.82 0.99 4 Horas 45 Minutos
Unidad da MARCA | MODELO | sERiE capacipap | estapo | Noviembre 07, Jueves 57 8 57.82 0.99 6 Horas 15 Minutos
Com J PERKINS | Rsb1dr fiss13470522864 Skl | operanvo] Noviembre 08, Viernes 56 7 56.24 0.99 5 Horas 45 Minutos
fhmear Noviembre 09, Sabado 61 8 61.98 0.99 6 Horas 45 Minutos
. Noviembre 10, Domingo 50 7 50.82 0.99 6 Horas
Noviembre 11, Lunes 48 7 48.67 0.99 5 Horas 15 Minutos
Noviembre 12, Martes 46 5 46.08 0.99 5 Horas
Noviembre 13, Miércoles 57 8 57.91 0.99 6 Horas 15 Minutos
oy Noviembre 14, Jueves 46 6 46.21 0.99 5 Horas 15 Minutos
xcT Noviembre 15, Viernes 48 7 48.73 0.99 5 Horas
PERKING.39.5 o Noviembre 16, Sabado 47 8 47.61 0.99 5 Horas 15 Minutos
MOD RSS1347
Noviembre 17, Domingo 45 6 45.31 0.99 4 Horas 30 Minutos
e et s Noviembre 18, Lunes 49 8 49.42 0.99 5 Horas 15 Minutos
PANAMACITO ColipE Noviembre 19, Martes 50 8 50.64 0.99 5 Horas 15 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 50 8 50.38 0.99 5 Horas
Noviembre 21, Jueves 42 6 42.79 0.99 4 Horas 30 Minutos
llustracién 117: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 118: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 43 7 43.37 0.99 4 Horas 30 Minutos
Noviembre 23, Sabado 63 9 63.78 0.99 6 Horas 45 Minutos
Noviembre 24, Domingo 41 6 41.18 0.99 4 Horas 15 Minutos
20+
300 A Noviembre 25, Lunes 37 6 37.09 0.99 4 Horas
250 4 i Noviembre 26, Martes 43 7 43.80 0.99 4 Horas 30 Minutos
200 4 Noviembre 27, Miércoles 61 10 62.22 0.99 6 Horas 30 Minutos
= =
= = 10 Noviembre 28, Jueves 51 8 51.76 0.99 5 Horas 30 Minutos
% 150 A k-
Noviembre 29, Viernes 69 9 69.35 0.99 7 Horas 15 Minutos
100 -
54 Noviembre 30, Sabado 53 7 53.68 0.99 5 Horas 45 Minutos
50
Total 1,530 212 1,544.51 0.99
0 T T T T T t—r——r——r—T7Trrrrr—rrrrT""* 17777
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Dominga 01234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas
Tabla 120: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas .
. Energia Energia . Potencia
Acﬁczr(?(l\?Vh) Reactiva Aparente ';?[grc?: P(;?ar_"r:g'so Méaxima 10.46
(kVARNh) (kVAh) (hh:mm] [kw1]:
i 2024-11-18 17:45:00
1,530 212 1,544.51 0.99 05:27 REEELY 0
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI

PBX: (57 1) 639 7888 IPSE

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 @ @ipsenergiazni
ipse@ipse.gov.co (in) IPSE

Bogota D.C. — Colombia @) IPSE EnergiazNI
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Localidad: Codigo 27250023 . . . .
PAPAYO Iocaligdad' Tabla 121: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: EL LITORAL DEL
SAN JUAN
Departamento: CHOCO Codigo SUI, 34274 " .
P operégidor' PAPAYO (EL LITORAL DEL SAN JUAN - CHOCO) Noviembre
Regién: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 4.304209 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.05976 Noviembre 01, Viernes 68 20 71.47 0.96 4 Horas 30 Minutos
Usuarios: Noviembre 02, Sabado 103 31 107.25 0.96 7 Horas 15 Minutos
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUCLICOS Y ENERGIA DEL LITORAL DEL SAN JUAN
S.AS.E.S.P. Noviembre 03, Domingo 108 37 114.40 0.95 7 Horas
Noviembre 04, Lunes 133 47 140.81 0.94 9 Horas 30 Minutos
llustracion 119: Esquema de conexién de la localidad Tabla 122: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 06, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
Unidnd de A
Comuniciones ‘ GRUPO ELECTROGENO Noviembre 07, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
esidor 1 ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO - -
1 STEWART & STEVENSON 80 KW EN OPERACION Noviembre 08, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
TRANSFORMADORES Noviembre 09, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
ITEM | CAPACIDAD | ESTADO — Noviembre 10, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
1 | 112,5 kVA |EN OPERACION
o Noviembre 11, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
B2 . . .. ~ Z i
P T Del 1 al 07 de noviembre sin servicio por dafio grupo electrogeno Noviembre 12, Martes 0 0 0.00 0 Horas
G (Culata). Noviembre 13, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
SR Noviembre 14, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
CLAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA Noviembre 15, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
- Noviembre 16, Sabado 84 23 86.89 0.96 6 Horas
Noviembre 17, Domingo 149 56 158.86 0.94 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 18, Lunes 102 41 109.79 0.93 7 Horas
Noviembre 19, Martes 107 39 113.81 0.94 7 Horas 15 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 109 40 116.00 0.94 7 Horas 30 Minutos
Noviembre 21, Jueves 116 45 124.45 0.93 8 Horas
llustracién 120: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 121: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 105 41 112.91 0.93 7 Horas 30 Minutos
Noviembre 23, Sabado 103 40 110.64 0.93 7 Horas 15 Minutos
5651 Noviembre 24, Domingo 103 38 109.70 0.94 7 Horas 15 Minutos
500 4 Noviembre 25, Lunes 104 39 110.83 0.94 7 Horas 30 Minutos
400 4 154 Noviembre 26, Martes 101 36 106.81 0.94 7 Horas
Noviembre 27, Miércoles 117 43 124.88 0.94 8 Horas 15 Minutos
< 300 - =
E E 10 - Noviembre 28, Jueves 112 40 118.54 0.94 7 Horas 15 Minutos
2004 Noviembre 29, Viernes 180 69 192.58 0.93 12 Horas 45 Minutos
100 - 54 Noviembre 30, Sabado 181 67 192.79 0.94 13 Horas 45 Minutos
. — Total 2,183 792 2,322.60 0.94
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Dominga 012 34546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas
Tabla 123: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas .
. Energia Energia . Potencia
Acﬁc:r(‘cl’(I\'/th) Reactiva Aparente ';?[grc?: P(;?;T:glso Méaxima 17.30
(kVARNh) (kVAh) (hh:mm] [kw1]:
i 2024-11-16 20:00:00
2,183 792 2,322.60 0.94 05:05 REEELY 0
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
ipse@ipse.gov.co (in IPSE

Bogota D.C. — Colombia ® IPSE EnergiazNI
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i . Adi 27077011
Localidad: PILIZA - BELLAVISTA - Codigo - _ _
localidad: Tabla 124: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
VILLA LUZ
Municipio: BAJO BAUDO
Departamento: CHOCO Codigo SuUl, 1811 - . ;
P opergdor' PILIZA - BELLAVISTA - VILLA LUZ (BAJO BAUDO - CHOCO) Noviembre
Region: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 5.077355 (kwh) (kVARh)  (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.37447 Noviembre 01, Viernes 103 29 107.14 0.96 5 Horas
Usuarios: Noviembre 02, Sabado 109 32 113.41 0.96 5 Horas
: E. S. P. DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJO BAUDO PIZARRO S.A.
Operador dered: Noviembre 03, Domingo 107 30 111.43 0.96 5 Horas
. . . . Noviembre 04, Lunes 110 32 114.94 0.96 5 Horas 15 Minutos
llustracion 122: Esquema de conexion de la localidad Tabla 125: Infraestructura de la localidad.
Noviembre 05, Martes 120 34 124.83 0.96 5 Horas 15 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 114 34 118.46 0.96 5 Horas
GRUPD ELECTROGEMND
Noviembre 07, Jueves 116 34 120.77 0.96 5 Horas
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
z Noviembre 08, Viernes 2 1 2.53 0.95 0 Horas 30 Minutos
Fimins 1 Stewart &Stevenson] 140k JEN OPERACION
e Noviembre 09, Sabado 192 52 198.92 0.97 9 Horas
140 kW \ . .
L CUOS Ao TRANSFORMADOR Noviembre 10, Domingo 115 32 119.56 0.96 5 Horas 15 Minutos
o 225KVA Sl ITEM CAPACIDAD (KVA) ESTADO ~ : :
4t - : ]
'”‘-‘k.,rf, e (]D—§" 1 275 EN OPERACIOMN Noviembre 11, Lunes 1 1 1.13 0.71 0 Horas 15 Minutos
. Noviembre 12, Martes 169 40 173.47 0.97 10 Horas
Noviembre 13, Miércoles 180 52 187.36 0.96 9 Horas
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA Noviembre 14, Jueves 122 32 126.51 0.97 5 Horas 30 Minutos
DE GEMERACION ¥ TELEME TRIA
lvi[u‘: CHM-IPSE Noviembre 15, Viernes 121 35 125.82 0.96 5 Horas 30 Minutos
Noviembre 16, Sabado 138 41 143.52 0.96 6 Horas
Noviembre 17, Domingo 122 35 126.59 0.96 5 Horas 30 Minutos
Noviembre 18, Lunes 117 32 121.10 0.96 5 Horas 15 Minutos
Noviembre 19, Martes 184 49 190.36 0.97 8 Horas 15 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 119 32 123.42 0.97 5 Horas 30 Minutos
., L L ., . L. Noviembre 21, Jueves 129 34 133.31 0.97 6 Horas 15 Minutos
llustracion 123: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 124: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Noviembre 22, Viernes 223 62 231.54 0.96 12 Horas 30 Minutos
Noviembre 23, Sabado 189 52 195.83 0.96 10 Horas 30 Minutos
800 - 357 Noviembre 24, Domingo 124 34 128.68 0.96 5 Horas 45 Minutos
30+ Noviembre 25, Lunes 126 33 129.81 0.97 5 Horas 30 Minutos
600 25 - Noviembre 26, Martes 116 30 119.92 0.97 5 Horas 15 Minutos
é ,3': 20 - Noviembre 27, Miércoles 115 32 119.56 0.96 5 Horas 15 Minutos
=400 - * 15 - Noviembre 28, Jueves 122 34 126.93 0.96 5 Horas 15 Minutos
10 4 Noviembre 29, Viernes 118 33 122.86 0.96 5 Horas 15 Minutos
200 4
5 Noviembre 30, Sabado 119 33 123.63 0.96 5 Horas 15 Minutos
1] T T T T T T —77 7 r 0T 77T T T T T T T T T T Total 3,742 1,035 3,882.94 0.96
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011121314151617181920212223
Dia Horas
Tabla 126: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas -
Energia Energla ENEE/E Factor de Promedio Pofe'nma
Activa (kWh) Reactiva Aparente Potencia |, Maxima 28.80
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
3,742 1,085 3,882.94 0.96 05:55 Fechay hora | 2024-11-0218:45:00
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Localidad: Codigo 27077000 . . . .
PIZARRO Iocaligdad' Tabla 127: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BAJO BAUDO
Departamento: CHoco Cédigo SUl, 1811
operador: PIZARRO (BAJO BAUDO - CHOCO) Noviembre
CR:egltzjn. das: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
ooraenadas: . 4653442 Fecha Activa Reactiva  Aparente  Potencia promedio en el dia
Latitud: : (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
i . -77.366005
. LongltUd' Noviembre 01, Viernes 5,921 2,277 6,343.36 0.93 19 Horas 15 Minutos
Usuarios: - - -
Operador de red: E. S. P. DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJO BAUDO PIZARRO S.A. Noviembre 02, Sabado 6,281 2,429 6,734.25 0.93 19 Horas 45 Minutos
Noviembre 03, Domingo 7,053 2,808 7,590.94 0.93 24 Horas
Noviembre 04, Lunes 6,303 2,427 6,754.21 0.93 20 Horas 15 Minutos
llustracion 125: Esquema de conexién de la localidad Tabla 128: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 7,675 2,943 8,220.33 0.93 24 Horas
Noviembre 06, Miércoles 7,060 2,610 7,527.54 0.94 20 Horas 30 Minutos
GRUPO ELECTROGENOC .
it ae ) TTEm WARCA CAPACIDAD TSTADOD Noviembre 07, Jueves 6,263 2,330 6,682.15 0.94 19 Horas
_ 1|CATERPLLAR 591 kw EN OPERACION Noviembre 08, Viernes 4,996 1,921 5,352.56 0.93 15 Horas
Medider 1 = 2|CATERPLLAR 591 kw EN MANTENIMIENTO X R .
3 CATERPLLAR 35 Kw (prme) B8 KW{Stand by) |FN OPERACION Noviembre 09, Sdbado 7,105 2,833 7,649.30 0.93 20 Horas 45 Minutos
TRANSFORMADORES Noviembre 10, Domingo 6,404 2,573 6,901.50 0.93 21 Horas
ITEM [ CAPACIDAD | ESTADO
1] 1000 KA | EN OPERACION Noviembre 11, Lunes 6,121 2,338 6,552.66 0.93 17 Horas
e Noviembre 12, Martes 7,224 2,744 7,727.34 0.93 20 Horas
Noviembre 13, Miércoles 4,974 1,847 5,306.04 0.94 12 Horas 15 Minutos
Noviembre 14, Jueves 4,928 1,837 5,259.68 0.94 12 Horas 15 Minutos
Noviembre 15, Viernes 5,121 1,896 5,460.69 0.94 12 Horas 15 Minutos
A I G SeTan Noviembre 16, Sabado 4,336 1,598 4,621.11 0.94 10 Horas 15 Minutos
DE GEMEFACION ¥ TELEMETH
PIZARRO-BAIC BAUDO mpae Noviembre 17, Domingo 5,642 2,174 6,046.62 0.93 15 Horas 30 Minutos
Noviembre 18, Lunes 4,802 1,828 5,137.82 0.93 12 Horas 15 Minutos
Noviembre 19, Martes 4,472 1,669 4,773.62 0.94 12 Horas
Noviembre 20, Miércoles 4,751 1,724 5,053.58 0.94 12 Horas
Noviembre 21, Jueves 4,617 1,709 4,922.83 0.94 12 Horas 30 Minutos
llustracién 126: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 127: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 4,256 1,510 4,515.60 0.94 10 Horas
Noviembre 23, Sabado 4,762 1,737 5,068.30 0.94 12 Horas
35000 + 500 Noviembre 24, Domingo 5,891 2,345 6,340.64 0.93 17 Horas 45 Minutos
30000 - Noviembre 25, Lunes 4,894 1,811 5,218.65 0.94 12 Horas 15 Minutos
400
25000 - Noviembre 26, Martes 4,777 1,768 5,093.88 0.94 12 Horas 15 Minutos
300 Noviembre 27, Miércoles 4,948 1,793 5,262.66 0.94 12 Horas 15 Minutos
= 20000 - =
= - Z Noviembre 28, Jueves 5,010 1,804 5,324.29 0.94 12 Horas 15 Minutos
1 200 - . n R
Noviembre 29, Viernes 3,085 1,103 3,276.73 0.94 7 Horas 15 Minutos
10000 -
100 Noviembre 30, Sabado 7,056 2,797 7,590.50 0.93 19 Horas 30 Minutos
5000 -
Total 166,727 63,184 178,298.28 0.94
4] T T T T T D~ 7T T 7T T T T T T T T T T T T T T T T
Lunes  Martes Miércoles Jueves \Viemes Sdbado Domingo 01234567 8 91011121314151617181920212223
Dia Horas

Tabla 129: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Al (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 503.18
(VAR (VA [hh:mm) r[lkW]h 2024-11-29 19:00:00
166,727 63,184 178,298.28 0.94 15:34 FEEIEY 01 il -

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
ipse@ipse.gov.co (in) IPSE

Bogota D.C. — Colombia @ IPSE EnergiaZNI
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Localidad:
Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:

Usuarios:
Operador de red

Latitud:
Longitud:

llustracion 128: Esquema de conexién de la localidad

Unidad de
Comuniciones

Medidor 1

IXCT

SDMO DE 114 kVA

DIAGRAMA GENE RAL
DE GENERACION Y

POGUE

llustracién 129: Energia entregada por dia de la semana.

T T T
Martes Miércoles Jueves
Dia

T
Lunes Viernes

Sabado Deminga

5di 27099012

POGUE Cadigo
localidad:

BOJAYA

CHOCO Cédigo SUl, 22042
operador:

6.437836

-76.99982

MUNICIPIO DE BOJAYA

Tabla 131: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO

ITEM MARCA | CAPACIDAD ESTADO

1|SDMO 114 kVA EN OPERACION

Durante algunos dias sin servicio de energia. se reporta la no
prestacion del servicio de energia a partir del dia 30 de
noviembre de 2024, debido a un dafio el grupo electrégeno (falla
en la bateria).

llustracion 130: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

25+

kW

1011121314 151617 18 192021 22 23
Horas

789

Tabla 130: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sadbado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves

Noviembre 29, Viernes
Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) ﬁ(’?ﬁg‘g‘
4,614 2,049

POGUE (BOJAYA - CHOCO)

Energia
Activa
(kwh)

227
176
165
175
186
209
189
43
70
272
222
239
0

0
66
223
157
161
148

165
188
219
158
129
177
173
162
148

4,614

Energia
Reactiva
(kVARh)

115
76
74
76
85
97
89
17
28
97
78
88

0

0
30
97
71
73
73
78
76
83

103
74
60
81
80
79

72
0

2,049

Energia
Aparente
(kVAh)

255.01
191.98
180.43
190.90
204.76
230.84
208.30
46.35
75.03
289.02
235.17
254.71
0.00
0.00
72.60
243.00
172.61
176.22
165.35
183.05
181.98
205.49
242.00
174.79
142.06
194.63
190.26
180.09

164.92
0

5,048.30

Tabla 132: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

5,048.30

Factor de
Potencia

0.91

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
09:56

Noviembre
Factor de Horas de servicio
Potencia promedio en el dia
(p.u) [hh:mm]
0.89 14 Horas
0.92 10 Horas 15 Minutos
0.91 9 Horas
0.92 9 Horas 45 Minutos
0.91 10 Horas 30 Minutos
0.91 11 Horas 30 Minutos
0.91 10 Horas 30 Minutos
0.93 2 Horas 45 Minutos
0.93 7 Horas
0.94 21 Horas 15 Minutos
0.94 14 Horas 15 Minutos
0.94 14 Horas 45 Minutos
0 Horas
0 Horas
0.91 4 Horas 30 Minutos
0.92 13 Horas
0.91 10 Horas
0.91 10 Horas
0.90 10 Horas
0.91 11 Horas 15 Minutos
0.91 10 Horas 15 Minutos
0.91 11 Horas 30 Minutos
0.90 13 Horas 45 Minutos
0.90 10 Horas
0.91 8 Horas
0.91 10 Horas 45 Minutos
0.91 10 Horas 30 Minutos
0.90 10 Horas 15 Minutos
0.90 9 Horas 15 Minutos
0 Horas
0.91
Potencia
Méaxima 23.24
[kw]:

Fechay hora

2024-11-03 14:45:00
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i . 5di 27099008
Localidad: PUERTO COdIgO ) ) ) ) )
localidad: Tabla 133: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
CONTO
Municipio: BOJAYA
Departamento: CHoco Cadigo SUl, 26083 p - :
P 90 > PUERTO CONTO (BOJAYA - CHOCO) Noviembre
operador:
Region: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 6.551126 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -76.8494 Noviembre 01, Viernes 394 124 413.12 0.95 8 Horas
Usuarios: Noviembre 02, Sdbado 405 124 423.62 0.96 8 Horas
Operador de red: COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BOJAYA S.AE.S.P. - - -
. Noviembre 03, Domingo 532 173 558.98 0.95 11 Horas 15 Minutos
. .. . . Noviembre 04, Lunes 394 130 414.39 0.95 9 Horas
llustracion 131: Esquema de conexién de la localidad Tabla 134: Infraestructura de la localidad.
Noviembre 05, Martes 397 125 416.52 0.95 8 Horas 15 Minutos
ke Noviembre 06, Miércoles 398 122 416.78 0.96 8 Horas 15 Minutos
Matind de GRUPO ELECTROGENO
i ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 07, Jueves 389 123 407.79 0.95 8 Horas 30 Minutos
Medidor 1 -~ ’
rj-' 1 BAIFA 180 kVA_JEN OPERACION Noviembre 08, Viernes 379 119 397.37 0.95 8 Horas 15 Minutos
TRANSFORMADOR
ITEM CAPACIDAD (KVA) ESTADO Noviembre 09, Sabado 410 126 428.73 0.96 8 Horas
1 112.5 EN OPERACION Noviembre 10, Domingo 444 148 467.89 0.95 9 Horas 45 Minutos
a30ri3Eo0w Noviembre 11, Lunes 336 108 352.93 0.95 7 Horas 15 Minutos
Noviembre 12, Martes 614 204 647.38 0.95 14 Horas 45 Minutos
BAIFA 180kVA Corae Noviembre 13, Miércoles 406 127 425.65 0.95 8 Horas 15 Minutos
Noviembre 14, Jueves 416 126 434.47 0.96 8 Horas 15 Minutos
Noviembre 15, Viernes 416 132 436.82 0.95 8 Horas 15 Minutos
Noviembre 16, Sabado 440 132 459.18 0.96 8 Horas 30 Minutos
Noviembre 17, Domingo 422 127 440.39 0.96 8 Horas 30 Minutos
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION Y TELEMETRIA
m Noviembre 18, Lunes 412 124 430.50 0.96 8 Horas 30 Minutos
Noviembre 19, Martes 392 121 410.51 0.96 8 Horas 15 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 392 117 409.47 0.96 8 Horas
.. . . ., . .. Noviembre 21, Jueves 406 124 424.01 0.96 8 Horas 15 Minutos
llustracién 132: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 133: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Noviembre 22, Viernes 409 122 426.54 0.96 8 Horas 15 Minutos
Noviembre 23, Sabado 445 134 465.04 0.96 9 Horas
25004
704 Noviembre 24, Domingo 360 101 374.01 0.96 7 Horas
20004 60 1 Noviembre 25, Lunes 370 106 384.97 0.96 8 Horas
50 4 Noviembre 26, Martes 396 111 411.26 0.96 8 Horas 15 Minutos
é 15007 g 40 4 Noviembre 27, Miércoles 344 100 358.51 0.96 7 Horas 15 Minutos
= 1000 - * 30 1 Noviembre 28, Jueves 338 99 352.58 0.96 7 Horas
20 4 Noviembre 29, Viernes 406 124 424.01 0.96 8 Horas 15 Minutos
240 7 101 Noviembre 30, Sabado 425 124 442.42 096 8 Horas 15 Minutos
0- T T T T T [ e e N s Ty T e e e e e e (s e P v e s e e s | Total 12,288 3,775 12,854.85 0.96
Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo 012 34546 7 8 9101112131415161718192021 2223

Dia

Horas
Tabla 135: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Activa (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 62.40
(VAR (VAD [hh:mm) r[lkW]h 2024-11-30 18:30:00
12,288 3,775 12,854.85 0.96 08:30 FEEIEY 01 Bt
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 134: Esquema de conexidn de la localidad

LOVOL 756 kW

DIAGRARA CENERAL CEL SIETENS
OF GEMSRACKN 7 T=LENETRI

SAN ROQUE - MEDIO ATRATO CHUPEE

llustracién 135: Energia entregada por dia de la semana.

0 T T T T
Lunes  Martes Miércoles Jueves

Dia

Viernes Sabado Domingo

SAN C(’)digo
localidad:

ROQUE

MEDIO ATRATO

cHoco Cédigo SuUl,
operador:

5.982317

-76.71496

MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO

27425008

20170

Tabla 137: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 LOVOL 75,6 kW EN OPERACION
TRANSFORMADOR
ITEM CAPACIDAD (KVA) ESTADO
75 KVA EN OPERACION

Durante algunos dias sin servicio de energia

llustracion 136: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

257

G_
e
pad
i
P
i)
s
d
o

9 1011121314151617 1819202122 23

Horas

Tabla 136: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

SAN ROQUE (MEDIO ATRATO - CHOCO)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sadbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
q Energia
Energia A2
Activa (kWh) '(T('“:;’:g‘lg‘;
1,316 606

Energia
Activa
(kwh)

43
73
80
41

42
83
123
47
40
42
45
40
34
39
80
108
27

o o o o o o

53
59
53
52
56
59

1,316

Energia
Reactiva
(KVARh)

17
35
36
17

0
18
40
64

o o o o o o

24
27
26
24
26
25

606

Energia
Aparente
(kVAh)

45.97
80.92
87.99
44.65
0.00
45.53
91.73
138.60
50.64
43.28
45.40
48.66
43.85
36.05
41.58
88.64
122.57
29.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.92
64.97
58.93
57.41
61.58
63.98

1,449.16

Tabla 138: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

1,449.16

Factor de
Potencia

0.91

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
03:12

Noviembre
Factor de Horas de servicio
Potencia promedio en el dia
(p.u) [hh:mm]
0.93 3 Horas
0.90 5 Horas 15 Minutos
0.91 5 Horas 30 Minutos
0.93 3 Horas
0 Horas
0.92 3 Horas
0.90 6 Horas
0.89 9 Horas 45 Minutos
0.92 3 Horas 15 Minutos
0.91 2 Horas 45 Minutos
0.92 3 Horas
0.92 3 Horas
0.92 2 Horas 45 Minutos
0.93 2 Horas 15 Minutos
0.93 2 Horas 30 Minutos
0.91 5 Horas 45 Minutos
0.88 9 Horas
0.92 2 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0.91 3 Horas 45 Minutos
0.91 4 Horas 30 Minutos
0.90 4 Horas
0.91 4 Horas
0.91 4 Horas
0.92 4 Horas
0.91
Potencia
Méaxima 18.50
[kw]:

Fechay hora

2024-11-12 20:15:00

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

(¥) @IPSEnergiazZNI
(f) IPSE
© @ipsenergiazni
(in) IPSE
IPSE EnergiaZNI

-~
3

m
\.n.J\



BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

. NM

RSB\ orso

Pagina 74 de 120

Localidad:

Region:

Municipio:
Departamento:

Usuarios:
Operador de red:

Coordenadas:

Latitud:
Longitud:

llustracion 137: Esquema de conexién de la localidad

300 KW STEWART & STEVENSON

STEMAL 680 kv¥

llustracién 138: Energia entregada por dia de la semana.

14000 -
12000 =
10000 =
8000 -
6000 -
4000 -
2000 -

kWh

Medidor L

|- =
- =
=F Uridad de

400 KA 3T

2013200V BT

Crtuito Carga

&)

—{()—-

%“

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

DE GENERACION Y TELEMETRIA

DOCORDO

CNM-IPSE

0- T
Lunes

Martes Miércoles Jueves \Viernes Sibado Domingo
Dia

2725000
0

SANTA GENOVEVA Cédigo localidad:
DE DOCORDO

EL LITORAL DEL SAN JUAN

CHOCO 34274

Cédigo SUI, operador:

4.258111
-77.36493

EMPRESA DE SERVICIOS PUCLICOS Y ENERGIA DEL LITORAL DEL SAN JUAN
S.AS.ES.P.

Tabla 140: Infraestructura de la localidad.

GRUPOS ELECTROGENOS
ITEM MARCA CAPACIDAD (kw) ESTADO
1 STEWART & STEVENSON 200 RUERA DE SERVICIO
2 STEWART & STEVENSON 300 FUERA. DE SERVICIO
3 STEMAC 630 EN SERVICIO
TRANSFORMADORES
ITEM]  CAPACIDAD (kVA) | ESTADO
1 | 400 | EN OPERACION

llustracion 139: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

2004

150 o

Wh

o
100 +

7 8 91011121314151617181920212223
Horas

=4
ot o
L=
w4
.
w -
-

Tabla 139: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

SANTA GENOVEVA DE DOCORDO (EL LITORAL DEL SAN JUAN -

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
80,972 39,662

CHOCO)

Energia Energia

Activa Reactiva

(kWh) (kVARh)
2,713 1,390
2,983 1,449
3,009 1,537
2,816 1,396
2,558 1,240
2,524 1,213
1,613 710
1,207 575
2,170 987
3,190 1,534
2,924 1,427
2,799 1,380
2,823 1,347
2,916 1,404
3,457 1,689
2,914 1,404
3,073 1,527
2,904 1,412
2,912 1,459
2,737 1,374
2,400 1,154
2,818 1,354
1,218 580
3,144 1,576
2,484 1,202
2,910 1,441
2,906 1,474
2,927 1,505
2,862 1,417
3,063 1,506
80,972 39,662

Energia
Aparente
(kVAh)

3,048.09
3,316.55
3,379.29
3,142.67
2,842.35
2,800.03
1,762.17
1,337.46
2,384.18
3,539.75
3,253.43
3,121.05
3,127.68
3,235.87
3,847.81
3,234.07
3,431.45
3,228.91
3,256.90
3,062.05
2,663.37
3,126.44
1,348.83
3,516.82
2,759.72
3,247.68
3,258.41
3,290.65
3,193.64
3,412.87

90,164.38

Factor de
Potencia
(p-u)

0.89

0.90
0.89
0.90
0.90
0.90
0.92
0.90
0.91
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.89
0.89
0.90
0.90
0.90
0.89
0.90
0.90
0.89
0.89
0.90
0.90

0.90

Tabla 141: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

90,164.38

Factor de
Potencia

0.90

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
15:28

Potencia
Méaxima
[kwW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]
16 Horas 30 Minutos
16 Horas
17 Horas 30 Minutos
15 Horas 45 Minutos
16 Horas 30 Minutos
14 Horas 30 Minutos
9 Horas
7 Horas
12 Horas
18 Horas 30 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas
16 Horas 30 Minutos
16 Horas
19 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
17 Horas 45 Minutos
17 Horas 15 Minutos
16 Horas 45 Minutos
16 Horas 15 Minutos
14 Horas
15 Horas 30 Minutos
7 Horas 30 Minutos
18 Horas 30 Minutos
13 Horas 45 Minutos
16 Horas 30 Minutos
16 Horas 30 Minutos
16 Horas 30 Minutos
16 Horas 15 Minutos
17 Horas 30 Minutos

224.80

2024-11-07 19:00:00
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 140: Esquema de conexién de la localidad

Unided de
Comuniciones

(m

Medidor 1

00~
xCT

RICARDO DE 130KVA

CAAGRANA GENSPAL DEL SLOTEMA
OF GENERACION ¥ TELEMETRIA

SIVIRU

(=00

llustracion 141: Energia entregada por dia de la semana.

5di 27077016

SIVIRU Cadigo
localidad:

BAJO BAUDO

CHOCO Cédigo SUl, 37735
operador:

4.804592

-77.34338

ENERPACIFIC S.A.S. E.S.P.

Tabla 143: Infraestructura de la localidad.

marca | MIODELD | SERIE | _capacipap | estano |
DIESEL | LGLL-124 | Hscarap | 136KVA | oreraTivo|

Durante casi todo el mes sin servicio de energia por dafio en la
unidad de generacion.

llustracion 142: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

10 - 10+
8- 8-
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2+ 21
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Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo
Dia
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Horas
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-
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Tabla 142: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

SIVIRU (BAJO BAUDO - CHOCO)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sadbado

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) ﬁ(’?ﬁg‘g‘
0 0

Energia
Activa
(kwh)

O O O O O 0O 0O O 0O 0o oo O o oo oo o o o o o o o o o|o o

o

Energia
Reactiva
(kVARh)

O O O O O 0O 0O O 0O OO0 00 O O oo 0o 0o o o oo o o o o o|o o

o

Energia
Aparente
(kVAh)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Factor de
Potencia
(p-u)

Tabla 144: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

0.00

Factor de
Potencia

Horas

Promedio

dia-mes

[hh:mm]

00:00

Potencia
Méaxima
[kwW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas

0 Horas

0.00

2024-11-01 00:00:00
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 143: Esquema de conexidn de la localidad

5di 27001029

TAGACHI Codigo
localidad:

QUIBDO

CHOCO Cédigo SuUl, 1930
operador:

6.221151

-76.72627

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL
FUERTE

Tabla 146: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGEND
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 CLMMINS 136 kv [EN OPERACION
TRANSFORMADORES
ITEM CAPACIDAD ESTADO
1 1125 kKA EN OPERACION

Unidad de
Meddor 1 Comunicadones, .
[ B -
) —— —
GEMERADOR: RER
CFERATIVDG I
CUMMINS Qreutto Carga

TS VA
TESLA

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION Y TELEMETRIA

Localidad

TAGACHI NM-IPSE

llustracién 144: Energia entregada por dia de la semana.

12004
1000+

800 4

kWh

600+
4004

200+

Martes Miércoles |ueves \Viernes Sabado Domingo

Dia

T
Lunes

»r &)
L )y ?‘k

llustracion 145: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

Tabla 145: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sabado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado

Noviembre 24, Domingo

404 Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
07 Noviembre 27, Miércoles
2 Noviembre 28, Jueves
3 204
Noviembre 29, Viernes
10 - Noviembre 30, Sabado
Total
L S s s s e o ) e S s Sy e A i g TN i) P I e e v |
012 3456 7 8 91011121314151617181920212223
Horas
cnerga | EnE10
Activa (kWh) (KVARh)
5,261 1,820

TAGACHI (QUIBDO - CHOCO)

Noviembre

Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
(kwh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]

229 82 243.08 0.94 8 Horas 30 Minutos
271 96 287.27 0.94 9 Horas 45 Minutos
240 92 257.44 0.93 10 Horas
263 85 275.97 0.95 9 Horas
215 71 226.21 0.95 7 Horas 30 Minutos
0 0 0.00 0 Horas
159 52 167.33 0.95 5 Horas 15 Minutos
161 50 168.11 0.95 5 Horas 15 Minutos
198 63 207.44 0.95 6 Horas 15 Minutos
0 0 0.00 0 Horas
204 62 213.52 0.96 6 Horas 45 Minutos
170 56 179.13 0.95 5 Horas 45 Minutos
144 45 150.59 0.95 4 Horas 30 Minutos
183 64 193.54 0.94 6 Horas 30 Minutos
243 88 258.49 0.94 8 Horas 15 Minutos
64 24 68.14 0.94 2 Horas 30 Minutos
215 71 226.15 0.95 5 Horas
223 83 238.44 0.94 8 Horas 15 Minutos
235 86 250.14 0.94 8 Horas 30 Minutos
25 9 26.54 0.94 1 Horas
181 62 191.35 0.95 6 Horas 30 Minutos
306 109 324.87 0.94 9 Horas
194 74 207.41 0.93 7 Horas
261 108 282.30 0.92 10 Horas 45 Minutos
199 64 208.66 0.95 6 Horas 15 Minutos
230 77 242.22 0.95 8 Horas
92 31 97.36 0.95 3 Horas 45 Minutos
120 40 126.85 0.95 4 Horas 15 Minutos
130 43 137.04 0.95 4 Horas 15 Minutos
108 35 113.42 0.95 3 Horas 30 Minutos
5,261 1,820 5,567.45 0.95
Tabla 147: Resumen Datos de Generacion.
. Horas -
Aparonte  Factorde  promedio Mxima. was
(kVAh) [hh:mm] [kW1]:
5.567.45 0.95 06:03 Fechay hora 2024-11-17 19:15:00
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 146: Esquema de conexién de la localidad

RICARDD 838 KvA

Snlii-AE

0 T T T T
Lunes  Martes Miércoles Jueves

Dia

Viernes Sabado Domingo

5di 27077916

TERRON Cadigo
localidad:

BAJO BAUDO

CHOCO Cédigo SUl, 43836
operador:

4.881958

-77.07711

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA LIMPIA DE COLOMBIA
ENERLIMPIA S.A. E.S.P.

Tabla 149: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 RICARDO |88 KVA EN OPERACION
TRANSFORMADORES
ITEM CAPACIDAD ESTADO
1 150 kVA EN OPERACION

no cuenta con el servicio de energia eléctrica desde el 26 de
noviembre de 2024, debido a un dafio en el grupo electrégeno

llustracion 148: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

30+
2514
201
15
-
10+
5_ /_A\
0123454678 91‘01112131415161?181920212223
Horas

Tabla 148: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

TERRON (BAJO BAUDO - CHOCO)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
2,786 1,171

Energia
Activa
(kwh)

166
164
146
124
76
81
79
81
80
78
76
78
85
86
90
86
81
91
86
79
144
185
166
182
195

o o o o o

2,786

Energia
Reactiva
(kVARh)

76
74
64
48
31
33
34
35
31
33
30
32
35
34
36
33
33
a1
38
36
64
73
70
77
80

o O o o o

Al

Energia
Aparente
(kVAh)

182.70
180.34
159.67
132.81
81.53
87.80
85.80
88.35
86.17
84.55
81.49
84.69
91.35
92.28
96.95
92.22
87.28
99.64
94.26
87.12
157.71
198.57
180.54
197.79
210.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,021.98

Tabla 150: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

3,021.98

Factor de
Potencia

0.92

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
05:22

Fechay hora

Noviembre
Factor de Horas de servicio
Potencia promedio en el dia
(p.u) [hh:mm]

0.91 10 Horas 45 Minutos
0.91 10 Horas 15 Minutos
0.92 9 Horas 30 Minutos
0.93 7 Horas
0.93 4 Horas 30 Minutos
0.92 4 Horas 30 Minutos
0.92 4 Horas 30 Minutos
0.92 5 Horas
0.93 4 Horas
0.92 4 Horas 30 Minutos
0.93 4 Horas 15 Minutos
0.93 4 Horas 15 Minutos
0.93 4 Horas 30 Minutos
0.93 4 Horas 15 Minutos
0.93 4 Horas 30 Minutos
0.93 4 Horas 15 Minutos
0.93 4 Horas 15 Minutos
0.91 5 Horas 15 Minutos
0.92 5 Horas
0.91 4 Horas 45 Minutos
0.91 8 Horas 45 Minutos
0.93 10 Horas 30 Minutos
0.92 10 Horas 15 Minutos
0.92 10 Horas 30 Minutos
0.92 11 Horas 30 Minutos

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas
0.92

Potencia
Méaxima 25.01
[kw]:

2024-11-06 19:00:00
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Localidad:
Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:

Usuarios:
Operador de red:

Latitud:
Longitud:

llustracion 149: Esquema de conexién de la localidad

Oradio Caga

CATERPILLAR
2438 kW
Banco do Batorias

o

DE GENERACION Y TE

Zesalized

TITUMATE

o -”_.Dﬂ..‘.
TELEMETRIA

P
Lo 43'

O IPSE

Tacua da devalisasiia
2021

llustracién 150: Energia entregada por dia de la semana.

2500+
2000 -

- 1500+

kW

1000+

500+

T T T
Martes Miércoles |ueves \Viernes
Dia

T
Lunes

Sabada Domingo

TITUMATE Cédi_go _ 27800005
) localidad:
UNGUIA
cHoco Cadigo SUI, 22941
operador:
8.306488
-77.07591

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA SA ESP

Tabla 152: Infraestructura de la localidad.

GENERACION
GRUPC ELECTROGENO
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 CATERPILLAR 2438 kw EN OPERACION
2 CUMMINS 124 kW DISPONIELE
GEMERACION FOTOWOLTAICA
3 [camPO sOLAR | 106 k'Wp [EN OPERACION

BANCO DE BATERIAS

4 [BATERIAS

[152 BATERIAS 2580 Ah 2% [EN OPERACION

TRANSFORMADORES

ITEM]

CAPACIDAD (kvA)

ESTADO

1]

150 KWwA

[
[EN OPERACIGH

llustracion 151: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

kWh
Y
o

Horas

1‘0 11121314151617 1819202122 23

Tabla 151: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sdbado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
13,738 3,434

TITUMATE (UNGUIA - CHOCO)

Energia
Activa
(kwh)

493
350
328
404
548
513
394
363
483
543
441
481
419
462
487
527
505
470
458
507
518
373
375
502
496
380
509
466

489

13,738

Energia
Reactiva
(kVARh)

126
89
81
97

126

125
96
93

125

144

112

115

101

109

117

133

127

119

113

129

133
96
96

133

125
98

128

114

112

123

3,434

Noviembre

Energia Factor de Horas de servicio
Aparente Potencia promedio en el dia

(kVAh) (p.u) [hh:mm]
508.77 0.97 11 Horas 30 Minutos
360.65 0.97 7 Horas 15 Minutos
337.69 0.97 7 Horas 15 Minutos
414.94 0.97 9 Horas
562.18 0.97 11 Horas
528.05 0.97 10 Horas 30 Minutos
405.35 0.97 7 Horas 15 Minutos
374.66 0.97 7 Horas 15 Minutos
498.82 0.97 10 Horas 30 Minutos
562.10 0.97 11 Horas 45 Minutos
454.89 0.97 9 Horas 15 Minutos
495.03 0.97 9 Horas 30 Minutos
430.63 0.97 8 Horas 45 Minutos
474.64 0.97 9 Horas 15 Minutos
501.16 0.97 9 Horas 45 Minutos
543.21 0.97 11 Horas 30 Minutos
520.67 0.97 10 Horas 45 Minutos
484.99 0.97 9 Horas 45 Minutos
471.73 0.97 9 Horas
522.95 0.97 10 Horas 15 Minutos
534.50 0.97 10 Horas 30 Minutos
384.90 0.97 7 Horas 15 Minutos
387.04 0.97 7 Horas 15 Minutos
519.30 0.97 10 Horas 15 Minutos
511.59 0.97 10 Horas 30 Minutos
392.72 0.97 7 Horas 30 Minutos
524.45 0.97 11 Horas 15 Minutos
479.89 0.97 10 Horas
469.34 0.97 9 Horas 30 Minutos
504.17 0.97 10 Horas 30 Minutos

14,160.55 0.97

Tabla 153: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

14,160.55

Factor de
Potencia

0.97

Horas

Promedio PRI
e Méaxima 63.36
[hh:mm] LS

09:31 Fechay hora 2024-11-05 20:45:00
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Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad: i Codigo 27800000 . . . .
UNGUIA Iocaligdad' Tabla 154: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: UNGUIA
Departamento: CHOCO Codigo SUI, 22941
operador: UNGUIA (UNGUIA - CHOCO) Noviembre
CR:egltzjn. das: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
oordenadas. . 6.045966 Fecha Activa Reactiva  Aparente  Potencia promedio en el dia
Latitud: : (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
i . -77.09427
U . LongltUd' Noviembre 01, Viernes 13,749 4,436 14,446.85 0.95 22 Horas 30 Minutos
suarios:
Operador dered: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA SA ESP Noviembre 02, Sabado 13,255 4,349 13,949.64 0.95 22 Horas 15 Minutos
Noviembre 03, Domingo 13,107 4,338 13,806.39 0.95 22 Horas 30 Minutos
Noviembre 04, Lunes 13,752 4,445 14,452.20 0.95 22 Horas 30 Minutos
llustracion 152: Esquema de conexién de la localidad Tabla 155: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 14,979 4,664 15,688.10 0.95 22 Horas 15 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 15,431 4,762 16,149.35 0.96 22 Horas 15 Minutos
E"". GHSUISSEI:_ES‘:'EEIGDENO Noviembre 07, Jueves 15,921 4,846 16,642.29 0.96 22 Horas 15 Minutos
campo solar 778,86 KWp Maddo d = i ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 08, Viernes 13,816 4,377 14,493.05 0.95 22 Horas 30 Minutos
) = 1 PERKINS 500 kv (420 kv prime) EN OPERACION
?::r-gnkd‘:pbmms T A I 2 PERKING BN ko (4200 kW prime) EN DPERACION Noviembre 09, Sabado 13,691 4,520 14,417.89 0.95 22 Horas 30 Minutos
! T = Dracts Camgn
| @ | _L‘ il o o gggkwp‘il"r:‘;)) g Ay Noviembre 10, Domingo 15,189 4,882 15,953.95 0.95 | 22 Horas 15 Minutos
L1 b~ SISTEMA FOTOVOLTAICO Noviembre 11, Lunes 15,383 4,920 16,150.13 0.95 22 Horas 15 Minutos
2000 kWA ) y 3 y . .
Grupos Elecirogenas 1 I 7786 KWp [EN DPERAZIGN
; 2 | BAMCO DE BATERIAS CAPACIDAD 24800 Ah 1159 Kviip [EN DOPERACIGN Noviembre 12, Martes 15,911 4,873 16,640.90 0.96 22 Horas 30 Minutos
TRANSFORMADORES ) - ’
TTEM I CAPACIDAD I ESTADD Noviembre 13, Miércoles 15,052 4,807 15,800.68 0.95 22 Horas 30 Minutos
1 \ 2000 KvA, |EN OPERACION Noviembre 14, Jueves 15,054 4,727 15,778.36 0.95 22 Horas 30 Minutos
Noviembre 15, Viernes 15,010 4,818 15,763.95 0.95 22 Horas 30 Minutos
L Noviembre 16, Sabado 15,144 4,971 15,938.75 0.95 22 Horas 30 Minutos
500 kW {350 KN prime) RGETICH Y ST B T EOA STAAGCE Noviembre 17, Domingo 15,578 5,026 16,368.42 0.95 | 22 Horas 30 Minutos
T UNGULA i -
E i Noviembre 18, Lunes 15,730 4,763 16,435.57 0.96 22 Horas 30 Minutos
Noviembre 19, Martes 15,015 4,608 15,705.80 0.96 22 Horas
Noviembre 20, Miércoles 15,438 4,802 16,167.82 0.95 22 Horas 15 Minutos
Noviembre 21, Jueves 16,021 4,851 16,738.79 0.96 22 Horas 30 Minutos
llustracion 153: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 154: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 13,966 4,256 14,599.97 0.96 22 Horas 15 Minutos
Noviembre 23, Sabado 14,497 4,607 15,210.93 0.95 22 Horas 15 Minutos
it 1000 - Noviembre 24, Domingo 15,430 4,819 16,164.92 0.95 22 Horas 15 Minutos
Noviembre 25, Lunes 16,119 4,848 16,831.80 0.96 22 Horas 30 Minutos
800+
60000 - Noviembre 26, Martes 15,658 4,785 16,372.53 0.96 22 Horas 30 Minutos
&00 - Noviembre 27, Miércoles 15,222 4,718 15,936.03 0.96 22 Horas 30 Minutos
= =
E 40000 - E Noviembre 28, Jueves 15,356 4,731 16,068.30 0.96 22 Horas 15 Minutos
400 Noviembre 29, Viernes 15,652 4,752 16,357.76 0.96 22 Horas 30 Minutos
20000 - 200 - Noviembre 30, Sabado 15,655 4,881 16,398.57 0.95 22 Horas 15 Minutos
ol . Total 449,777 141,181 471,414.59 0.95
lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sdbado Domingo 0123 45678 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas

Tabla 156: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Al (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 948.29
(VAR (VD [hh:mm) r[lkW]h 2024-11-06 18:30:00
449,777 141,181 471,414.59 0.95 22:22 FEEIEY 01 il -

©
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Localidad: Cadigo 27077019 . . . .
VIRUDO Iocaligdad' Tabla 157: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BAJO BAUDO
Departamento: CHOCO Codigo Sul, 43836
operador: VIRUDO (BAJO BAUDO - CHOCO) Noviembre
CR:egltzjn. das: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
ooraenadas: . 6.402002 Fecha Activa Reactiva  Aparente  Potencia promedio en el dia
Latitud: : (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud' -77.40377 . X
U i ) Noviembre 01, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
suarios:
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA LIMPIA DE COLOMBIA Noviembre 02, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
ENERLIMPIA S.A. E.S.P. Noviembre 03, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 04, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
llustracion 155: Esquema de conexién de la localidad Tabla 158: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 06, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
Comuniciones GRUPO ELECTROGENO Noviembre 07, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
— ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO - -
1 PERKINS LEROY SOMER 225 KVA_| EN OPERACION Noviembre 08, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
TRANSFORMADOR Noviembre 09, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
ITEM CAPACIDAD ESTADO = Noviembre 10, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
oxva 1 150 KVA EN OPERACION -
- - I . > ~ Noviembre 11, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
== Sel 1 al 13 de noviembre sin servicio de energia por dafio en la -
P L unidad de generacién. Noviembre 12, Martes 0 0 0.00 0 Horas
e Iy b valed Noviembre 13, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
e Noviembre 14, Jueves 58 28 64.27 0.90 3 Horas
OutiRaus CENERAL SEL STEUA Noviembre 15, Viernes 295 139 326.25 0.91 13 Horas
VIRUDO e Noviembre 16, Sabado 265 133 296.57 0.89 12 Horas
Noviembre 17, Domingo 183 92 205.18 0.89 8 Horas 30 Minutos
Noviembre 18, Lunes 192 97 215.34 0.89 8 Horas 45 Minutos
Noviembre 19, Martes 201 100 224.38 0.89 9 Horas 15 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 201 103 225.67 0.89 8 Horas 45 Minutos
Noviembre 21, Jueves 196 97 218.50 0.90 8 Horas 30 Minutos
llustracién 156: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 157: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 250 124 278.62 0.90 10 Horas 45 Minutos
Noviembre 23, Sabado 142 71 158.68 0.89 6 Horas 30 Minutos
a5 Noviembre 24, Domingo 234 117 261.21 0.89 9 Horas 45 Minutos
BOQ - Noviembre 25, Lunes 205 106 230.46 0.89 8 Horas 45 Minutos
291 Noviembre 26, Martes 206 103 230.62 0.89 8 Horas 30 Minutos
600 7 154 Noviembre 27, Miércoles 203 104 228.61 0.89 9 Horas
B 6 S Noviembre 28, Jueves 203 105 228.49 0.89 8 Horas 30 Minutos
104 Noviembre 29, Viernes 255 130 285.80 0.89 10 Horas 45 Minutos
200 - 54 Noviembre 30, Sabado 250 131 282.13 0.89 10 Horas 45 Minutos
0 . Total 3,538 1,781 3,960.58 0.89
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Tabla 159: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Al (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 29.59
(kVARNh) (kVAh) (hh:mm] [kw1]:
3,538 1781 3.960.58 0.89 05:10 Fechay hora 2024-11-22 21:00:00
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 158: Esquema de conexidn de la localidad
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llustracién 159: Energia entregada por dia de la semana.
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CHORRO Codigo 94001905
localidad:

BOCON

INIRIDA

GUAINIA Cdédigo SUI, 2331
operador:

3.174317

-69.07243

EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A. E.S.P.

Tabla 161: Infraestructura de la localidad.

SISTEMA DE GENERACION

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 LEROY-SOMER 300 KW EN OPERACION
2 Sistema Solar 182,25 kWp EN OPERACION
3 Banco de Baterias (240 baterias OPzV de
1200Ah 2V) .
EN OPERACION
TRANSFORMADOR
ITEM | CAPACIDAD [ ESTADO
1 | 300 kVA (RYMEL) [EN OPERACION

llustracion 160: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

7 8 91011121314151617 181920212223
Horas

Tabla 160: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

CHORRO BOCON (INIRIDA - GUAINIA)

Energia
Activa
(kwh)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sadbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sdbado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
q Energia
Energia A2
Activa (kWh) '(T('“:;’:g‘lg‘;
5,598 550

5,

185
174
204
167
167
177
193
204
159
175
189
199
190
183
174
160
215
177
191
186
180
192
187
238
193
189
193
200
159
199

598

Energia
Reactiva
(KVARh)

20
22
29
15
15
11
16
25

7
14
18
17
20
15
12
11
24

9
21
14
15
20
22
32
27
20
20
25
14
19

550

Energia
Aparente
(kVAh)

185.90
175.28
206.17
168.15
167.89
177.01
193.83
205.88
159.41
175.61
190.02
199.73
191.48
183.72
174.85
160.05
216.01
177.18
191.81
186.20
180.59
192.56
188.07
239.90
194.97
189.89
193.68
201.05
160.03
199.45

5,624.75

Factor de
Potencia

(p.u)
0.99
0.99
0.99
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
1.00
1.00
1.00
0.99
1.00
0.99
1.00
1.00
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
1.00
1.00

1.00

Tabla 162: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

5,624.75

Factor de
Potencia

1.00

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
16:31

Potencia
Méaxima

[kW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]

16 Horas 45 Minutos
16 Horas 15 Minutos
19 Horas
16 Horas 30 Minutos
16 Horas
16 Horas 45 Minutos
16 Horas 45 Minutos
16 Horas 45 Minutos
15 Horas
14 Horas 45 Minutos
16 Horas 30 Minutos
16 Horas 45 Minutos
16 Horas
16 Horas 15 Minutos
15 Horas 15 Minutos
15 Horas 45 Minutos
16 Horas 45 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas
17 Horas 30 Minutos
16 Horas
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
19 Horas
16 Horas 30 Minutos
16 Horas 45 Minutos
17 Horas 30 Minutos
16 Horas 15 Minutos
15 Horas 45 Minutos
18 Horas

18.82

2024-11-17 17:45:00
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Localidad: i Codigo 94001000 . . . .
INIRIDA Iocaligdad' Tabla 163: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: INIRIDA
Departamento: GUAINIA Codigo SUI, 2331
operador: INIRIDA (INIRIDA - GUAINIA) Noviembre
CR:egltzjn. das: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
ooraenadas: . 4867972 Fecha Activa Reactiva  Aparente  Potencia promedio en el dia
Latitud: : (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
i . -67.92381
. LongltUd' Noviembre 01, Viernes 87,171 22,411 90,006.05 0.97 24 Horas
Usuarios: - -
Operador de red: EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A. E.S.P. Noviembre 02, Sabado 78,619 21,386 81,476.06 0.96 24 Horas
Noviembre 03, Domingo 72,089 19,985 74,807.77 0.96 24 Horas
Noviembre 04, Lunes 72,065 19,929 74,769.90 0.96 24 Horas
llustracion 161: Esquema de conexién de la localidad Tabla 164: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 84,005 21,417 86,779.52 0.97 24 Horas
Noviembre 06, Miércoles 87,486 22,311 90,286.15 0.97 24 Horas
Pot. instatacs m—mon GENERACION )
2o _— : ﬂ ”E{’ZA‘ e TANGA AP RGIDATI ESTADO Noviembre 07, Jueves 88,862 22,631 91,698.73 0.97 24 Horas
il : : s e o e 1 CUMMINS 2000 EN OPERACION Noviembre 08, Viernes 87,611 22,593 90,477.04 0.97 24 Horas
o0 ww  FRARIA SOLAR o Ppaan - - 2 CUMMINS 2000 EMN OPERACION ) .
Ig H P — 2] ”ﬂ 3 CUMMINS 1250 EN OPERACIEN Noviembre 09, Sdbado 73,105 20,398 75,897.05 0.96 24 Horas
20t ey | OO A0 M 4 CUMMINS 2000 EN OPERACION Noviembre 10, Domingo 68,326 19,562 71,071.30 0.96 24 Horas
oonrang P 5 CUMMINS 2000 EM OPERACION -
= L [*] SORSUND. cAnGa * — - Noviembre 11, Lunes 75,144 20,578 77,910.95 0.96 24 Horas
Bl TEH ] o »i>A GRANJA SOLAR  |Putencia instalads 2479 kW (pict)_|ey opeRACIGN
g e I g Potencia disponible 1300 kW ipico) Noviembre 12, Martes 87,565 22,172 90,328.77 0.97 24 Horas
S350 KW Noviembre 13, Miércoles 81,648 21,003 84,305.63 0.97 24 Horas
= By T Noviembre 14, Jueves 81,482 21,065 84,161.35 0.97 24 Horas
2000 ¥ S ﬂ ”E”K‘ CrERTG Carma Noviembre 15, Viernes 72,165 19,038 74,633.55 0.97 24 Horas
&m-:n— S Ty [ Noviembre 16, Sabado 74,225 20,333 76,960.03 0.96 24 Horas
Jrr— = P P Noviembre 17, Domingo 68,921 19,283 71,568.03 0.96 24 Horas
HAEY, NPT [ ORFAS SN Gk T
&—Eﬂ— —*r.— Noviembre 18, Lunes 74,570 19,450 77,064.92 0.97 24 Horas
Noviembre 19, Martes 81,561 20,881 84,191.64 0.97 24 Horas
Noviembre 20, Miércoles 82,002 21,085 84,669.10 0.97 24 Horas
Noviembre 21, Jueves 80,489 21,311 83,262.01 0.97 24 Horas
llustracién 162: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 163: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 77,669 20,881 80,427.39 0.97 24 Horas
Noviembre 23, Sabado 69,682 19,595 72,385.10 0.96 24 Horas
Noviembre 24, Domingo 71,616 19,903 74,330.63 0.96 24 Horas
400000 - 4000 1 Noviembre 25, Lunes 85,422 21,696 88,134.05 0.97 24 Horas
Noviembre 26, Martes 85,013 21,648 87,726.30 0.97 24 Horas
300000 30009 Noviembre 27, Miércoles 79,016 20,410 81,609.77 0.97 24 Horas
= =
= = i
= 500000 1 = 5000 - Noviembre 28, Jueves 83,165 21,278 85,843.44 0.97 24 Horas
Noviembre 29, Viernes 79,319 20,473 81,918.45 0.97 24 Horas
100000 1000 4 Noviembre 30, Sdbado 77,293 20,555 79,979.63 0.97 24 Horas
o 0 Total 2,367,398 625,264  2,448,576.32 0.97
Lunes  Martes Miércoles |ueves Viernes Sabado Demingo 01234567 8 91011121314151617181920212223
Dia Horas
Tabla 165: Resumen Datos de Generacion.
Energia Eeligat Enle Factor de Prlgcr::csi;io Pz
Al (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 4,632.32
(kVARNh) (kVAh) (hh:mm] [kw1]:
. 2024-11-07 14:30:00
2,367,398 625,264 2,448,576.32 0.97 24:00 Fechay hora
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 164: Esquema de conexion de la localidad
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llustracién 165: Energia entregada por dia de la semana.
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Cédigo 95200000 . . . .
MIRAFLORES Iocal?dad' Tabla 166: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
MIRAFLORES
GUAVIARE Cédigo SUl, 2994
operador: MIRAFLORES (MIRAFLORES - GUAVIARE) Noviembre
Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
1336795 Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
) (kwh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
-71.95122
Noviembre 01, Viernes 4,624 721 4,680.24 0.99 24 Horas
MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE Noviembre 02, Sabado 4,357 699 4,412.35 0.99 24 Horas
Noviembre 03, Domingo 3,846 561 3,886.54 0.99 24 Horas
Noviembre 04, Lunes 4,106 685 4,163.21 0.99 24 Horas
Tabla 167: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 4,553 698 4,605.66 0.99 24 Horas
Noviembre 06, Miércoles 4,731 772 4,793.62 0.99 24 Horas
GRUPC ELECTROGENC R
TTEN TARCE CAPACIDAD RN ESTADO Noviembre 07, Jueves 5,029 884 5,106.42 0.98 24 Horas
1 STEWART STEVENSON 412 EN OPERACION Noviembre 08, Viernes 4,826 1,066 4,942.56 0.98 24 Horas
2 STEWART STEVENSON 412 FUERA DE SERVICIO . .
3 DOOSAN (nueva) a0 EN OPERACION Noviembre 09, Sabado 4,526 913 4,616.93 0.98 24 Horas
4 DOOSAM (nueva) 403 EN OPERACION Noviembre 10, Domingo 4574 871 4,655.86 0.98 24 Horas
TRANSFORMADORES
ITEM | CAPACIDAD | ESTADO Noviembre 11, Lunes 4,415 733 4,475.58 0.99 24 Horas
i | {ILND G2 |EN OPERACION Noviembre 12, Martes 4,454 752 4,516.76 0.99 24 Horas
Noviembre 13, Miércoles 4,592 764 4,655.20 0.99 24 Horas
Noviembre 14, Jueves 4,363 659 4,412.85 0.99 24 Horas
Noviembre 15, Viernes 4,217 706 4,275.74 0.99 24 Horas
Noviembre 16, Sabado 4,066 769 4,137.80 0.98 24 Horas
Noviembre 17, Domingo 4,127 579 4,167.04 0.99 24 Horas
Noviembre 18, Lunes 4,364 632 4,410.07 0.99 24 Horas
Noviembre 19, Martes 4,581 642 4,625.49 0.99 24 Horas
Noviembre 20, Miércoles 4,579 609 4,619.01 0.99 24 Horas
Noviembre 21, Jueves 4,585 633 4,628.66 0.99 24 Horas
llustracion 166: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 4,328 579 4,366.52 0.99 24 Horas
Noviembre 23, Sabado 4,178 626 4,224.16 0.99 24 Horas
Noviembre 24, Domingo 4,045 573 4,085.21 0.99 24 Horas
2504 Noviembre 25, Lunes 4,204 597 4,246.53 0.99 24 Horas
200 - Noviembre 26, Martes 4,160 633 4,207.53 0.99 24 Horas
Noviembre 27, Miércoles 4,128 706 4,187.49 0.99 24 Horas
£ 150
5 Noviembre 28, Jueves 4,129 718 4,191.23 0.99 24 Horas
1004 Noviembre 29, Viernes 4,073 651 4,124.96 0.99 24 Horas
50 4 Noviembre 30, Sabado 4,030 699 4,089.79 0.99 24 Horas
Total 130,789 21,127 132,484 .51 0.99
b—V7 77T 7T 7T T T 77T T T T T T T
D1 2345467 8 91011121314151617181920212223
Horas
Tabla 168: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas -
Energia Energla ENEE/E Factor de Promedio Pofe'nma
Activa (kWh) Reactiva Aparente Potencia |, Maxima 298.08
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
130,789 21,127 132,484.51 0.99 24:00 Recligblsiel  2024-11-07 18:00:00
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Localidad: Cddigo 47189018 . . . .
PALMOR Iocaligdad' Tabla 169: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: CIENAGA
Departamento: MAGDALENA Cdédigo SUI, 33793
operador: PALMOR (CIENAGA - MAGDALENA) Noviembre
(R:eglc()jn. das: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
ooraenadas: . 10.763486 Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latltl,!d. : (kwh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -74.0235 . ,
. Noviembre 01, Viernes 3,586 1,414 3,854.88 0.93 24 Horas
Usuarios: - -
Operador de red: ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA DE PALMOR DE LA Noviembre 02, Sabado 3,863 1,593 4,178.72 0.92 24 Horas
SIERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Noviembre 03, Domingo 4,152 1,814 4,531.36 0.92 24 Horas
Noviembre 04, Lunes 3,868 1,717 4,231.57 0.91 24 Horas
llustracion 167: Esquema de conexidn de la localidad Tabla 170: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 2,725 1,199 2,977.40 0.92 18 Horas 45 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 2,550 1,187 2,812.74 0.91 14 Horas 45 Minutos
MCH R .
S TURGINAS Noviembre 07, Jueves 2,866 1,301 3,147.44 0.91 17 Horas 15 Minutos
TunEma PELTD IRERE RIEME ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 08, Viernes 3,782 1,693 4,144.16 0.91 24 Horas
1 PELTOM 150 kWY EMN OPERACION . .
— 2 FELTOMN 150 K EM REPARACION Noviembre 09, Sabado 4,033 1,788 4,412.15 0.91 24 Horas
GEMNERADORES Noviembre 10, Domingo 3,403 1,597 3,759.31 0.91 20 Horas 30 Minutos
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
MARATHOMN EN OPERACION Noviembre 11, Lunes 3,628 1,618 3,972.76 0.91 23 Horas 15 Minutos
1 ELECTRIC 221 kWY [RESPALDO) . )
5 XY 157 oy EN REFARACION Noviembre 12, Martes 3,584 1,686 3,960.41 0.90 21 Horas 45 Minutos
TRAMSFORMADOR Noviembre 13, Miércoles 3,766 1,746 4,151.49 0.91 24 Horas
ITEM [ MARCA [ CAPACIDAD | ESTADO )
1 [ TESLA [ 400 KvA _|EMN OPERACION Noviembre 14, Jueves 3,938 1,842 4,348.06 0.91 24 Horas
Noviembre 15, Viernes 3,989 1,838 4,392.34 0.91 24 Horas
AR BRI Noviembre 16, Sabado 4,158 1,901 4,571.76 0.91 24 Horas
FALMCZA CHI PR
Noviembre 17, Domingo 4,277 1,953 4,701.73 0.91 24 Horas
Noviembre 18, Lunes 3,853 1,748 4,230.40 0.91 24 Horas
Noviembre 19, Martes 3,688 1,758 4,085.62 0.90 21 Horas 45 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 4,004 1,915 4,438.76 0.90 24 Horas
Noviembre 21, Jueves 3,802 1,757 4,188.65 0.91 22 Horas 45 Minutos
llustracion 168: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 169: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 2,878 1,288 3,153.24 0.91 15 Horas 30 Minutos
Noviembre 23, Sabado 3,265 1,558 3,617.19 0.90 18 Horas 30 Minutos
Noviembre 24, Domingo 2,965 1,278 3,228.66 0.92 15 Horas
20000 - 200 Noviembre 25, Lunes 2,984 1,468 3,325.49 0.90 17 Horas 45 Minutos
15 Noviembre 26, Martes 2,807 1,277 3,083.67 0.91 15 Horas 45 Minutos
J 04
15000 Noviembre 27, Miércoles 4,024 1,915 4,456.73 0.90 24 Horas
= =
E 10000 = 1004 Noviembre 28, Jueves 4,059 1,921 4,491.00 0.90 24 Horas
Noviembre 29, Viernes 3,963 1,857 4,376.94 0.91 24 Horas
5000 - 50 4 Noviembre 30, Sabado 4,315 1,992 4,752.33 0.91 24 Horas
Total 108,779 49,619 119,560.95 0.91
0 T T T T T T T T T T e T
lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sdbado Domingo D1 234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas
Tabla 171: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas -
Energia Energla ENEE/E Factor de Promedio Pofe'nma
Activa (kWh) Reactiva Aparente Potencia |, Maxima 222.98
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
: 2024-11-30 18:00:00
108,779 49,619 119,560.95 091 21:42 Realite el
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Localidad: Cddigo 50325000 . . . .
MAPIRIPAN Iocaliqdad' Tabla 172: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: MAPIRIPAN
Departamento: META Codigo SUI, 25680
operador: MAPIRIPAN (MAPIRIPAN - META) Noviembre
cR:eglc()jn. das: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
ooraenadas: . 2892013 Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: : (kWh) (kVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Longitud: -72.133224 : -
. Noviembre 01, Viernes 6,862 2,246 7,219.99 0.95 24 Horas
Usuarios: - -
Operador de red: ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN S.A. E.S.P. Noviembre 02, Sabado 6,636 2,283 7,017.83 0.95 24 Horas
Noviembre 03, Domingo 6,104 2,103 6,455.94 0.95 24 Horas
Noviembre 04, Lunes 6,146 2,081 6,488.91 0.95 24 Horas
llustracién 170: Esquema de conexi6n de la localidad Tabla 173: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 6,941 2,224 7,288.28 0.95 24 Horas
Noviembre 06, Miércoles 7,090 2,232 7,432.73 0.95 24 Horas
ERCS B AN Noviembre 07, Jueves 7,303 2,278 7,649.80 0.95 24 Horas
Dy ROR 1 ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 08, Viernes 6,625 2,132 6,960.00 0.95 24 Horas
1 PERKINS - STAMFORD 350 kW [EN OPERACION(ew
2 PERKINS{Dingol) 350 Kw EN MANTENIMIENTO Noviembre 09, Sabado 6,068 2,090 6,418.19 0.95 24 Horas
TRANSFORMADORES . .
TTEM [ CAPACIDAD [ ESTADO Noviembre 10, Domingo 5,825 2,037 6,171.18 0.94 24 Horas
ws0nva 1 [ 630 kVA [EN OPERACION Noviembre 11, Lunes 6,079 2,035 6,410.86 0.95 24 Horas
Noviembre 12, Martes 6,252 1,991 6,561.33 0.95 24 Horas
Noviembre 13, Miércoles 6,890 2,209 7,235.04 0.95 24 Horas
Noviembre 14, Jueves 5,984 1,948 6,292.77 0.95 24 Horas
I e ‘ Noviembre 15, Viernes 6,139 2,049 6,471.55 0.95 24 Horas
[ MAPIRIPAN " e ] Noviembre 16, Sabado 6,213 2,132 6,568.34 0.95 24 Horas
Noviembre 17, Domingo 6,310 2,108 6,652.68 0.95 24 Horas
Noviembre 18, Lunes 6,295 1,946 6,588.77 0.96 24 Horas
Noviembre 19, Martes 6,596 2,063 6,911.03 0.95 24 Horas
Noviembre 20, Miércoles 6,830 2,129 7,154.70 0.95 24 Horas
Noviembre 21, Jueves 6,747 2,109 7,069.05 0.95 24 Horas
llustracién 171: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 172: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 6,392 2,048 6,712.51 0.95 24 Horas
Noviembre 23, Sabado 5,885 1,997 6,214.65 0.95 24 Horas
400 4 Noviembre 24, Domingo 5,698 1,900 6,006.20 0.95 24 Horas
35000 1 Noviembre 25, Lunes 6,530 2,033 6,838.85 0.95 24 Horas
30000 1 300 - Noviembre 26, Martes 6,969 2,120 7,284.13 0.96 24 Horas
23000 1 Noviembre 27, Miércoles 7,016 2,146 7,336.60 0.96 24 Horas
£ 20000 - £
] Z 200+ Noviembre 28, Jueves 6,705 2,097 7,025.40 0.95 24 Horas
15000-1 Noviembre 29, Viernes 6,673 2,085 6,991.55 095 24 Horas
100001 100 1 Noviembre 30, Sabado 6,133 2,027 6,459.12 095 24 Horas
5000 =
Total 193,935 62,878 203,873.61 0.95
0 T T . T T """ T T T T T T T T
Lunes  Martes Miércoles Jueves \Viemes Sdbado Domingo 01234567 8 91011121314151617181920212223
Dia Horas
Tabla 174: Resumen Datos de Generacion.
. q Horas -
Energia Energla ENEE/E Factor de Promedio Pofe'nma
Activa (kwh) Reactiva Aparente Potencia dia-mes Maxima 399.52
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
. 2024-11-07 18:15:00
103,935 62,878 203,873.61 0.95 24:00 Realite el
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 173: Esquema de conexidn de la localidad

Unidnd de
Comunacones

Medidor 1

R
IXGT

DISGRAMS, GENERAL DE L SI3TE MM
DF GENERACION ¥ TE LEMETRIA

FGUACATAL LA TOLR ChiHF2E

llustracién 174: Energia entregada por dia de la semana.

400

300

kWh

200 -

100 4

Dia

T T
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Dominga

4di 52390005

AGUACATAL  Codigo
localidad:

LA TOLA

NARINO Cédigo SUl, 37833
operador:

2.617356

-78.27653

ELECTRIFICADORA DE NARINO SUR E.AT.

Tabla 176: Infraestructura de la localidad.

GRUPQ ELECTROGENO

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO

1 MAGHNAPLLUIS 29 kWY EN OPERACION

llustracion 175: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
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kWh

10+
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7 8 910111213141516171819202122 23

Tabla 175: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

AGUACATAL (LA TOLA - NARINO) Noviembre

Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia

(kwh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Noviembre 01, Viernes 80 16 81.69 0.98 9 Horas 30 Minutos
Noviembre 02, Sdbado 64 13 65.47 0.98 8 Horas 15 Minutos
Noviembre 03, Domingo 79 15 80.55 0.98 9 Horas 30 Minutos
Noviembre 04, Lunes 67 14 68.62 0.98 8 Horas 30 Minutos
Noviembre 05, Martes 65 13 66.72 0.98 7 Horas 45 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 80 15 81.85 0.98 10 Horas
Noviembre 07, Jueves 85 16 86.72 0.98 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 08, Viernes 88 18 89.56 0.98 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 09, Sabado 90 19 92.08 0.98 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 10, Domingo 82 17 83.51 0.98 10 Horas
Noviembre 11, Lunes 85 18 86.95 0.98 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 12, Martes 54 11 55.18 0.98 6 Horas
Noviembre 13, Miércoles 58 12 58.86 0.98 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 14, Jueves 60 12 61.07 0.98 6 Horas 30 Minutos
Noviembre 15, Viernes 48 9 48.89 0.98 4 Horas 45 Minutos
Noviembre 16, Sabado 42 8 42.78 0.98 4 Horas 30 Minutos
Noviembre 17, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 18, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 19, Martes 44 8 44.44 0.98 4 Horas 30 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 42 8 43.10 0.98 4 Horas 15 Minutos
Noviembre 21, Jueves 43 8 43.42 0.98 4 Horas 15 Minutos
Noviembre 22, Viernes 40 8 41.01 0.98 4 Horas 15 Minutos
Noviembre 23, Sabado 42 8 42.92 0.98 4 Horas 15 Minutos
Noviembre 24, Domingo 41 9 41.83 0.98 4 Horas 15 Minutos
Noviembre 25, Lunes 48 10 49.15 0.98 5 Horas 15 Minutos
Noviembre 26, Martes 98 21 100.01 0.98 11 Horas
Noviembre 27, Miércoles 91 21 93.55 0.98 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 28, Jueves 90 20 92.45 0.98 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 29, Viernes 90 20 92.42 0.98 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 30, Sabado 99 22 101.94 0.98 11 Horas 15 Minutos

Total 1,897 390 1,936.59 0.98

Tabla 177: Resumen Datos de Generacion.

. q Horas -
Energia Energla ENEE/E Factor de Promedio Pofe'nma
Activa (kWh) Rkeactl\r/]a Aﬁ)(areﬂte Potencia dia-mes Mimea 11.90
(kVARh) (kVAh) thh:mm] [kW]:
1897 290 1.936.59 0.98 07:13 Fechay hora 2024-11-21 18:45:00
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 176: Esquema de conexién de la localidad

\=BCx NN G
Medidor 1 Comuneeacionss
1]
-
GENERAL
MOTORS 156 KVA
@ - s Sk Circulto Carga
bhof @ WCT] &)
Al e &
'
Urndad opor atrvas '
DIAGRAMA GENERAL DEL SIsT EMA
DE GENERACION ¥ TELEMETRIA
AMARALES CNM-IPSE

llustracion 177: Energia entregada por dia de la semana.

1400 4
12004
1000 -
8004

kWh

600 4
400 4
200+

Martes Miércoles |ueves \Viernes Sabado Domingo

Dia

T
Lunes

AMARALES ~ Codigo SraRonns
localidad:

LATOLA

NARINO Cédigo SUl, 43076
operador:

2.145569

-78.20187

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
ENERGIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA TOLA NARINO

Tabla 179: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM MARCA CAPACIDAD | ESTADO
1| GENERAL MOTORS | 156 kVA |EN OPERACION
TRANSFORMADOR
ITEM CAPACIDAD (KVA) | ESTADO
1 1125 |EN OPERACION

llustracion 178: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

50 4

40 -

kWh

Horas

012 3 456 7 8 91011121314151617181920212223

Tabla 178: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

AMARALES (LA TOLA - NARINO)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
6,460 2,916

Energia
Activa
(kwh)

319
290
319
297
238

0
241
233
214
146
219
200
271
235
226
213
181
209

340

6,460

Energia
Reactiva
(kVARh)

148
132
149
137
107
0
105
107
91
64
99
90
124

164
155
168

164

2,916

Energia
Aparente
(kVAh)

351.52
318.67
351.85
326.46
261.19

0.00
262.62
256.36
232.90
159.05
240.76
219.24
297.96
258.41
248.31
231.99
199.29
228.16

0.00
315.74

0.00
211.34
148.94

0.00

0.00
417.07
389.92
394.51
388.74
377.31

7,087.51

Factor de
Potencia
(p-u)

0.91

0.91
0.91
0.91
0.91

0.92
0.91
0.92
0.92
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.92
0.91
0.91

0.91

0.93
0.93

0.92
0.92
0.90
0.90
0.90

0.91

Tabla 180: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

7,087.51

Factor de
Potencia

0.91

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
05:32

Potencia
Méaxima

[kw]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]
8 Horas 30 Minutos
8 Horas 30 Minutos
8 Horas 45 Minutos
8 Horas 15 Minutos
6 Horas
0 Horas
6 Horas 45 Minutos
5 Horas 15 Minutos
5 Horas
4 Horas
5 Horas 30 Minutos
5 Horas
8 Horas
5 Horas 30 Minutos
5 Horas 30 Minutos
5 Horas
4 Horas 45 Minutos
5 Horas
0 Horas
7 Horas 15 Minutos
0 Horas
4 Horas
3 Horas 15 Minutos
0 Horas
0 Horas
9 Horas 30 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 30 Minutos

9 Horas 15 Minutos

57.09

2024-11-08 19:45:00
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:

Coordenadas:
Latitud:
Longitud:

Usuarios:
Operador de red:

llustracion 179: Esquema de conexién de la localidad

Cirauito Carga

ot
"«;b

300KVA

254/440/13200

=D

[ DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACH(H Y TELEMETRIA
ety .

BOCAS DE CURAY NM-TPSE

llustracion 180: Energia entregada por dia de la semana.

1500+
1250 4

1000+
=

kW

1504

5004

250

Martes Miércoles |ueves \Viernes Sabado Domingo

Dia

T
Lunes

BOCAS DE Codigo
localidad:

CURAY

SAN ANDRES DE TUMACO

NARINO Cédigo SUI,
operador:

1.900165

-78.5551

52835055

26040

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PUBLICOS DE BOCAS DE CURAY E.S.P.

Tabla 182: Infraestructura de la localidad.

GRUFPQ ELECTROGEMO

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 CUMMING 360 K EN OPERACION
2 CUMMING 180 KW EN OPERACION
TRANSFORMADOR
ITEM CAPACIDAD (KVA) ESTADO
1 300 EN OPERACION

llustracion 181: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

50 4

40 4
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kWh

20+
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101112131415161
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Tabla 181: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

BOCAS DE CURAY (SAN ANDRES DE TUMACO - NARINO)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sadbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) 'gg?:g‘r’]’;‘
6,984 2,555

Energia
Activa
(kwh)

221
263
425
224
260
241
358
213
242
340
243
236
244
240
248
270
290
206
118

0
194

0
262
323
231
202
194
226
239
229

6,984

Energia
Reactiva
(kVARh)

77
98
166
85
94
92
130
77
86
128
91
86
91
89
92
97
104
71
33
0
65
0
94
120
85
74
73
82
85
86

2,555

Energia
Aparente
(kVAh)

234.54
280.97
456.50
239.82
276.15
258.08
380.92
226.63
256.57
363.06
259.55
250.92
259.90
256.11
265.03
286.76
308.39
218.21
124.28

0.00
204.92

0.00
277.84
344.38
246.21
214.68
207.51
240.67
253.54
244.94

7,436.62

Factor de
Potencia
(p-u)
0.94

0.94
0.93
0.94
0.94
0.93
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.95
0.95

0.95

0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94

0.94

Tabla 183: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

7,436.62

Factor de
Potencia

0.94

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
06:10

Potencia
Méaxima

[kW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]

5 Horas 45 Minutos
6 Horas 45 Minutos
12 Horas
6 Horas 15 Minutos
6 Horas 45 Minutos
6 Horas 15 Minutos
9 Horas 45 Minutos
5 Horas 30 Minutos
6 Horas 30 Minutos
9 Horas 15 Minutos
6 Horas 30 Minutos
6 Horas
6 Horas 15 Minutos
6 Horas
6 Horas 15 Minutos
7 Horas
7 Horas 45 Minutos
5 Horas 15 Minutos
3 Horas 15 Minutos
0 Horas
5 Horas
0 Horas
7 Horas
8 Horas 45 Minutos
6 Horas 15 Minutos
5 Horas 15 Minutos
5 Horas 15 Minutos
6 Horas 15 Minutos
6 Horas 15 Minutos

6 Horas 15 Minutos

48.00

2024-11-04 18:45:00
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 182: Esquema de conexi6n de la localidad

Unidad de
Comunacomnes

O

£ o
#ILL

STANFORD 35 KVA

IACT

DISGRAMA GEMNERAL DEL %
DE GEMERACION ¥ TELEMETI
ERA

] e

EL BANTO DE ECHANDIA MOSQUI

llustracién 183: Energia entregada por dia de la semana.

500 4

Martes Miércoles Jueves
Dia

Lunes Viernes Sabado Domingo

EL BAJITO DE Cédigo localidad: 52473010

ECHANDIA

MOSQUERA

NARINO Cédigo SuI, 32033
operador:

2.612804

-78.333176

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA DE LA ZONA RURAL
DEL CONSEJO COMUNITARIO ODEMAP MOSQUERA NORTE DEL MUNICIPIO
DE MOSQUERA NARINO

Tabla 185: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGEND

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO

1 STANFORD 95 KVA EM OPERACION

llustracion 184: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

20+

151

kWh

104

7 8 91011121314151617 18 19 20 21 22 23
Horas

G_
.
rod
i
a
i
o

Tabla 184: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

EL BAJITO DE ECHANDIA (MOSQUERA - NARINO)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sadbado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 4
Activa (kWh) Eﬁ:g‘g‘
2,966 1,065

Energia
Activa
(kwh)

105
95
130
102
81
81
117
113
117
106
102
105
108
110
35
69
118
81
82
92
107
104
100
99
94
98
106
104
101
103

2,966

Energia
Reactiva
(KVARh)

38
34
a7
37
30
30
a4
a1
43
39
37
38
38
40
10
25
43
29
28
33
37
35
37
36
33
36
39
37
36
37

1,065

Energia
Aparente
(kVAh)

111.92
101.13
138.14
108.57

86.16

86.54
124.49
120.00
124.83
112.93
108.73
111.74
114.86
116.99

36.74

73.32
125.89

85.83

86.54

97.55
113.05
109.78
106.75
105.32

99.54
104.20
112.70
110.76
107.21
109.13

3,151.16

Tabla 186: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

3,151.16

Factor de
Potencia

0.94

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
09:55

Noviembre

Factor de Horas de servicio
Potencia promedio en el dia

(p.u) [hh:mm]
0.94 10 Horas 30 Minutos
0.94 9 Horas 15 Minutos
0.94 13 Horas 45 Minutos
0.94 10 Horas 30 Minutos
0.94 8 Horas
0.94 8 Horas 15 Minutos
0.94 12 Horas
0.94 11 Horas 30 Minutos
0.94 12 Horas 15 Minutos
0.94 11 Horas 15 Minutos
0.94 10 Horas 45 Minutos
0.94 10 Horas 15 Minutos
0.94 10 Horas
0.94 10 Horas 30 Minutos
0.96 3 Horas 15 Minutos
0.94 7 Horas
0.94 11 Horas 30 Minutos
0.94 8 Horas
0.95 7 Horas 30 Minutos
0.94 9 Horas 45 Minutos
0.94 10 Horas 30 Minutos
0.95 10 Horas 15 Minutos
0.94 10 Horas 45 Minutos
0.94 10 Horas 30 Minutos
0.94 9 Horas 15 Minutos
0.94 9 Horas 45 Minutos
0.94 10 Horas 30 Minutos
0.94 10 Horas 30 Minutos
0.94 10 Horas
0.94 10 Horas
0.94

Potencia
Méaxima 14.69
[kw]:

Fechay hora

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130
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Bogota D.C. — Colombia
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:

Coordenadas:
Latitud:
Longitud:

Usuarios:
Operador de red:

llustracion 185: Esquema de conexién de la localidad

Unidnd  de

Comuniciones

!
fee
=

CATERPILLAR 200 kW
150 kKVA

DIAGRGAA GERERAL CEL SSTEWO
OF GEMCRACIDN T TELEWETRIA

EL CUIL PUEBLO NUEVD CHAESE

llustracion 186: Energia entregada por dia de la semana.

Martes Miércoles Jueves
Dia

Lunes Viernes Sabado Domingo

EL CUIL PUEBLO Cédigo localidad: 52250022

NUEVO

EL CHARCO

NARINO Cédigo SuUlI, 25681
operador:

2.101563

-78.13032

ASOCIACION DE ENERGIA DE LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL
CHARCO

Tabla 188: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 CATERPILLAR 200 KW BN OPERACION
TRANSFORMADOR
ITEM CAPACIDAD (KVA) [ ESTADO
1 150 |EN OPERACION

llustracion 187: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

404

304

kWh
=]
o

Horas

012 3 456 7 8 91011121314151617181920212223

Tabla 187: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

EL CUIL PUEBLO NUEVO (EL CHARCO - NARINO)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sadbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) 'gg?:g‘r’]’;‘
3,806 1,855

Energia
Activa
(kwh)

3,

142
161
153
139
123
134
131
135
135
136
135
127
138
116
132
125
124
0
72
85
105
95
120
145
241
79
68
109
191
213

806

Energia
Reactiva
(kVARh)

68
79
82
76
61
59
58
69
71
70
70
68
71
58
66
63
57

0
32
37
48
42
54
65

121
36
31
50
91

102

1,855

Energia
Aparente
(kVAh)

157.26
179.84
173.09
158.70
137.29
146.72
143.39
151.43
152.43
152.89
152.15
143.58
154.69
129.42
147.48
139.83
136.59
0.00
78.41
92.62
115.33
103.65
131.14
158.75
269.51
86.61
74.64
119.82
211.23
236.54

4,233.70

Factor de
Potencia
(p-u)

0.90

0.90
0.88
0.88
0.90
0.92
0.91
0.89
0.89
0.89
0.89
0.88
0.89
0.89
0.89
0.89
0.91

0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.89
0.91
0.91
0.91
0.90
0.90

0.90

Tabla 189: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

4,233.70

Factor de
Potencia

0.90

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
04:56

Potencia
Méaxima

[kW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]
5 Horas 30 Minutos
6 Horas
5 Horas 45 Minutos
5 Horas 30 Minutos
4 Horas 45 Minutos
5 Horas
5 Horas
5 Horas
5 Horas 15 Minutos
5 Horas 15 Minutos
5 Horas
4 Horas 45 Minutos
5 Horas
4 Horas 15 Minutos
4 Horas 45 Minutos
4 Horas 45 Minutos
4 Horas 30 Minutos
0 Horas
2 Horas 45 Minutos
3 Horas 30 Minutos
4 Horas 15 Minutos
3 Horas 45 Minutos
4 Horas 30 Minutos
5 Horas 30 Minutos
10 Horas
3 Horas 15 Minutos
3 Horas
4 Horas 30 Minutos
8 Horas

9 Horas

31.02

2024-11-06 18:45:00

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad: LA ENSENADA Codigo localidad: ~ 52696014 Tabla 190: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: SANTA BARBARA
Departamento: NARINO Cédigo SUl, 25965
. operador: LA ENSENADA (SANTA BARBARA - NARINO) Noviembre
CRJg?)Irc():lr:a.nadas: Ene(gl’a Energ_ia Energia Factor Qe Horas d_e servicig
Latitud: 2627691 Fecha ﬁ(%\ll\tﬁ Ig(?Acg\t/S A(;ln(a\tlrzﬂ;e Po(t:g():na promfhddpme;]el dia
Longitud: -78.082146 _ - : —
Usuarios: Noviembre 01, Viernes 92 39 100.21 0.92 5 Horas 45 Minutos
Operador de red: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTROSOLEDAD DE ISCUANDE Noviembre 02, Sabado 92 38 99.23 0.92 6 Horas
Noviembre 03, Domingo 91 36 97.94 0.93 5 Horas 45 Minutos
Noviembre 04, Lunes 90 34 96.47 0.94 5 Horas 45 Minutos
llustracion 188: Esquema de conexién de la localidad Tabla 191: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 103 40 110.18 0.93 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 180 78 196.17 0.92 12 Horas 30 Minutos
Commicions= ) GRUPQ ELECTROGEMOD Noviembre 07, Jueves 98 40 105.55 0.92 6 Horas 30 Minutos
Mcdidor 1 f‘:: ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADD Noviembre 08, Viernes 101 43 109.74 0.92 6 Horas 30 Minutos
Em 1 DELLEMT 110 kWY EmM OPERACION Noviembre 09, Sadbado 103 44 111.67 0.92 6 Horas 30 Minutos
TRANSFORMADOR Noviembre 10, Domingo 107 45 115.84 0.92 6 Horas 45 Minutos
FELLEUT 10 ke S ITEM CAPACIDAD {KVA) ESTADO Noviembre 11, Lunes 102 44 111.45 0.92 6 Horas 45 Minutos
@ %E 1 112 .5 En OPERAC|ON Noviembre 12, Martes 109 45 118.39 0.92 7 Horas 15 Minutos
3XCT Noviembre 13, Miércoles 102 41 109.46 0.93 6 Horas 30 Minutos
Noviembre 14, Jueves 100 40 107.59 0.93 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 15, Viernes 100 40 107.54 0.93 6 Horas 15 Minutos
AR AN ¥ TR R Noviembre 16, Sabado 96 39 103.72 0.93 6 Horas 30 Minutos
LA ENSENADA o Noviembre 17, Domingo 93 40 101.61 0.92 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 18, Lunes 99 40 107.13 0.93 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 19, Martes 99 42 107.61 0.92 6 Horas 30 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 95 38 101.91 0.93 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 21, Jueves 89 36 96.10 0.93 5 Horas 45 Minutos
llustracion 189: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 190: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 100 40 107.91 0.93 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 23, Sabado 99 40 106.40 0.93 6 Horas 15 Minutos
600 - 30 4 Noviembre 24, Domingo 99 41 107.64 0.92 6 Horas 15 Minutos
s S5l Noviembre 25, Lunes 97 42 105.56 0.92 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 26, Martes 99 40 107.15 0.93 6 Horas 15 Minutos
4001 207 Noviembre 27, Miércoles 100 38 106.97 0.93 6 Horas 15 Minutos
% 300 A % 15+ Noviembre 28, Jueves 102 41 109.58 0.93 6 Horas 30 Minutos
200 4 10- Noviembre 29, Viernes 103 38 109.65 0.94 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 30, Sabado 102 41 109.79 0.93 6 Horas 15 Minutos
o ’ Total 3,041 1,244 3,285.78 0.93
. Lurlnes Marltes Miénl:oles Jue.\res Viernes Sébladn Dom‘lnqu ? IIJ i I.’ _;» 43- é :I‘: ':' é é 1‘0 lll 1I2 1|3 1|4 1|5 1I6 ll? ‘LIB 1|9 QID Zli 2|2 2|3
Dia Horas
Tabla 192: Resumen Datos de Generacion.
o a Horas -
i) Mot apwente  Torde Pomedo i
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
3,041 1,244 3,285.78 0.93 06:30 Fechay hora 2024-11-06 18:30:00
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 ") IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 ) @ipsenergiazni
ipse@ipse.gov.co in) IPSE

Bogota D.C. — Colombia IPSE EnergiaZNI



BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad:
Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:

Usuarios:
Operador de red:

Latitud:
Longitud:

llustracion 191: Esquema de conexién de la localidad

Unidad de
Comunicionex

Madidor 1 '—|

DETROM DIESEL 150 KW

Circuity
Carga

DiaGRaNG GENERAL [EL SZTEHA
OE GEMERADION T TE LEMETRA

L& WIGEIA OF LA MAR I RHPSE

llustracion 192: Energia entregada por dia de la semana.

12004

10004

800+

600+

kWh

4004

2004

T T T
Martes Miércoles |ueves \Viernes
Dia

T
Lunes

Sabada Domingo

LA VIGIA DE
LA MAR

LATOLA
NARINO

2.450288
-78.17084

codigo 52390003
localidad:

Cédigo SUl, 38850
operador:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PLAYAS
ASOCIADAS - ENERPLASO S.A. E.S.P.

Tabla 194: Infraestructura de la localidad.

GRUFPO ELECTROGEMND
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 DETROIT DIESEL 180 kKW EN OPERACION
TRANSF ORMADOR
ITEM CAPACIDAD ESTADO
1 1125 Kwa EN OPERACION

llustracion 193: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

kWh

Horas

1011121314151617 1819202122 23

Tabla 193: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

LA VIGIA DE LA MAR (LA TOLA - NARINO)

Energia
Activa
(kwh)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sadbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) 'gg?:g‘r’]’;‘
6,047 2,969

6,

182
183
180
198
203
184
192
207
185
214
212
224
211
231
218
208
183
201
227
221
194
192
190
183
199
217
210
202
211
184

047

Energia
Reactiva
(kVARh)

89
97
98
104
102
93
90
108
93
113
108
113
102
117
113
99
91
99
111
101
83
88
90
85
89
104
100
95
106
85

2,969

Energia
Aparente
(kVAh)

202.86
206.96
205.42
224.03
226.99
205.96
211.89
233.51
206.73
242.26
237.96
251.16
234.76
259.30
245.36
230.64
204.63
224.05
253.27
243.12
210.88
211.12
210.06
201.88
217.89
240.36
232.56
223.43
236.55
202.21

6,736.21

Factor de
Potencia
(p-u)

0.90

0.88
0.88
0.89
0.89
0.89
0.90
0.89
0.89
0.88
0.89
0.89
0.90
0.89
0.89
0.90
0.90
0.90
0.90
0.91
0.92
0.91
0.90
0.91
0.91
0.90
0.90
0.91
0.89
0.91

0.90

Tabla 195: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

6,736.21

Factor de
Potencia

0.90

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
10:16

Potencia
Méaxima

[kW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]
10 Horas
10 Horas
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 15 Minutos
10 Horas
10 Horas
10 Horas 15 Minutos
10 Horas
10 Horas
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 15 Minutos
10 Horas 15 Minutos
10 Horas 15 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 15 Minutos
10 Horas
11 Horas
10 Horas
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 15 Minutos
10 Horas

29.48

2024-11-18 11:30:00

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad: LAS MERCEDES I(EJ?:(:\II?dOad' 52250005 Tabla 196: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: EL CHARCO
Departamento: NARINO Codigo SUI, 25681 -
operador: LAS MERCEDES (EL CHARCO - NARINO) Noviembre
CRigglr?Jg:nadaS: Ene(gl’a Energ_ia Energia Factor (?Ie Horas d_e servicig
. Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 2118787 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Usuarios: LongltUd: 78154205 Noviembre 01, Viernes 27 19 32.81 0.82 3 Horas 45 Minutos
Operador de red: éﬁggl@glw DE ENERGIA DE LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL NOermbre 02, Sabédo 30 21 36.69 0.82 4 Horas
Noviembre 03, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 04, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
llustracion 194: Esquema de conexién de la localidad Tabla 197: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 0 0 0.00 0 Horas
. Noviembre 06, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
“L:"."‘“"d“':“’ L GRUPO ELECTROGENO Noviembre 07, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Medidor 1 ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 08, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
— 1 CUMMINS 150 KVA EN OPERACION Noviembre 09, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
G;:Efﬁg'u" TRANSFORMADOR Noviembre 10, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
ITEM CAPACIDAD (KVA) ESTADO Noviembre 11, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
%7 1 150 EN OPERACION Noviembre 12, Martes 0 0 0.00 0 Horas
Durante casi todo el mes sin servicio de energia por dafio en la Noviembre 13, Miércoles 2 2 2.56 0.71 0 Horas 30 Minutos
unidad de generacm')n. Noviembre 14, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 15, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
R T Noviembre 16, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
LAS MERCEDES s Noviembre 17, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 18, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 19, Martes 0 0 0.13 0.89 0 Horas
Noviembre 20, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 21, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
llustracion 195: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 196: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 23, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
104 Noviembre 24, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
40 - Noviembre 25, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
81 Noviembre 26, Martes 0 0 0.00 0 Horas
= 301 £ 64 Noviembre 27, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
_% 20 - 5 Noviembre 28, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
47 Noviembre 29, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
164 24 Noviembre 30, Sdbado 0 0 0.00 0 Horas
0 . . ' . . . | S T O O T O Total 59 42 72.15 0.82
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011121314151617 181920212223
Dia Horas
Tabla 198: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas -
i) Mot apwente  Torde Pomedo i
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
59 e 7215 0582 00:16 Fechay hora 2024-11-02 20:15:00

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

. NM

RSB\ orso

Pagina 100 de 120

Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 197: Esquema de conexién de la localidad

Unidad dn
Comuniciones

Madider 1

ALGESS 50 HVA

Circuito
76 KVA Carga

[NAGRAMS GENERAL DEL SETEMA
DF GENERACITN Y TELEMETRIA

MULATOS - LA TOLA (=100

llustracién 198: Energia entregada por dia de la semana.

0 T T T T T
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Dominga

Dia

MULATOS Cédigo _ 52390009
localidad:

LA TOLA

NARINO Cadigo SUI, 38850
operador:

2.469504

-78.22742

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PLAYAS

ASOCIADAS - ENERPLASO S.A. E.S.P.

Tabla 200: Infraestructura de la localidad.

GRUPQ ELECTROGEND
ITEM | MARCA | CAPACIDAD | ESTADO
1 |ALGESA-PERKIND | 50 KvA (d0KWY) | EN OFERACION
TRANSFORMADOR
ITEM | CAPACIDAD ESTADO
1] 75 KA |EN OPERACION

llustracion 199: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

25 7

20+

151

kWh

Horas

012 3 456 7 8 91011121314151617181920212223

Tabla 199: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

MULATOS (LA TOLA - NARINO)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
2,868 2,153

Energia
Activa
(kwh)

147
143
129
120
119
136
132
126
123
124

0
204
136
131
149
135
137
121
131
140
132
136

o O o o o o o

2,868

Energia
Reactiva
(kVARh)

118
112
104
102
93
105
101
98
99
96

148
95
90

105

110

103
84
97
96
91
93

o O o o o o o

2,153

Energia
Aparente
(kVAh)

188.69
181.40
165.57
157.55
150.64
171.48
166.14
159.89
157.82
157.04
0.00
251.97
165.70
158.86
182.48
174.43
170.81
147.59
162.54
170.00
160.53
164.58
22.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,586.57

Factor de
Potencia
(p-u)

0.78
0.79
0.78
0.76
0.79
0.79
0.79
0.79
0.78
0.79

0.81
0.82
0.83
0.82
0.78
0.80
0.82
0.80
0.82
0.82
0.83
0.80

0.80

Tabla 201: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

3,586.57

Factor de
Potencia

0.80

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
06:01

Potencia
Méaxima
[kwW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

10 Horas
10 Horas

9 Horas

8 Horas 30 Minutos

8 Horas
9 Horas
8 Horas

8 Horas

7 Horas 45 Minutos

8 Horas
0 Horas
13 Horas
8 Horas

8 Horas

8 Horas 30 Minutos

8 Horas 45 Minutos

8 Horas

7 Horas 15 Minutos

8 Horas
8 Horas
8 Horas

8 Horas

1 Horas 15 Minutos

0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas

0 Horas

23.68

2024-11-15 17:00:00
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION

Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracién 200: Esquema de conexi6n de la localidad

Circuitn Carga

2 Y
| Lokl 35 P

CUMMINS HTABSS
J65 KW

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION ¥ TELEMETRIA

i
SAN JOSE-EL CHARCD CNM-TPSE

llustracion 201: Energia entregada por dia de la semana.

3000 -
2500 -
2000 -
2 1500 -
1000 -

500 -

Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo
Dia

SAN JOSE DEL ~ Codigo sraeonor
localidad:

TAPAJE

EL CHARCO

NARINO Cédigo SuUl, 25681
operador:

2.352936

-78.04257

ASOCIACION DE ENERGIA DE LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL
CHARCO

Tabla 203: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGEND
ITEM MARCA CAPACIDAD  ESTADO
1 CUMMING NTASSS | 365 kWY [EN OPERACION
TRANSFORMADOR
1 | 400 [EM OPERACION

llustracion 202: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

7 8 91011121314151617 18 19 20 21 22 23
Horas

G_
-l
rod
i
a
i
o

Tabla 202: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

SAN JOSE DEL TAPAJE (EL CHARCO - NARINO) Noviembre

Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia

(kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Noviembre 01, Viernes 754 170 772.93 0.98 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 02, Sdbado 768 164 785.32 0.98 10 Horas 30 Minutos
Noviembre 03, Domingo 702 146 717.02 0.98 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 04, Lunes 692 148 707.65 0.98 10 Horas
Noviembre 05, Martes 672 150 688.54 0.98 10 Horas
Noviembre 06, Miércoles 742 162 759.48 0.98 10 Horas 15 Minutos
Noviembre 07, Jueves 470 98 480.11 0.98 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 08, Viernes 452 94 461.67 0.98 5 Horas 45 Minutos
Noviembre 09, Sabado 788 176 807.42 0.98 10 Horas 45 Minutos
Noviembre 10, Domingo 750 156 766.05 0.98 10 Horas 30 Minutos
Noviembre 11, Lunes 738 150 753.09 0.98 10 Horas
Noviembre 12, Martes 746 150 760.93 0.98 10 Horas 45 Minutos
Noviembre 13, Miércoles 236 96 254.78 0.93 9 Horas 30 Minutos
Noviembre 14, Jueves 464 110 476.86 0.97 10 Horas 30 Minutos
Noviembre 15, Viernes 630 150 647.61 0.97 14 Horas 30 Minutos
Noviembre 16, Sabado 490 114 503.09 0.97 10 Horas 30 Minutos
Noviembre 17, Domingo 372 82 380.93 0.98 7 Horas 45 Minutos
Noviembre 18, Lunes 326 70 333.43 0.98 6 Horas 45 Minutos
Noviembre 19, Martes 288 68 295.92 0.97 6 Horas 15 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 354 82 363.37 0.97 7 Horas 30 Minutos
Noviembre 21, Jueves 260 60 266.83 0.97 5 Horas 45 Minutos
Noviembre 22, Viernes 252 62 259.51 0.97 5 Horas 15 Minutos
Noviembre 23, Sabado 286 74 295.42 0.97 5 Horas 45 Minutos
Noviembre 24, Domingo 270 66 277.95 0.97 6 Horas
Noviembre 25, Lunes 296 72 304.63 0.97 6 Horas 30 Minutos
Noviembre 26, Martes 294 66 301.32 0.98 6 Horas 45 Minutos
Noviembre 27, Miércoles 282 64 289.17 0.98 6 Horas 30 Minutos
Noviembre 28, Jueves 242 38 244.97 0.99 6 Horas 45 Minutos
Noviembre 29, Viernes 212 48 217.37 0.98 4 Horas 30 Minutos
Noviembre 30, Sabado 318 70 325.61 0.98 6 Horas 30 Minutos

Total 14,146 3,156 14,493.78 0.98

Tabla 204: Resumen Datos de Generacion.

. p Horas .
Energia Energla EEE/E Factor de Promedio Po:(epcna 88.00
Activa (kWh) IREEHE (AREIEES Potencia dia-mes Mamea ’
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
14,146 3,156 14,493.78 0.98 08:17 Fechay hora | 2024-11-01 18:45:00
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 203: Esquema de conexién de la localidad

Medidor 1 i

= e
=
CUMMINS esd Comunicaciones
350 kYV
300 KVA Graite Carga
254/450/13200 V
IxCT
fg. 10!

CO—ig

DIAGRAMA GENERAL DEL SIS TEMA I
DE GENERACIGN Y TELEMETRIA |

TAEATCATH

SAN JUAN COSTA CHM-PSE |

llustracién 204: Energia entregada por dia de la semana.

4000 -

3000 -

kWh

2000 -

1000 -

Martes Miércoles |ueves \Viernes Sabado Domingo

Dia

T
Lunes

SAN JUAN DE LA Cadigo localidad: 52835217

COSTA

SAN ANDRES DE TUMACO

NARINO Cédigo SUI, 3027
operador:

2.289685

-78.64605

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRIFICADORA DE SAN JUAN DE LA
COSTAE.S.P.

Tabla 206: Infraestructura de la localidad.

GRUPD ELECTROGEND

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 CUMMINS 350 KW EN OPERACION
TRANSFORMADORES
ITEM CAPACIDAD (kWA) ESTADO
1 300 EN OPERACION

llustracion 205: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

1204
100 4
804

60

kWh

40 4

204

78 910111213141'5161?131920212223
Horas

Tabla 205: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

SAN JUAN DE LA COSTA (SAN ANDRES DE TUMACO - NARINO)

Energia
Activa
(kwh)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sadbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) '(T('“:;’:g‘l’q’;‘
24,517 9,390

24,

814
792
810
804
815
822
850
834
811
817
814
816
842
838
869
830
818
823
814
823
810
818
810
814
788
810
795
804
798
816

517

Energi

a

Reactiva
(kVARh)

9,

310
306
321
314
310
305
322
320
307
323
312
316
318
320
331
306
312
306
318
310
306
308
308
320
306
312
306
314
309
314

390

Energia
Aparente
(kVAh)

870.52
849.20
871.59
863.00
872.30
876.32
908.43
893.66
867.42
878.42
871.37
875.05
899.82
896.65
929.79
884.37
875.11
878.37
873.39
879.78
866.39
873.69
866.96
874.27
845.18
868.38
852.19
863.00
855.29
874.19

26,253.63

Factor de
Potencia
(p-u)

0.93

0.93
0.93
0.93
0.93
0.94
0.94
0.93
0.94
0.93
0.93
0.93
0.94
0.93
0.93
0.94
0.93
0.94
0.93
0.94
0.94
0.94
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93

0.93

Tabla 207: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

26,253.63

Factor de

Potencia

0.93

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
10:32

Potencia
Méaxima

[kW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio

promedio en el dia

[hh:mm]

10 Horas 30 Minutos
10 Horas 15 Minutos
11 Horas
10 Horas 45 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 15 Minutos
10 Horas 45 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
11 Horas
10 Horas 15 Minutos
11 Horas
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 45 Minutos
10 Horas 15 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos

112.00

2024-11-14 18:30:00
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

i . ddi 52390016
Localidad: SAN PABLO Codl_go _ ) _ _ _
localidad: Tabla 208: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
DEL MAR
Municipio: LATOLA
Departamento: NARINO Cédigo SUI, 37833 - )
P opergdor' SAN PABLO DEL MAR (LA TOLA - NARINO) Noviembre
Region: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 2.277406 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -78.20599 Noviembre 01, Viernes 200 64 210.36 0.95 10 Horas 15 Minutos
Usuarios: Noviembre 02, Sabado 196 67 206.82 0.95 10 Horas 15 Minutos
. ELECTRIFICADORA DE NARINO SUR E.A.T.
Operador de red: Noviembre 03, Domingo 207 67 217.18 0.95 11 Horas
., ., . . Noviembre 04, Lunes 191 59 200.16 0.96 10 Horas
llustracion 206: Esquema de conexién de la localidad Tabla 209: Infraestructura de la localidad.
Noviembre 05, Martes 189 56 197.09 0.96 10 Horas 30 Minutos
c.::,.,'::i::" GEUPD ELECTROGEND Noviembre 06, Miércoles 202 61 211.14 0.96 10 Horas 15 Minutos
e ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 07, Jueves 204 63 213.25 0.95 10 Horas 15 Minutos
q i 1 CRAMACO | 130 KWA (118 KW) EN OPERACION Noviembre 08, Viernes 200 63 209.90 095 | 10 Horas 15 Minutos
sin servicio de energfa eléctrica, durante algunos dias del ems Noviembre 09, Sabado 200 62 20987 0-95] 10 Horas 30 Minutos
CRAMACD 145 KVA de noviembre. Noviembre 10, Domingo 214 72 225.98 0.95 11 Horas 15 Minutos
Noviembre 11, Lunes 196 61 204.80 0.95 10 Horas 15 Minutos
gk Noviembre 12, Martes 202 65 211.78 0.95 10 Horas 15 Minutos
IECT
Noviembre 13, Miércoles 99 31 103.63 0.95 4 Horas 30 Minutos
Noviembre 14, Jueves 116 37 121.72 0.95 5 Horas 30 Minutos
Noviembre 15, Viernes 113 37 118.54 0.95 5 Horas 15 Minutos
B HnE At S T e ) .
TR T p—— Noviembre 16, Sdbado 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 17, Domingo 91 27 94.93 0.96 4 Horas 15 Minutos
Noviembre 18, Lunes 89 28 92.93 0.95 4 Horas 15 Minutos
Noviembre 19, Martes 98 28 101.78 0.96 4 Horas 30 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 92 29 96.36 0.95 4 Horas 15 Minutos
.. . . .. . . Noviembre 21, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
llustracion 207: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 208: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Noviembre 22, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Noviembre 23, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
800 - 30 4 Noviembre 24, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
254 Noviembre 25, Lunes 104 30 108.25 0.96 5 Horas 15 Minutos
600 4 5 Noviembre 26, Martes 229 74 241.06 0.95 12 Horas
e = Noviembre 27, Miércoles 197 67 208.04 0.95 10 Horas 30 Minutos
Z 400 - 215+ : :
Noviembre 28, Jueves 177 60 187.02 0.95 9 Horas 15 Minutos
456 104 Noviembre 29, Viernes 192 68 203.42 0.94 10 Horas 15 Minutos
54 Noviembre 30, Sadbado 194 64 203.82 0.95 10 Horas 15 Minutos
1] T T T T T T T T T T Total 4,190 1,341 4,398.88 0.95
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011121314151617181920212223
Dia Horas
Tabla 210: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas .
. Energia Energia . Potencia
Acﬁc:r(‘cl’(I\'/’th) Reactiva Aparente ';?[grc?: P(;?;T:glso Méaxima 27.20
(kVARNh) (kVAh) (hh:mm] [kw1]:
i 2024-11-19 19:15:00
4,190 1,341 4,398.88 0.95 07:10 FEEEY [0

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 209: Esquema de conexidn de la localidad

Medidor 1 . f—
| | =
- -
{ T —P Undadde
e | Comunicadones
ABB Grasito Carga
150 KVA J
SDMO 52 kW )
(prima)

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION Y TELEMETRIA

. localidad
PINUNA NEGRO CNM-IPSE

llustracion 210: Energia entregada por dia de la semana.

700 -
600 -
500 4
400 -

kWh

300 4
200 4
100 -

Martes Miércoles Jueves
Dia

Lunes Viernes Sabado Domingo

PINUNA Cédigo 86573009
localidad:

NEGRO

PUERTO

LEGUIZAMO

PUTUMAYO Cédigo SUI, 1756
operador:

0.309041

-76.01435

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERTO LEGUIZAMO

Tabla 212: Infraestructura de la localidad.

GRUPOS ELECTROGENOS

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1]sDMO 52 kWY (prime) EN OPERAZION
TRANSFORMADORES
ITEM CAPACIDAD MARCA ESTADO
1] 150 kvA ABE _ |ABE EN OPERAZION

llustracion 211: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

251

20 -

kWh

151

10+

012 34567 8 91011121314151617181920212223
Horas

Tabla 211: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

PINUNA NEGRO (PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 4
Activa (kWh) Eﬁ:g‘g‘
3,005 1,887

Energia
Activa
(kwh)

101
50
197
90
93
91
94
132
153
154
98
87
83
81
82
85
89
87
81
82
86
96
117
171
82
90
94
79
107
73

3,005

Energia
Reactiva
(kVARh)

67
37
138
59
58
57
58
20
102
98
59
49
46
44
a7
49
54
54
46
a7
52
65
79
115
49
53
54
45
68
49

1,887

Energia
Aparente
(kVAh)

121.15
62.41
240.13
108.06
109.22
107.44
110.59
159.99
183.94
181.99
114.15
99.93
94.88
92.00
94.96
97.84
104.14
102.78
93.18
94.96
100.84
115.82
141.12
206.35
95.08
104.00
107.86
90.99
126.95
87.64

3,548.29

Factor de
Potencia
(p-u)

0.83

0.81
0.82
0.84
0.85
0.85
0.85
0.83
0.83
0.84
0.86
0.87
0.88
0.88
0.87
0.87
0.85
0.85
0.87
0.87
0.86
0.83
0.83
0.83
0.86
0.86
0.87
0.87
0.84
0.83

0.85

Tabla 213: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

3,548.29

Factor de
Potencia

0.85

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
05:42

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

5 Horas 30 Minutos
3 Horas
9 Horas 45 Minutos
5 Horas 30 Minutos
5 Horas 30 Minutos
5 Horas 30 Minutos
5 Horas 15 Minutos
7 Horas
8 Horas
7 Horas 45 Minutos
5 Horas 45 Minutos
5 Horas 15 Minutos
5 Horas 15 Minutos
5 Horas
5 Horas
5 Horas
5 Horas 15 Minutos
5 Horas 30 Minutos
5 Horas
5 Horas
5 Horas
5 Horas 15 Minutos
5 Horas 30 Minutos
8 Horas 15 Minutos
5 Horas 15 Minutos
5 Horas 45 Minutos
6 Horas 15 Minutos
5 Horas
6 Horas 15 Minutos

3 Horas 45 Minutos

Potencia

Méaxima

25.60

[kW]:

Fechay hora

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
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i . 5di 86573000
Localidad: PUERTO Codl_go _ ) _ _ _
LEGUIZAMO localidad: Tabla 214: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: PUERTO
LEGUIZAMO
Departamento: PUTUMAYO Cddigo SUl, 1759 PUERTO LEGUIZAMO (PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO) Noviembre
operador: : z : -
Redidn: P Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
C 9 d : das: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
ooraenadas: Latitud: 019186775 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
LOﬂgitLid' 74.78246 Noviembre 01, Viernes 27,123 8,615 28,458.68 0.95 23 Horas 30 Minutos
Usuarios: Noviembre 02, Sabado 36,365 10,277 37,789.48 0.96 24 Horas
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERTO LEGUIZAMO Noviembre 03, Domingo 30,606 9,426 32,024.71 0.96 24 Horas
., ., . . Noviembre 04, Lunes 31,092 9,414 32,485.85 0.96 24 Horas
llustracion 212: Esquema de conexién de la localidad Tabla 215: Infraestructura de la localidad. -
Noviembre 05, Martes 26,740 8,398 28,028.09 0.95 24 Horas
i ERURD ELECTRAEENG Noviembre 06, Miércoles 29,292 8,820 30,591.44 0.96 24 Horas
& (S5 S - > Noviembre 07, Jueves 30,425 9,106 31,758.66 0.96 24 Horas
o B >2f > ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO : . i '
Lamua il E1L i‘:""‘““""‘"& 1 CUMMING 1500 kwy EN OPERACION Noviembre 08, Viernes 29,417 9,011 30,765.78 0.96 24 Horas
TP - N S, S— ""'i',',m,,l.."""""" o 2 CUMMINS 1500 ki |EM OPERACION Noviembre 09, Sabado 33,533 9,412 34,829.04 0.96 24 Horas
operstie e,
| Gy |3 CUMMING 1500 kW _|FUERA DE SERVICIO Noviembre 10, Domingo 28,730 Bass| 2004535 096 24 Horas
TS . — S 5 CUMMING 00 K FUERA OE SERVICID Noviembre 11, Lunes 29,622 8,641 30,856.36 0.96 24 Horas
mmrncin o (jj 5 CUMMING 00 kwy EMN OPERACION Noviembre 12, Martes 23,666 7,746 24,901.52 0.95 24 Horas
. somun s i CUMMINS 300 kW EN OPERACION Noviembre 13, Miércoles 28,213 8,411 29,440.36 0.96 24 Horas
e — % o TRANSFORMADORES Noviembre 14, Jueves 27,761 8,265 28,965.60 0.96 24 Horas
G Sy ibcatieiaist ITEM CAPACIDAD ESTADO
ol Yg p 16 MVA EN OPERACION Noviembre 15, Viernes 27,169 8,407 28,439.65 0.96 24 Horas
st < TR 3 o MVA EN OPERACION Noviembre 16, Sabado 32,681 9,440 34,017.41 0.96 24 Horas
W 3 3 WA EN OPERACION Noviembre 17, Domingo 31,826 9,419 33,190.17 0.96 24 Horas
& Noviembre 18, Lunes 27,252 8,579 28,570.59 0.95 24 Horas
ol FS Noviembre 19, Martes 27,950 8,877 29,325.61 0.95 24 Horas
Noviembre 20, Miércoles 29,095 8,836 30,407.45 0.96 24 Horas
., B B ., X L Noviembre 21, Jueves 26,522 8,408 27,823.05 0.95 24 Horas
llustracion 213: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 214: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. ) )
Noviembre 22, Viernes 25,841 8,293 27,139.55 0.95 24 Horas
Noviembre 23, Sabado 31,233 9,193 32,557.38 0.96 24 Horas
750 - Noviembre 24, Domingo 30,801 8,866 32,051.70 0.96 24 Horas
175000 - a0
JEGHG 1500 - Noviembre 25, Lunes 27,719 8,637 29,033.79 0.95 24 Horas
125000 1250 - Noviembre 26, Martes 26,803 8,147 28,013.53 0.96 24 Horas
= —— < 1000 - Noviembre 27, Miércoles 26,853 8,310 28,109.31 0.96 24 Horas
= 1 =
s 75000 - 750 - Noviembre 28, Jueves 28,896 8,458 30,108.22 0.96 24 Horas
50000 4 5004 Noviembre 29, Viernes 25,917 8,053 27,138.83 0.95 24 Horas
250004 2504 Noviembre 30, Sdbado 31,808 9,002 33,057.17 0.96 24 Horas
0- . ; ; . ; 0T | Total 870,952 262,911 909,769.33 0.96
Lunes  Martes Miércoles Jueves \iernes Sabade Dominge 012345678 91011121314151617181920212223
Dia Horas
Tabla 216: Resumen Datos de Generacion.
. q Horas -
. Energia Energia . Potencia
Acﬁc:r(‘cl’(I\'/’th) Reactiva Aparente ';?[grc?: P(;?;T:glso Méaxima 1,947.35
(kVARh) (kVAh) hh-mm] [kW]:
: 2024-11-07 18:15:00
870,952 262,911 909,769.33 0.96 23:59 Realite el
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Localidad:
Municipio:
Departamento:
Region:

Coordenadas:

Usuarios:
Operador de red:

llustracién 215: Esquema de conexién de

Latitud:
Longitud:

lalocalidad

HUMANES
MAR

BUENAVENTURA
VALLE DEL CAUCA

3.7432802
-77.10783

Cédigo 76109957
localidad:

Codigo SUI, 34833
operador:

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO SUR

Tabla 218: Infraestructura de la localidad.

Unided de
Comvmnicione s

Medidor 1

IxCT

THE POWERHINISE S0

DLAGRAMA GENE RAL
DE GEMERACION ¥

DEL

HLUBANES. MAR

ChasA - IPSE

llustracion 216: Energia entregada por dia de la semana.

1500+

12504

1000+

kWh

7504
500 4

250+

T T T
Martes Miércoles |ueves \Viernes
Dia

T
Lunes

Sabada Domingo

MARCA | mooeo | semie | capaciAp | estapo
"THE POWERHOUSE" sTANBY | oOpsok-pwea | 6-3137 | BOKW | OPERATIVO
Zile 2o EOK - Dwies = S0K

llustracion 217: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

35+

012 3 456 7 8 91011121314151617181920212223

Horas

Tabla 217: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

HUMANES MAR (BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA)

Energia
Activa
(kwh)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sadbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
q Energia
Energia A2
Activa (kWh) '(T('“:j’:g‘lf;
6,866 1,267

6,

224
18
0

0

0

0
100
211
231
111
0
179
204
205
212
301
402
325
378
391
390
320
392
253
274
334
352
355
363
339

866

Energia
Reactiva
(KVARh)

58
4
0
0
0
0

27
60
63
31

0
52
60
60
60
60
61
50
53
56
58
42
52
24
45
58
57
57
57
59

1,267

Energia
Aparente
(kVAh)

231.77
18.52
0.00
0.00
0.00
0.00
103.37
219.37
239.87
115.65
0.00
186.71
212.61
213.48
220.63
307.02
406.70
328.84
381.95
395.44
394.26
322.53
395.36
254.13
278.04
339.51
356.46
359.26
367.26
343.98

6,981.70

Factor de
Potencia

(p.u)
0.97

0.97

0.97
0.96
0.96
0.96

0.96
0.96
0.96
0.96
0.98
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
1.00
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99

0.98

Tabla 219: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

6,981.70

Factor de
Potencia

0.98

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
07:59

Potencia
Méaxima

[kW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]
10 Horas 30 Minutos
1 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
5 Horas
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
5 Horas
0 Horas
9 Horas 15 Minutos
10 Horas
10 Horas 15 Minutos
10 Horas 30 Minutos
10 Horas 30 Minutos
11 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
10 Horas 15 Minutos
10 Horas 15 Minutos
10 Horas 30 Minutos
8 Horas 15 Minutos
10 Horas 15 Minutos
9 Horas 30 Minutos
10 Horas
11 Horas 15 Minutos
11 Horas 30 Minutos
11 Horas 30 Minutos
11 Horas 30 Minutos
11 Horas 30 Minutos

44.96

2024-11-24 10:45:00
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 218: Esquema de conexién de la localidad

CUMMINS
MODELO 4ET3.9-G2

Unidnd de
Comuniciones P
Medider 1 D =
gL
SECT 4
Eircuive
Cargs
DUATEANA GENERAL DF L STEMA
DE QEMERACION v TE LEMETR,
PAPAYAL Chin-F-3E

llustracién 219: Energia entregada por dia de la semana.

17504
15004
12504

£ 10004
7504
5004
2504

T T T T
Lunes  Martes Miércoles jueves \Viernes

Sabada Domingo
Dia

PAPAYAL 1

BUENAVENTURA
VALLE DEL CAUCA

3.6316948
-77.18267

codigo 76109069
localidad:

Codigo SUI, 34833
operador:

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO SUR

Tabla 221: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO

ITEM

MARCA

CAPACIDAD ESTADO

CUMMINS

90 kW EN OPERACION

llustracion 220: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

40 -

304

kWh

20 -

104

1‘0 11121314151617 1819202122 23
Horas

Tabla 220: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

PAPAYAL 1 (BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA)

Energia
Activa
(kwh)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) ﬁ(’?ﬁg‘s‘
8,234 1,476

8,

148
364

0

0

0
369
323
359
301
300
296
299
319
296
304
303
316
302
306
327
296
326
281
323
296
294
295
298
303
289

234

Energia
Reactiva
(kVARh)

30
59

0

0

0
53
62
66
58
55
53
52
59
52
51
54
53
52
54
58
a7
58
48
61
59
56
54
60
57
56

1,476

Energia
Aparente
(kVAh)

151.21
368.66

0.00

0.00

0.00
372.45
329.06
365.27
306.72
305.52
300.56
303.15
323.87
300.22
308.67
308.24
320.70
306.19
311.11
332.24
299.75
331.23
285.26
328.97
301.33
299.20
300.01
304.31
307.91
294.19

8,365.31

Tabla 222: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

8,365.31

Factor de
Potencia

0.98

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
09:35

Noviembre

Factor de Horas de servicio
Potencia promedio en el dia
(p.u) [hh:mm]
0.98 5 Horas 15 Minutos
0.99 12 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0.99 10 Horas 45 Minutos
0.98 11 Horas 45 Minutos
0.98 12 Horas 15 Minutos
0.98 10 Horas 45 Minutos
0.98 10 Horas 45 Minutos
0.98 10 Horas 30 Minutos
0.99 10 Horas 30 Minutos
0.98 10 Horas 30 Minutos
0.98 10 Horas 15 Minutos
0.99 10 Horas 30 Minutos
0.98 10 Horas 30 Minutos
0.99 10 Horas 30 Minutos
0.99 10 Horas 30 Minutos
0.99 11 Horas 15 Minutos
0.98 12 Horas 15 Minutos
0.99 10 Horas 45 Minutos
0.98 11 Horas 45 Minutos
0.99 10 Horas 30 Minutos
0.98 11 Horas 45 Minutos
0.98 10 Horas 15 Minutos
0.98 10 Horas 15 Minutos
0.98 10 Horas 45 Minutos
0.98 10 Horas 30 Minutos
0.98 10 Horas 30 Minutos
0.98 10 Horas
0.98
Potencia
Méaxima 48.28
[kw]:

Fechay hora

2024-11-06 12:15:00
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Localidad: PUERTO Codigo 76109028
localidad: Tabla 223: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
MERIZALDE
Municipio: BUENAVENTURA
Departamento: VALLE DEL CAUCA Cdédigo SUI, 20432 .
P opergdor' PUERTO MERIZALDE (BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA) Noviembre
Region: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 3.253742 (kwh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.41824 Noviembre 01, Viernes 3,372 1,105 3,548.14 0.95 24 Horas
Usuarios: Noviembre 02, Sabado 3,515 1,113 3,687.51 0.95 24 Horas
: ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
Operador de red: Noviembre 03, Domingo 3,282 1,087 3,456.93 095 | 23 Horas 15 Minutos
., ., . . Noviembre 04, Lunes 3,348 1,092 3,521.28 0.95 24 Horas
llustracion 221: Esquema de conexién de la localidad Tabla 224: Infraestructura de la localidad.
Noviembre 05, Martes 3,395 1,065 3,557.99 0.95 24 Horas
Noviembre 06, Miércoles 3,417 1,083 3,584.57 0.95 24 Horas
GRUPOS ELECTROGEMNO
Medidor 1 _— Noviembre 07, Jueves 3,438 1,086 3,605.79 0.95 24 Horas
et — ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
CATERFILLAR |‘- D 1 CATERPILAR C13  |350 kyy Er OPERACIOMN Noviembre 08, Viernes 2,759 888 2,898.32 0.95 18 Horas 45 Minutos
0 TW EEE P
300 KVA Comunieadan 2 PERKIMNS 3 KA EN OPERACION Noviembre 09, Sabado 3,592 1,137 3,767.93 0.95 24 Horas
440/13200 V Circuto Ca
L D . i TRANSFORMADORES Noviembre 10, Domingo 3,508 1,154 3,778.04 0.95 24 Horas
ot R, 3 JUE Y ol D sl Noviembre 11, L 3,442 1,008 3,613.25 0.95 24H
y 5T . oviembre , Lunes R ) N . . oras
iR TP, 1 300 kVA ABE EN OPERACIORN
2 00 kA ABE ErN OPERACION Noviembre 12, Martes 3,416 1,125 3,596.92 0.95 24 Horas
Noviembre 13, Miércoles 3,629 1,144 3,805.48 0.95 24 Horas
—- TICHATA G DLL SIRTER) Noviembre 14, Jueves 3,687 1172 3,868.57 095 24 Horas
I TeealCdad 1
A PUERTO MERI ZALDE | CHM-IPSE Noviembre 15, Viernes 3,715 1,203 3,905.07 0.95 24 Horas
Noviembre 16, Sabado 3,765 1,191 3,948.48 0.95 24 Horas
Noviembre 17, Domingo 3,658 1,188 3,846.16 0.95 24 Horas
Noviembre 18, Lunes 3,490 1,126 3,667.10 0.95 24 Horas
Noviembre 19, Martes 3,494 1,138 3,674.53 0.95 24 Horas
Noviembre 20, Miércoles 3,085 1,032 3,252.81 0.95 20 Horas 45 Minutos
.. . . ., . .. Noviembre 21, Jueves 3,427 1,146 3,613.78 0.95 24 Horas
llustracion 222: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 223: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Noviembre 22, Viernes 3,453 1,112 3,627.39 0.95 24 Horas
Noviembre 23, Sabado 3,404 1,083 3,5672.58 0.95 24 Horas
20000 - Noviembre 24, Domingo 3,195 1,023 3,354.28 0.95 24 Horas
200
Noviembre 25, Lunes 3,372 1,056 3,533.22 0.95 24 Horas
15000 150 Noviembre 26, Martes 3,314 1,040 347361 0.95 24 Horas
&= = Noviembre 27, Miércoles 3,438 1,113 3,613.83 0.95 24 Horas
2 10000 - 2 :
100 4 Noviembre 28, Jueves 3,559 1,136 3,736.32 0.95 24 Horas
Noviembre 29, Viernes 3,528 1,104 3,696.31 0.95 24 Horas
5000 - 504
Noviembre 30, Sdbado 3,578 1,148 3,757.54 0.95 24 Horas
0- T T T T T 04— — T T T T T T Total 103,366 33,185 108,562.23 0.95
lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sdbado Domingo D1 234546 7 8 9101112131415161718192021 2223
Dia Horas

Tabla 225: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Al (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 213.14
(VAR (VA [hh:mm) r[lkW]h 2024-11-15 20:15:00
103,366 33,185 108,562.23 0.95 23:41 FEEIEY 01 il —
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 224: Esquema de conexién de la localidad

Unidad de
Comunicioncs

000
1xGr
CUMMINS Co0D6E
T5RVA
DIAGRANA CEMERAL DEL SI3TEMA
CE GENERACION ¥ TELEMET!
PUNTA BONITA Chaw-ir8E

llustracién 225: Energia entregada por dia de la semana.

12001
1000 1

800 4

kWh

600+
4004

2004

Martes Miércoles |ueves \Viernes Sabado Domingo

Dia

T
Lunes

PUNTA Cédigo - 76109081
localidad:

BONITA

BUENAVENTURA

VALLE DEL CAUCA Cédigo SUI, 41836
operador:

3.263061
-77.24263

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIZAR DEL PACIFICO S.A. E.S.P.

Tabla 227: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO

1 CUMMINS C60D6E 75 kVA |EN OPERACION

llustracion 226: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

012 34567 8 91011121314151617181920212223
Horas

Tabla 226: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

PUNTA BONITA (BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
5,335 4,517

Energia
Activa
(kwh)

146
175
217
143
106
140
173
199
162
137
145
140
196
190
192
242
208
209
182

207
321
143
161
168
193
177
147
171
166

5,335

Energia
Reactiva
(kVARh)

155
182
247
152
110
152
157
187
139
114
123
120
168
164
161
207
177
184
157

180
286
119
135
139
114
105

86

97

95

4,517

Energia
Aparente
(kVAh)

212.99
252.24
328.77
208.97
152.89
207.06
233.48
273.42
213.42
178.17
190.71
184.33
258.20
250.87
250.12
318.22
272.98
279.13
240.19
206.97
274.69
430.09
185.98
209.72
218.07
224.36
205.89
170.15
197.10
190.97

6,990.74

Factor de
Potencia
(p-u)

0.69

0.69
0.66
0.68
0.70
0.68
0.74
0.73
0.76
0.77
0.76
0.76
0.76
0.76
0.77
0.76
0.76
0.75
0.76
0.87
0.75
0.75
0.77
0.77
0.77
0.86
0.86
0.86
0.87
0.87

0.76

Tabla 228: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

6,990.74

Factor de
Potencia

0.76

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
09:05

Potencia
Méaxima
[kwW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]
9 Horas 15 Minutos
10 Horas 15 Minutos
14 Horas 30 Minutos
9 Horas 15 Minutos
6 Horas 30 Minutos
8 Horas 45 Minutos
9 Horas 15 Minutos
10 Horas 45 Minutos
7 Horas 45 Minutos
6 Horas 45 Minutos
6 Horas 45 Minutos
6 Horas 45 Minutos
9 Horas
8 Horas 45 Minutos
8 Horas 45 Minutos
10 Horas 45 Minutos
9 Horas 15 Minutos
10 Horas 15 Minutos
8 Horas 30 Minutos
9 Horas
9 Horas 45 Minutos
16 Horas 45 Minutos
7 Horas
8 Horas
8 Horas
9 Horas 45 Minutos
9 Horas
7 Horas 30 Minutos
8 Horas 15 Minutos

8 Horas

24.85

2024-11-17 19:15:00
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

i . 5di 76109032
Localidad: SAN FRANCISCO  Cédigo o . .
localidad: Tabla 229: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
NAYA
Municipio: BUENAVENTURA
Departamento: VALLE DEL CAUCA Codigo SUI, 41836 .
P opergdor' SAN FRANCISCO NAYA (BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA) Noviembre
Region: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 3.139069 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.286415 Noviembre 01, Viernes 304 121 327.37 0.93 12 Horas
Usuarios: Noviembre 02, Sabado 307 121 330.52 0.93 11 Horas 45 Minutos
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIZAR DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - - -
. Noviembre 03, Domingo 298 118 320.20 0.93 11 Horas 45 Minutos
. .. . . Noviembre 04, Lunes 291 120 314.56 0.92 12 Horas
llustracion 227: Esquema de conexién de la localidad Tabla 230: Infraestructura de la localidad.
Noviembre 05, Martes 285 116 308.00 0.93 11 Horas 45 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 283 118 306.39 0.92 11 Horas 45 Minutos
WL, aeMd - GRUPO ELECTROGENC
-7 — : Noviembre 07, Jueves 248 96 266.08 0.93 10 Horas 15 Minutos
- = g ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
= ’ 1 CUMBINS 164 422 KWy Er OPERACIOMN Noviembre 08, Viernes 327 146 357.56 0.91 14 Horas 30 Minutos
GEMNE RADODR:
SeERATIvD TRANSFORMADORES Noviembre 09, Sabado 294 118 316.99 0.93 11 Horas 45 Minutos
Qrcuito Carga ITEM CAPACIDAD ESTADO Noviembre 10, Domingo 294 118 317.27 0.93 11 Horas 45 Minutos
3xCT '*b 1 73 KA EN OPERACION Noviembre 11, Lunes 286 117 308.57 0.93 11 Horas 45 Minutos
CI)_ *’* = Noviembre 12, Martes 278 116 301.77 0.92 11 Horas 45 Minutos
Zaizion v ' Noviembre 13, Miércoles 284 118 307.34 0.92 12 Horas
Noviembre 14, Jueves 279 118 302.40 0.92 12 Horas
m&Ggm:&Q&%P&aﬁr;:A Noviembre 15, Viernes 286 122 310.81 0.92 11 Horas 45 Minutos
S e i [ awiitree Noviembre 16, Sabado 296 123 320.49 0.92 12 Horas 15 Minutos
' Noviembre 17, Domingo 293 120 316.95 0.93 11 Horas 45 Minutos
Noviembre 18, Lunes 280 118 303.84 0.92 11 Horas 45 Minutos
Noviembre 19, Martes 278 115 300.97 0.92 11 Horas 45 Minutos
Noviembre 20, Miércoles 285 120 309.21 0.92 11 Horas 45 Minutos
.. . . ., . .. Noviembre 21, Jueves 284 121 308.68 0.92 11 Horas 45 Minutos
llustracion 228: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 229: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Noviembre 22, Viernes 288 120 311.43 0.92 11 Horas 45 Minutos
Noviembre 23, Sabado 286 114 307.83 0.93 12 Horas
17504 40 5 Noviembre 24, Domingo 299 119 321.49 0.93 11 Horas 45 Minutos
1500 4 Noviembre 25, Lunes 287 118 310.21 0.92 11 Horas 45 Minutos
1250 4 307 Noviembre 26, Martes 235 91 252.19 0.93 9 Horas 45 Minutos
g 10001 g Noviembre 27, Miércoles 283 112 304.15 0.93 11 Horas 45 Minutos
201
750 4 * Noviembre 28, Jueves 290 114 311.89 0.93 12 Horas
500 4 104 Noviembre 29, Viernes 286 112 307.09 0.93 11 Horas
250 Noviembre 30, Sabado 368 150 396.96 0.93 15 Horas 45 Minutos
0- [ Total 8,681 3,550 9,378.59 0.93

Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo 012345467829 1‘0 11121314151617 18192021 22 23
Dia Horas

Tabla 231: Resumen Datos de Generacion.

Horas

Energia Eeligat Enle Factor de Promedio Pz
Activa (?(Wh) Reactiva Aparente re———" e Méaxima 32.54
(VAR (VA [hh:mm) r[1kW]h 2024-11-02 11:00:00
8,681 3,550 9,378.59 0.93 11:54 FEEIEY 01 e

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
ipse@ipse.gov.co IPSE

e
) E

Bogota D.C. — Colombia IPSE EnergiaZNI

~
\3



BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 230: Esquema de conexién de la localidad

Medidor 1 .\
> §
7T <
‘!El L
Circwive
Carge

CUMMINS €135 D5A
170 kv

OIAGRAMA GENEPAL DEL SHHTEMA
OFf GENEPACION ¥ TELEMETRIA

SAN ISIDRO - RIO CALINA Crnpse

llustracién 231: Energia entregada por dia de la semana.

14004
12004
1000+

8004

kWh

600 4
400+

2004

T T T
Martes Miércoles |ueves
Dia

Lunes Viernes Sabado Domingo

SAN ISIDRO  Codigo 76109034
localidad:

- CALIMA

BUENAVENTURA

VALLE DEL CAUCA Cédigo SUI, 34833
operador:

4.0471773
-77.06279

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO SUR

Tabla 233: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM MARCA CAPACIDAD
1 CUMMINS C135 D64 | 170 kVA

ESTADO
EN OPERACION

llustracion 232: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

251
20+

151

kWh

7 8 91011121314151617 181920212223
Horas

Tabla 232: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

SAN ISIDRO - CALIMA (BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) ﬁ(’?ﬁg‘g‘
5,424 1,173

Energia
Activa
(kwh)

226
121
0

0

0

0
67
218
74
343
202
228
209
232
229
238
235
243
131

209
235
210
245
247
251
251
260
285
236

5,424

Energia
Reactiva
(kVARh)

46
24

0

0

0

0
13
a7
16
78
46
52
a7
52
51
53
50
50
26

0
45
52
48
55
50
54
53
56
59
a7

1,173

Energia
Aparente
(kVAh)

230.72
123.13
0.00
0.00
0.00
0.00
68.56
223.47
76.00
351.66
207.33
233.30
214.16
237.52
234.18
244.16
239.95
247.86
133.49
0.00
214.02
240.53
215.04
251.49
252.31
256.67
257.02
266.35
290.85
240.26

5,549.78

Factor de
Potencia
(p-u)

0.98

0.98

0.98
0.98
0.98
0.97
0.97
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98

0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98

0.98

Tabla 234: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

5,549.78

Factor de
Potencia

0.98

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
08:54

Noviembre

Horas

de servicio

promedio en el dia
[hh:mm]

1

1 Horas

6 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

3 Horas 30 Minutos

1

1 Horas

3 Horas 30 Minutos

17 Horas 15 Minutos

9 Horas 45 Minutos

1

1 Horas

10 Horas 45 Minutos

11 Horas 30 Minutos

11 Horas 30 Minutos

1

2 Horas

11 Horas 30 Minutos

12 Horas 15 Minutos

7 Horas 15 Minutos

0 Horas

1
1

0 Horas

1 Horas

10 Horas 15 Minutos

11 Horas 45 Minutos

1

2 Horas

12 Horas 15 Minutos

12 Horas 15 Minutos

12 Horas 30 Minutos

1

4 Horas

11 Horas 45 Minutos

Potencia
Méaxima
[kwW]:

Fechay hora

24.55

2024-11-07 18:15:00

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

ey
\_’/
o)
#)
=

(i)

-~
3

m
\.n./ S

@IPSEnergiaZNI
IPSE

) @ipsenergiazni

IPSE
IPSE EnergiaZNI



BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Pagina 114 de 120

VAUPES

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥ @IPSEnergiaZNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 @ipsenergiazni
ipse@ipse.gov.co @ IPSE

Bogota D.C. — Colombia @) IPSE EnergiazNI



BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

-

NM

RSB\ orso

Pagina 115 de 120

llustracion 233: Esquema de conexidn de la localidad

operativa

0.

&

Tumra de
aervicie

llustracién 234: Energia entregada por dia de la semana.

8000

6000 1
£ 4000
z

20004

D

226 BVA

Localidad: CARURU C(’)digo 97161000
) localidad:
Municipio: CARURU
Departamento: VAUPES Cédigo SUl, 20217
operador:
Region:
Coordenadas:
Latitud: 1.012095
Longitud: -71.29579
Usuarios:

Operador de red:

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGIA ZONA NO INTERCONECTADA, EN EL
MUNICIPIO DE CARURU - VAUPES

Tabla 236: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGEND
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 PEL POWER SYSTEM |114 KWW EN OPERACION
2 PEL POWWER SYSTEM |114 kWY FUERA DE SERVICIO
TRANSFORMADORES
ITEM CAPACIDAD ESTADO
1 225 kWA EN OPERACION

DIAGRAMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

ENERGETICA Y SISTEMA DE TELEMEDIDA INSTALAD OS5

T

CARURU

CHM - IPSE

llustracion 235: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

100
a0 -

60 4

kWh

40 -

204

T
Lunes

T T T
Martes Miércoles |ueves \Viernes

Dia

78 910111213141'5161?131920212223
Horas

ot o
L=
[
.
w -
=

Sabada Domingo 0

Tabla 235: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
q Energia
Energia A2
Activa (kWh) '(T('“:;’:g‘l’q’;‘
38,425 7,362

CARURU (CARURU - VAUPES)

Energia
Activa
(kwh)

1,335
1,401
1,169
1,222
1,275
1,284
1,266
1,304
1,344
1,177
1,328
1,257
1,305
1,265
1,415
1,382
1,485
1,294
1,205
1,168
1,258
1,193
1,215
1,335
1,277
1,078
1,212
1,225
1,347
1,404

38,425

Energi:

a

Reactiva
(kVARh)

Ty

256
246
197
209
227
232
229
250
263
202
236
242
282
281
311
336
264

262
304

362

Energia
Aparente
(kVAh)

1,359.67
1,422.32
1,185.17
1,240.20
1,295.24
1,304.95
1,286.31
1,328.06
1,369.24
1,194.60
1,348.90
1,280.44
1,334.85
1,295.80
1,448.26
1,422.62
1,508.12
1,317.88
1,225.29
1,184.61
1,281.26
1,215.96
1,240.84
1,359.56
1,299.09
1,092.56
1,232.62
1,245.92
1,372.50
1,436.96

39,123.93

Factor de
Potencia

(p.u)
0.98
0.98
0.99
0.99
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.99
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.97
0.98
0.98
0.98
0.99
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.99
0.98
0.98
0.98
0.98

0.98

Tabla 237: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

39,123.93

Factor de

Potencia

0.98

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
17:19

Potencia
Méaxima

[kW]:

Fechay hora

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia

[hh:mm]
16 Horas 15 Minutos
18 Horas 15 Minutos
18 Horas 15 Minutos
18 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
18 Horas 15 Minutos
18 Horas 15 Minutos
18 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 30 Minutos
19 Horas 15 Minutos
19 Horas 15 Minutos
23 Horas
18 Horas 15 Minutos
16 Horas
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas
17 Horas 45 Minutos
18 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
15 Horas 15 Minutos
16 Horas
16 Horas 15 Minutos
17 Horas 45 Minutos
18 Horas 15 Minutos

102.70

2024-11-30 19:30:00
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BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024

Localidad:

Municipio:
Departamento:

Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 236: Esquema de conexién de la localidad
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llustracion 237: Energia entregada por dia de la semana.

300000 4

250000

- 200000+
=

= 150000 -

100000 -

50000 -

0

T T T T
Lunes  Martes Migrcoles |ueves \iemnes

Sabado Dominga
Dia

MITU

MITU
VAUPES

1.254059
-70.233574

Cadigo
localidad:

Cadigo SUI,
operador:

DEPARTAMENTO DEL VAUPES

97001000

20214

Tabla 239: Infraestructura de la localidad.

PCH
ITEM CAPACIDAD ESTADO
1 2 EN OPERACION
GRUPO ELECTROGEND
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 CUMMINS/STANFORD 750 kY EN OPERACION
2 CUMMINS/STANFORD 1020 kW EM MANTENIMIENTO
3 CUMMINS/STANFORD 1012 kw EN MANTENIMIENTO
4 CUMMINS/STANFORD 1270 kw EN OPERACION
5) CUMMINS/STANFORD 1270k EN OPERACION
5] CUMMINS/STANFORD 1250k EN OPERACION {nueva
TRANSFORMADORES
ITEM CAPACIDAD ESTADO
1 2.5 hiva EN OPERACION
2 1.6 MYVA EN OPERACION
3 1.5 MVA EM OPERACION
4 1.5 MWVA EN OPERACION

llustracion 238

kWh

: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

1234567 891011121314151617181920212223
Horas

Tabla 238: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sdbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
. Energia
Energia 4
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
1,658,328 392,570

MITU (MITU - VAUPES)

Energia
Activa
(kwh)

61,554
59,645
48,626
50,851
57,611
53,085
62,538
60,159
52,119
44,648
48,260
59,159
59,899
55,351
54,824
53,348
53,495
56,044
56,922
56,729
56,569
53,911
53,496
55,155
58,718
57,142
55,390
54,439
56,012
51,729

1,658,328

Energia
Reactiva
(kVARh)

13,958
14,000
12,247
12,567
12,981
11,330
14,091
13,720
12,662
11,462
12,099
13,457
13,737
13,207
13,233
13,239
13,399
13,249
13,291
13,228
13,219
12,896
13,168
13,510
13,450
13,295
13,049
12,851
13,106
12,870

392,570

Energia
Aparente
(kVAh)

63,116.93
61,265.94
50,145.04
52,381.22
59,054.85
54,280.17
64,105.79
61,704.01
53,635.46
46,095.26
49,753.60
60,670.52
61,453.85
56,904.88
56,398.26
54,966.32
55,147.56
58,465.26
58,453.44
58,250.46
58,092.56
55,431.57
55,092.82
56,785.73
60,239.01
58,668.39
56,906.37
55,935.00
57,524.52
53,305.93

1,704,160.63

Factor de
Potencia
(p-u)

0.98
0.97
0.97
0.97
0.98
0.98
0.98
0.97
0.97
0.97
0.97
0.98
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97

0.97

Tabla 240: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

1,704,160.63

Factor de
Potencia

0.97

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
23:49

Potencia

Méxima
[kwW]:

Fechay ho

Noviembre

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
23 Horas 45 Minutos
19 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas

3,393.03

ra 2024-11-06 12:00:00

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

)(©)

/) @IPSEnergiaZNI
IPSE

© @ipsenergiazni

IPSE

IPSE EnergiaZNI

() (1
=/

= =

@



BOLETIN MENSUAL DE OPERACION _
. NM

Del 01 al 30 del mes de Noviembre, 2024 . _
Péagina 117 de 120

Localidad: Cadigo 97666000 . . . .
TARAIRA Iocaligdad' Tabla 241: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: TARAIRA
Departamento: VAUPES Codigo SUI, 20154
operador: TARAIRA (TARAIRA - VAUPES) Noviembre
CR:egltzjn. das: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
ooraenadas: . 0564603 Fecha Activa Reactiva  Aparente  Potencia promedio en el dia
Latitud: 0 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
itud: -69.63397
. LongltUd' Noviembre 01, Viernes 1,735 475 1,799.15 0.96 14 Horas 15 Minutos
Usuarios:
Operador dered: MUNICIPIO DE TARAIRA Noviembre 02, Sabado 1,651 462 1,714.33 0.96 14 Horas 30 Minutos
Noviembre 03, Domingo 1,349 364 1,397.33 0.97 14 Horas
Noviembre 04, Lunes 1,360 373 1,410.53 0.96 14 Horas 15 Minutos
llustracion 239: Esquema de conexién de la localidad Tabla 242: Infraestructura de la localidad. Noviembre 05, Martes 1,534 404 1,586.55 0.97 14 Horas 15 Minutos
Noviembre 06, Miércoles 1,497 382 1,544.70 0.97 14 Horas 15 Minutos
GRUPO ELECTROGENQO Noviembre 07, Jueves 1,527 400 1,578.88 097 | 14 Horas 15 Minutos
ITEM MARCA (CAPACIDAD ESTADO Noviembre 08, Viernes 1,565 431 1,622.89 0.96 14 Horas 15 Minutos
TCUMMING  [352 kW EN MANTENIMEINTO Noviembre 09, Sabado 1,374 410 1,433.99 0.96 14 Horas 15 Minutos
I 2[EMERMAX 160 kWY En OPERACION Noviembre 10, Domingo 1,182 329 1,226.64 0.96 12 Horas 30 Minutos
GOMMINS 3L 100 TRANSFORMADORES Noviembre 11, Lunes 1,279 357 1,327.98 0.96 | 13 Horas 30 Minutos
Jg=h 207 ks o ITEM CAPACIDAD ESTADO Noviembre 12, Martes 1,534 418 1,589.80 0.96 14 Horas
j 225 KVA
= 4 1104113 800 3T ',‘l' 1WA [:440” 3.800 V:l EN OPERACION Noviembre 13, Miércoles 1,516 412 1,571.05 0.96 14 Horas 15 Minutos
= -G[) e %’ =Y Noviembre 14, Jueves 1,514 414 1,569.55 0.96 14 Horas 30 Minutos
gl P e
[ = ’ Noviembre 15, Viernes 1,451 392 1,503.09 0.97 14 Horas
; Noviembre 16, Sabado 1,380 384 1,432.84 0.96 14 Horas
ENERMAK 160 kW
e Noviembre 17, Domingo 1,405 392 1,458.21 0.96 13 Horas 45 Minutos
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA B
DE GENERACION Y TRLEMETRIA . Noviembre 18, Lunes 1,479 378 1,526.53 0.97 14 Horas
e Noviembre 19, Martes 1,507 408 1,560.68 0.97 14 Horas
TARAIRA OMIE
Noviembre 20, Miércoles 1,460 374 1,507.06 0.97 14 Horas
Noviembre 21, Jueves 1,533 411 1,587.03 0.97 14 Horas 15 Minutos
llustracién 240: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 241: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 1,383 376 1,433.01 0.96 14 Horas 15 Minutos
Noviembre 23, Sabado 1,395 397 1,450.44 0.96 14 Horas 15 Minutos
140 - Noviembre 24, Domingo 1,363 377 1,414.53 0.96 14 Horas 15 Minutos
8000+ 1204 Noviembre 25, Lunes 1411 376 1,460.25 0.97 14 Horas 15 Minutos
160 Noviembre 26, Martes 1,399 355 1,443.05 0.97 14 Horas 15 Minutos
6000 1
& Noviembre 27, Miércoles 1,433 367 1,479.46 0.97 14 Horas 15 Minutos
i = 4
Zinaod z Noviembre 28, Jueves 1,497 390 1,547.00 0.97 14 Horas 15 Minutos
60+
Noviembre 29, Viernes 1,464 384 1,513.65 0.97 14 Horas 15 Minutos
| 40
2000+ Noviembre 30, Sdbado 1,442 395 1,495.41 0.96 14 Horas
20
ol 0 Total 43,619 11,786 45,183.76 0.97
Lunes  Martes Miércoles |ueves \iernes Sabado Domingo 01234567 8 91011121314 1I5 161718192021 22 23
Dia Horas
Tabla 243: Resumen Datos de Generacion.
’ ) Horas -
. Energia Energia . Potencia
Acﬁc:r(‘cl’(I\'/th) Reactiva Aparente ';%‘igrc?: P(;?;T:glso Méaxima 141.77
(KVARh) (KVAh) hh-mm] [kW]:
- 2024-11-01 19:00:00
43,619 11,786 45,183.76 0.97 14:05 REEELY 0
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazZNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
ipse@ipse.gov.co (in IPSE
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Localidad: Cadigo 99773000 . . . .
CUMARIBO Iocaligdad' Tabla 244: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: CUMARIBO
Departamento: VICHADA Codigo SUI, 3212
Regi6n: operador: CUMARIBO (CUMARIBO - VICHADA) Noviembre
Coordenadas: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Latitud: 4.444538 Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Longitud: -69.79852 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Usuarios: Noviembre 01, Viernes 12,153 4,568 12,982.95 0.94 24 Horas
Operador de red: EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A Noviembre 02, Sabado 11,344 4,569 12,230.02 0.93 24 Horas
Noviembre 03, Domingo 10,890 4,393 11,742.72 0.93 24 Horas
L, . . . Noviembre 04, Lunes 11,899 4,786 12,825.66 0.93 24 Horas
llustracion 242: Esquema de conexién de la localidad Tabla 245: Infraestructura de la localidad. X
Noviembre 05, Martes 13,601 5,006 14,492.59 0.94 24 Horas
Noviembre 06, Miércoles 14,424 5,117 15,304.62 0.94 24 Horas
GRUPO ELECTROGEMND -
C“';‘m:v:m“om - b ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Noviembre 07, Jueves 14,821 5,193 15,704.04 0.94 24 Horas
'."f- _‘” f - 1 CUMMINSSSTAMFORD 00 kW EM OPERACION Noviembre 08, Viernes 13,770 4,972 14,640.51 0.94 22 Horas 45 Minutos
W 2 CLUMMINS/STAMFORD 7E0 kWY EM OPERACION ; .
- Noviembre 09, Sdbado 11,976 4,770 12,890.52 0.93 24 Horas
] : TRANSFORMADORES
e o ITEM CAPACIDAD ESTADO Noviembre 10, Domingo 10,640 4,288 11,471.59 0.93 24 Horas
|_ 1 1000 kWA EN OPERACION Noviembre 11, Lunes 12,184 4,810 13,099.67 0.93 24 Horas
CUMMINS/STANFORD
80 kWY 9T Crouto Carga Noviembre 12, Martes 12,851 4,667 13,671.79 0.94 24 Horas
1000 KVA T '* Noviembre 13, Miércoles 14,201 5,032 15,066.43 0.94 24 Horas
] e bl Noviembre 14, Jueves 12,735 4,654 13,558.92 0.94 24 Horas
‘ E Noviembre 15, Viernes 12,991 4,715 13,819.80 0.94 24 Horas
CUMMINSISTANFORD . Noviembre 16, Sabado 12,329 4,735 13,207.27 0.93 24 Horas
SO0 kW
Noviembre 17, Domingo 9,833 3,942 10,593.97 0.93 24 Horas
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA Noviembre 18, Lunes 11,401 4,373 12,210.77 0.93 24 Horas
DEGEREN Y TELBMETRIA Noviembre 19, Martes 12,862 4,705 13,695.47 0.94 24 Horas
CUMARIBO (NM-IPSE Noviembre 20, Miércoles 13,491 4,806 14,321.85 0.94 24 Horas
Noviembre 21, Jueves 13,122 4,888 14,002.32 0.94 24 Horas
llustracién 243: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 244: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Noviembre 22, Viernes 13,722 5,040 14,618.27 0.94 24 Horas
Noviembre 23, Sabado 12,203 4,867 13,137.52 0.93 24 Horas
Noviembre 24, Domingo 12,095 4,511 12,908.70 0.94 24 Horas
70000 - 700 4 Noviembre 25, Lunes 14,163 4,925 14,994.66 0.94 24 Horas
650000 ~ 600 4 Noviembre 26, Martes 14,405 4,819 15,190.00 0.95 24 Horas
50000 - 500 4 Noviembre 27, Miércoles 14,413 4,966 15,244.84 0.95 24 Horas
= 40000 - £ 400+ Noviembre 28, Jueves 12,474 4,462 13,247.62 0.94 22 Horas 45 Minutos
pc 3 4
30000 - 300 Noviembre 29, Viernes 13,562 4,792 14,383.52 0.94 23 Horas 30 Minutos
20000 - 200 4 Noviembre 30, Sabado 11,711 4,569 12,570.83 0.93 24 Horas
10000 4 100 Total 382,266 141,937 407,766.74 0.94
0 : | : : : T e S o e S e S
Lunes  Martes Miércoles Jueves \Viemes Sdbado Domingo 01234567 8 91011121314151617181920212223
Dia Horas
Tabla 246: Resumen Datos de Generacion.
) ) Horas -
. Energia Energia . Potencia
Acﬁc:r(‘cl’(I\'/th) Reactiva Aparente ';?[grc?: P(;?;T:glso Méaxima 817.65
(kVARh) (kVAh) (htkmm] [kwW]:
2024-11-27 13:15:00
382,266 141,937 407,766.74 0.94 23:53 Realite el
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 245: Esquema de conexion de la localidad

llustracién 246: Energia entregada por dia de la semana.
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Dia

PUERTO C()digo 99001000
- localidad:

CARRENO

PUERTO CARRERNO

VICHADA Cédigo SUI, 3212

operador:
6.183964
-67.48823

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A

Tabla 248: Infraestructura de la localidad.

GRUPD ELECTROGENO

ftem Marca Capacidad Prime Estado
1 cun PCRODT 250 kWY Fuera ds senicio
2 cul FCRODZ 0 kW E
3 cul FCROD3 0 kW
4 PER PCRODA 510 kWY
5 CATERPILLAR PCRO0S 910 kWY
5 PERKIN PCROOG 510 kWY
7 CUMMI PCROO? 1275 kWY
E CATERPILLAR ___PCR 003 1750 kWY
TRANSFORMADORES
ITEM MARCA CAPACIDAL T 0
1 SUNTEC 500 kA EN O
2 SUNTEC 500 VA EN O
3 SUNTEC 500 kvA ENO
1 UNION 20 IvA ENO
ABE 5000 kA EN OFERACIOI
Esta Localidad_se interconectada con la central de Generacion de Biomasa de REFOENERGY (DIC 20)
TTEM MARCA CAPACIDAD (Prime) ESTADO

CONERGIA fmotor: Volo)
Generador Leroy Somer

planta de Biomasa: Compuest por
la turbina Triveni de vapar,
transmision horizontalmente
desplazada y generador sincrona

1 unidad brushless. 45 MY EN OPERACION

A partir del 1 de noviembre de 2020 se_interrumpid el suministro desde la interconexidn con Venezuela
“Radicado IPSE NO. 20211330063912

8 unidades 560 kW (4480 kW) |EN OPERACION

llustracion 247: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

5000 4
4000 -

3000 4

kWh

2000 4

1000 -

0

01234567 8 91011121314151617181920212223
Horas

Tabla 247: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

PUERTO CARRENO (PUERTO CARRENO - VICHADA)

Fecha

Noviembre 01, Viernes
Noviembre 02, Sadbado
Noviembre 03, Domingo
Noviembre 04, Lunes
Noviembre 05, Martes
Noviembre 06, Miércoles
Noviembre 07, Jueves
Noviembre 08, Viernes
Noviembre 09, Sabado
Noviembre 10, Domingo
Noviembre 11, Lunes
Noviembre 12, Martes
Noviembre 13, Miércoles
Noviembre 14, Jueves
Noviembre 15, Viernes
Noviembre 16, Sabado
Noviembre 17, Domingo
Noviembre 18, Lunes
Noviembre 19, Martes
Noviembre 20, Miércoles
Noviembre 21, Jueves
Noviembre 22, Viernes
Noviembre 23, Sabado
Noviembre 24, Domingo
Noviembre 25, Lunes
Noviembre 26, Martes
Noviembre 27, Miércoles
Noviembre 28, Jueves
Noviembre 29, Viernes

Noviembre 30, Sabado

Total
q Energia
Energia A2
Activa (kWh) '(T('“:;’:g‘l’q’;‘
2,685,473 714,530

Energia
Activa
(kwh)

99,635
100,321
83,141
82,830
79,211
86,639
105,502
102,602
80,829
77,486
79,085
95,447
71,242
95,759
87,022
86,687
90,266
99,449
87,062
90,134
91,777
80,960
84,845
87,852
71,941
100,817
100,290
101,012
101,707
83,924

2,685,473

Energia
Reactiva
(KVARh)

25,484
26,053
22,558
23,773
21,602
23,638
26,574
26,435
23,895
22,911
21,840
24,256
19,223
24,781
24,008
23,771
23,908
24,265
22,811
23,577
23,923
20,543
23,418
24,378
20,028
25,675
25,823
25,650
26,103
23,623

714,530

Energia
Aparente
(kVAh)

102,842.24
103,648.70
86,146.69
86,174.51
82,103.35
89,805.91
108,797.49
105,952.45
84,287.20
80,801.76
82,045.54
98,481.33
73,790.02
98,913.86
90,272.86
89,887.50
93,378.14
102,366.14
90,000.91
93,166.48
94,843.57
83,526.08
88,017.55
91,171.44
74,677.05
104,034.49
103,561.00
104,217.96
105,003.45
87,184.90

2,778,906.20

Tabla 249: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

2,778,906.20

Factor

de

Potencia

0.97

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
23:59

Noviembre

Factor de Horas de servicio
Potencia promedio en el dia
(p.u) [hh:mm]
0.97 24 Horas
0.97 24 Horas
0.97 23 Horas 30 Minutos
0.96 24 Horas
0.96 24 Horas
0.96 24 Horas
0.97 24 Horas
0.97 24 Horas
0.96 24 Horas
0.96 24 Horas
0.96 24 Horas
0.97 24 Horas
0.97 24 Horas
0.97 24 Horas
0.96 24 Horas
0.96 24 Horas
0.97 24 Horas
0.97 24 Horas
0.97 24 Horas
0.97 24 Horas
0.97 24 Horas
0.97 24 Horas
0.96 24 Horas
0.96 24 Horas
0.96 24 Horas
0.97 24 Horas
0.97 24 Horas
0.97 24 Horas
0.97 24 Horas
0.96 24 Horas
0.97
Potencia
Méaxima 5,443.68
[kw]:

Fechay hora

2024-11-07 13:15:00
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