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GENERALIDADES

Localidades con Telemetria

Las localidades de las Zonas No Interconectadas con Telemetria que hacen parte de este boletin

corresponden a:

ITEM DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIDAD
1
2 AMAZONAS LETICIA LETICIA
3 AMAZONAS PUERTO NARINO PUERTO NARINO
4 AMAZONAS TARAPACA (ANM) TARAPACA
5 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE JARAPETO (RESGUARDO INDIGENA)
6 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE LA PLAYA MURRI
7 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE LOMA MURRI
8 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE PUERTO MEDELLIN
9 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE PUERTO PALACIO
10 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE SAN ANTONIO DE PADUA
11 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE SAN MIGUEL
12 ARCHIPIELAGO DE SAN PROVIDENCIA PROVIDENCIA
ANDRES y PROVIDENCIA
13 ARCHIPIELAGO DE SAN SAN ANDRES SAN ANDRES
ANDRES y PROVIDENCIA
14 BOLIVAR CARTAGENA DE ISLA FUERTE
INDIAS
15 BOLIVAR CARTAGENA DE ISLA MUCURA
INDIAS
16 BOLIVAR CARTAGENA DE SANTA CRUZ DEL ISLOTE
INDIAS
17 CAQUETA CARTAGENA DEL REMOLINO DEL CAGUAN
CHAIRA
18 CAQUETA CARTAGENA DEL SANTA FE DEL CAGUAN
CHAIRA
19 CAQUETA SAN VICENTE DEL GUACAMAYAS
CAGUAN
20 CAQUETA SAN VICENTE DEL LA NOVIA
CAGUAN
21 CAQUETA SAN VICENTE DEL LA SOMBRA
CAGUAN
22 CAQUETA SAN VICENTE DEL PUERTO BETANIA
CAGUAN
23 CAQUETA SAN VICENTE DEL SANTA ROSA
CAGUAN
24 CAQUETA SAN VICENTE DEL VILLA LOBOS
CAGUAN
25 CAUCA GUAPI LIMONES
26 CAUCA GUAPI SAN ANTONIO DE GUAJUI
27 CAUCA LOPEZ DE MICAY BOCA GRANDE
28 CAUCA LOPEZ DE MICAY LA CONCHA - CONCEPCION NAYA
29 CAUCA LOPEZ DE MICAY NOANAMITO
30 CAUCA LOPEZ DE MICAY RIO MAYA - DOS QUEBRADAS
31 CAUCA LOPEZ DE MICAY ZARAGOZA
32 CAUCA TIMBIQUI CHACON
33 CAUCA TIMBIQUI COMUNIDAD DE CHETE
34 CAUCA TIMBIQUI COTEJE
35 CAUCA TIMBIQUI SAN JOSE
36 CAUCA TIMBIQUI SANTA MARIA
37 CAUCA TIMBIQUI SANTA ROSA DE SAIJA
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51
52
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54
55
56
57
58
59
60
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75
76
7
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

DEPARTAMENTO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO

CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO

CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO

MUNICIPIO
ACANDI
ACANDI
ACANDI

ALTO BAUDO
ALTO BAUDO
ALTO BAUDO
ALTO BAUDO
ALTO BAUDO
ALTO BAUDO
ALTO BAUDO
ALTO BAUDO
ALTO BAUDO
ALTO BAUDO
BAHIA SOLANO
BAHIA SOLANO
BAHIA SOLANO
BAJO BAUDO
BAJO BAUDO
BAJO BAUDO
BAJO BAUDO
BAJO BAUDO
BAJO BAUDO
BAJO BAUDO
BAJO BAUDO
BAJO BAUDO
BAJO BAUDO
BAJO BAUDO
BAJO BAUDO
BAJO BAUDO
BOJAYA
BOJAYA
BOJAYA
BOJAYA
BOJAYA
BOJAYA
BOJAYA
EL LITORAL DEL SAN
JUAN
EL LITORAL DEL SAN
JUAN
EL LITORAL DEL SAN
JUAN
EL LITORAL DEL SAN
JUAN
EL LITORAL DEL SAN
JUAN
ISTMINA
ISTMINA
ISTMINA
JURADO
JURADO
JURADO
JURADO
JURADO
JURADO
MEDIO ATRATO
MEDIO ATRATO
MEDIO SAN JUAN
MEDIO SAN JUAN
MEDIO SAN JUAN
NOVITA

LOCALIDAD
ACANDI
CAPURGANA
SAN FRANCISCO
APARTADO
BELLA LUZ NUEVA
CIUDAD BAUDO - PIE DE PATO
DIVISA NAUCA
EL MORRO
MIACORA
NUNCIDO
PLAYITA CATRU
PUERTO ALEGRE
VILLA CECILIA
CIUDAD MUTIS
CUPICA
EL VALLE
BELEN DE DOCAMPADO
BUENAVISTA
FIRME DE USARGA
GUINEAL
LA VACA
ORPUA
PILIZA - BELLAVISTA - VILLA LUZ
PIZARRO
PLAYA NUEVA
PUERTO SAMRIA
SIVIRU
TERRON
VIRUDO
BELLAVISTA
CHANO
LA LOMA DE BOJAYA
NAPIP
PIEDRA CANDELA
POGUE
PUERTO CONTO
CUCURRUPI

PAPAYO
SAN BERNARDO BURUJON
SANTA GENOVEVA DE DOCORDO
TOGOROMA PLAYA

PANAMACITO
POTEDO
UNION CHOCO
BUENAVISTA
DICHARDI
DOS BOCAS
EYASAKE
JURADO
SANTA TERESITA
BETE
SAN ROQUE
LA LERMA
MACEDONIA
UNION WAUNAAN
JUNTAS DE TAMANA
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TEM DEPARTAMENTO
94 CHOCO
95 CHOCO
96 CHOCO
97 CHOCO
98 CHOCO
99 CHOCO
100 CHOCO
101 CHOCO
102 CHOCO
103 CHOCO
104 CHOCO
105 CHOCO
106 CHOCO
107 CHOCO
108 CHOCO
109 CHOCO
110 CHOCO
111 CHOCO
112 CHOCO
113 CHOCO
114 CHOCO
115 CHOCO
116 CHOCO
117 GUAINIA
118 GUAINIA
119 GUAINIA
120 GUAINIA
121 GUAINIA
122 GUAINIA
123 GUAINIA
124 GUAVIARE
125 GUAVIARE
126 LA GUAJIRA
127 LA GUAJIRA
128 MAGDALENA
129 META
130 NARINO
131 NARINO
132 NARINO
133 NARINO
134 NARINO
135 NARINO
136 NARINO
137 NARINO
138 NARINO
139 NARINO
140 NARINO
141 NARINO
142 NARINO
143 NARINO
144 NARINO
145 NARINO
146 NARINO
147 NARINO
148 NARINO
149 NARINO
150 NARINO
151 NARINO

MUNICIPIO
NUQUI
NUQUI
NUQUI
NUQUI
NUQUI
NUQUI
NUQUI
NUQUI
NUQUI

QUIBDO

RIO QUITO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

UNGUIA
UNGUIA
UNGUIA
BARRANCO MINAS
BARRANCO MINAS
BARRANCO MINAS
INIRIDA
INIRIDA
INIRIDA
INIRIDA
MIRAFLORES
SAN JOSE DEL

GUAVIARE
URIBIA
URIBIA

CIENAGA
MAPIRIPAN
EL CHARCO
EL CHARCO
EL CHARCO
EL CHARCO
EL CHARCO
FRANCISCO

PIZARRO

LA TOLA

LA TOLA

LA TOLA

LA TOLA

LA TOLA

MAGUI
MAGUI
MAGUI
MAGUI
MAGUI
MAGUI
MAGUI
MOSQUERA
OLAYA HERRERA
ROBERTO PAYAN
SAN ANDRES DE
TUMACO

LOCALIDAD
ARUSI
COMUNIDAD DE PUERTO JAGUA
COMUNIDAD INDIG. DE RIO NUQUI
COMUNIDAD INDIG. PUERTO INDIO
COMUNIDAD INDIGENA DE PANGUI - EL YUCAL
COoQUI
Jovi
JURUBIRA
NUQUI
TAGACHI
BOCA DE APARTADO
BALSITA
BOCAS DE TAPARAL
ISLETA
JAGUAL
MARCIAL
PENAS BLANCAS
QUIPARADO LA LOMA
SAN JOSE TAMBORAL
UNION CHAMI INDIO
BALBOA
TITUMATE
UNGUIA
BARRANCO MINAS
CARPINTERO
CHATARE
CHORRO BOCON
INIRIDA
LAGUNA COLORADA ALTA
VENADO
MIRAFLORES
CACHICAMO

CABO DE LA VELA
NAZARETH
PALMOR
MAPIRIPAN
ALTERON - URIBE URIBE
BAZAN
EL CUIL PUEBLO NUEVO
LAS MERCEDES
SAN JOSE DEL TAPAJE
SAN PEDRO DEL VINO

AGUACATAL
AMARALES
LA VIGIA DE LA MAR
MULATOS
SAN PABLO DEL MAR
ALTO ESTERO
BRISAS DE HAMBURGO
EL ROSARIO
GUILPI
LA ISLA
LA LOMA
LAS LAJAS
EL BAJITO DE ECHANDIA
BOCA DE PRIETA
TAMAJE
BOCAS DE CURAY
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ITEM
152

153

154
155
156

157

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

DEPARTAMENTO
NARINO

NARINO

NARINO
NARINO
PUTUMAYO

PUTUMAYO

VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VAUPES
VAUPES
VAUPES
VICHADA
VICHADA
VICHADA

MUNICIPIO
SAN ANDRES DE
TUMACO
SAN ANDRES DE
TUMACO
SANTA BARBARA
SANTA BARBARA
PUERTO
LEGUIZAMO
PUERTO
LEGUIZAMO
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
CARURU
MITU
TARAIRA
CUMARIBO
PUERTO CARRENO
PUERTO CARRENO

SAN JUAN DE LA COSTA

LOCALIDAD
PITAL DE LA COSTA

LA ENSENADA
SANTA RITA
PINUNA NEGRO

PUERTO LEGUIZAMO

CONCEPCION
GALVEZ
HUMANES MAR
MAYORQUIN
PAPAYAL 1
PASTICO
PITAL

PUERTO MERIZALDE

PUNTA BONITA
PUNTA SOLDADO
SAN ANTONIO

SAN ANTONIO (RIO CAJAMBRE)

SAN FRANCISCO NAYA
SAN ISIDRO - CALIMA
SAN PABLO( CAJAMBRE)
SANTA MARIA 1 NAYA

SILVA
VENERAL
CARURU
MITU
TARAIRA
CUMARIBO
CASUARITO
PUERTO CARRENO

El CNM-IPSE tiene sistemas de telemetria instalados con recursos de proyectos FAZNI Fase | y II,
del proyecto en localidades con medida en baja tension (80-2012), del proyecto de inversion
AMPLIACION DE LA COBERTURA DE TELEMETRIA Y MONITOREO DE VARIABLES
ENERGETICAS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADASO
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Gréfica 1. Localidades ZNI.
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Fuente: CNM 7 IPSE.

Resumen Energia Generada

El consumo de energia eléctrica para Enero de 2026 se presenta en la siguiente tabla, donde se
encuentran los valores acumulados mensuales de la energia activa (kWh), para los departamentos
con sistemas de telemetria. El total de localidades reportadas en el presente informe es de 107.
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Tabla 1 Resumen de la prestacion del servicio en localidades con telemetria Departamentos Enero del 2026

GWh

37.24...

Energia Mensual

ENERGIA MENSUAL GENERADA PARA LAS LOCALIDADES
CON SISTEMAS DE TELEMETRIA ENERO 2026

GENERACION POR DEPARTAMENTO ZNI (kWH) Energia Mensual por Departamento
Departamento Energl'a Mensual Departamento
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y PROVIDENCIA 19854091 ® ARCHIPIELAGO DE SAN ...
AMAZONAS 4271286 ® AMAZONAS
CHOCO 3938176 GUAINIA 6.69% VAUPES 4,04% ® CHOCO
GUANA oo
VICHADA .
VAUPES 1505399 923% @ GUAINIA
PUTUMAYO 942792 ® VAUPES
META 216611 PUTUMAYO
WALLE DEL CAUCA 167938 CHOCO ® META
GUAVIARE 137693 10,57%
MAGDALENA 101561 ® VALLE DEL CAUCA
NARINO 88935 @® GUAVIARE
CAUCA ) 42174 ® MAGDALENA
CAQUETA 27662 AMAZONAS ® NARIFO
ANTIOQUIA 17533 11.47%
BOLIVAR 6580 CAUCA
LA GUAJIRA 1006 ARCHIPIELAGO DE SAN AN... @ CAQUETA
Total 37248529 53.3% ANTIOQUIA
BOLIVAR
® LA GUAJIRA
La energia registrada en las localidades que tienen telemetria para este mes es 3 7,24 GWh.
*Se incluyen las localidades de Cuidad Mutis , El Valle y Capurgana, que tienen la informacion

incompleta, por lo cual se estimd su generacion para el presente periodo, por ser unas de las
céntrales de generacion que mas impactan el total de la energia generada en las ZNI, para el
presente informe.

Resumen de las principales variables eléctricas de las localidades con Telemetria en
las ZNI

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la capacidad operativa de generacion
actualmente instalada en las localidades de las ZNI con Telemetria, asi como los valores
mensuales de las variables de: potencia maxima mensual, demanda de energia acumulada
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mensual, energia promedio diaria y el promedio de horas diario de prestacion del servicio de
energia eléctrica.

Tabla 1. Resumen de la prestacion del servicio en localidades con telemetria, Enero

. P°Fef‘°'a Fecha Potencia A Engrg@l . Promedio Diario de
Localidad Maxima Méaxima Mensual promedio diaria Prestacién del Servicio
Mensual (kW) (kWh) Mensual (kWh)

LETICIA (LETICIA - AMAZONAS ) 7.653,20 19/01/2026 15:00  4.103.641 132.376 24 horas
PUERTO NARINO (PUERTO NARINO . .

- AMAZONAS ) 262,40 15/01/2026 15:00 138.343 4.463 23 horas 56 minutos
TARAPACA (TARAPACA (ANM) - . .
AMAZONAS ) 106,92 22/01/2026 16:45 29.302 945 10 horas 17 minutos
LOMA MURRI (VIGIA DEL FUERTE - . .
ANTIOQUIA) 30,07 25/01/2026 18:30 8.311 268 12 horas 23 minutos
PUERTO MEDELLIN (VIGIA DEL . .
FUERTE - ANTIOQUIA ) 13,05 09/01/2026 18:00 1.595 51 7 horas 13 minutos
SAN ANTONIO DE PADUA (VIGIA . .

DEL FUERTE - ANTIOQUIA ) 45,50 09/01/2026 19:15 5.582 180 6 horas 24 minutos
SAN MIGUEL (VIGIA DEL FUERTE - . .
ANTIOQUIA ) 18,44 30/01/2026 18:45 2.045 66 4 horas 51 minutos
PROVIDENCIA (PROVIDENCIA -

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y 1.908,15 15/01/2026 15:15  1.158.666 37.376 24 horas

PROVIDENCIA )
SAN ANDRES (SAN ANDRES - 18.695.42

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y 30.288,52  20/01/2026 16:00 R 603.078 24 horas
PROVIDENCIA )

ISLA MUCURA (CARTAGENA DE

INDIAS - BOLIVAR ) 20,35 04/01/2026 23:30 6.580 212 12 horas 10 minutos
GUACAMAYAS (SAN VICENTE DEL i .
CAGUAN - CAQUETA ) 30,43 01/01/2026 19:45 10.433 337 17 horas 26 minutos
REMOLINO DEL CAGUAN
(CARTAGENA DEL CHAIRA - 101,18 24/01/2026 19:00 14.522 468 5 horas 56 minutos
CAQUETA)
SANTA FE DEL CAGUAN
(CARTAGENA DEL CHAIRA - 37,20 10/01/2026 18:45 2.707 87 3 horas 9 minutos
CAQUETA)
ggygE;DAD DE CHETE (TIMBIQUI - 33,63 17/01/2026 19:15 4.862 157 5 horas 52 minutos
COTEJE (TIMBIQUI - CAUCA) 29,60 19/01/2026 19:30 6.018 194 7 horas 52 minutos
LIMONES (GUAPI - CAUCA) 47,39 10/01/2026 19:15 7.791 251 6 horas 40 minutos
ggﬁgﬁ?”o (LOPEZ DE MICAY - 52,00 02/01/2026 19:15 7.750 250 7 horas 41 minutos
gﬁﬁé—\L\JIONIO DE GUAJUI (GUAPI - 67,34 21/01/2026 19:45 7.679 248 4 horas 43 minutos
SAN JOSE (TIMBIQUI - CAUCA ) 44,33 04/01/2026 19:00 8.074 260 7 horas 45 minutos
ACANDI (ACANDI - CHOCO ) 1.110,56 19/01/2026 19:15 558.694 18.022 20 horas 22 minutos
ARUSI (NUQUI - CHOCO) 76,80 17/01/2026 19:30 32.288 1.042 23 horas 50 minutos
BALBOA (UNGUIA - CHOCO ) 84,39 03/01/2026 20:15 30.879 996 16 horas 3 minutos
BELEN DE DOCAMPADO (BAJO . .
BAUDO - CHOCO ) 37,77 02/01/2026 12:45 8.259 266 9 horas 35 minutos
BELLAVISTA (BOJAYA - CHOCO ) 318,14 28/01/2026 20:30 87.096 2.810 11 horas 49 minutos
BETE (MEDIO ATRATO - CHOCO) 96,00 31/01/2026 20:00 22.435 724 11 horas 33 minutos
BUENAWSTA (BAJO BAUDO - 21,34 28/01/2026 18:00 3.957 128 8 horas 15 minutos
CHOCO)
BUENAVISTA (JURADO - CHOCO) 13,24 05/01/2026 11:30 2.234 72 14 horas 48 minutos
CIUDAD BAUDO - PIE DE PATO . .
(ALTO BAUDO - CHOCO ) 122,67 20/01/2026 12:15 53.771 1.735 23 horas 29 minutos
COMUNIDAD DE PUERTO JAGUA i .
(NUQUI - CHOCO ) 5,98 13/01/2026 19:00 1.611 52 11 horas 28 minutos
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Localidad

COMUNIDAD INDIG. DE RIO NUQUI
(NUQUI - CHOCO )

COMUNIDAD INDIG. PUERTO INDIO
(NUQUI - CHOCO)

COMUNIDAD INDIGENA DE PANGUI
- EL YUCAL (NUQUI - CHOCO )
COMUNIDAD INDIGENA LA LOMA
(NUQUI - CHOCO)

COQUI (NUQUI - CHOCO)

CUPICA (BAHIA SOLANO - CHOCO )
DICHARDI (JURADO - CHOCO )
EYASAKE (JURADO - CHOCO)
JOVI (NUQUI - CHOCO )

JUNTAS DE TAMANA (NOVITA -
CHOCO)

JURADO (JURADO - CHOCO )
JURUBIRA (NUQUI - CHOCO)

LA LOMA DE BOJAYA (BOJAYA -
CHOCO)

NAPIPI (BOJAYA - CHOCO )

NUQUI (NUQUI - CHOCO)
PANAMACITO (ISTMINA - CHOCO )
PAPAYO (EL LITORAL DEL SAN
JUAN - CHOCO)

PIEDRA CANDELA (BOJAYA -
CHOCO)

PILIZA - BELLAVISTA - VILLA LUZ
(BAJO BAUDO - CHOCO)
PIZARRO (BAJO BAUDO - CHOCO )
PLAYA NUEVA (BAJO BAUDO -
CHOCO)

POGUE (BOJAYA - CHOCO)
PUERTO ALEGRE (ALTO BAUDO -
CHOCO)

SAN FRANCISCO (ACANDI - CHOCO
)

SAN ROQUE (MEDIO ATRATO -
CHOCO)

SANTA GENOVEVA DE DOCORDO
(EL LITORAL DEL SAN JUAN -
CHOCO)

SANTA TERESITA (JURADO -
CHOCO)

TAGACHI (QUIBDO - CHOCO )
TERRON (BAJO BAUDO - CHOCO)
TITUMATE (UNGUIA - CHOCO)
UNGUIA (UNGUIA - CHOCO )

VILLA CECILIA (ALTO BAUDO -
CHOCO)

VIRUDO (BAJO BAUDO - CHOCO)
BARRANCO MINAS (BARRANCO
MINAS - GUAINIA )

CARPINTERO (BARRANCO MINAS -
GUAINIA )

CHATARE (BARRANCO MINAS -
GUAINIA )

CHORRO BOCON (INiRIDA -
GUAINIA )

INIRIDA (INIRIDA - GUAINIA )

Potencia
Méxima
Mensual (kW)
5,07

7,98
11,66

3,26

15,05
147,99
6,36
14,63
26,60

19,53

352,96
52,38

70,90

54,40
552,64
10,50

25,54
37,46

38,40
498,96
3,16
23,04
5,72

142,34

25,39

297,79

7,01

46,92
4,14
65,91
908,69

3,47
38,18
244,67

8,18
4,66

21,06
4.745,84

Fecha Potencia
Méxima

01/01/2026 19:30

13/01/2026 18:45

23/01/2026 13:30

29/01/2026 19:15

02/01/2026 18:45
29/01/2026 20:15
04/01/2026 11:30
16/01/2026 19:15
14/01/2026 18:45

07/01/2026 19:15

29/01/2026 20:00
15/01/2026 19:00

08/01/2026 19:00

01/01/2026 02:15
09/01/2026 19:30
28/01/2026 16:00

27/01/2026 18:45

30/01/2026 19:15

08/01/2026 18:45
07/01/2026 13:30
19/01/2026 13:45
29/01/2026 13:45
09/01/2026 19:30

02/01/2026 19:15

02/01/2026 19:30

21/01/2026 18:45

30/01/2026 11:45

29/01/2026 20:00
03/01/2026 21:15
03/01/2026 20:00
08/01/2026 19:45

08/01/2026 12:30
04/01/2026 20:00
27/01/2026 19:00

21/01/2026 18:30

01/01/2026 19:45

04/01/2026 19:00
27/01/2026 15:30

Energia
Mensual
(kWh)

832
2.729
7.377

882

6.218
75.297
1.079
2.031
10.446

1.928

194.368
24.583

10.409

13.857
317.111
1.665

2.981
6.598

3.628
214.175
401
4.753
1.346

28.324

2.937

62.056

549

11.485
9
17.332
460.398

497
5.941
109.817

2.740
414

6.230
2.358.608

Energia
promedio diaria
Mensual (kWh)

Promedio Diario de
Prestacion del Servicio

27 8 horas 22 minutos

88 16 horas 7 minutos
238 22 horas 19 minutos
28 9 horas 12 minutos
201 22 horas 48 minutos
2.429 23 horas 54 minutos
35 9 horas 51 minutos

66 7 horas 2 minutos
337 19 horas 23 minutos
62 4 horas 51 minutos
6.270 23 horas 36 minutos
793 23 horas 43 minutos
336 6 horas 58 minutos
447 9 horas 36 minutos
10.229 23 horas 54 minutos
54 7 horas 47 minutos

96 5 horas 7 minutos
213 7 horas 22 minutos
117 5 horas 19 minutos
6.909 19 horas 22 minutos
13 3 horas 23 minutos
153 9 horas 16 minutos
43 9 horas 31 minutos
914 9 horas 7 minutos
95 5 horas 45 minutos
2.002 9 horas 43 minutos
18 5 horas 47 minutos
370 11 horas 8 minutos
0 0 horas 2 minutos

559 11 horas 6 minutos
14.852 22 horas 28 minutos
16 2 horas 34 minutos
192 7 horas 8 minutos
3.542 23 horas 47 minutos
88 22 horas 48 minutos

13 3 horas 50 minutos
201 16 horas
76.084 23 horas 49 minutos
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Localidad

LAGUNA COLORADA ALTA (INIRIDA
- GUAINIA)

VENADO (INIRIDA - GUAINIA)
CACHICAMO (SAN JOSE DEL
GUAVIARE - GUAVIARE )
MIRAFLORES (MIRAFLORES -
GUAVIARE )

CABO DE LA VELA (URIBIA - LA
GUAJIRA)

PALMOR (CIENAGA - MAGDALENA )
MAPIRIPAN (MAPIRIPAN - META )
AGUACATAL (LA TOLA - NARINO )
AMARALES (LA TOLA - NARINO )
BOCAS DE CURAY (SAN ANDRES
DE TUMACO - NARINO)

LA VIGIA DE LA MAR (LA TOLA -
NARINO )

LAS MERCEDES (EL CHARCO -
NARINO )

MULATOS (LA TOLA - NARINO )
PITAL DE LA COSTA (SAN ANDRES
DE TUMACO - NARINO )

SAN JOSE DEL TAPAJE (EL
CHARCO - NARINO )

TAMAJE (ROBERTO PAYAN -
NARINO )

PINUNA NEGRO (PUERTO
LEGUIZAMO - PUTUMAYO )
PUERTO LEGUIZAMO (PUERTO
LEGUIZAMO - PUTUMAYO )
CONCEPCION (BUENAVENTURA -
VALLE DEL CAUCA )

GALVEZ (BUENAVENTURA - VALLE
DEL CAUCA)

HUMANES MAR (BUENAVENTURA -
VALLE DEL CAUCA )

MAYORQUIN (BUENAVENTURA -
VALLE DEL CAUCA)

PAPAYAL 1 (BUENAVENTURA -
VALLE DEL CAUCA )

PASTICO (BUENAVENTURA - VALLE
DEL CAUCA)

PITAL (BUENAVENTURA - VALLE
DEL CAUCA)

PUERTO MERIZALDE
(BUENAVENTURA - VALLE DEL
CAUCA )

PUNTA SOLDADO (BUENAVENTURA
- VALLE DEL CAUCA )

SAN ANTONIO (RIO CAJAMBRE)
(BUENAVENTURA - VALLE DEL
CAUCA )

SAN FRANCISCO NAYA
(BUENAVENTURA - VALLE DEL
CAUCA )

SAN ISIDRO - CALIMA
(BUENAVENTURA - VALLE DEL
CAUCA )

SAN PABLO( CAJAMBRE)
(BUENAVENTURA - VALLE DEL
CAUCA )

Potencia
Méxima
Mensual (kW)
30,12
10,24

50,68
251,71

39,99

212,48
415,36
14,29
45,34

52,80
29,04

11,14
30,37
93,24

56,00
29,90
35,20
2.091,32
58,92
12,15
30,26
27,67
18,25
16,44

14,17

228,27

29,54

20,29

36,00

45,55

19,57

Fecha Potencia
Méxima

02/01/2026 18:30

24/01/2026 18:45
02/01/2026 19:15

21/01/2026 18:30

31/01/2026 19:00

17/01/2026 19:00
27/01/2026 19:15
05/01/2026 19:00
13/01/2026 20:00

07/01/2026 19:00

10/01/2026 19:00

14/01/2026 20:15
30/01/2026 18:15
28/01/2026 19:30

02/01/2026 19:30

29/01/2026 16:15

05/01/2026 18:45

23/01/2026 15:45

31/01/2026 19:00

30/01/2026 19:30

12/01/2026 19:00

20/01/2026 19:30

11/01/2026 19:00

27/01/2026 12:15

08/01/2026 18:45

23/01/2026 20:15

24/01/2026 20:00

02/01/2026 12:00

20/01/2026 19:45

22/01/2026 10:45

29/01/2026 16:00

Energia
Mensual
(kWh)

8.924
3.408
12.643

125.050

1.006

101.561
216.611
2.798
9.447

8.831
6.551

1.276
5.566
40.915

7.456
6.095
4.324
938.468
3.915
2.043
7.298
3.296
3.177
2.916

1.547

113.438

2.661

2.863

5.932

7.046

1.003

Energia
promedio diaria
Mensual (kWh)

288
110
408

4.034

32

3.276
6.987
90
305

285
211

a1
180
1.320

241
197
139

30.273
126

66
235
106
102

94

50

3.659

86

92

191

227

32

Promedio Diario de
Prestacion del Servicio

15 horas 21 minutos
23 horas 31 minutos

11 horas 12 minutos

24 horas

1 horas 3 minutos

22 horas 57 minutos
23 horas 56 minutos
8 horas 42 minutos
9 horas 30 minutos

7 horas 3 minutos

10 horas 18 minutos

4 horas 49 minutos
8 horas 16 minutos

19 horas 38 minutos

6 horas 42 minutos

8 horas 12 minutos

5 horas 29 minutos

24 horas

3 horas

6 horas 51 minutos

10 horas 15 minutos

7 horas 48 minutos

7 horas 46 minutos

7 horas 2 minutos

4 horas 15 minutos

23 horas 17 minutos

3 horas 56 minutos

6 horas 39 minutos

6 horas 19 minutos

8 horas 56 minutos

2 horas 55 minutos

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. i Colombia

: (57 1) 6101130

(¥)@IPSEnergiaZNI
OIS

&) @ipsenergiazni
(imipSE

=

©)|PSE EnergiazNI



BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 31 del mes de Enero, 2026

Péagina 17 de 151

. Pofef‘c'a Fecha Potencia Energia E“‘?rg'? . Promedio Diario de
Localidad Maxima Méxima Mensual promedio diaria Eiesinetin 6l Servisie
Mensual (kW) (kWh) Mensual (kWh)
SANTA MARIA 1 NAYA
(BUENAVENTURA - VALLE DEL 23,27 08/01/2026 19:45 1.643 53 5 horas 3 minutos
CAUCA)
SILVA (BUENAVENTURA - VALLE . .
DEL CAUCA) 21,17 10/01/2026 18:30 4.561 147 8 horas 49 minutos
VENERAL (BUENAVENTURA - i .
VALLE DEL CAUCA ) 36,19 07/01/2026 19:30 4.599 148 5 horas 16 minutos
CARURU (CARURU - VAUPES) 99,62 = 21/01/2026 16:30 37.933 1.224 16 horas 57 minutos
MITU (MITU - VAUPES ) 3.261,45 26/01/2026 11:30 = 1.419.878 45.803 23 horas 14 minutos
TARAIRA (TARAIRA - VAUPES ) 147,84 05/01/2026 12:00 47.588 1.535 14 horas 6 minutos
CASUARITO (PUERTO CARRENO - 83,42 16/01/2026 20:45 14.401 465 7 horas 33 minutos
VICHADA )
CUMARIBO (CUMARIBO - VICHADA ) 771,08 28/01/2026 15:30 399.154 12.876 24 horas
PUERTO CARRENO (PUERTO 5.089,92 06/01/2026 15:15 = 3.025.396 97.593 24 horas

CARRENO - VICHADA )

Notas localidades no reportadas:

1 Buchadé (Vigia Del Fuerte - Antioquia) : con servicio de energia eléctrica,
dafo en la medida.

1 Jarapeto (Resguardo Indigena) (Vigia Del Fuerte i Antioquia): Sin
servicio de energia eléctrica . Localidad alarmada, no cuenta con servicio de
energia eléctrica debido a falta de combustible

1 LaPlaya Murri( Vigia Del Fuerte T Antioquia): Con servicio de
energia eléctrica, segun lo informado. Falla en el sistema de comunicacion.

1 Puerto Palacio (Vigia Del Fuerte T Antioquia): Localidad sin servicio
de energia eléctrica, segun lo informado por el prestador del servicio. Dafio
en sistema de comunicaciones.

1 Isla Fuerte (Cartagena De Indias i Bolivar): Sin servicio de energia
eléctrica . Segun la informacion enviada por correo electrénico y radicada en
el IPSE con el No. 202615600008432 del 9 de febrero de 2026, informan que
la localidad de Isla Fuerte, en el municipio de Cartagena de Indias,
departamento de Bolivar, sigue sin servicio de energia debido a la falta de un
operador que preste el servicio de energia en la Isla.

1 Santa cruz del islote (Cartagena De Indias i Bolivar): Sin  servicio de
energia eléctrica, Dafo en el generador.
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Puerto Betania (San Vicente Del Caguan i Caqueta): Sin servicio de
energia eléctrica segun lo informado. sistema de medicién inhabilitado por la
comunidad. Alarmada 05 de agosto de 2025.

Santa Rosa (San Vicente Del Caguan i Caqueta):  Sin servicio de energia
eléctrica segun lo informado no cuenta con el servicio de energia desde el 21

de enero de 2026, debido a la falta de combustible. Alarmada 18 de febrero
de 202 6.

Villalobos Rosa (San Vicente Del Caguan T Caquetd): Localidad

alarmada, no cuenta con servicio de energia eléctrica debido a falta de
combustible

La Novia (San Vicente Del Caguan i Caqueta): Localidad sin servicio,
planta fuera de servicio. La planta se encuentra dafiada desde el 26 de enero
nos informa el encargado del sitio.

Santa Barbara (Hato Corozal - Casanare): Esta localidad sin suministro
de energia, no cuenta con operador local.

Boca Grande(Lopez De Micay - Cauca): Sin informacion completa para el
presente periodo i (reportan Dafio en el grupo electrégeno).

Betania -Rio Naya (Lopez De Micay - Cauca): Con servicio de energia
eléctrica, segun lo informado. Se encontré el medidor en visita técnica con
fecha errada. Se reprogram6 medidor. Dafio en sistema de comunicaciones.

Dos Quebradas (Rio Naya): Con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Sin sistema de comunicacion.

Chacoén (Lopez De Micay - Cauca): Sin servicio de energia, dafio en el
grupo electrégeno.  Localidad Alarmada desde el 22 de enero del 2026.

La Concha - Concepcién Naya (Lopez De Micay - Cauca): Sin servicio de
energia eléctrica, segun lo informado. Falta de combustible. Dafio en sistema
de comunicaciones.

Santa Maria (Timbiqui - Cauca): Con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Sistema de medicidén dafiado durante el incendio de la central.

Santa Rosa Saija (Timbiqui 1 Cauca): sin servicio de energia. (reportan
Dafio en el grupo electrogeno).
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1 Zaragoza (Lépez De Micay - Cauca): Sin servicio de energia eléctrica,
segun lo informado. Falta de combustible. Dafio en sistema de
comunicaciones.

1 Apartado (Alto Baudo - Chocd): Con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado por el prestador del servicio.

1 Bella Luz (Alto Baudé - Chocd): Con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado por el prestador del servicio.

1 Bocas de Partado (Rio Quito Choco): Sin servicio de energia eléctrica,
segun lo informado.

1 Bocas de Taparal (Choc0): No se cuenta con informacion reciente, debido a
gue no ha podido establecer contacto con la localidad. Sistema de telemetria
apagado.

1 Capurgana (Acandi Choco): Sin informacion por dafio en el sistema de

medida. Con servicio de energia. Tienen racionamiento por sectores.

9 Cucurrupi (Litoral De San Juan - Choco): Localidad sin servicio de energia
Alarmada desde el 19 de marzo de 2024

1 Chand (Bojaya -Chocd): Segun lo informado por la comunidad reporto un
dafio en la red de distribucién, especificamente un dafio en el medidor interno
instalado por el operador. No se cuenta con informacion para el presente

periodo.
1 Ciudad Mutis (Bahia solano Chocd): Con servicio de energia eléctrica,
segun lo informado Dafio en el transformador de medida PT del circuito Diesel.
1 Divisa Nauca (Choco): Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Sistema de telemetria dafiado.
1 Dos Bocas(Juradé - Chocd): Con servicio de energia eléctrica sectorizado
con otro grupo electrogeno, sin sistema de medicién, segun lo informado.
1 El Morro (Alto Baudo -Chocd): Con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Falla en el sistema de comunicacion.
1 EL Valle (bahia Solano i Chocd): con servicio de energia, dafio en la
Medida.
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Firme de Usarga (Medio Baud6 -Chocé): Con servicio de energia eléctrica,
segun lo informado. Se reestablecié el servicio el dia 31 de julio de 2025.
Debido a que fue instalado otro grupo electrégeno marca PERKINS (No se
especifica capacidad). Falla en el sistema de comunicacion.

Guineal (Bajé Baud6 -Choco): Con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado por el operador . Dafio en el sistema de comunicaciones.

Jagual (Riosucio -Chocd): No se cuenta con informacion reciente, debido a
gue no ha podido establecer contacto con la localidad. Sistema de telemetria
apagado.

La Lerma (Medio San Juan - Chocé): Sin servicio de energia, segun lo
informado. Dafio en el grupo electrégeno, falta de combustible. Alarmada
desde el 14 de mayo de 2024.

La Vaca (Bajo Baudo - Choco): Localidad sin servicio de energia eléctrica. Se
cambio el medidor.

Macedonia (Medio San Juan - Chocd): Sin servicio de energia eléctrica.
Alarmada desde 04 de septiembre 2023. Dafio en el grupo electrégeno.

Marcial (Rio Sucio - Chocd): No se ha podido establecer nuevamente
contacto con la localidad.

Miacora (Alto Baudd -Chocd): Con servicio de energia eléctrica , segun lo
informado.

Nuncidd: (Choco): Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo

informado. Sistema de telemetria dafiado.

Orpua: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado.
Sistema de telemetria dafiado

Pefias Blancas (Rio Sucio - Chocd): Segun la informacién remitida por la
empresa mediante correo electronico y radicada en el IPSE con No.
202613600009862 del 12 de febrero de 2026, manifiestan que la localidad de
Pefias Blancas del municipio de Riosucio en el departamento de Choco6 cuenta
con servicio de energia eléctrica desde el mes de diciembre, luego de la
reparacion del grupo electrogeno por parte de la empresa prestadora del
servicio. Sistema de comunicacion danado.
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Playita Catra (Alto Baudo - Choco) : Localidad con servicio de energia
eléctrica, segun lo informado. Dafio en el sistema de  telemetria .
Potedd (Istmina - Choco): No se cuenta con informacion reciente, debido a

gue no ha podido establecer contacto con la localidad. Sistema de telemetria
apagado.

Puerto Samria Samaria (Bajo Baudo - Choco) : Localidad sin servicio, La
planta se encuentra dafiada informa la persona encargada del sitio. Alarmada
desde el 27 de febrero de 2025.

Quiparado La Loma (Rio Sucio - Chocd): No tienen combustible solo con
los recursos de la comunidad han logrado prender la planta entre 14 y el 18 de

enero. (informe con rad IPSE No. 20231330010022 del 21/02/2023 contrato

123 -2022 Vitacom de Colombia S.A.S.). No se ha podido establecer
nuevamente contacto con la localidad.

San Bernardo de Burujon (Choco): No se cuenta con informacion reciente,
debido a que no ha podido establecer contacto con la localidad. Alarmada
desde el 15 de febrero de 2024.

San José de Tamboral (Choco): Localidad interconectada segun lo
infformado por el prestador del servicio mediante radicado IPSE
202615600007422

Siviru (Choco): Con servicio de energia eléctrica, segun el prestador del
servicio. Falla en el sistema de comunicacion celular.

Togoroma Playa (Litoral De San Juan - Chocéd): Sin servicio de energia
eléctrica, segun el prestador del servicio. Dafio en el grupo el electrégeno.

Union Chami Indio (Riosucio Choc6): Con servicio de energia eléctrica,
segun lo informado el prestador del servicio . Restablecimiento desde el 22 de

octubre de 2024.

Union Chocé (Istmina Choco): Con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado el prestador del servicio.

Unidbn Waunaan* (Medio San Juan - Choco0); Localidad sin servicio de
energia eléctrica reporta no contar con servicio de energia eléctrica desde hace
desde el 28 de febrero debido a que los dos grupos electrogenos de la
localidad se encuentran dafiados.
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1 Nazareth  (Uribia La Guajira): Sin servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Dafio en el  grupo electrégeno

1 Puerto Alvira: Dafio en las unidades de generacion. Sin servicio de energia.

1 Alteron(Uribe Uribe) i (El Charco Narifio ). Sin servicio de energia
eléctrica, segun el prestador del servicio. Alarmada 21 noviembre de 2025.

1 Alto Estero (Magui - Narifio):  Sin informacion para el presente periodo.

1 Bazan (ElI Charco - Narifo): Localidad sin servicio de energia eléctrica,
segun lo informado . Sistema de telemetria apagado.

1 Brisas De Hamburgo (Magui - Narifio):  Con servicio de energia eléctrica,
segun lo informado. Sistema desconectado.

1 El Bajito de Echandia (Mosquera Narifio).: Con servicio de energia
eléctrica, segun lo informado por el prestador del servicio. Falla en el sistema
de comunicacion

1 EIl Cuil Pueblo Nuevo (El Charco -Narifio):  Sin servicio de energia eléctrica,
segun lo informado. Alarmada el 30 de julio de 2025

1 Guilpi (Magui - Narifo): Con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Telemetria desconectada.

1 La Ensenada (Santa barbara Narifio): Sin informacion  completa para el
presente periodo .

1 La lIsla (Magui - Narifo): con servicio para este periodo. Telemetria
desconectada.

1 La loma (Magui - Narifo): sin servicio para este periodo, desde 24 de
septiembre.

1 Las Lajas (Magui - Narifio):  Con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado por el prestador del servicio. Telemetria desconectada.

1 El Rosario (Magui - Narifio): Sin servicio de energia eléctrica, segun lo

informado. Alarmada el 27 de mayo de 2025

f San Juan Costa (Tumaco Narifio): Sin servicio de energia. Localidad
alarmada, dafio en el grupo electroégeno.
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1 San Pablo De La Mar (La Tola - Narifio): Con servicio de energia eléctrica,
segun lo informado.  Sistema de telemetria desconectado.

1 San Pedro del Vino: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Sistema de telemetria apagado. No hay acceso a la zona por orden
publico.

i Santa Rita (Iscuande - Narifio): Sin servicio de energia eléctrica, con un

dafio en grupo electrégeno

1 Esmeralda (Puerto Guzman - Putumayo): La localidad sin informacién por
no tener conectado el sistema de comunicacion satelital. Esta localidad cuenta
con servicio de energia actualmente por orden publico no se ha podido
ingresar a la Zona.

1 Puerto Ospina (Puerto Leguizamo - Putumayo) : En febrero de 2015 se
inaugurd la interconexion eléctrica binacional entre Puerto ElI Carmen
(Ecuador) y Puerto Ospina (Colombia), desde entonces cuentan con el servicio
de energia las 24 horas del dia. Por lo anterior, se desconecto la telemetria.

1 Punta Bonita (Buenaventura - Valle Del Cauca) : Con servicio de energia
normal . En visita de mantenimiento del sistema de telemetria se encontré , que
las ratas se comieron el cableado secundario de uno de los CT, lo que afecta el
total generado, razon por la cual no se informa la energia generada en la
localidad . Esta situacion , fue corregid a el dia 17/02/2026, fecha a partir del
cual se registra correctamente | a generacion el sistema instalado y también se
reestableci6 el sistema de comunicaciones el cual también fue afectado por los
roedores.

1 San Antonio (Buenaventura - Valle Del Cauca) : Con servicio de energia
eléctrica, segun lo informado. Dafio en el sistema de comunicaciones.

Notas adicionales:

1 Capurgana: Incluye la localidad interconectada de Sapzurro.

1 Vigia del Fuerte: Esta Localidad se interconecto al sistema de transmision
Nacional el dia 2 de diciembre del 2021.
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La Tagua: El consumo de esta localidad esta registrado desde la central de
generacion de Puerto Leguizamo*.

San Francisco de Acandi: Incluye la localidad interconectada de Trigana.

Unguia: Desde el dia 15 de noviembre del 2018, estan interconectadas a la
cabecera municipal de Unguia las siguientes localidades Quebrada Bonita, Cuque
Peniel, Cuque minas, Villa la Paz, Santa Maria, Gilgal, Santuario, Cafio nuevo,
Tisio y Tanela.

Bocas del Pauto . Esta localidad se interconectd al sistema interconectado
nacional el dia 20 de febrero del 2023.

Santa Rosalia: Esta localidad se interconecté al sistema interconectado
nacional el dia 20 de febrero del 2023.

La Primavera: La localidad de La Primavera se interconecté al Sistema de
Trasmision Nacional el dia 22 de abril del 2023.

Guayabal (Caqueta) . Localidad interconectada al Sistema de Interconexién
Nacional -SIN, desde el mes de junio del 2023.

San Pedro Bolivar : Localidad interconectada al Sistema de Interconexion
Nacional -SIN, desde el mes de noviembre del 2023.

San lIsidro (Lopez de Micay): En visita realizada (entre 9 y 10 de abril) a esta
Localidad, ya se encuentran interconectada al Sistema Interconectado Nacional
SIN. (Informe con radicado IPSE No. 20241330029732 del 23 de abril del 2024).

Isla de Gallo: En visita realizada (entre 9 y 10 de abril) a esta Localidad, ya se
encuentran interconectada al Sistema Interconectado Nacional SIN. (Informe con
radicado IPSE No. 20241330029732 del 23 de abril del 2024).

San Antonio de Chauré: En visita realizada (entre 9 y 10 de abril) a esta
Localidad, ya se encuentran interconectada al Sistema Interconectado Nacional
SIN. (Informe con radicado IPSE No. 20241330029732 del 23 de abril del 2024).

Secadero (Santa Barbara (Iscuande) - Narifio):  Localidad interconectada al
Sistema de Interconexion Nacional -SIN, desde el mes 10 de noviembre
del2023.

Los Brazos:  se interconecto al STN desde el dia 27 de julio de 2024 Radicado
IPSE No. 20241330063162 del 30 de julio del 2024, enviado por Empresa De
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Servicios Publicos De Energia Eléctrica Del Cauca S.A. E.S.P. - Enercauca S.A.
E.S.
1 Puerto Saija: se interconecto al STN desde el dia 27 de julio de 2024.

Radicado IPSE No. 20241330063162 del 30 de julio del 2024, enviado por
Empresa De Servicios Publicos De Energia Eléctrica Del Cauca S.A. E.S.P. -
Enercauca S.A.

1 Vegaéz*: Localidad con el sistema de medida desconectada, la comunidad
recibe energia a través de una interconexion al STN. Visita realizada a Vegaéz -
Vigia del fuerte - Antioquia, realizada los dias 16 y 17 de noviembre de 2024.
Rad No 20241330109672 de fecha 04 -DEC-24.

1 Puerto Conto: Se interconecté a la cabecera municipal de Bellavista (Bojaya).

1 La Sombra (San Vicente Del Caguan - Caquetd): se interconecto al STN
desde el 20 febrero de 2025.

1 Termales y Partado (Nuqui ). El 17 de agosto del 2025 se interconecto a
Arusi.

1 Bocas de Prieta  : Localidad interconectada a partir del 1 de octubre de 2025.

1 Balsita (Riosucio Chocd): Localidad interconectada al Sistema de
Interconexion Nacional T SIN a partir del 02 de noviembre 2025, de manera no
técnica, segun la informacion suministrada por la empresa EMCOLEN.

1 Isleta (Riosucio -Chocd): Localidad interconectada al Sistema de Interconexién
Nacional i SIN a partir del 02 de noviembre 2025, de manera no técnica, segun
la informacién suministrada por la empresa EMCOLEN.

1 San José de Tamboral (Chocd): Localidad interconectada segun lo informado

por el prestador del servicio mediante radicado IPSE 202615600007422

EMCOLEN.
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LOCALIDADES REPORTADAS
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Localidad: LETICIA
Municipio: LETICIA
Departamento: AMAZONAS
Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:

Operador de red:

llustracion 1: Esquema de conexion de la localidad
LETICIA
6.398,4 kW

Cédigo 91001000
localidad:

Cédigo SuUl, 23430
operador:

-4,203270
-69,945400

ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. ESP

Tabla 2: Infraestructura de la localidad.

a0 T Shame ERUFQS ELECTROGEND
- TEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
i i CUMMING 201 2000 K EN OPERACION
2 3T - D-301 3030 kKW EN OPERACION
e et e » 3 MAN D-A01 3300 KW EN OPERACION
g 1 MTU-EDT 2000 KV EN OPERACION
5 MTU-1101 2000 KWV EN OPERACION
b — B CUMMINS-501 2000 K EN OPERACION
7 WWARTSILA D 901 BO70 K EN OPERACION
e e J N e e e e - B CUMMING 701 2000 KW/ EN OPERACIGN

Ll

! wasanm

€T) Noviembre 3019

llustracion 2: Energia entregada por dia de la semana.

Energfa por dia de la semana - Localidad 91001000
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llustracion 3: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

Curva de carga promedio diaria - Localidad 91001000
7000
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Potencia (kW)
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hora

Tabla 1: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

enero 01, jueves
enero 02, viernes
enero 03, sdbado
enero 04, domingo
enero 05, lunes
enero 06, martes
enero 07, miércoles
enero 08, jueves
enero 09, viernes
enero 10, sdbado
enero 11, domingo
enero 12, lunes
enero 13, martes
enero 14, miércoles
enero 15, jueves
enero 16, viernes
enero 17, sdbado
enero 18, domingo
enero 19, lunes
enero 20, martes
enero 21, miércoles
enero 22, jueves
enero 23, viernes
enero 24, sdbado
enero 25, domingo
enero 26, lunes
enero 27, martes
enero 28, miércoles
enero 29, jueves
enero 30, viernes
enero 31, sdbado

Total
. Energia
Energia f
. Reactiva
Activa (kWh) (KVARh)
4.103.641 914.641

LETICIA (LETICIA - AMAZONAS)

Energia
Activa
(kwh)

113.850
134.656
135.710
123.324
130.670
130.833
134.010
134.401
137.908
127.159
120.193
116.337
128.287
136.643
139.374
129.032
117.316
119.120
141.289
137.111
146.514
144.816
136.159
138.709
133.276
143.354
142.387
140.395
129.129
128.491
133.188

4.103.641

Energia
Reactiva
(kVARh)

25.857
31.391
30.780
28.241
28.197
28.950
30.036
29.801
30.920
29.085
28.452
26.283
28.561
30.392
30.932
28.701
26.738
27.809
30.280
28.956
32.382
31.989
29.387
31.324
31.115
30.883
31.208
30.820
27.949
27.498
29.726

914.641

Energia
Aparente
(kVAh)

116.749,31
138.266,30
139.156,92
126.516,48
133.678,06
133.998,10
137.334,68
137.665,55
141.331,88
130.442,75
123.514,82
119.269,05
131.427,99
139.982,21
142.765,51
132.185,86
120.324,66
122.322,51
144.496,83
140.134,78
150.049,61
148.307,43
139.294,33
142.202,17
136.859,62
146.642,69
145.766,55
143.737,68
132.118,56
131.399,96
136.465,13

4.204.335,63

Factor de
Potencia
(p-u)

0,98
0,97
0,98
0,97
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,97
0,97
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,97
0,97
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,97
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

0,98

Tabla 3: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

4.204.335,63

Factor de
Potencia

0,98

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
24 horas

Potencia
Méaxima
[kW]:

Fecha y hora

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas

7.653,20

2026:01-19 15:00
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Localidad: PUERTO NARINO I%gg:%c; d: 91540000 Tabla 4: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: PUERTO NARINO PUERTO NARINO (PUERTO NARIRO - AMAZONAS) Enero
Departamento: AMAZONAS Cédigo SUl, 23430 = = = s
operador: Ene_rgla Energla Energia Factor Qe Horas (_1e serwmg
., Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Region: (kwh) (KVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Coordenadas: enero 01, jueves 3.863 1219 |  4.050,52 0,95 24 horas
Latitud: -3,789960 enero 02, viernes 4.460 1.354 4.661,12 0,96 24 horas
Longitud: -70,356400 enero 03, sabado 4.500 1.427 4.720,40 0,95 24 horas
Usuarios: enero 04, domingo 4,178 1.358 4.393,66 0,95 24 horas
Operador de red: ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. ESP enero 05, lunes 4.601 1.396 4.807,93 0,96 24 horas
enero 06, martes 4.473 1.364 4.676,16 0,96 24 horas
enero 07, miércoles 4.707 1.373 4.903,41 0,96 24 horas
llustracién 4: Esquema de conexién de la localidad Tabla 5: Infraestructura de la localidad. enero 08, jueves 4.825 1434 5.033,78 0,96 24 horas
S GRUPO ELECTROGEND enero 09, viernes 4.386 1.291 4.572,49 0,96 24 horas
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO _ enero 10, sabado 4.383 1.404 4.602,69 0,95 24 horas
%_ P 1 fsmwom T usww EN opcrAcN enero 11, domingo 4006|1769 22704 055 24 horas
Medider 1 . ﬁr j g’é\“{\"/i%RESTEVENSON ‘gg ‘x: Ez gg:gﬁg:gm enero 12, lunes 3.860 1.209 4.044,59 0,95 24 horas
STEWAR & STEVENSON 350 kvA @ GiE > 5 POWER SOLUTION 245 KVA EN OPERACION enero 13, martes 4,550 1.328 4.740,34 0,96 24 horas
TRANSFORMADORES enero 14, miércoles 4.672 1.347 4.862,36 0,96 24 horas
ITEM | CAPACIDAD | ESTADO _ :
1 400 KVA [EN OPERACION enero 15, jueves 4.414 1.271 4.593,68 0,96 21 horas 45 minutos
STAMFORD 470 kVA enero 16, viernes 4.330 1.278 4.514,78 0,96 24 horas
ez enero 17, sbado 3.853 1.199 4.035,00 0,95 24 horas
sxer = enero 18, domingo 4.030 1.269 4.225,01 0,95 24 horas
STEWAR & STEVENSON 193 kVA CEARGA” enero 19, lunes 4.778 1.365 4.969,21 0,96 24 horas
enero 20, martes 4.744 1.383 4.941,81 0,96 24 horas
%_ enero 21, miércoles 4.932 1.436 5.136,69 0,96 24 horas
enero 22, jueves 4.832 1.434 5.039,91 0,96 24 horas
enero 23, viernes 4.618 1.374 4.818,45 0,96 24 horas
TN SO, A P T enero 24, sabado 4.454 1423 | 467547 0,95 24 horas
0 el omee | enero 25, domingo 4.366 1.382 4.579,63 0,95 24 horas
enero 26, lunes 4.690 1.374 4.887,12 0,96 24 horas
enero 27, martes 4.872 1.434 5.078,38 0,96 24 horas
llustraciéon 5: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 6: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 28, miércoles 4.779 1.399 4.979,43 0,96 24 horas
Energia por dia de la semana - Localidad 91540000 Curva de carga promedio diaria - Localidad 91540000 enero 29, jueves 4.309 1.285 4.496,27 0,96 24 horas
enero 30, viernes 4.425 1.333 4.621,67 0,96 24 horas
— enero 31, sdbado 4.434 1.402 4.649,87 0,95 24 horas
Total 138.343 41816 14452492 0,96
3 £ 100
e * Tabla 6: Resumen Datos de Generacion.
o 0 ’ . Horas
lunes martes miéreoles e u:uivf:.m.m viernes sabado domingo o 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1'1’“”512 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Energia RE:aeég:laa AEpnaer;gr:tae B . P — POEBI:\Cia
Activa (kWh) (KVARN) (KVAR) Potencia dia-mes Maxima 262,40
[hh:mm] [kW]:
138.343 41.816 144.524,92 0.96 ZSmTr?LatlsSSG Fecha y hora 2026:01-15 15:00
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cuMMIng

Localidad:

TARAPACA

Municipio: TARAPACA (ANM)
Departamento: AMAZONAS
Regién:
Coordenadas:

Latitud: -2,891400

Longitud: -69,741500
Usuarios:

Operador de red:

Cadigo
localidad:
Cadigo
operador:

ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. ESP

Sul,

23430

Tabla 8: Infraestructura de la localidad.

91798000

CATERPILLAR
11IRW

llustraciéon 8: Energia entregada por dia de la semana.

4000

3000

Energia (kvih

2000

1000

GRUPO ELECTROGEND

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 CUMMING 180 EM OPERACION
2 CATERPILLAR 113 EN OPERACION
3 MTU 280 EN OPERACION

220% B0V TRANSFORMADORES

ITEM I CAPACIDAD ESTADO

1 | 150 kWA |[EN OPERACICON

DIAGRAMA GEMERAL DEL SI3TEMA
DE GENERACION ¥ TELEMETRIA

TARAPACA

‘ cumpse

Energia por dia de la semana - Localidad 91798000

a0

60

Potencia (kW)

jueves viernes sabado

Dia de la semana

Curva de carga promedio diaria - Localidad 91798000

8 9 10 11 1z 13 14 15 16 17 18 19 20
Hora

llustracion 9: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

21 2z 23

Tabla 7: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

TARAPACA (TARAPACA (ANM) - AMAZONAS)

Fecha

enero 01, jueves
enero 02, viernes
enero 03, sabado
enero 04, domingo
enero 05, lunes
enero 06, martes
enero 07, miércoles
enero 08, jueves
enero 09, viernes
enero 10, sabado
enero 11, domingo
enero 12, lunes
enero 13, martes
enero 14, miércoles
enero 15, jueves
enero 16, viernes
enero 17, sdbado
enero 18, domingo
enero 19, lunes
enero 20, martes
enero 21, miércoles
enero 22, jueves
enero 23, viernes
enero 24, sdbado
enero 25, domingo
enero 26, lunes
enero 27, martes
enero 28, miércoles
enero 29, jueves
enero 30, viernes
enero 31, sabado

Total
. Energia
Energia .
. Reactiva
Activa (kWh) (KVARh)
29.302 11.801

Energia
Activa
(kWh)

1.025
989
921
953
951
945
974
952
955
932
900
858
928
876
887
911
909
925
966

1.009

1.008
972
923
958
978
992
968
987
884
924
938

29.302

Energia
Reactiva
(kVARh)

425
385
358
382
383
384
388
383
387
390
375
361
387
366
363
375
371
386
376
387
390
382
378
381
380
377
380
392
368
386
374

11.801

Energia
Aparente
(kVAh)

1.109,67
1.061,45

988,60
1.026,83
1.025,10
1.020,10
1.048,68
1.025,88
1.029,91
1.010,45

975,09

931,30
1.005,84

949,52

958,88

985,25

981,71
1.002,73
1.036,59
1.080,71
1.081,01
1.044,88

997,81
1.031,36
1.048,94
1.061,29
1.039,89
1.061,68

957,93
1.001,23
1.010,11

31.588,81

Factor de
Potencia
(p-u)

0,92
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,93
0,92
0,93
0,92
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,92
0,92
0,93

0,93

Tabla 9: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

31.588,81

Factor de

Potencia

0,93

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
10 horas 17
minutos

Potencia
Méaxima

[kW;

Fecha y hora

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

11 horas 45 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos

106,92

2026:01-22 16:45
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\) Energia

ANTIOQUIA
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Localidad: LOMA MURRI I%gg:%% d: 05873013 Tabla 10: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: VIGIA DEL FUERTE .
Departamento: ANTIOQUIA Cédigo sul, 1930 LOMA MURRI (VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA) Enero
operador:
Region: - Iir:e!'gia RI’Energ_ia AI\Energia I;actor Qe Horasdt_ie servli(;if)
Coordenadas: echa ctiva eactiva parente otencia promedio en el dia
Latitud: 6,490770 (kWh) (KVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -76,765600 enero 01, jueves 450 207 495,32 0,91 19 horas
Usuarios: enero 02, viernes 289 127 315,45 0,91 12 horas 45 minutos
Operador de red: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS enero 03, sabado 338 153 371,22 091 14 horas 45 minutos
DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL FUERTE enero 04, domingo 283 126 309,88 0,91 13 horas 15 minutos
enero 05, lunes 280 131 308,88 0,91 13 horas 15 minutos
L. L. . . enero 06, martes 309 148 343,08 0,90 14 horas 15 minutos
llustracion 10: Esquema de Cﬂ:‘_f)ﬂon de la localidad Tabla 11: Infrg:Us:gchLt:nggsEI’\‘aolocahdad. enero 07, miérooles 204 116 328.50 0.90 14 horas 45 minutos
o b = I YR, [ cAPACIDAD I ESr 50 enero 08, jueves 321 145 351,75 0,91 14 horas 45 minutos
Medidor 1 e 1[BAFA [10 kvA [EN OPERACION enero 09, viernes 295 140 326,76 0,90 14 horas 30 minutos
w il enero 10, sabado 286 137 317,40 0,90 14 horas
enero 11, domingo 278 137 309,44 0,90 14 horas 15 minutos
enero 12, lunes 293 139 324,32 0,90 14 horas 15 minutos
enero 13, martes 298 139 328,99 0,91 14 horas 45 minutos
enero 14, miércoles 294 142 325,97 0,90 14 horas
. enero 15, jueves 273 129 301,86 0,90 13 horas 45 minutos
Circule enero 16, viernes 302 136 331,38 0,91 14 horas 15 minutos
AAFR LLOKA oo enero 17, sabado 344 162 380,67 0,90 15 horas
enero 18, domingo 319 144 350,08 0,91 14 horas 15 minutos
OuBias SEERN, CEL STEMA enero 19, lunes 290 135 320,12 0,91 13 horas 45 minutos
LOMA DE MURRI ‘ cHmpsE enero 20, martes 283 125 309,01 0,91 | 13 horas 30 minutos
enero 21, miércoles 280 130 309,09 0,91 13 horas 30 minutos
enero 22, jueves 292 135 321,67 0,91 13 horas 45 minutos
llustracién 11: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 12: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 23, viernes 293 131 320,73 0,91 | 14 horas 15 minutos
enero 24, sabado 146 66 160,36 0,91 6 horas
enero 25, domingo 215 100 237,58 0,91 9 horas 15 minutos
Energfa por dia de la semana - Localidad 05873013 Curva de carga promedio diaria - Localidad 05873013 enero 26, |UneS 171 175 245,29 0170 8 hOraS 15 minUtOS

1600 25

enero 27, martes 108 107 151,69 0,71 4 horas 30 minutos

raoe enero 28, miércoles 195 191 272,56 0,71 7 horas 30 minutos

1200 “ enero 29, jueves 170 173 243,05 0,70 6 horas 30 minutos

— rooo . enero 30, viernes 164 172 237,88 0,69 6 horas 45 minutos

. 2 enero 31, sabado 158 165 228,55 0,69 6 horas 30 minutos
oo / o Total 8.311 4.395 9.402,04 0,88

s
lunes martes miércoles jueves viernes sabado domingo % 1 2 3 a4 s 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dia de Ia semana Hora

Potencia (kW]

Tabla 12: Resumen Datos de Generacioén.

. Energia Energia Horas' :
I_Energla Reactiva Aparente Factor (.ie PEmEiE P°fef‘°""‘
Activa (kWh) (KVARN) (KVAh) Potencia dia-mes Maxima 30,07
[hh:mm] [kw1]:
8.311 4.395 9.402,04 0588 12 horas 23 Fechay hora 2026:01-25 18:30
minutos

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 @) @IPSEnergiaZNI
PBX: (57 1) 639 7888 @ 1pse
IPSE Centro Nacional de Monitoreo : (57 1) 6101130 @ A S
. . ‘=) @ipsenergiazni
ipse@ipse.gov.co ® psSE
Bogota D.C. i Colombia —

&) |PSE EnergiazZNI



BOLETIN MENSUAL DE OPERACION

Del 01 al 31 del mes de Enero, 2026

Pagina 33 de 151

Localidad: PUERTO MEDELLIN Cadigo 05873910
localidad:
Municipio: VIGIA DEL FUERTE
Departamento: ANTIOQUIA Cadigo SUl, 1930
operador:
Regién:
Coordenadas:
Latitud: 6,309970
Longitud: -76,769900
Usuarios:
Operador de red: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS

llustracion 13: Esquema de conexion de la localidad

Unidad de
Comuniciones

o
=

Medidor 1

E»}

1h>3

POWERGEM
1104A-44T/L5A 432 LG5
615 kVA

llustraciéon 14

lunes martes

4]
IXCT

150 KvA

DIAGRAMA GEMERAL DEL SISTEMA
DE GENERSCION ¥ TELEMETRIA

PUERTO MEDELLIN ‘ CrwpsE

: Energia entregada por dia de la semana.

Energfa por dia de la semana - Localidad 05873910

miércoles jueves viernes sabado dominge
Dia de la semana

DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL FUERTE

Tabla 14: Infraestructura de la localidad.

GENERACION
GRUPO ELECTROGENO
ITEM | MARCA \ MODELO |capaciDAD|  EsTADO
1| POWERGEN  |1104A-44T/(SA432165] 615kVA |EN OPERACION
TRANSFORMADORES
ITEM | CAPACIDAD | Eestano
1| 150 kVa [N OPERACION

llustracion 15: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

Curva de carga promedio diaria - Localidad 05873910

)

Patencia (kW)
a

Hora

o 1 z 3 4 5 e 7 8 9 10 11 1z 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tabla 13: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

PUERTO MEDELLIN (VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA) Enero

Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia

(kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
enero 01, jueves 97 46 107,72 0,91 14 horas 15 minutos
enero 02, viernes 57 21 60,71 0,94 7 horas 30 minutos
enero 03, sabado 63 27 68,63 0,92 8 horas 30 minutos
enero 04, domingo 93 45 103,09 0,90 16 horas 15 minutos
enero 05, lunes 48 18 51,50 0,93 6 horas 45 minutos
enero 06, martes 57 25 61,89 0,92 7 horas 30 minutos
enero 07, miércoles 58 20 61,63 0,94 7 horas
enero 08, jueves 54 22 58,41 0,93 7 horas 45 minutos
enero 09, viernes 47 16 50,11 0,95 5 horas 45 minutos
enero 10, sabado 49 18 52,06 0,94 6 horas 15 minutos
enero 11, domingo 46 18 49,48 0,93 6 horas 15 minutos
enero 12, lunes 48 19 51,52 0,93 6 horas 45 minutos
enero 13, martes 51 20 54,51 0,93 6 horas 45 minutos
enero 14, miércoles 47 19 50,85 0,93 6 horas 30 minutos
enero 15, jueves 48 19 52,08 0,93 6 horas 30 minutos
enero 16, viernes 44 17 47,20 0,93 6 horas
enero 17, sdbado 49 20 52,86 0,93 7 horas
enero 18, domingo 45 18 48,19 0,92 6 horas 15 minutos
enero 19, lunes 45 18 48,87 0,93 6 horas 30 minutos
enero 20, martes 45 18 48,35 0,93 6 horas 30 minutos
enero 21, miércoles 46 19 50,13 0,92 6 horas 45 minutos
enero 22, jueves 43 19 47,20 0,92 6 horas 30 minutos
enero 23, viernes 47 19 50,84 0,93 7 horas
enero 24, sabado 46 19 49,59 0,93 6 horas 30 minutos
enero 25, domingo 41 18 44,29 0,92 6 horas
enero 26, lunes 43 18 46,33 0,92 6 horas 15 minutos
enero 27, martes 46 19 49,76 0,93 6 horas 30 minutos
enero 28, miércoles 45 18 48,74 0,93 6 horas 30 minutos
enero 29, jueves 49 20 53,10 0,92 6 horas 15 minutos
enero 30, viernes 49 18 51,84 0,94 6 horas 30 minutos
enero 31, sabado 48 19 51,44 0,93 6 horas 30 minutos

Total 1.595 651 1.722,22 0,93
Tabla 15: Resumen Datos de Generacion.
. Energia Energia Horas_ ;
I_Energla Reactiva Aparente Factor 4.:1e Pr’omedlo PoFepua
Activa (kWh) (KVARN) (VAh) Potencia dia-mes Maxima 13,05
[hh:mm] [kw]:
1595 651 1.722,22 093 7 h_oras 13 Fecha y hora 2026:01-09 18:00
minutos
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Localidad: SAN ANTONIO DE PADUA I(;?:Z:%Z d: 05873001 Tabla 16: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: VIGIA DEL FUERTE SAN ANTONIO DE PADUA (VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA) Enero
Departamento: ANTIOQUIA Cédigo Sul, 1930 - = = s
operador: Ene_rgla Energla Energia Factor Qe Horas (_1e serwcn?
., Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Region: (kwh) (KVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Coordenadas: enero 01, jueves 497 0 496,59 1,00 18 horas
Latitud: 6,286510 enero 02, viernes 210 0 209,58 1,00 7 horas 30 minutos
Longitud: -76,761600 enero 03, sabado 156 0 155,57 1,00 | 5 horas 45 minutos
Usuarios: enero 04, domingo 172 0 171,67 1,00 5 horas 45 minutos
Operador de red: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS enero 05, lunes 168 0 168,19 1,00 6 horas 15 minutos
DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL FUERTE enero 06, martes 198 0 197,51 1,00 7 horas 45 minutos
enero 07, miércoles 163 0 163,24 1,00 5 horas 30 minutos
llustracion 16: Esquema de conexién de la localidad Tabla 17: Infraestructura de la localidad. enero 08, jueves 194 0 193,88 1,00 6 horas
Unidad de enero 09, viernes 184 0 183,76 1,00 6 horas
G- enero 10, sabado 213 0 213,12 1,00 7 horas
Y O enero 11, domingo 165 0 164,87 1,00 | 6 horas 30 minutos
- GRUPO ELECTROGENO enero 12, lunes 169 0 168,75 1,00 6 horas 15 minutos
ITEM MARCA _|CAPACIDAD ESTADO enero ii m_a,“esl 13411 8 1‘73}“11‘; 188 2 :Ofas ‘1‘2 m?“UIOS
R 7 enero 14, miércoles , , oras 15 minutos
| ] LICUMMINS 231 kVA EN OPERACION enero 15, jueves 165 0 165,20 1,00 5 horas 15 minutos
% s = TRANSFORMADORES enero 16, viernes 169 0 169,47 1,00 | 6 horas 15 minutos
e - pm—— ITEM CAPACIDAD ESTADO enero 17, sbado 174 0 173,92 1,00 6 horas
2 kA e 1 75 kVA EN OPERACION enero 18, domingo 178 0 178,11 1,00 | 6 horas 15 minutos
enero 19, lunes 180 0 179,59 1,00 6 horas 15 minutos
T ———— enero 20, martes 166 0 166,50 1,00 6 horas 15 minutos
— ::;:::I::DLMMTA — enero 21, miércoles 171 0 170,79 1,00 | 6 horas 15 minutos
enero 22, jueves 170 0 169,55 1,00 6 horas 30 minutos
enero 23, viernes 162 0 161,73 1,00 6 horas 15 minutos
llustracion 17: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 18: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 24, sdbado 152 0 151,98 1,00 5 horas 15 minutos
enero 25, domingo 146 0 145,78 1,00 5 horas 30 minutos
Energia por dia de la semana - Localidad 05873001 Curva de carga promedio diaria - Localidad 05873001 enero 26’ Iunes 177 0 177’40 1’00 6 horas 15 minUtOS
1400 enero 27, martes 150 0 150,24 1,00 5 horas 15 minutos
» enero 28, miércoles 157 0 156,76 1,00 | 5 horas 15 minutos
e 30 enero 29, jueves 140 0 139,76 1,00 5 horas
1000 . enero 30, viernes 156 0 155,50 1,00 5 horas 15 minutos
5 enero 31, sabado 147 0 147,41 1,00 5 horas 15 minutos
g Total 5.582 0 5.582,03 1,00
&

lunes martes miércoles jueves viernes sibado domingo
Dia de la semana

© 1 2 3 4 5 & 7 B8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hora

Tabla 18: Resumen Datos de Generacion.

5 Energia Energia Horas_ :
I_Energ|a Reactiva Aparente Factor 4.:1e lromzele Poﬁepua
Activa (kWh) (KVARN) (KVAh) Potencia dia-mes Maxima 45,50
[hh:mm] [kW]:
5582 0 5.582,03 1,00 6 h_oras 24 Fecha y hora 2026:01-09 19:15
minutos
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Localidad: SAN MIGUEL I(;?:Z:%Z\d' 05873005 Tabla 19: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: VIGIA DEL FUERTE .
Departamento: ANTIOQUIA Cédigo sul, 1930 SAN MIGUEL (VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA) Enero
operador:
Region: . Iine_rgia I:\I’Energ_ia AEnergia I;actor c}e Horasdt?e servli(;i?
Coordenadas: echa ctiva eactiva parente otencia promedio en el dia
Latitud: 6.526420 (kWh) (kVARh) (KVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -76,826300 enero 01, jueves 181 86 201,01 0,90 14 horas 45 minutos
Usuarios: enero 02, viernes 55 26 61,11 0,90 4 horas 15 minutos
Operador de red: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS enero 03, sabado 57 25 62,41 0,92 4 horas
DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL FUERTE enero 04, domingo 55 25 60,35 0,91 4 horas 15 minutos
enero 05, lunes 59 27 65,32 0,91 4 horas 30 minutos
llustracion 19: Esquema de conexién de la localidad Tabla 20: Infraestructura de la localidad. enero 06, martes 66 28 71,51 092 4 horas 30 minutos
Dnided ae enero 07, miércoles 53 24 58,00 0,91 4 horas
Comumicion== i enero 08, jueves 63 27 68,52 0,92 | 4 horas 30 minutos
Medeer ! = = enero 09, viernes 57 25 61,92 0,91 4 horas 15 minutos
L) > 2 enero 10, sdbado 59 26 64,69 0,91 4 horas 30 minutos
enero 11, domingo 51 24 56,41 0,91 4 horas
- GRUPO ELECTROGENO enero 12, lunes 58 27 64,36 0,91 4 horas 30 minutos
ITEM | MARCA [CAPACIDAD| ESTADO enero 13, martes 61 27 66,58 0,92 4 horas 15 minutos
% o ?r{r:.?- 1 1 [cuMmINs {75 kw [EN OPERACION enero 14, miércoles 59 27 65,04 0,91 4 horas 15 minutos
FaoT p— enero 15, jueves 66 29 71,83 0,92 4 horas 15 minutos
kW Grean enero 16, viernes 71 30 76,61 0,92 4 horas 30 minutos
enero 17, sdbado 58 26 63,92 0,91 4 horas 15 minutos
enero 18, domingo 73 33 80,36 0,91 5 horas 15 minutos
e e aaion'y e enero 19, lunes 67 30 73,35 0,91 4 horas 45 minutos
SAN MIGuEL [ oo enero 20, martes 67 31 73,48 0,91 5 horas
enero 21, miércoles 65 30 71,91 0,91 4 horas 45 minutos
llustracién 20: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 21: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 22, jueves 67 32 74,06 0,90 5 horas
enero 23, viernes 65 30 71,13 0,91 4 horas 45 minutos
) ) enero 24, sdbado 62 28 68,07 0,91 4 horas 30 minutos
Energla por dia de la semana - Localidad 05873005 Curva de carga promedio diaria - Localidad 05873005 .
w00 N enero 25, domingo 52 25 57,21 0,90 4 horas
enero 26, lunes 63 30 70,02 0,90 4 horas 45 minutos
oo " enero 27, martes 64 30 70,61 0,90 5 horas
12 enero 28, miércoles 64 28 69,99 0,92 4 horas 45 minutos
s 10 enero 29, jueves 66 31 73,20 0,91 4 horas 45 minutos
H enero 30, viernes 73 32 79,86 0,91 5 horas
g * enero 31, sabado 67 30 73,22 0,91 4 horas 45 minutos
. Total 2.045 929 2.245,85 0,91
o lunes martes miéreoles jueves viernes sabado domingo % 1 2 3 a4 5 s 7 5 5 i5 1T i3 15 14 1s 15 17 18 15 30 21 23 23
P deta memens e Tabla 21: Resumen Datos de Generacion.
. Energia Energia Horas' :
[Energna Reactiva Aparente Factor ('le Prf)medlo Potepma
Activa (kWh) Potencia dia-mes Maxima 18,44
(kVARh) (kVAh) i KWJ:
2045 929 2.245.85 001 4 h_oras 51 Fechay hora 202601-30 18:45
minutos
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Operador de red:

llustracion 22: Esquema de conexion de la localidad
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llustracion 23: Energia entregada por dia de la semana.

Energla por dia de la semana - Localidad 88564000

200000
175000
150000
125000

100000

Energia (kW)

75000

50000

25000

o

lunes martes miércoles jueves sabado

Sia de la semana

viernes domingo

Localidad: PROVIDENCIA Coédigo 88564000
localidad:

Municipio: PROVIDENCIA

Departamento: ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y Cddigo SuUl, 1720
PROVIDENCIA operador:

Regién:

Coordenadas:
Latitud: 13,374800
Longitud: -81,366400

Usuarios:

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA S.A. E.S.P.

Tabla 23: Infraestructura de la localidad.

GRUPQ ELECTROGEND

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
11EMD 1 937 kW | DISPONIELE
2|EMD 2 1400 kW |DISPONIELE
3|EMD 3 1400 kW |DISPONIBLE
4| CLUMMINGS 745 kKWW DISPONIBLE
S| HYUNDAI 33 kW41 kWA DISPONIELE

llustracion 24: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

Curva de carga promedio diaria - Localidad 88564000

Patencia (kW)

Tabla 22: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

PROVIDENCIA (PROVIDENCIA - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y
PROVIDENCIA )

Fecha

enero 01, jueves
enero 02, viernes
enero 03, sdbado
enero 04, domingo
enero 05, lunes
enero 06, martes
enero 07, miércoles
enero 08, jueves
enero 09, viernes
enero 10, sdbado
enero 11, domingo
enero 12, lunes
enero 13, martes
enero 14, miércoles
enero 15, jueves
enero 16, viernes
enero 17, sdbado
enero 18, domingo
enero 19, lunes
enero 20, martes
enero 21, miércoles
enero 22, jueves
enero 23, viernes
enero 24, sdbado
enero 25, domingo
enero 26, lunes
enero 27, martes
enero 28, miércoles
enero 29, jueves
enero 30, viernes
enero 31, sdbado

Total
. Energia
Energia f
. Reactiva
Activa (kWh) (KVARh)
1.158.666 234.829

Energia
Activa
(kwh)

35.833
38.368
38.181
37.653
38.629
39.217
38.208
38.828
39.508
39.944
36.946
35.015
36.403
36.830
37.867
38.102
38.002
37.471
37.660
38.339
37.514
36.258
37.822
36.440
37.217
38.351
37.731
37.869
37.072
33.541
31.846

1.158.666

Energia
Reactiva
(kVARh)

7.163
7.765
7.746
7.636
7.838
7.932
7.856
7.741
7.880
7.987
7.615
7.127
7.260
7.441
7.688
7.709
7.705
7.563
7.456
7.623
7.561
7.263
7.713
7.468
7.633
7.785
7.630
7.729
7.570
7.090
6.656

234.829

Energia
Aparente
(kVAh)

36.541,59
39.146,16
38.958,63
38.419,75
39.416,34
40.010,67
39.007,05
39.592,27
40.285,84
40.734,45
37.722,72
35.733,04
37.119,51
37.574,45
38.639,58
38.874,46
38.774,76
38.227,06
38.390,98
39.089,57
38.268,82
36.978,14
38.600,43
37.197,04
37.992,12
39.133,36
38.495,15
38.649,78
37.836,72
34.282,61
32.533,64

1.182.222,61

Factor de
Potencia

(p.u)

0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

0,98

Tabla 24: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

1.182.222,61

Factor de
Potencia

0,98

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
24 horas

Potencia
Méaxima
[kw]:

Fecha y hora

Enero

Horas de servicio
promedio en el
dia [hh:mm]

24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas

1.908,15

2026:01-15 15:15
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Localidad: = Cédigo 88001000 . . . .
SAN ANDRES Iocali%ad' Tabla 25: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: SAN ANDRES ) SAN ANDRES (SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y Enero
Departamento: ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y Cddigo SuUI, 1720 PROVIDENCIA )
PROVIDENCIA operador: .
Region: Energia Energia Energia Factorde  Horas de servicio
) . Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el
Coordenadas: , (Kwh) (KVAR) (KVAh) (p.u) dia [hh:mm]
Latitud: 12,579800
Longitud: -81,707200 enero 01, jueves 567.010 131.649 582.092,43 0,97 24 horas
Usuarios: enero 02, viernes 595.964 136.337 611.359,57 0,97 24 horas
Operador de red: SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y enero 03, sabado 599.055 137.764 614.691,50 0,97 24 horas
PROVIDENCIA S.A. E.S.P. enero 04, domingo 580.632 132.527 595.564,36 0,97 24 horas
enero 05, lunes 613.259 135.828 628.121,29 0,98 24 horas
llustracion 25: Esquema de conexion de la localidad Tabla 26: Infraestructura de la localidad. enero 06, m_a'rtes 606.098 137.192 621.431,19 0,98 24 horas
g SRUPO ELECTROGEND enero 07, miércoles 611.018 138.468 626.511,29 0,98 24 horas
ITEM MARCA |CAPACIDAD ESTADO enero 08, jueves 627.944 140.155 643.395,18 0,98 24 horas
72 mgl gggg iw Em 8EEEQE:$ enero 09, viernes 626.828 138.915 642.035,92 0,98 24 horas
3 =MD 5 56 Ky |EN OPERACION enero 10, sdbado 628.781 141.130 644.425,08 0,98 24 horas
4 EMD 10 2665 kv |EN OPERACION enero 11, domingo 590.083 134.700 605.262,26 0,97 24 horas
g Emg 1; gggg m Em 8253?3:8& enero 12, lunes 577.648 133.339 592.837,75 0,97 24 horas
7 EMD 13 | 2885 kW |EN OPERACION enero 13, martes 589.610 132.876 604.397,42 0,98 24 horas
5 EMD 14 28BS kKWW |EN OPERACION enero 14, miércoles 605.932 135.808 620.965,02 0,98 24 horas
] EMO1 200 KW |EM RESERVA ;
T EMDD ST [ENEESERE enero 15, quves 611.502 136.919 626.642,63 0,98 24 horas
11 EMD3 2200 kWY |EN RESERWVA enero 16, viernes 604.263 135.064 619.173,90 0,98 24 horas
12 Embd 2500 kWY |EN RESERWA enero 17, sdbado 606.587 136.823 621.826,41 0,98 24 horas
13 EMOA D500 kY |EM RESERVA :
a EWDR Se00 o |EN RESERVA enero 18, domingo 593.827 136.176 609.241,30 0,97 24 horas
15 EMD7 2100 kKWW _|EN RESERVA, enero 19, lunes 620.456 137.876 635.590,20 0,98 24 horas
1? Emﬁ 12453%%1\’\/\; Em ggigi\g’é - enero 20, martes 629.712 139.288 644.932,69 0,98 24 horas
E VAN 2 72300 kWY |EN DPERACION enero 21, miércoles 626.692 138.909 641.902,35 0,98 24 horas
19 PER* 1950 kv [EN OPERACION enero 22, jueves 611.605 137.943 626.967,94 0,98 24 horas
” Senicios auxiliares enero 23, viernes 598.802 135.034 613.838,54 0,98 24 horas
enero 24, sdbado 609.321 138.323 624.824,10 0,98 24 horas
llustracion 26: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 27: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 25, domingo 585.728 133.971 600.854,43 0,97 24 horas
Curva de carga promedio diaria - Localidad 88001000 enero 26, lunes 623.960 139.201 639.298,35 0,98 24 horas
o6 Energla por dia de la semana - Localidad 88001000 30000 enero 27, martes 631.788 140.035 647.120,83 0,98 24 horas
E) enero 28, miércoles 626.827 138.612 641.969,82 0,98 24 horas
. 25000 enero 29, jueves 617.479 139.951 633.140,75 0,98 24 horas
enero 30, viernes 563.377 132.546 578.758,83 0,97 24 horas
25 20000 enero 31, sdbado 513.637 125.911 528.844,90 0,97 24 horas
é 15000 Total 18.695.425  4.229.272 19.167.828,43 0,98
i
10 10000
0s . Tabla 27: Resumen Datos de Generacion.
0.0 lunes martes miéreoles jueves viernes sabado domingo
Dia de |a semana o . . Horas -
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ., Energla Energla . Potencia
Hora Energia f Factor de Promedio -
Activa (KWh) Reactiva Aparente ——. i a— Maxima 30.288,52
(kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kwi:
18.695.425 | 4.229.272 | 19.167.828,43 0,98 24 horas Fechayy hora 202601-20 16:00
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BOLIVAR

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo : (57 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. i Colombia

®) @IPSEnergiazN|
® 1pse

@ipsenergiazni
IPSE
®) |pPSE EnergiazNI



BOLETIN MENSUAL DE OPERACION
Del 01 al 31 del mes de Enero, 2026

Péagina 40 de 151

Localidad: ISLA MUCURA I%gg:%% d: 13001037 Tabla 28: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS .
Departamento: BOLIVAR Cédigo sul, 48907 ISLA MUCURA (CARTAGENA DE INDIAS - BOLIVAR) Enero
operador:
Region: . Iiile!'gia RI’Energ_ia AEnergl’a I;actor Qe Horasd(_ie servlicdi?
Coordenadas: echa ctiva eactiva parente otencia promedio en el dia
Latitud: 9,735580 (kWh) (kVARh) (KVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -75,746700 enero 01, jueves 197 68 208,21 0,94 12 horas
Usuarios: enero 02, viernes 208 70 219,51 0,95 12 horas 15 minutos
Operador de red: SIN OPERADOR enero 03, sdbado 205 65 214,73 0,95 11 horas 45 minutos
enero 04, domingo 230 72 240,78 0,95 12 horas 30 minutos
llustracién 28: Esquema de conexién de la localidad Tabla 29: Infraestructura de la localidad. enero 05, lunes 228 7 240,00 095 12 horas 30 minutos
- GENERACION enero 06, martes 222 74 234,31 0,95 12 horas 30 minutos
30 iatp GRUPO ELECTROGENO enero 07, miércoles 213 69 223,72 0,95 12 horas 15 minutos
- ITEM | MARCA [ CAPACIDAD [ ESTADO § enero 08, jueves 215 69 225,56 0,95 12 horas 15 minutos
t\“‘ﬂ Meddart I :P L l CATERPILLAGRILNERACIOJI-\IZ‘;:;‘I"((})A\IIOLTAICAl EN OPERACION enero 09, viernes 216 72 227,95 0,95 12 horas 15 minutos
— . 2 [ CAMPO SOLAR] 30 KWp. [ FUERA DE SERVICIO enero 10, sabado 211 69 221,83 0,95 12 horas 15 minutos
— (11 [y Aol BANCO DE BATERIAS enero 11, domingo 213 69 223,84 0,95 | 12 horas 15 minutos
s e Oroito Giga 3 [ BATERIAS [ 96 BATERIAS 2500 Ah 2V | FUERA DE SERVICIO enero 12, lunes 210 69 221,33 0.95 12 horas
Frrp B o l“b TEM] CAPAm’ESE(\?E)M ADORES I ESTADO enero 13, martes 213 76 226,41 0,94 12 horas 15 minutos
m | | @ ) { ‘ 1] 150 kVA a 400/214 V. [ EN OPERACION| enero 14, miércoles 212 72 223,73 0,95 12 horas
TRRVN b El 29 de abril se quemo todo el sistema fotowoltaico, actualmente solo funciona el generador enero 15, jueves 212 71 223’81 0’95 12 horas 15 minutos
Planta Diesel Diesel. enero 16, viernes 216 76 229,26 0,94 12 horas 15 minutos
' enero 17, sdbado 216 75 228,77 0,94 12 horas 15 minutos
% El servicio de generacion de energia eléctrica en esta localidad enero 18, domingo 217 75 229,29 0,94 | 12 horas 15 minutos
DIAGRAMA GEIERAL DE INRAESTRUCTURA se mantiene activo gracias al suministro de combustible enero 19, lunes 219 77 232,29 0,94 12 horas 30 minutos
e PR OB AT e gestionado y financiado directamente por la comunidad, enero 20, martes 213 76 226,21 0,94 | 12 horas 30 minutos
ISLA MUCURA O - IP5E utilizando sus propios recursos. enero 21, miércoles 203 71 214,66 0,94 11 horas 45 minutos
enero 22, jueves 213 73 225,25 0,95 12 horas 15 minutos
llustracién 29: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 30: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 23, viernes 207 71 219,02 0,95 | 12 horas 15 minutos
enero 24, sabado 207 70 218,81 0,95 12 horas 15 minutos
Energla por dia de la semana - Localidad 13001037 oo Curva de carga promedio diaria - Localidad 13001037 enero 25’ domingo 202 67 213’04 0’95 12 horas
1o - enero 26, lunes 213 72 224,72 0,95 12 horas
oo e enero 27, martes 215 80 229,21 0,94 12 horas
15.0 enero 28, miércoles 209 75 221,95 0,94 12 horas
800 s enero 29, jueves 215 77 228,17 0,94 12 horas
5;; enero 30, viernes 210 77 223,52 0,94 12 horas 15 minutos
e00 g oo enero 31, sabado 200 75 213,06 0,94 11 horas 30 minutos
00 = Total 6.580 2.246 6.952,32 0,95
200 s
o lunes martes miércoles - peves - vemes sabado domingo %% 1 2 3 a4 s & 7 8 8 10 L&wr:z 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tabla 30: Resumen Datos de Generacion.
. Energia Energia Horas. :
I_Energla Reactiva Aparente Factor c_ie Promedio Poﬁepma
Activa (kWh) Potencia dia-mes Maxima 20,35
(kVARh) (kVAh) i [KW:
6.580 2246 6.952,32 0.95 12 horas 10 Fecha y hora 2026:01-04 23:30
minutos
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CAQUETA
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Localidad: GUACAMAYAS EZZ:%Z d: 18753002 Tabla 31: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: SAN VICENTE DEL CAGUAN P .
Departamento: CAQUETA Cc’)digo sul, 1032 GUACAMAYAS (SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA) Enero
operador:
Region: . Iine!'gl’a RI’Energ_ia fnergia I;actor Qe Horasdt_ie servli(iji?
Coordenadas: echa ctiva eactiva parente otencia promedio en el dia
Latitud: 2 435630 (KWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -74,940200 enero 01, jueves 380 122 399,17 0,95 16 horas 45 minutos
Usuarios: enero 02, viernes 444 91 453,06 0,98 24 horas
Operador de red: ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. enero 03, sabado 358 96 370,52 0,97 19 horas 30 minutos
enero 04, domingo 388 116 404,51 0,96 22 horas
llustracién 31: Esquema de conexién de la localidad Tabla 32: Infraestructura de la localidad. enero 05, lunes 256 86 269,88 0,95 13 horas 30 minutos
. enero 06, martes 144 51 152,44 0,94 6 horas 45 minutos
CENERADOR e enero 07, miércoles 265 68 273,59 0,97 12 horas 45 minutos
50 i (B2.5 kVA) Medidor1 -~ BCH enero 08, jueves 337 90 348,60 0,97 19 horas 15 minutos
TURAMA FRANCIS L1 = —3 TURBINA enero 09, viernes 337 94 350,39 0,96 18 horas 15 minutos
— =7 unidad de ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO enero 10, sabado 357 98 370,35 0,96 18 horas 15 minutos
ok S Comunicadones 1 FRANCES Q=509 U's EN OPERACION enero 11, domingo 424 114 439,27 0,97 24 horas
) 2 KAPLAN Q=0.63 mifs FUERA DE OPERACION enero 12, lunes 276 80 287,86 0,96 16 horas 15 minutos
Crauto Carga GEMERADOR enero 13, martes 283 75 292,68 0,97 16 horas 15 minutos
"b ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO enero 14, miércoles 296 85 308,38 0,96 16 horas 15 minutos
, J ELECTROMOTO i enero 15, jueves 349 107 364,82 0,96 | 18 horas 15 minutos
1 REN WERKE |50 kW (62,5 kvA) |FN OPERACION enero 16, viernes 372 106 386,65 0,96 | 18 horas 15 minutos
1 SAFONOVO | 100 kW (125 KVA)FN OPERACION enero 17, sabado 300 75 309,40 0,97 | 13 horas 45 minutos
TRANSFORMADOR enero 18, domingo 361 103 375,88 0,96 | 22 horas 15 minutos
ceneennon DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA | ITEM I m I CA;;:(:‘I’[AAD IEN u];_‘.i;[;‘o enero 19, lunes 321 87 332,80 0,97 16 horas 15 minutos
SAFONOVO DE GENERACION Y TELEMETRIA | enero 20, martes 322 79 331,20 0,97 15 horas 45 minutos
m;‘:ﬁi“:::m GUACAMAYAS CNM-IPSE enero 21, miércoles 350 101 364,42 0,96 16 horas 15 minutos
- g enero 22, jueves 326 91 338,68 0,96 16 horas 15 minutos
enero 23, viernes 382 100 394,56 0,97 18 horas 15 minutos
llustracién 32: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 33: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 24, sabado 385 108 400,15 0,96 20 horas 15 minutos
enero 25, domingo 418 90 427,88 0,98 23 horas
Energla por dfa de la semana - Localidad 18753002 Curva de carga promedio diaria - Localidad 18753002 enero 26, lunes 332 76 340,32 0,97 16 horas
25 enero 27, martes 343 87 353,54 0,97 16 horas
2000 /_ enero 28, miércoles 310 77 319,77 0,97 16 horas
20 —_— - enero 29, jueves 302 82 313,00 0,97 16 horas
. / enero 30, viernes 374 83 382,89 0,98 18 horas 15 minutos
g _— enero 31, sabado 341 76 349,07 0,98 16 horas
: Total 10.433 2.795 10.801,09 0,97
\_\\E
@ lunes martes miércoles Jueves viernes sabado domingo DD 1 2 3 4 5 L3 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pl aetosemone Tabla 33: Resumen Datos de Generacion.
. Energia Energia Horas. ;
I_Energla Reactiva Aparente Factor 4.:1e Promedio PoFepua
Activa (kWh) (KVARN) (KVAR) Potencia dia-mes Maxima 30,43
[hh:mm] [kW]:
10.433 2795 10.801,09 097 17 horas 26 Fecha y hora 2026:01-01 19:45
minutos
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Localidad: REMOLINO DEL CAGUAN I(;?:Z:%Zd' 18150001 Tabla 34: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: CARTAGENA DEL CHAIRA .
Departamento: CAQUETA Cédigo sul, 22791 REMOLINO DEL CAGUAN (CARTAGENA DEL CHAIRA - CAQUETA) Enero
operador:
Region: . Iine_rgia :nergia A{Energia I;actor c_ie HorasdQe servli(;i?
. echa ctiva eactiva parente otencia promedio en el dia
Coordenadas: Latitudt: 0505763 (kwh) (KVARh) (kVAh) (p-U) [hh:mm]
Longitud: -74,408100 enero 01, jueves 823 317 881,53 0,93 | 11 horas 30 minutos
Usuarios: enero 02, viernes 426 158 454,21 0,94 5 horas 15 minutos
Operador de red: ESPDELCA SAS ESP enero 03, sdbado 444 159 471,43 0,94 5 horas 30 minutos
enero 04, domingo 707 277 759,67 0,93 9 horas
L. . Ly . . : enero 05, lunes 427 152 452,92 0,94 5 horas 30 minutos
llustracion 34: Esquema de conexién de la localidad Tabla 35: Infraestructura de la localidad. enero 06, martes 397 147 422.95 0.94 5 horas
souo enero 07, miércoles 399 148 425,71 0,94 5 horas 15 minutos
135 KW Tun ~ enero 08, jueves 417 151 443,15 0,94 5 horas 15 minutos
‘ . [ enero 09, viernes 416 154 443,40 0,94 5 horas 15 minutos
@ Ezg enero 10, sabado 425 151 451,32 0,94 5 horas
oA = Oruko Qrga _ enero 11, domingo 807 307 863,58 0,93 10 horas 15 minutos
20V/13200v ' GRUPO ELECTROGENO enero 12, lunes 405 138 428,07 0,95 5 horas
DO 300 K m3 ‘Jb ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO enero 13, martes 404 136 425,96 0,95 5 horas
@ 1 ,r/ £ SBNO) LB EN MANTENIMEINTO enero 14, miércoles 397 143 421,73 0,94 5 horas
e 2 DETROIT 308 KVA EN OPERACION enero 15, jueves 411 141 434,14 0,95 5 horas 15 minutos
— IEASCRMADCR BRI enero 16, viemes 397 134 418,79 095 5 horas 15 minutos
enero 17, sdbado 540 198 575,14 0,94 7 horas
enero 18, domingo 854 339 919,08 0,93 11 horas
DIAGRAMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA enero 19, lunes 592 225 633,04 0,93 8 horas 15 minutos
| ENERGETICA Y SISTEMA DE TELEMEDIDA INSTALADOS | enero 20, martes 418 144 442,12 0,95 | 5 horas 30 minutos
RB‘IOLIPEEJECAGUAN oM-IPE enero 21, miércoles 427 149 452,09 0,94 5 horas 30 minutos
enero 22, jueves 423 149 448,30 0,94 5 horas 15 minutos
enero 23, viernes 445 150 469,93 0,95 5 horas 15 minutos
llustracion 35: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 36: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 24, sabado 474 158 499,60 095 | 5 horas 30 minutos
Energla por dia de la semana - Localidad 18150001 Curva de carga promedio diaria - Localidad 18150001 enero 25, domingo 840 326 900,47 0,93 10 horas 15 minutos
3500 enero 26, lunes 424 154 451,04 0,94 5 horas 15 minutos
enero 27, martes 424 154 451,33 0,94 5 horas 15 minutos
3000 80 enero 28, miércoles 278 99 294,88 0,94 3 horas 15 minutos
100 enero 29, jueves 272 96 288,30 0,94 3 horas 15 minutos
~ o enero 30, viernes 129 44 136,03 0,95 1 horas 45 minutos
£ 2000 % enero 31, sabado 283 99 299,44 0,94 3 horas 30 minutos
£ 1500 £ Total 14.522 5.296 15.457,21 0,94
1000
of MENEEE WNNNS U RS N mm w— % 1 2 3 4 5 6 7§ 5 W W B 1 w1 5 1 17 1 1 20 21 22 23 Tabla 36: Resumen Datos de Generacion.
Dia de |a semana tora E . e Horas ;
Energia R::ég\l/aa Apare%\te Factor de Promedio Pofepma
Activa (kWh) (KVARN) (KVAR) Potencia dia-mes Maxima 101,18
[hh:mm] [kw]:
14.522 5206 15.457.21 0.94 5 h_oras 56 Fecha y hora 2026:01-24 19:00
minutos
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Localidad: SANTA FE DEL CAGUAN I(;?:Z:%Z d: 18150002 Tabla 37: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: CARTAGENA DEL CHAIRA P
Departamento: CAQUETA Cédigo sul 22791 SANTA FE DEL CAGUAN (CARTAGENA DEL CHAIRA - CAQUETA) Enero
operador:
Region: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
’ . Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas:
Latitud: 1004100 (kwh) (KVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Longitud: -74,710500 enero 01, jueves 271 111 292,96 0,93 11 horas 15 minutos
Usuarios: enero 02, viernes 97 38 104,57 0,93 3 horas 30 minutos
Operador de red: GENDECAR S.A. ES.P. enero 03, sabado 100 35 105,96 0,94 3 horas 15 minutos
enero 04, domingo 126 48 135,10 0,94 4 horas 30 minutos
enero 05, lunes 88 33 94,39 0,94 3 horas 15 minutos
llustracién 37: Esquema de conexién de la localidad Tabla 38: Infraestructura de la localidad. enero 06, martes 86 32 91,74 0,94 | 3 horas 15 minutos
e e - enero 07, miércoles 93 35 99,72 0,94 3 horas 15 minutos
Medidor 1 O (5 enero 08, jueves 92 32 97,81 0,94 3 horas 15 minutos
HiH > HELP0) L IEEEEND enero 09, viernes 92 33 97,59 0,94 3 horas 15 minutos

L
STANFORD 178.8 KVA E» enero 10, sadbado 72 26 76,43 0,94 2 horas 15 minutos
E E ) ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO enero 11, domingo 1 0 1,02 0,95 | 0 horas 15 minutos

1 PERKINS 125 KVA EN OPERACION enero 12, lunes 70 26 74,74 0,94 2 horas 15 minutos
2 STAMFORD 143 KW {1788 KA | EN MANTEMIMEINTO) enero 13, martes 81 29 86,07 0,94 3 horas
Sxcr TRNASFORMADOR enero 14, miércoles 71 24 75,26 0,95 2 horas 45 minutos
% 1 I 150 KVA | EN OPERACION enero 15, jueves 82 31 87,78 0,93 3 horas
enero 16, viernes 15 7 16,42 0,91 0 horas 45 minutos
PERKINS 125 KVA enero 17, sdbado 79 30 84,28 0,94 2 horas 45 minutos
Sin servicio de energia la idias 11y 19 de enero enero 18, domingo 115 45 123,56 0,93 4 horas
enero 19, lunes 0 0 0,00 0 horas
Ty — enero 20, martes 92 35 97,99 0,93 3 horas 15 minutos
m enero 21, miércoles 92 35 98,09 0,93 3 horas 15 minutos
enero 22, jueves 87 34 93,76 0,93 3 horas 15 minutos
enero 23, viernes 89 34 95,57 0,93 3 horas
llustracién 38: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 39: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 24, sabado 86 31 91,72 0,94 3 horas 15 minutos
enero 25, domingo 127 50 136,47 0,93 4 horas 30 minutos
Energia por dia de |la semana - Localidad 18150002 . Curva de carga promedio diaria - Localidad 18150002 enero 26, IUnes 82 30 87,11 0’94 3 hOfaS
. enero 27, martes 90 34 95,99 0,94 3 horas 15 minutos
500 . enero 28, miércoles 83 31 88,20 0,94 2 horas 45 minutos
. enero 29, jueves 84 29 89,30 0,95 2 horas 45 minutos
- 2 enero 30, viernes 82 30 86,95 0,94 2 horas 45 minutos
400 f enero 31, sabado 81 30 86,16 0,94 2 horas 45 minutos
& 300 £ Total 2.707 1.020 2.892,31 0,94
10
° lunes mates mércoles | jeves - vemes sibado  domingo % 12 3 4 5 6 7 8 5 1 UL I e 17 s s 20 21 2 23 Tabla 39: Resumen Datos de Generacion.
. Energia Energia Horas' ;
Energla Reactiva Aparente Factor ('le Promedio Potepma
Activa (kWh) Potencia dia-mes Maxima 37,20
(kVARh) (kVAh) hima] [KW]:
2707 1.020 2.892,31 0.94 3 horas 9 Fechay hora 202601-10 18:45
minutos
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Localidad: COMUNIDAD DE CHETE I%gg:%% d: 19809010 Tabla 40: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: TIMBIQUi P
Departamento: CAUCA Cédigo sul, 26717 COMUNIDAD DE CHETE (TIMBIQUI - CAUCA) Enero
operador:
Region: . Iir\le!'gia RI’Energ_ia AEnergia I;actor (_je Horasd(_ie servlic(;?
Coordenadas: echa ctiva eactiva parente otencia promedio en el dia
Latitud: 2.666160 (kWh) (kVARh) (KVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77,558800 enero 01, jueves 265 156 307,56 0,86 12 horas
Usuarios: enero 02, viernes 146 82 167,68 0,87 6 horas 15 minutos
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE enero 03, sabado 134 72 151,85 0,88 5 horas 15 minutos
COLOMBIANO S.A. enero 04, domingo 140 75 158,85 0,88 5 horas 45 minutos
enero 05, lunes 119 63 134,56 0,88 4 horas 45 minutos
llustracién 40: Esquema de conexion de la localidad Tabla 41: Infraestructura de la localidad. enero 06, martes 137 1 153,91 089 | 5 horas 30 minutos
Unided de enero 07, miércoles 106 52 117,73 0,90 4 horas
Comanicions enero 08, jueves 145 73 162,03 0,89 5 horas 45 minutos
Moo enero 09, viernes 166 81 184,34 0,90 6 horas 15 minutos
enero 10, sdbado 148 73 164,82 0,90 5 horas 30 minutos
enero 11, domingo 149 80 168,54 0,88 5 horas 45 minutos
TeonooiseL GRUPO ELECTROGENO enero 12, lunes 141 72 158,88 0,89 5 horas 15 m?nutos
enero 13, martes 120 57 132,82 0,90 4 horas 15 minutos
o ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO - enero 14, miércoles 143 68 158,70 0,90 5 horas 15 minutos
3xcT 1 TECNODIESEL | 120 kW(150kVA)] EN OPERACION enero 15, jueves 120 61 135,05 0,89 4 horas 30 minutos
enero 16, viernes 112 52 123,89 0,91 3 horas 45 minutos
enero 17, sdbado 143 68 158,18 0,90 5 horas
enero 18, domingo 169 84 188,55 0,90 6 horas
B e AN ¥ TELEE TR enero 19, lunes 157 76 174,19 0,90 5 horas 30 minutos
COMUMIDAD CHETE | cmeese enero 20, martes 133 66 148,38 0,90 | 4 horas 45 minutos
enero 21, miércoles 138 69 154,65 0,89 4 horas 45 minutos
llustracion 41: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 42: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 22, jueves 168 91 190,63 0,88 6 horas 15 minutos
enero 23, viernes 171 90 193,19 0,88 6 horas 15 minutos
Energfa por dia de la semana - Localidad 19809010 Curva de carga promedio diaria - Localidad 19809010 enero 24, sabado 164 81 182,56 0,90 5 horas 30 minutos
enero 25, domingo 323 176 367,79 0,88 11 horas 30 minutos
o0 o = enero 26, lunes 143 79 163,38 0,88 5 horas 15 minutos
e enero 27, martes 235 123 265,14 0,89 8 horas 45 minutos
enero 28, miércoles 150 79 169,47 0,89 5 horas 30 minutos
S 20 enero 29, jueves 143 74 160,97 0,89 5 horas
’: enero 30, viernes 185 99 209,78 0,88 7 horas
g enero 31, sdbado 150 71 165,73 0,90 5 horas 15 minutos
¥ Total 4.862 2.512 5.472,20 0,89
o o B /_7—1/__
lunes martes miércoles Jueves viernes sabado domingo o 1 2 3 4 5 L3 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
piedstasemans rers Tabla 42: Resumen Datos de Generacion.
. Energia Energia Horas. :
I_Energla Reactiva Aparente Factor c_ie Promedio Poﬁepma
Activa (kWh) (KVARN) (KVAR) Potencia dia-mes Maxima 33,63
[hh:mm] [kW]:
4.862 2512 5.472,20 0.89 5 hpras 52 Fecha y hora 202601-17 19:15
minutos
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Localidad:

COTEJE
Municipio: TIMBIQUI
Departamento: CAUCA
Regién:
Coordenadas:
Latitud: 2,640400
Longitud: -77,591500
Usuarios:

Operador de red:

llustracion 43: Esquema de conexion de la localidad

Unidad de
Comuniciones

Medidor 1

Cadigo
localidad:
Cadigo Sul,
operador:

19809003

26717

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE
COLOMBIANO S.A.

Tabla 44: Infraestructura de la localidad.

WEICHA DEUTZ GRUPO ELECTROGENO
188 KA s ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
7 v e 1 WEICHA, DEUTZ 185 KA [EN OPERACION
oy . === TRANSFORMADOR
a%et p— ITEM | CAPACIDAD [ ESTADO
Gora 1] 75 kA, [EN OPERACION
DRSNS CENERA S5k TR
COTESE =
llustracién 44: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 45: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

Energla por dfa de la semana - Localidad 19809003

a0
1400

1200 25

1000

Energia (kivh)
Potencia (kW)

10

lunes martes miércoles viernes sabado

Curva de carga promedio diaria - Localidad 19809003

domingo o 1 2 3

Hora

N

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tabla 43: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

enero 01, jueves
enero 02, viernes
enero 03, sdbado
enero 04, domingo
enero 05, lunes
enero 06, martes
enero 07, miércoles
enero 08, jueves
enero 09, viernes
enero 10, sdbado
enero 11, domingo
enero 12, lunes
enero 13, martes
enero 14, miércoles
enero 15, jueves
enero 16, viernes
enero 17, sdbado
enero 18, domingo
enero 19, lunes
enero 20, martes
enero 21, miércoles
enero 22, jueves
enero 23, viernes
enero 24, sdbado
enero 25, domingo
enero 26, lunes
enero 27, martes
enero 28, miércoles
enero 29, jueves
enero 30, viernes
enero 31, sdbado

Total
. Energia
Energia f
. Reactiva
Activa (kWh) (KVARh)
6.018 4.013

COTEJE (TIMBIQUI - CAUCA)

Energia Energia
Activa Reactiva
(kwh) (kVARh)

521 395
233 166
183 127
176 122
186 122
177 122
176 124
177 126
174 123
176 123
178 123
180 121
182 119
185 123
174 114
187 120
189 121
191 121
190 122
183 120
185 118
164 101
182 112
180 116
179 116
185 116
187 114
184 115
184 115
183 117
188 118
6.018 4.013

Energia
Aparente
(kVAh)

654,01
285,91
222,55
214,25
222,38
214,97
214,77
217,82
212,90
215,06
216,58
216,87
217,22
222,30
208,18
222,07
224,29
225,79
225,68
218,51
219,68
192,51
213,86
214,20
213,22
218,92
219,43
216,62
217,06
216,80
222,02

7.233,55

Factor de
Potencia
(p-u)

0,80
0,81
0,82
0,82
0,84
0,82
0,82
0,81
0,82
0,82
0,82
0,83
0,84
0,83
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,85
0,85
0,84
0,84
0,85
0,85
0,85
0,85
0,84
0,85

0,83

Tabla 45: Resumen Datos de Generacion.

Energia Horas
9 Factor de Promedio
Aparente A q
(KVAh) Potencia dia-mes
[hh:mm]
7.233,55 0,83 7 horas 52
minutos

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

24 horas

10 horas
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
6 horas 45 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos

7 horas
7 horas 30 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos

Potencia

Méaxima
kW]

Fecha y hora

29,60

2026:01-19 19:30
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Localidad:

LIMONES

Municipio: GUAPI
Departamento: CAUCA
Regién:
Coordenadas:

Latitud:

Longitud:
Usuarios:

Operador de red:

llustracion 46: Esquema de conexion de la localidad

4
'

Meddor 1 : 2
s
Eizd === Unidad de
CUMMINS B Comunicadiones
136 kW
150 KVA WTT Qreuito Carga
220/13200V
L i
T" 1 o
A
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION Y TELEMETRIA
Localidad
LIMONES-GUAPI CNM-IPSE

llustracion 47: Energia entregada por dia de la semana.

Energla por dia de la semana - Localidad 19318008

1750
1500
1250

1000

lunes martes miércoles jueves viernes sibado
5

Sia de la semana

domingo

Cadigo 19318008
localidad:

Cadigo SuUl, 1892
operador:

2,610550
-77,799200

EMPRESA DE ENERGIA DE GUAPI S.A.E.S.P.

Tabla 47: Infraestructura de la localidad.

GRUPD ELECTROGEND

ITEM MARCA |CAPACIDAD ESTADO
T CUMMING 156 kW EN OPERACION
TRANSFORMADORES
ITEM CAPACIDAD ESTADO
1 150 kA, EN OPERACION

Sin servicio de energia del 4 al 9 enero.

llustracion 48: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

Curva de carga promedio diaria - Localidad 19318008

N B

© 1 2 3 4 5 & 7 B8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hora

: AN

Tabla 46: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

enero 01, jueves
enero 02, viernes
enero 03, sabado
enero 04, domingo
enero 05, lunes
enero 06, martes
enero 07, miércoles
enero 08, jueves
enero 09, viernes
enero 10, sabado
enero 11, domingo
enero 12, lunes
enero 13, martes
enero 14, miércoles
enero 15, jueves
enero 16, viernes
enero 17, sdbado
enero 18, domingo
enero 19, lunes
enero 20, martes
enero 21, miércoles
enero 22, jueves
enero 23, viernes
enero 24, sabado
enero 25, domingo
enero 26, lunes
enero 27, martes
enero 28, miércoles
enero 29, jueves
enero 30, viernes
enero 31, sabado

Total
. Energia
Energia f
. Reactiva
Activa (kWh) (KVARh)
7.791 3.730

LIMONES (GUAPI - CAUCA)

Energia
Activa
(kWh)

762
15
497

O o oolowv

310
309
290
256
294
294
312
318
318
312
300
302
293
297
302
339
268
313
289
257
283
254

7.791

Energia
Reactiva
(kVARh)

346
8
203

O 0O o0 oo M~

172
162
155
122
129
132
150
139
139
133
139
151
143
154
150
164
127
160
149
130
140
128

3.730

Energia
Aparente
(kVAh)

836,53
16,59
536,31
9,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,53
349,46
328,58
283,49
320,54
322,12
346,71
347,52
347,41
338,88
331,08
337,53
325,94
334,56
336,69
376,96
296,31
351,11
325,03
287,83
315,68
284,30

8.637,48

Factor de
Potencia
(p.u)

0,91
0,88
0,93
0,90

0,87
0,89
0,88
0,90
0,92
0,91
0,90
0,92
0,92
0,92
0,91
0,89
0,90
0,89
0,90
0,90
0,90
0,89
0,89
0,89
0,90
0,89

0,90

Tabla 48: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

8.637,48

Factor de
Potencia

0,90

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
6 horas 40
minutos

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

18 horas 45 minutos
0 horas 30 minutos
12 horas 15 minutos
0 horas 30 minutos

0 horas

0 horas

0 horas

0 horas

0 horas

8 horas
8 horas 15 minutos
8 horas 15 minutos
7 horas 15 minutos

8 horas
8 horas 30 minutos
8 horas 45 minutos
8 horas 15 minutos
8 horas 15 minutos
8 horas 15 minutos
8 horas 15 minutos
8 horas 15 minutos
7 horas 45 minutos
8 horas 15 minutos
7 horas 45 minutos
8 horas 15 minutos

7 horas
8 horas 15 minutos
7 horas 45 minutos

7 horas
7 horas 45 minutos
6 horas 45 minutos

Potencia

Méaxima
[kW]:

Fechay hora

47,39

2026:01-10 19:15
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Localidad: NOANAMITO I%gg:%c; d: 19418009 Tabla 49: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: LOPEZ DE MICAY )
Departamento: CAUCA Cédigo sul, 21597 NOANAMITO (LOPEZ DE MICAY - CAUCA) Enero
operador:
Region: . Iine_rgia I:\I’Energ_ia A{Energia I;actor c}e Horasdt_1e servlicgg
Coordenadas: echa ctiva eactiva parente otencia promedio en el dia
Latitud: 3,077500 (kWh) (KVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77,536800 enero 01, jueves 299 177 347,46 0,86 9 horas 45 minutos
Usuarios: enero 02, viernes 233 132 267,79 0,87 6 horas 15 minutos
Operador de red: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOPEZ DE enero 03, sabado 308 176 354,74 0,87 | 10 horas 30 minutos
MICAY enero 04, domingo 221 129 255,89 0,86 6 horas 30 minutos
enero 05, lunes 251 140 287,40 0,87 7 horas 15 minutos
llustracion 49: Esquema de conexién de la localidad Tabla 50: Infraestructura de la localidad. enero 06, martes 263 146 300,81 087 | 8 horas 15 minutos
enero 07, miércoles 289 157 328,89 0,88 8 horas 15 minutos
edidor 1 s enero 08, jueves 276 152 315,09 0,88 8 horas 30 minutos
=R = = enero 09, viernes 279 156 319,65 0,87 8 horas 30 minutos
“' enero 10, sdbado 267 159 310,76 0,86 8 horas 15 minutos
1T mu':m;s GRUPO ELECTRAGEMD enero 11, domingo 235 129 268,08 0,88 7 horas 15 m?nutos
s ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO enero 12, lunes 267 150 306,25 0,87 7 horas 30 m!nutos
o - enero 13, martes 277 161 320,39 0,86 8 horas 15 minutos
oo e STEWART & : enero 14, miércoles 276 160 319,02 0,87 8 horas 30 minutos
112.5 KVA (4* 1|STEVENSOMN 170 KWy EN OPERACION enero 15’ : : :
, jueves 262 154 303,91 0,86 8 horas
’*J TEM -gi[iségigﬂADOREs ESTADO enero 16, viernes 272 159 315,06 0,86 8 horas 15 minutos
et enero 17, sdbado 273 155 313,93 0,87 8 horas 15 minutos
1 1125 Kivh EM OPERACION enero 18, domingo 277 162 320,89 0,86 8 horas 15 minutos
Sin servicio de energia el 27 de enero. enero 19, lunes 278 150 315,89 0,88 | 8 horas 15 minutos
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA enero 20, martes 277 166 322,93 0,86 8 horas 15 minutos
DE GENERACION Y TELEMETRIA enero 21, miércoles 276 159 318,52 0,87 8 horas
Localidad P enero 22, jueves 267 150 306,25 0,87 8 horas 15 minutos
NOMAMITOLOPEZ ‘ enero 23, viernes 262 147 300,42 0,87 8 horas 30 minutos
enero 24, sdbado 267 157 309,74 0,86 8 horas 15 minutos
llustracién 50: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 51: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 25, domingo 181 67 193,00 0,94 | 8 horas 15 minutos
Energia por dia de la semana - Localidad 10418009 Curva de carga promedio diaria - Localidad 19418009 enero 26, lunes 170 59 179,95 0,94 8 horas 15 minutos
1300 N enero 27, martes 0 0 0,00 0 horas
' enero 28, miércoles 344 198 396,91 0,87 10 horas
e 0 enero 29, jueves 189 101 214,29 0,88 5 horas
1000 e enero 30, viernes 208 109 234,83 0,89 5 horas 30 minutos
00 g enero 31, sabado 206 113 234,96 0,88 5 horas 30 minutos
g Total 7.750 4.330 8.877,58 0,87

Tabla 51: Resumen Datos de Generacion.

miércoles viernes sabado

gl domingo % 1T 2 3 4 5 8 7 7 5 1 m 1 B 14 B 18 17 18 15 56 21 2 s Energia Energia Horas
Hora . ’
actva oy Recctva Aparente LR FOTED REBIE 52,00
(KVARh) (kVAh) [hh:mm] Maxima [kW]:
7 ho.ras o Fecha y hora 202601-02 19:15
7.750 4.330 8.877,58 0,87 -
minutos
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Localidad: SAN ANTONIO DE GUAJUI I(E)?:Z:%c;d' 19318013 Tabla 52: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: GUAPI
Departamento: CAUCA Cédigo sul, 1892 SAN ANTONIO DE GUAJUI (GUAPI - CAUCA) Enero
operador:
Region: _ Te_rgia :nergia AEnergia I;actor Qe Horasdc'!e servlic(:ji?
Coordenadas: echa ctiva eactiva parente otencia promedio en el dia
Latitud: 2555530 (kWh) (KVARh) (KVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77,670300 enero 01, jueves 980 515 1.107,43 0,89 20 horas 15 minutos
Usuarios: enero 02, viernes 284 145 319,04 0,89 5 horas 45 minutos
Operador de red: EMPRESA DE ENERGIA DE GUAPI S.A.E.S.P. enero 03, sabado 325 166 364,40 0,89 6 horas 15 minutos
enero 04, domingo 223 116 251,23 0,89 4 horas 30 minutos
. . . i enero 05, lunes 230 122 260,27 0,88 4 horas 15 minutos
llustracion 52: Esquema de conexion de la localidad Tabla 53: Infraestructura de la localidad. enero 06, martes 269 138 302,37 0,89 5 horas
N enero 07, miércoles 12 7 13,92 0,85 0 horas 15 minutos
'ﬂdﬁ” — j enero 08, jueves 322 160 359,25 0,90 5 horas 45 minutos
=' = enero 09, viernes 181 89 201,60 0,90 3 horas 45 minutos
= oﬂ::mi enero 10, sdbado 248 118 274,96 0,90 4 horas 30 minutos
ENERMAX GRUPD ELECTROGEND enero 11, domingo 217 107 241,72 0,90 4 horas
207.5 KVA Gircuito Carga ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO enero 12, lunes 0 0 0,00 0 horas
;g!ggm 1 ENERMAX_[160 kv (207 & k'vA) [EN OPERACION enero 13, martes 230 112 256,30 0,90 | 4 horas 30 minutos
.(’ TRAMNSFORMADORES enero 14, miércoles 270 137 302,89 0,89 5 horas
( Q ,\f T, - ITEM CAPACIDAD ESTADO enero 15, jueves 300 150 335,10 0,89 5 horas 30 minutos
Sl 1 150 KA, EMN OPERACION enero 16, viernes 290 143 323,28 0,90 5 horas 15 minutos
Sin servicio de energfa los dias 12, 20 y 28 de enero. enero 17, sabado 54 28 60,47 0,89 | 1horas 15 minutos
TR CEEAL DR SETou enero 18, domingo 312 150 345,73 0,90 5 horas 45 minutos
DE GENERACION Y TELEMETRIA enero 19, lunes 270 131 299,50 0,90 5 horas
e enero 20, martes 0 0 0,00 0 horas
| SAN ANTONIO DE GUAJUI-GUAPI | bkl ] enero 21, miércoles 236 110 260,89 0,91 4 horas 15 minutos
enero 22, jueves 233 117 261,00 0,89 4 horas 30 minutos
llustracién 53: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 54: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. ::z:g ;i Zgggz ;g; 132 ;;(1)2; 8:3; g Egzz gg 2::3:22
Energia por dia de la semana - Localidad 19318013 Curva de carga promedio diaria - Localidad 19318013 enero 25' domingo 202 142 325107 0’90 5 horas
50 enero 26, lunes 271 138 304,14 0,89 5 horas 15 minutos
2000 enero 27, martes 299 151 335,41 0,89 5 horas 45 minutos
a0 enero 28, miércoles 0 0 0,39 0,86 0 horas
1500 enero 29, jueves 289 140 321,62 0,90 5 horas 30 minutos
g B enero 30, viernes 258 128 288,05 0,90 4 horas 45 minutos
g enero 31, sdbado 292 145 326,29 0,90 5 horas 30 minutos
g
20 Total 7.679 3.836 8.583,67 0,89
10
o a— S . — — — — e Tabla 54: Resumen Datos de Generacion.
e e Energia Energia AT :
Energia Reactiva Aparente Factor de Promedio Potepma
Activa (kWh) (KVARD) (KVAh) Potencia dia-mes Maxima 67,34
[hh:mm] [kwT]:
7679 3.836 8.583,67 0,89 4 h_oras 43 Fechay hora 202601-21 19:45
minutos
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Localidad: SAN JOSE I(E)?:Z:Sjc; d: 19809007 Tabla 55: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: TIMBIQUI X
Departamento:  CAUCA Cédigo  SUI, 26717 SAN JOSE (TIMBIQUI - CAUCA) Enero
operador:
Region: _ Iine_rgia I:\I’Energ_ia AEnergia I;actor c_ie Horasdt_1e servlicgfn
Coordenadas: echa ctiva eactiva parente otencia promedio en el dia
Latitud: 2.614350 (kWh) (kVARD) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77,588200 enero 01, jueves 510 278 580,30 0,88 16 horas
Usuarios: enero 02, viernes 267 129 296,79 0,90 7 horas 45 minutos
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE enero 03, sabado 231 106 254,06 091 6 horas 15 minutos
COLOMBIANO S.A. enero 04, domingo 244 114 269,44 0,91 6 horas 15 minutos
enero 05, lunes 323 166 363,37 0,89 9 horas 15 minutos
Tabla 56: Infraestructura de la localidad. enero 06, martes 535 284 606,13 0,88 17 horas
BRUPH ELECTROGEND enero 07, miércoles 460 242 519,56 0,89 | 14 horas 15 minutos
ITEM | MARCA [ CAPACIDAD | ESTADO enero 08, jueves 428 225 483,67 0,88 | 13 horas 45 minutos
1 [cowmans | 1351 __|EN OPERACION enero 09, viernes 407 221 462,92 0,88 | 13 horas 30 minutos
TRANSFORMADOR -

1 E =S [ 75KVA_|EN OPERACION enero 10, sabado 317 169 359,44 0,88 10 horas
enero 11, domingo 218 110 244,32 0,89 6 horas 15 minutos
enero 12, lunes 207 104 232,13 0,89 6 horas

e 7 enero 13, martes 216 106 240,24 0,90 | 6 horas 15 minutos
% 2 enero 14, miércoles 181 88 201,07 0,90 5 horas 15 minutos
ot = — enero 15, jueves 197 97 220,04 0,90 5 horas 45 minutos
enero 16, viernes 206 101 229,65 0,90 5 horas 45 minutos
enero 17, sdbado 210 101 232,84 0,90 5 horas 45 minutos
enero 18, domingo 202 96 223,49 0,90 5 horas 45 minutos
enero 19, lunes 192 96 214,85 0,89 5 horas 45 minutos
B G Tl enero 20, martes 197 97 219,71 0,90 5 horas 45 minutos
S o8E | il enero 21, miércoles 201 99 223,81 0,90 5 horas 45 minutos
enero 22, jueves 234 124 265,08 0,88 7 horas 30 minutos
llustracién 56: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 57: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 23, viemes 209 104 233,73 0.90 6 horas
Energia por dia de la semana - Localidad 19809007 enero 24, sdbado 228 114 255,46 0,89 | 6 horas 15 minutos
Curva de carga promedio diaria - Localidad 18808007 enero 25, domingo 246 129 277,87 0,89 7 horas 30 minutos
1rs0 enero 26, lunes 207 103 231,70 0,90 6 horas
“ enero 27, martes 205 101 228,69 0,90 | 5 horas 45 minutos
e » enero 28, miércoles 201 105 226,90 0,89 6 horas
1250 o enero 29, jueves 174 87 194,85 0,90 5 horas 15 minutos
- ~ enero 30, viernes 201 104 226,70 0,89 6 horas
£ 000 £ enero 31, sabado 216 111 242,88 0,89 | 6 horas 15 minutos
= g 20
£ 1o g Total 8.074 4.112 9.060,25 0,89
500 10
5 Tabla 57: Resumen Datos de Generacion.
250
o \ - rcol ; T Tt TR E . Energia Energia Horas' :
unes martes R ORI sabado domingo Energia Reactiva Aparente Factor de Promedio Po'fepma
Activa (kWh) (KVARh) (KVAh) Potencia dia-mes Maxima 44,33
[hh:mm] [kW]:
8.074 4112 9.060,25 0.89 7 hpras 45 Fecha y hora 2026:01-04 19:00
minutos
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Localidad: i Cédigo 27006000 . . . .
ACANDI Iocali%a d: Tabla 58: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: ACANDI ) ) .
Departamento: ~ CHOCO Cédigo  SUI, 1895 ACANDI (ACANDI - CHOCO) Bl
operador:
Region: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
. Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas:
. kWh kVARh kVAh .u hh:mm
Latitud: 8,510870 (kiwh) (kVARR) — (kvAh) ) [hh:me]
Longitud: -77,278600 enero 01, jueves 22.870 5.982 23.639,36 0,97 22 horas 45 minutos
Usuarios: enero 02, viernes 20.835 5.423 21.528,75 0,97 22 horas 15 minutos
Operador de red: EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE ACANDI S.AE.S.P. enero 03, sabado 19.816 5.158 20.476,48 0,97 | 22 horas 15 minutos
enero 04, domingo 16.672 4.337 17.226,41 0,97 20 horas 15 minutos
. . . . enero 05, lunes 16.147 4.183 16.679,51 0,97 20 horas 15 minutos
llustracion 58: Esquema de conexion de la localidad Tabla 59: Infraestructura de la localidad. : : :
s e enero 06, m.artes 14.971 3.908 15.473,12 0,97 20 horas
%_ ‘:‘:"E—* ITEW Mamce CAPACIDAD R0 enero 07, miércoles 17.124 4.508 17.707,14 0,97 20 horas
e il = i 5 enero 08, jueves 18.978 5.050 19.638,32 0,97 20 horas 15 minutos
L L P 3 enero 09, viernes 19.225 5.029 19.871,74 0,97 20 horas 15 minutos
&&.’._ o —"’_b enero 10, sabado 18.704 5.045 | 19.372,04 0,97 | 20 horas 15 minutos
y — .::b Z enero 11, domingo 18.200 4.864 18.838,67 0,97 | 20 horas 15 minutos
e [ o — ‘ T = enero 12, lunes 17.391 4.601 17.988,88 0,97 | 20 horas 15 minutos
1000k } ¢), widr1 2080 @ . } i %;m‘“ enero 13, martes 15.993 4,122 16.515,19 0,97 19 horas 45 minutos
200 KVA Y - “z .
%_ f,"‘g" enero 14, mlercoles 16.961 4.508 17.549,54 0,97 | 20 horas 15 m!nutos
- - L‘ o.;;; Se instalé desde el 3 de septiembre del 2024 nuevo grupo enero 15, Jgeves 16.767 4.441 17.344,90 0,97 20 horas 15 m!nutos
hCT , .
% p A electrégeno una Cummins de 1500 KVA entregado por la enero 16, V|'ernes 18.004 4.994 18.684,14 0,96 20 horas 15 m!nutos
- - - 2 alcaldia enero 17, sabado 18.625 5.195 19.335,86 0,96 | 20 horas 15 minutos
CUMMINS. 306 propereerp oy . R L . enero 18, domingo 14.327 4.157 14.917,92 0,96 18 horas
7. DN DDA NS A partir del 11 de junio del 2025, se instal6 un nuevo grupo enero 19, lunes 17.627 5002 | 18.323,15 0,96 | 20 horas 15 minutos
e Aol onpx electrogeno marca CUMMINS 1125 kVA Adquirido por Emselca. enero 20. martes 18.362 5109 19.059.63 0.96 21 horas
enero 21, miércoles 18.976 5.332 19.710,57 0,96 20 horas 15 minutos
_ ) ) o enero 22, jueves 18.665 5.159 19.365,20 0,96 20 horas
llustracién 59: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 60: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 23, viernes 17.761 4.883 18.419,97 0,96 | 20 horas 15 minutos
enero 24, sdbado 17.765 5.044 18.467,24 0,96 20 horas 15 minutos
Energla por dia de la semana - Localidad 27006000 Curva de carga promedio diaria - Localidad 27006000 enero 25, domingo 18.119 5.223 18.856,45 0,96 20 horas 15 minutos
120000 - enero 26, lunes 18.706 5.202 19.416,32 0,96 20 horas 15 minutos
L / T enero 27, martes 18.956 5.138 19.639,57 0,97 | 20 horas 15 minutos
100000 oo — enero 28, miércoles 18.488 5.018 19.156,61 0,97 20 horas 15 minutos
enero 29, jueves 18.261 5.109 18.962,54 0,96 20 horas 15 minutos
2 o enero 30, viernes 17.964 4.914 18.623,73 0,96 20 horas 15 minutos
3 enero 31, sdbado 17.437 4.850 18.099,23 0,96 20 horas 15 minutos
i
Total 558.694 151.487 578.867,52 0,97
o lunes martes migreoles jueves viernes sabado domingo % 1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pl aeta semane Tabla 60: Resumen Datos de Generacion.
Energia Energia Horas ;
Energia Reacgva A are%\te Factor de Promedio Potencia
Activa (kWh) (KVARN) (7<V A) Potencia dia-mes Maxima 1.110,56
[hh:mm] [kW]:
558.694 151487 | 578.867,52 0,97 zomTr?L?§822 BRI 202601-19 19:15
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Localidad:

Operador de red:

llustracion 61: Esquema de conexioén de la localidad
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llustracion 62: Energia entregada por dia de la semana.

Energia por dia de la semana - Localidad 27495001

6000

5000
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w
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lunes martes miércoles jueves

Dia de la semana

viernes sabado

domingo

5,594510

Cadigo 27495001
localidad:
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Tabla 62: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
= MARCA CAPACIDAD E5TA DO
1 FAFRTMER T10kVA EN MANTENIMIENTD
2 PERKING 110 kW EN OPERACION
TRAMSFORMADORES
ITEM CAFACIDAD ESTA DO
1 100 EN OFERACION

Potencia (kw)
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llustracion 63: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

Curva de carga promedio diaria - Localidad 27495001

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hora

Tabla 61: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

enero 01, jueves
enero 02, viernes
enero 03, sabado
enero 04, domingo
enero 05, lunes
enero 06, martes
enero 07, miércoles
enero 08, jueves
enero 09, viernes
enero 10, sabado
enero 11, domingo
enero 12, lunes
enero 13, martes
enero 14, miércoles
enero 15, jueves
enero 16, viernes
enero 17, sdbado
enero 18, domingo
enero 19, lunes
enero 20, martes
enero 21, miércoles
enero 22, jueves
enero 23, viernes
enero 24, sabado
enero 25, domingo
enero 26, lunes
enero 27, martes
enero 28, miércoles
enero 29, jueves
enero 30, viernes
enero 31, sabado

Total
. Energia
Energia f
- Reactiva
Activa (kWh) (KVARh)
32.288 6.622

ARUSI (NUQUI - CHOCO)

Energia
Activa
(kWh)

1.196
1.015
1.112
1.102
1.085
1.132
1.085
1.088
1.031
1.027

993
1.015
1.001
1.002
1.039
1.091
1.100
1.073
1.021

883
1.005

989
1.006
1.032
1.026
1.033

994
1.006
1.013
1.042
1.052

32.288

Energia
Reactiva
(KVARh)

283
213
265
247
222
289
230
223
226
205
169
183
180
212
203
255
276
260
194
181
172
162
196
215
218
215
182
161
174
208
205

6.622

Energia
Aparente
(kVAh)

1.229,46
1.036,72
1.143,58
1.129,45
1.107,87
1.167,97
1.109,58
1.110,46
1.055,78
1.046,79
1.007,31
1.031,56
1.016,86
1.024,14
1.058,33
1.120,79
1.134,48
1.103,81
1.038,84

901,48
1.019,54
1.002,57
1.024,45
1.054,24
1.048,86
1.054,70
1.010,10
1.018,38
1.027,64
1.062,68
1.071,63

32.960,50

Factor de
Potencia
(p-u)

0,97
0,98
0,97
0,98
0,98
0,97
0,98
0,98
0,98
0,98
0,99
0,98
0,98
0,98
0,98
0,97
0,97
0,97
0,98
0,98
0,99
0,99
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,99
0,99
0,98
0,98

0,98

Tabla 63: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

32.960,50

Factor de
Potencia

0,98

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
23 horas 50
minutos

Potencia
Méaxima

[kW]:

Fechay hora

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

24 horas
22 horas 30 minutos
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
23 horas 30 minutos
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
20 horas 45 minutos
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas

76,80

2026:01-17 19:30
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Localidad: BALBOA
Municipio: UNGUIA
Departamento: CHocO
Regién:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:

Operador de red:

llustracion 64: Esquema de conexion de la localidad

Uricadh de
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) ——{ 4
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]Ei@ 300 KVA
Shdg— 2oy BT
L

165 KW CUMMINS

165KW  CUMMINS

DE GENERACION Y TELEMETRA

TesaTidad

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
BALBOA { CHM-IPSE

llustracion 65: Energia entregada por dia de la semana.
Energia por dia de la semana - Localidad 27800001
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operador:

8,283860
-77,140400

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
UNGUIA SA ESP

Tabla 65: Infraestructura de la localidad.

GRUPD ELECTROGEND

ITEM MARCA |CAPACIDAD ESTADO
1 CUMMING 165 kW EN OPERACION
2 CUMMING 1685 kWY EMN OPERACION
TRANSFORMADORES
ITEM CAPACIDAD ESTADO
1 300 kM EN OPERACION

llustracion 66: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Curva de carga promedio diaria - Localidad 27800001
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Tabla 64: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
BALBOA (UNGUIA - CHOCO) Enero

Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio

Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia

(kwWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
enero 01, jueves 1.355 444 1.425,90 0,95 19 horas 30 minutos
enero 02, viernes 937 289 981,02 0,96 13 horas 30 minutos
enero 03, sdbado 1.082 337 1.132,83 0,95 16 horas
enero 04, domingo 1.065 327 1.114,09 0,96 16 horas
enero 05, lunes 964 302 1.009,96 0,95 16 horas
enero 06, martes 933 265 970,16 0,96 16 horas 15 minutos
enero 07, miércoles 992 294 1.035,02 0,96 16 horas 15 minutos
enero 08, jueves 1.050 350 1.107,24 0,95 16 horas 15 minutos
enero 09, viernes 1.057 364 1.118,27 0,95 16 horas 15 minutos
enero 10, sdbado 1.047 324 1.095,60 0,96 15 horas 45 minutos
enero 11, domingo 1.096 372 1.156,83 0,95 16 horas 15 minutos
enero 12, lunes 811 225 841,73 0,96 14 horas 45 minutos
enero 13, martes 835 251 871,91 0,96 16 horas 15 minutos
enero 14, miércoles 839 257 877,37 0,96 16 horas
enero 15, jueves 841 255 878,65 0,96 16 horas 15 minutos
enero 16, viernes 856 262 895,04 0,96 14 horas 30 minutos
enero 17, sdbado 1.052 333 1.103,28 0,95 15 horas 45 minutos
enero 18, domingo 1.094 344 1.147,03 0,95 16 horas 15 minutos
enero 19, lunes 1.042 311 1.087,72 0,96 16 horas
enero 20, martes 1.017 299 1.060,48 0,96 16 horas
enero 21, miércoles 1.041 317 1.088,16 0,96 16 horas 15 minutos
enero 22, jueves 1.011 323 1.061,60 0,95 16 horas 15 minutos
enero 23, viernes 1.018 312 1.064,94 0,96 16 horas 15 minutos
enero 24, sdbado 1.017 327 1.068,33 0,95 16 horas 15 minutos
enero 25, domingo 1.058 325 1.107,05 0,96 16 horas 15 minutos
enero 26, lunes 979 294 1.021,77 0,96 16 horas
enero 27, martes 964 277 1.003,27 0,96 16 horas
enero 28, miércoles 948 276 987,73 0,96 16 horas 15 minutos
enero 29, jueves 965 293 1.008,77 0,96 16 horas 15 minutos
enero 30, viernes 938 293 983,15 0,95 16 horas
enero 31, sdbado 973 291 1.015,67 0,96 16 horas

Total 30.879 9.534 32.317,62 0,96
Tabla 66: Resumen Datos de Generacion.
. Energia Energia Horas_ ;
Energla Reactiva Aparente Factor c'ie Prf)medlo PoEepma
Activa (kWh) (KVARN) (VAh) Potencia dia-mes Maxima 84,39
[hh:mm] [kw]:

30.879 9534 32.317,62 0.96 1?nikr11t;rt%sss Fechay hora 202601-03 20:15
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llustracion 67

Localidad: BELEN DE DOCAMPADO Cadigo 27077002
localidad:
Municipio: BAJO BAUDO
Departamento: CHoCO Cédigo Sul, 37953
operador:
Region:
Coordenadas:
Latitud: 4,702710
Longitud: -77,223400
Usuarios:

Operador de red:

: Esquema de conexion de la localidad

bl e
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Mafer U
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e 311 T
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L L T | ]

llustracién 68: Energia entregada por dia de la semana.
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PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIA EN
ZONAS NO CONECTADAS ESP SAS

Tabla 68: Infraestructura de la localidad.

[Tl MODELD I SERIE | capacinan ESTADD
US| 5083738 | ] | ik OPERATIVE
llustracién 69: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

Curva de carga promedio diaria - Localidad 27077002
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Tabla 67: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

BELEN DE DOCAMPADO (BAJO BAUDO - CHOCO) Enero
Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia

(kWh) (kVARD) (kVAh) (p.u) [hh:mm]

enero 01, jueves 349 86 359,89 0,97 13 horas
enero 02, viernes 289 63 296,34 0,98 9 horas 45 minutos

enero 03, sabado 286 65 293,06 0,98 10 horas
enero 04, domingo 276 58 282,07 0,98 9 horas 45 minutos
enero 05, lunes 297 63 303,20 0,98 | 10 horas 45 minutos
enero 06, martes 272 57 277,84 0,98 10 horas 30 minutos

enero 07, miércoles 311 63 316,99 0,98 12 horas
enero 08, jueves 286 61 291,97 0,98 | 10 horas 15 minutos
enero 09, viernes 280 58 286,05 0,98 9 horas 45 minutos
enero 10, sdbado 299 66 306,55 0,98 10 horas 30 minutos
enero 11, domingo 276 61 282,52 0,98 9 horas 45 minutos
enero 12, lunes 264 56 269,62 0,98 9 horas 45 minutos
enero 13, martes 271 57 276,99 0,98 9 horas 45 minutos
enero 14, miércoles 274 59 280,69 0,98 9 horas 45 minutos
enero 15, jueves 269 58 275,24 0,98 9 horas 45 minutos
enero 16, viernes 263 54 268,51 0,98 9 horas 30 minutos
enero 17, sdbado 278 57 283,68 0,98 10 horas 15 minutos
enero 18, domingo 268 55 273,67 0,98 9 horas 45 minutos
enero 19, lunes 269 59 275,62 0,98 9 horas 30 minutos
enero 20, martes 271 62 277,66 0,97 9 horas 45 minutos
enero 21, miércoles 270 58 275,82 0,98 9 horas 45 minutos
enero 22, jueves 272 59 277,91 0,98 9 horas 30 minutos
enero 23, viernes 272 59 278,22 0,98 9 horas 45 minutos

enero 24, sabado 278 60 284,15 0,98 10 horas
enero 25, domingo 295 64 302,18 0,98 10 horas 45 minutos
enero 26, lunes 270 54 275,35 0,98 9 horas 45 minutos
enero 27, martes 270 60 276,07 0,98 9 horas 45 minutos
enero 28, miércoles 261 57 266,95 0,98 9 horas 30 minutos
enero 29, jueves 195 43 199,92 0,98 6 horas 45 minutos

enero 30, viernes 81 18 82,85 0,98 3 horas

enero 31, sabado 148 32 151,79 0,98 5 horas

Total 8.259 1.781 8.449,05 0,98
Tabla 69: Resumen Datos de Generacion.
. Energia Energia Horas_ :
I_Energla Reactiva Aparente Factor c_ie Promedio POFE[ICIE
Activa (kWh) (KVARN) (VAh) Potencia dia-mes Maxima 37,77
[hh:mm] [kw]:
8.259 1781 8.449,05 0.98 9 h_oras 35 Fechay hora 2026:01-02 12:45
minutos
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Localidad: BELLAVISTA I(;?:Z:%Z d: 27099000 Tabla 70: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BOJAYA ) .
Departamento: ~ CHOCO Cédigo  SUI, 22042 BELLAVISTA (BOJAYA - CHOCO) Enero
operador:
Region: _ Te_rgia :nergia AEnergia I;actor c_ie Horasdt?e servlic;i?
Coordenadas: echa ctiva eactiva parente otencia promedio en el dia
Latitud: 6,568930 (kWh) (KVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -76,895100 enero 01, jueves 3.309 1.235 3.531,44 0,94 | 14 horas 30 minutos
Usuarios: enero 02, viernes 1.218 510 1.320,80 0,92 6 horas 15 minutos
Operador de red: MUNICIPIO DE BOJAYA enero 03, sabado 0 0 0,00 0 horas
enero 04, domingo 0 0 0,00 0 horas
llustracion 70: Esquema de conexion de la localidad Tabla 71: Infraestructura de la localidad. enero 05, lunes 1579 551 167261 0,94 6 horas
enero 06, martes 1.962 720 2.090,11 0,94 7 horas 45 minutos
Saaas c250 08 enero 07, miércoles 3.569 1.361 3.819,93 0,93 | 14 horas 30 minutos
& enero 08, jueves 3.077 1.163 3.289,08 0,94 | 13 horas 15 minutos
— e GER0 ECL:EATSE:;“O s enero 09, viernes 3.091 1.157 | 3.300,59 0,94 | 13 horas 15 minutos
enero 10, sabado 3.013 1.163 3.230,04 0,93 | 13 horas 15 minutos
! CUMMING C250 D 250 K ENMANTENMIENTO enero 11, domingo 2.943 1.099 3.141,91 0,94 13 horas
2 |CUMMING C400 D 400 kv EN MANTENIMIENTO enero 12, lunes 2.901 1122 | 3.110,83 0,93 | 13 horas 15 minutos
3 CUMMING 400K (500KVA"  |EN OPERACION (NUEVA) enero 13, martes 3.195 1151 | 3.395,98 0,94 | 13 horas 30 minutos
4 PERKING 500 ke FUERA DE SERVICIO enero 14, miércoles 3.274 1.194 3.485,28 0,94 | 13 horas 30 minutos
— C;Tgﬁ;g RMADORES —— enero 15, jueves 2.944 1101 | 3.142,69 0,94 13 horas 15 minutos
7 200 FA EN OPERACIGN enero 16, viernes 2.872 1.043 3.055,40 0,94 | 12 horas 15 minutos
3 200 FvA FUERA DE SERVICIO enero 17, sabado 3.423 1.232 3.637,94 0,94 | 13 horas 45 minutos
CUMMINS 400 kW *an aperacian desde 28 de febrero, enero 18, domingo 3.210 1.165 3.415,26 0,94 13 horas
Los dias 3y 4 de enero sin servicio de energia. enero 19, lunes 3.192 1.163 3.397,63 0,94 14 horas
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA enero 20, martes 3.238 1.154 3.437,52 0,94 | 13 horas 30 minutos
OEEEE&-PONYTEME-TRZMPSE enero 21, miércoles 3.289 1.172 3.491,29 0,94 | 13 horas 45 minutos
= - enero 22, jueves 3.369 1239 | 3.589,58 0,94 14 horas
enero 23, viernes 3.423 1.209 3.630,19 0,94 | 13 horas 45 minutos
llustracion 71: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 72: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 24, sabado 3.451 1.204 3.655,48 0,94 | 13 horas 30 minutos
enero 25, domingo 4.048 1.506 4.319,04 0,94 | 17 horas 45 minutos
Energia por dia de la semana - Localidad 27099000 Curva de carga promedio diaria - Localidad 27099000 enero 26, lunes 3.254 1.204 3.469,64 0,94 13 horas 30 minutos
. 250 enero 27, martes 2.359 891 2.521,17 0,94 10 horas
/\ enero 28, miércoles 1.687 582 1.784,26 0,95 6 horas
200 \ enero 29, jueves 3.832 1.441 4.094,02 0,94 | 15 horas 15 minutos
12500 enero 30, viernes 3.246 1.247 3.477,07 0,93 | 13 horas 30 minutos
£ 150 enero 31, sabado 3.127 1.214 3.354,22 0,93 | 13 horas 30 minutos
: Total 87.096 32.192 92.855,27 0,94

I 7500
5000

2500

0 —
viernes sabado domingo o 1 2z 3 4 5 & 7 8 9 10 11 1z 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hora

lunes martes miércoles jue
Dia de la

Tabla 72: Resumen Datos de Generacion.

. Energia Energia Horas_ ;
Energla Reactiva Aparente Factor 4.:1e Pr?medlo PoEepua
Activa (kWh) (KVARD) (KVAh) Potencia dia-mes Maxima 318,14
[hh:mm] [kw]:
87.096 32192 92.855,27 0,94 11 k_loras 49 Fechay hora 202601-28 20:30
minutos
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Localidad: BETE I(E)?:Z:Sjc; d: 27425000 Tabla 73: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: MEDIO ATRATO .
Departamento: ~ CHOCO Cédigo  SUI, 20170 BETE (MEDIO ATRATO - CHOCO) Enero
operador:
Region: _ Iine_rgl'a :nergia A{Energia I;actor c_ie Horasdc_!e servlicé:E)
Coordenadas: echa ctiva eactiva parente otencia promedio en el dia
Latitud: 5994300 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -76,781200 enero 01, jueves 941 418 1.029,66 0,91 16 horas
Usuarios: enero 02, viernes 717 297 776,08 0,92 11 horas 30 minutos
Operador de red: MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO enero 03, sabado 822 324 883,55 0,93 12 horas 30 minutos
enero 04, domingo 714 300 774,47 0,92 11 horas 30 minutos
llustracion 73: Esquema de conexion de la localidad Tabla 74: Infraestructura de la localidad. enero 05, lunes 718 297 777,00 0,92 11 horas 15 minutos
it enero 06, martes 735 300 793,87 0,93 11 horas 30 minutos
oo . enero 07, miércoles 729 297 787,18 0,93 | 11 horas 15 minutos
%— Medidor 1 ﬁ" enero 08, jueves 719 294 776,79 0,93 11 horas 30 minutos
oweLs EE enero 09, viernes 648 284 707,50 0,92 11 horas 15 minutos
i . enero 10, sdbado 672 310 740,06 0,91 11 horas 30 minutos
o ) GRUPO ELECTROGENO enero 11, domingo 666 293 727,60 0,92 11 horas 15 minutos
500 kVA i ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO enero 12, lunes 624 282 684,76 0,91 | 11 horas 30 minutos
_ﬁi <, 1 Powell System 132 kW EN OPERACION enero 13, martes 702 295 761,47 0,92 11 horas 30 minutos
2 Powell Systern  |[132 kW Er MANTERIMIENTD enero 14, miércoles 759 318 822,92 0,92 | 11 horas 30 minutos
I TRANSFORMADORES enero 15, jueves 702 310 767,40 0,91 11 horas 15 minutos
avsTEM ITEM CAPACIDAD ESTADO enero 16, viernes 705 306 768,54 0,92 | 11 horas 30 minutos
%— 1 E00 kA EN OPERACION enero 17, sdbado 670 292 730,87 0,92 | 11 horas 15 minutos
enero 18, domingo 743 318 808,19 0,92 11 horas 45 minutos
enero 19, lunes 688 307 753,39 0,91 11 horas 15 minutos
[ CurTats DS ool T | enero 20, martes 741 320 807,14 0,92 | 11 horas 45 minutos
\ BETE ‘ cre \ enero 21, miércoles 694 308 759,28 0,91 11 horas 15 minutos
enero 22, jueves 736 322 803,36 0,92 11 horas 45 minutos
enero 23, viernes 677 303 741,71 0,91 11 horas 15 minutos
llustraciéon 74: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 75: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 24, sabado 704 305 767,23 0,92 | 11 horas 15 minutos
Energla por dfa de la semana - Localidad 27425000 Curva de carga promedio diaria - Localidad 27425000 enero 25, domingo 726 323 794,61 0,91 11 horas 30 minutos
o enero 26, lunes 739 326 807,71 0,91 11 horas
000 enero 27, martes 712 325 782,67 0,91 11 horas
0 enero 28, miércoles 745 325 812,80 0,92 11 horas
- enero 29, jueves 760 326 826,97 0,92 11 horas 30 minutos
B enero 30, viernes 719 326 789,45 0,91 11 horas 15 minutos
g enero 31, sdbado 808 347 879,36 0,92 11 horas 15 minutos
o Total 22.435 9.698 24.441,37 0,92
1000 20
10
° nes mates | mercoles | ees  wernes sabado  domingo T o o e e L T T Tt 11 Tabla 75: Resumen Datos de Generacion.
o . Energia Energia Horas_ ;
Energla Reactiva Aparente Factor 4.:1e Pr?medlo PoEepua
Activa (kWh) (KVARN) (VAh) Potencia dia-mes Maxima 96,00
[hh:mm] [kw]:
22.435 0698 24.441,37 0,92 11 k_loras 33 Fechay hora 202601-31 20:00
minutos
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Localidad:

BUENAVISTA

Municipio: BAJO BAUDO
Departamento: ~ CHOCO
Regién:
Coordenadas:

Latitud:

Longitud:
Usuarios:

Operador de red:

llustracion 76: Esquema de conexion de la localidad

Unidad de
Comuniciones

Mcdidor 1 D

iy

UNIDAD DE GENERACION
110 KVA

IXCT

Circuive
Cargs

DIAGRAMA GENERAL DEL SI3TEMA
DE GEMERACION Y TELEMETRIA

BUENA VISTA - PIZARRO ChM-IF2E

llustracién 77: Energia entregada por dia de la semana.
Energfa por dia de la semana - Localidad 27077905

1000

200

lunes martes miércoles jueves sibado

Dia de la semana

viernes domingo

5,093440
-77,329800

PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIA EN

Cadigo 27077905
localidad:

Cadigo SUl, 37953
operador:

ZONAS NO CONECTADAS ESP SAS

Tabla 77: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 SINPLACA 110 KVA EN OPERACION

Durante los dias 3, 4, 5 y 20 de enero sin servicio de energia.

llustracién 78: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

Potencia (kW)

Curva de carga promedio diaria - Localidad 27077905

Hora

—

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tabla 76: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

BUENAVISTA (BAJO BAUDO - CHOCO)

Fecha

enero 01, jueves
enero 02, viernes
enero 03, sdbado
enero 04, domingo
enero 05, lunes
enero 06, martes
enero 07, miércoles
enero 08, jueves
enero 09, viernes
enero 10, sdbado
enero 11, domingo
enero 12, lunes
enero 13, martes
enero 14, miércoles
enero 15, jueves
enero 16, viernes
enero 17, sdbado
enero 18, domingo
enero 19, lunes
enero 20, martes
enero 21, miércoles
enero 22, jueves
enero 23, viernes
enero 24, sdbado
enero 25, domingo
enero 26, lunes
enero 27, martes
enero 28, miércoles
enero 29, jueves
enero 30, viernes
enero 31, sdbado

Total
. Energia
Energia ;
X Reactiva
Activa (kWh) (KVARh)
3.957 1.470

Energia
Activa
(kwh)

305
98
1

0

0
115
169
159
134
148
155
135
153
154
149
123
184
190
19

117
109

97
152
126
157
160
152
143
158
195

3.957

Energia
Reactiva
(kVARh)

110

1.470

36
0
0
0

37

64

57

51

61

61

51

58

60

60

45

75

76
7
0

36

36

34

56

45

57

59

54

50

54

78

Energia
Aparente
(kVAh)

324,30
104,55
0,71
0,00
0,00
121,14
180,50
168,84
143,48
160,05
166,64
144,01
163,44
165,63
160,57
130,84
198,62
204,25
20,73
0,00
122,89
114,63
102,47
161,57
134,06
167,20
170,32
161,61
151,83
167,38
209,41

4.220,69

Factor de
Potencia
(p.u)

0,94
0,94
0,92

0,95
0,94
0,94
0,93
0,92
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,94
0,93
0,93
0,94

0,95
0,95
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,95
0,93

0,94

Tabla 78: Resumen Datos de Generacién.

Energia
Aparente
(kVAh)

4.220,69

Factor de
Potencia

0,94

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
8 horas 15
minutos

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

19 horas 30 minutos
6 horas 30 minutos
0 horas 15 minutos
0 horas
0 horas
6 horas 30 minutos
10 horas 45 minutos
10 horas 15 minutos
9 horas
10 horas
10 horas 15 minutos
8 horas 45 minutos
10 horas
10 horas
10 horas
7 horas 45 minutos
12 horas 45 minutos
12 horas 45 minutos
1 horas 30 minutos
0 horas
6 horas 45 minutos
6 horas 30 minutos
6 horas 15 minutos
9 horas 45 minutos
8 horas
10 horas
10 horas 15 minutos
9 horas 45 minutos
9 horas
9 horas 45 minutos
13 horas 15 minutos

Potencia

Méaxima

[kW;

Fecha y hora

21,34

2026:01-28 18:00
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Localidad:

BUENAVISTA

Municipio: JURADO
Departamento: ~ CHOCO
Regién:
Coordenadas:

Latitud:

Longitud:
Usuarios:

Operador de red:

llustracion 79: Esquema de conexién de la localidad

Medidor 1

E»}

Unidad de
Comuniciones

)

e

>»

PRy

STAMFORD HC144F
325 kVA

IXCT

DIAGRAMA GENERAL DEL 3ISTEMA
DE_GEMERSCION ¥ TELEMETRIA

BUENAVISTA | CRK-PSE

llustracion 80: Energia entregada por dia de la semana.

Energia por dia

Energia (kwih)

lunes martes

miércoles

de la semana - Localidad 27372902

jueves viernes

Dia de la semana

sabado domingo

7,255860

Cadigo
localidad:
Cadigo
operador:

-77,767500

Sul,

27372902

20432

ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.

Tabla 80: Infraestructura de la localidad.

GENERACION
GRUPO ELECTROGENO
ITEM| MARCA [ MODELO [capacipan|  Estabo
1| STAMFORD | HC144F | 325kva |EN OPERACION

Potencia (kW)

llustracion 81: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Curva de carga promedio diaria - Localidad 27372902

Hora

10 11 1z 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tabla 79: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

enero 01, jueves
enero 02, viernes
enero 03, sdbado
enero 04, domingo
enero 05, lunes
enero 06, martes
enero 07, miércoles
enero 08, jueves
enero 09, viernes
enero 10, sdbado
enero 11, domingo
enero 12, lunes
enero 13, martes
enero 14, miércoles
enero 15, jueves
enero 16, viernes
enero 17, sdbado
enero 18, domingo
enero 19, lunes
enero 20, martes
enero 21, miércoles
enero 22, jueves
enero 23, viernes
enero 24, sdbado
enero 25, domingo
enero 26, lunes
enero 27, martes
enero 28, miércoles
enero 29, jueves
enero 30, viernes
enero 31, sdbado

Total
. Energia
Energia f
- Reactiva
Activa (kWh) (KVARh)
2.234 568

BUENAVISTA (JURADO - CHOCO)

Energia

Activa
(kWh)

104

2.234

90
94
72
64
68
64
72
54
51
71
57
37
50
88
78
71
84
87
84
58
76
69
66
86
84
75
61
62
76
80

Energia
Reactiva
(KVARh)

568

26
25
15
15
13
18
19
18
12
15
16
14

7
11
18
15
17
20
19
19
15
19
25
26
29
22
23
22
23
18
13

Energia
Aparente
(kVAh)

107,08
93,82
95,01
73,38
65,80
70,54
67,10
74,35
55,51
53,57
72,91
59,30
37,33
51,12
90,01
79,82
73,06
85,98
88,92
86,42
59,86
78,15
73,78
70,48
90,78
86,54
78,83
64,85
65,95
78,00
80,83

2.305,63

Tabla 81: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

2.305,63

Factor de
Potencia

0,97

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
14 horas 48
minutos

Enero
Factor de Horas de servicio
Potencia promedio en el dia

(p.u) [hh:mm]
0,97 24 horas
0,96 21 horas 30 minutos
0,99 15 horas 30 minutos
0,98 14 horas 45 minutos
0,98 14 horas
0,97 15 horas
0,96 14 horas 30 minutos
0,97 14 horas
0,98 | 13 horas 30 minutos
0,96 11 horas 15 minutos
0,98 13 horas 30 minutos
0,97 | 13 horas 45 minutos
0,98 9 horas
0,98 10 horas 15 minutos
0,98 15 horas
0,98 | 14 horas 45 minutos
0,97 14 horas 45 minutos
0,97 15 horas
0,98 15 horas
0,98 15 horas
0,97 15 horas
0,97 14 horas 45 minutos
0,94 15 horas
0,93 15 horas 15 minutos
0,95 15 horas
0,97 15 horas
0,95 15 horas
0,94 15 horas
0,94 15 horas
0,97 15 horas
0,99 15 horas

0,97
Potencia
Méaxima 13,24

[kw]:

Fechay hora

2026:01-05 11:30
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Localidad: CIUDAD BAUDO - PIE DE PATO I%gg:%c; d: 27025000 Tabla 82: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: ALTO BAUDO .
Departamento: CHOCO Cédigo sul, 32194 CIUDAD BAUDO - PIE DE PATO (ALTO BAUDO - CHOCO) Enero
operador:
Region: . Tet_rgia :ner?ia A{Energi{:\ I;ac;tor c_ie Horasdc_!e servlicé:E)
Coordenadas: echa ctiva eactiva parente otencia promedio en el dia
Latitud: 5516070 (kwh) (KVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -76,974700 enero 01, jueves 1.775 589 1.870,41 0,95 24 horas
Usuarios: enero 02, viernes 1.737 550 1.822,26 0,95 24 horas
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL ALTO BAUDO enero 03, sabado 1757 544 1.839,30 0,96 24 horas
E.S.P.S.AS. enero 04, domingo 1.772 557 1.857,37 0,95 24 horas
enero 05, lunes 1.708 517 1.784,68 0,96 24 horas
llustracion 82: Esquema de conexién de la localidad Tabla 83: Infraestructura de la localidad. enero 06, martes 1.740 557 182685 0.95 24 horas
enero 07, miércoles 1.748 549 1.832,14 0,95 24 horas
Neddor 1 1 enero 08, jueves 1.710 538 1.792,37 0,95 24 horas
s = enero 09, viernes 1.775 570 1.864,51 0,95 24 horas
PERKIS ) v enero 10, sabado 1.760 583 |  1.853,99 0,95 24 horas
(Hueva) GRUPDO ELECTROGEMND enero 11, domingo 1.723 566 1.813,72 0,95 24 horas
Grouko Cargs ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO enero 12, lunes 1.706 555 1.794,33 0,95 24 horas
220113.2 KV (‘b 1 PERK'NS EDDRW EN OPERAC'ON enero 13, ma'nes 1.781 552 1864,81 0,96 24 horas
' ) TRANSFE ORMADORES enero 14, mlercoles 1.852 571 1.938,52 0,96 24 horas.
- enero 15, jueves 1.742 555 1.828,21 0,95 | 23 horas 45 minutos
ITEM CAPACIDAD ESTADO enero 16, viernes 1.899 596 1.990,24 0,95 24 horas
L B30 kYA EM OPERACION enero 17, sdbado 1.901 605 1.994,51 0,95 24 horas
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA enero 18, domingo 1.864 600 1.958,34 0,95 24 horas
T ¥ TH EMETHIA - enero 19, lunes 1.876 578 |  1.962,72 0,96 24 horas
PIE DE PATO | omp=E enero 20, martes 1.485 468 | 1.557,22 0,95 | 21 horas 30 minutos
enero 21, miércoles 1.392 416 1.453,00 0,96 22 horas 15 minutos
. . . ., . L. enero 22, jueves 1.457 436 1.521,11 0,96 21 horas 45 minutos
llustracién 83: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 84: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 23, viernes 1738 292 1.806.54 0.96 24 horas
Energia por dia de la semana - Localidad 27025000 Curva de carga promedio diaria - Localidad 27025000 enero 24, sdbado 1.664 497 1.736,36 0,96 21 horas 45 minutos
10000 100 enero 25, domingo 1.748 542 1.829,99 0,96 23 horas 15 minutos
enero 26, lunes 1.820 555 1.902,31 0,96 24 horas
8000 50 enero 27, martes 1.511 441 1.574,18 0,96 18 horas
enero 28, miércoles 1.759 543 1.841,40 0,96 23 horas 45 minutos
£ so00 = w0 enero 29, jueves 1.775 546 1.856,83 0,96 24 horas
s ] enero 30, viernes 1.820 565 1.905,58 0,95 24 horas
2 1000 g - enero 31, sdbado 1.775 541 1.855,27 0,96 24 horas
Total 53.771 16.773 56.326,41 0,95
2000 20
° lunes martes miércoles i gV viernes sabado domingo % 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 lllmn.:z 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tabla 84: Resumen Datos de Generacion.
. Energia Energia Horas_ ;
Energla Reactiva Aparente Factor c'ie Prf)medlo Poﬁepma
Activa (kWh) (KVARN) (VAh) Potencia dia-mes Maxima 122,67
[hh:mm] [kw]:
53.771 16.773 56.326,41 0.95 23 k_loras 29 Fecha y hora 2026:01-20 12:15
minutos
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 [©) @IPSEnergiaZNI
PBX: (57 1) 639 7888 ) 1pse
IPSE Centro Nacional de Monitoreo : (57 1) 6101130 @ A .
ipse@ipse.gov.co >< @ipsenergiazni
) |PSE

Bogota D.C. i Colombia —
&) |PSE EnergiazZNI
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Localidad: COMUNIDAD DE PUERTO JAGUA Cadigo
localidad:
Municipio: NUQUI
Departamento: ~ CHOCO Cédigo  SUI,
operador:
Regién:
Coordenadas:
Latitud: 5,866050
Longitud: -77,228500
Usuarios:

Operador de red:

llustracion 85: Esquema de conexion de la localidad

(GEMERAL POWER 50 KVA

=

Medidor 1

GENERAL POWER 50 KVA

=

3%cT

45 KVA

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GEWERASION ¥ TELEMETRIA

PUERTO JAGUA — HUGUI

| e

llustracién 86: Energia entregada por dia de la semana.

Energfa por dia de la semana - Localidad 27495011

300

N
&
a

N
2
5]

Energia (kiwh)

]
]

100

50

lunes martes

Jueve:
Dia de la semana

viernes

sabado domingo

EMPRESA ELECTRIFICADORA DE NUQUI
ECONOMIA MIXTA

27495011

1809

ESP. S A

Tabla 86: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGEMNO

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 GEMERAL POWWER 50 KA EN OPERAGION
2 GENERAL POVWER 50 KVA  [EN MANTENIMIENTO)
TRANSFORMADOR
1 15 KVA EN OPERACION

llustracién 87: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Curva de carga promedio diaria - Localidad 27495011

Potencia (kW)

10 11 12 13 14 15 16
Hora

17 18 19 20 21 22 23

Energia
Activa (kWh)

Tabla 85: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

COMUNIDAD DE PUERTO JAGUA (NUQUI - CHOCO)

Fecha

enero 01, jueves
enero 02, viernes
enero 03, sdbado
enero 04, domingo
enero 05, lunes
enero 06, martes
enero 07, miércoles
enero 08, jueves
enero 09, viernes
enero 10, sdbado
enero 11, domingo
enero 12, lunes
enero 13, martes
enero 14, miércoles
enero 15, jueves
enero 16, viernes
enero 17, sdbado
enero 18, domingo
enero 19, lunes
enero 20, martes
enero 21, miércoles
enero 22, jueves
enero 23, viernes
enero 24, sdbado
enero 25, domingo
enero 26, lunes
enero 27, martes
enero 28, miércoles
enero 29, jueves
enero 30, viernes
enero 31, sdbado

Total

Energia
Reactiva
(kVARh)

1.611 647

Energia

Activa
(kWh)

1

1.611

10
94
79
58
17
46
51
28
51
25
33
29
23
43
43
85
79
33
51
50
51
46
54
73
56
45
59
56
55
42
46

Energia
Reactiva
(kVARh)

647

41
38
32
26

5
20
22

9
21

8
10
10

6
16
13
29
31
13
22
22
23
20
22
30
25
19
26
25
24
17
19

Energia
Aparente
(kVAh)

117,48
101,31
85,43
63,30
17,34
50,57
55,18
29,29
55,43
26,20
34,87
30,73
23,85
45,54
44,54
89,45
84,66
35,31
55,09
54,91
55,62
50,60
58,73
79,17
61,76
48,76
64,65
61,66
60,38
45,37
49,77

1.735,75

Tabla 87: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

1.735,75

Factor de
Potencia

0,93

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
11 horas 28
minutos

Enero

Factor de Horas de servicio
Potencia promedio en el dia

(p.u) [hh:mm]
0,94 24 horas
0,93 | 22 horas 30 minutos
0,93 | 19 horas 15 minutos
0,91 13 horas
0,95 | 2 horas 45 minutos
0,92 | 10 horas 45 minutos
0,92 | 11 horas 30 minutos
0,95 | 5 horas 30 minutos
0,93 | 11 horas 30 minutos
0,95 | 4 horas 45 minutos
0,95 | 6 horas 30 minutos
0,95 | 5 horas 45 minutos
0,96 | 4 horas 30 minutos
0,93 | 9 horas 15 minutos
0,96 | 8 horas 30 minutos
0,95 | 18 horas 45 minutos
0,93 | 17 horas 15 minutos
0,93 7 horas
0,92 | 10 horas 45 minutos
0,92 | 11 horas 45 minutos
0,91 | 11 horas 30 minutos
0,92 | 10 horas 30 minutos
0,93 13 horas
0,93 | 17 horas 30 minutos
0,91 | 12 horas 45 minutos
0,92 9 horas
0,91 12 horas
0,91 | 12 horas 30 minutos
0,91 | 12 horas 15 minutos
0,93 9 horas
0,92 10 horas

0,93

Potencia
Méaxima 5,98
[kw1]:

Fecha y hora

2026:01-13 19:00
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Localidad: COMUNIDAD INDIG. DE RIO NUQUI I(;?:Z:%Zd' 27495910 Tabla 88: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: NuQuI COMUNIDAD INDIG. DE RIO NUQUI (NUQUI - CHOCO) Enero
Departamento: CHOCO Cédigo SUl, 59450 = = = s
operador: Ene_rgla Energla Energia Factor Qe Horas (_1e SerVICIS)
., Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Region: (kwh) (KVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Coordenadas: enero 01, jueves 78 22 81,19 0,96 | 20 horas 15 minutos
Latitud: 5,712590 enero 02, viernes 41 12 42,63 0,96 | 10 horas 45 minutos
Longitud: -77,269000 enero 03, sabado 20 5 20,36 0,97 | 5 horas 45 minutos
Usuarios: enero 04, domingo 15 3 15,20 0,98 4 horas
Operador de red: AMBAR SERVICIOS DE OCCIDENTE ESP SAS enero 05, lunes 13 2 13,50 0,99 3 horas 30 minutos
enero 06, martes 17 4 17,09 0,97 4 horas 15 minutos
llustracion 88: Esquema de conexion de la localidad Tabla 89: Infraestructura de la localidad. enero 07, miércoles 12 2 12,65 0,98 | 3 horas 15 minutos
i GRUPO ELECTROGENO enero 08, jueves 13 2 13,63 0,99 3 horas 45 minutos
Oonmisbiisass 2 ITEM | MARCA [ cAPACIDAD | ESTADO enero 09, viernes 13 2 13,21 0,99 3 horas 45 minutos
edidor 1 & 1 [ AKASA | 20kvA | ENOPERACION enero 10, sdbado 42 10 42,81 0,97 12 horas
enero 11, domingo 36 9 37,38 0,97 11 horas 30 minutos
)) A enero 12, lunes 33 8 34,31 0,97 | 10 horas 15 minutos
enero 13, martes 30 7 31,16 0,97 10 horas 45 minutos
enero 14, miércoles 24 5 24,88 0,98 8 horas 30 minutos
enero 15, jueves 23 5 23,82 0,98 7 horas 30 minutos
enero 16, viernes 28 7 28,97 0,97 10 horas 30 minutos
000 enero 17, sdbado 31 6 31,31 0,98 10 horas 45 minutos
x T enero 18, domingo 28 6 28,40 0,98 10 horas
Carge enero 19, lunes 33 7 33,65 0,98 11 horas 30 minutos
AKSA 20 KVA enero 20, martes 27 6 27,88 0,98 9 horas 30 minutos
enero 21, miércoles 27 5 27,32 0,98 9 horas 45 minutos
DUAGRAMA GENE PAL DEL SISTEMA n -
DE GENERACION Y TELEMETRIA enero 22, jueves 27 3 27,38 0,99 10 horas 15 minutos
COMUNIDAD INDIGENA RIO NUQUI | Chn3e enero 23, viernes 27 6 28,17 0,98 8 horas 45 minutos
enero 24, sabado 24 6 24,57 0,97 7 horas 15 minutos
.. X . . .. . . - enero 25, domingo 30 8 30,85 0,97 10 horas
llustracién 89: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 90: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 26, lunes o = 22.56 0.95 6 horas
Energfa por dia de la semana - Localidad 27495910 Curva de carga promedio diaria - Localidad 27495910 enero 27’ mal’tes 31 9 32’03 0,96 9 horaS 45 minutOS
175 a0 enero 28, miércoles 30 8 31,23 0,97 10 horas 30 minutos
150 s enero 29, jueves 15 3 15,60 0,98 4 horas
o enero 30, viernes 19 5 19,45 0,97 5 horas
. enero 31, sabado 22 6 22,65 0,96 6 horas 15 minutos
: o Total 832 197 855,11 0,97
&
1.5
10
o e M meotes weves  vemes | saoads | saminge % 1 2 3 a 5 & 7 5T o m momow s v w1 o ow b Tabla 90: Resumen Datos de Generacion.
e o . Energia Energia Horas' ;
[Energna Reactiva Aparente Factor ('ie Prf)medlo PoEepma
Activa (kWh) (KVARD) (KVAh) Potencia dia-mes Maxima 5,07
[hh:mm] [kw]:
832 197 855,11 0,97 8 h_oras 22 Fechay hora 2026:01-01 19:30
minutos
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llustracion 91: Esquema de conexién de la localidad

Localidad: COMUNIDAD INDIG. PUERTO INDIO Cadigo
localidad:
Municipio: NUQUI
Departamento: ~ CHOCO Cédigo  SUI,
operador:
Regién:
Coordenadas:
Latitud: 5,760520
Longitud: -77,254300
Usuarios:

Operador de red:

27495012

59450

AMBAR SERVICIOS DE OCCIDENTE ESP SAS

Tabla 92: Infraestructura de la localidad.

Unided de
Comuniciones .
eipl g P A
= il
PERKINS
40 KW
00 F22 GRUPO ELECTROGENO
3xcr I ALl ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
T 1 PERKINS 40 kW EN OPERACION
LISTER PETTER 2 LISTER PETTER 24 kW FUERA DE SERVICIO
24 KW

= B

llustracién 92: Energia entregada por dia de la semana.

DUGRAMA GENEPAL
D€ GENEPACION Y

SSTEMA
METHIA

COMUNIDAD INDIGE!
PUERTO INDIO

oeL
TELE!
NA

[

cNMPIE

Energia por dia de la semana - Localidad 27495012

lunes martes

miércoles

Jueves
Dia de la semana

viermnes

sabado

Potencia (kW)

domingo °

llustracién 93: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

Curva de carga promedio diaria - Localidad 27495012

10 11 1z 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hora

Tabla 91: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

COMUNIDAD INDIG. PUERTO INDIO (NUQUI - CHOCO)

Fecha

enero 01, jueves
enero 02, viernes
enero 03, sabado
enero 04, domingo
enero 05, lunes
enero 06, martes
enero 07, miércoles
enero 08, jueves
enero 09, viernes
enero 10, sabado
enero 11, domingo
enero 12, lunes
enero 13, martes
enero 14, miércoles
enero 15, jueves
enero 16, viernes
enero 17, sdbado
enero 18, domingo
enero 19, lunes
enero 20, martes
enero 21, miércoles
enero 22, jueves
enero 23, viernes
enero 24, sabado
enero 25, domingo
enero 26, lunes
enero 27, martes
enero 28, miércoles
enero 29, jueves
enero 30, viernes
enero 31, sabado

Total
. Energia
Energia f
. Reactiva
Activa (kWh) (KVARh)
2.729 1.426

Energia
Activa
(kwh)

133
93
73
82
78
78
87
83
65
79
76
85
27
38
90
89
86
92
83
95
80
97
87
96

100

115
88

128

114

102

109

2.729

Energia

Reactiva

(KVARh)
66
45
36
41
39
40
46
43
32
40
37
41
12
17
47
50
45
48
45
53
39
51
48
52
54
62
48
72
63
54
61

1.426

Energia
Aparente
(kVAh)
148,65
103,49
81,74
91,64
87,02
87,53
98,18
93,44
72,41
88,93
84,80
94,65
29,44
41,16
101,74
102,20
96,57
103,64
94,92
109,17
88,94
109,61
99,13
109,17
114,03
131,24
100,16
146,28
129,90
114,98
125,05

3.078,98

Tabla 93: Resumen Datos de Generacioén.

Energia
Aparente
(kVAh)

3.078,98

Factor de
Potencia

0,89

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
16 horas 7
minutos

Fechay hora

Enero
Factor de Horas de servicio
Potencia promedio en el dia
(p.u) [hh:mm]
0,90 22 horas
0,90 16 horas 30 minutos
0,90 14 horas 45 minutos
0,89 15 horas
0,90 15 horas 30 minutos
0,89 14 horas 15 minutos
0,88 15 horas 30 minutos
0,89 15 horas 30 minutos
0,90 11 horas 30 minutos
0,89 14 horas 15 minutos
0,90 14 horas
0,90 16 horas 15 minutos
0,92 4 horas
0,91 6 horas 30 minutos
0,89 16 horas
0,87 15 horas 45 minutos
0,89 14 horas 45 minutos
0,89 15 horas 45 minutos
0,88 14 horas 45 minutos
0,87 17 horas
0,90 14 horas 45 minutos
0,88 17 horas
0,88 15 horas 45 minutos
0,88 16 horas 30 minutos
0,88 17 horas 15 minutos
0,88 21 horas 45 minutos
0,88 15 horas 45 minutos
0,87 24 horas
0,88 22 horas 30 minutos
0,89 21 horas 45 minutos
0,87 23 horas
0,89
Potencia
Méaxima 7,98
[kw]:

2026:01-13 18:45
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Localidad: COMUNIDAD INDIGENA DE PANGUI - ICOdI-gO . 27495912 Tabla 94: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
EL YUCAL ocalidad:
Municipio: NUQUI ) ) .
Departamento: CHOCO Cédigo sul, 1809 COMUNIDAD INDIGENA DE PANGUI - EL YUCAL (NUQUI - CHOCO) Enero
operador:
Region: . ir:ergl’a :nergia AEnergia I;actor c_ie Horasdqe servlicgg
Coordenadas: echa ctiva eactiva parente otencia promedio en el dia
Latitud: 5850720 (kWh) (kVARh) (kKVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77,226000 enero 01, jueves 204 51 210,36 0,97 | 19 horas 45 minutos
Usuarios: enero 02, viernes 276 62 282,70 0,98 24 horas
Operador de red: EMPRESA ELECTRIFICADORA DE NUQUI E.S.P. S. A enero 03, sabado 275 69 283,23 0,97 24 horas
ECONOMIA MIXTA enero 04, domingo 273 72 282,58 0,97 24 horas
enero 05, lunes 195 57 203,11 0,96 18 horas 30 minutos
llustracion 94: Esquema de conexion de la localidad Tabla 95: Infraestructura de la localidad. enero 06, martes 273 87 286,86 0.95 24 horas
Unidad de Comunicioncs enero 07, miércoles 273 83 284,95 0,96 24 horas
Medidor 1 e enero 08, jueves 272 75 282,32 0,96 24 horas
=5 > ﬁ‘-’ MGCH enero 09, viernes 236 68 245,56 0,96 24 horas
I TURBINA enero 10, sabado 264 82 276,55 0,95 24 horas
e EwraBal ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO enero 11, domingo 252 74 262,80 0,96 23 horas
1 PELTON 18 kY EM OPERACION enero 12, lunes 144 45 150,65 0,95 16 horas 45 minutos
000 GENERADOR enero 13, martes 273 75 283,42 0,96 24 horas
- ITEM MARCA | CAPACIDAD ESTADO enero 14, miércoles 273 77 284,18 0,96 24 horas
MARATHON enero 15, jueves 273 65 280,72 0,97 24 horas
Pen — 1 ELECTRIC 32 KWV (440v) |EN OPERACION enero 16, viernes 261 72 270,90 0,96 24 horas
TV Y= TR—— S TRANSFORMADOR enero 17, sabado 244 77 256,05 0,95 24 horas
ITEM CAPACIDAD TENSION ESTADO enero 18, domingo 192 59 201,04 0,96 | 21 horas 30 minutos
! 30 kYA 440220 v |EN OPERACION enero 19, lunes 111 33 115,74 0,96 16 horas
enero 20, martes 271 75 281,54 0,96 24 horas
enero 21, miércoles 190 89 210,07 0,91 19 horas
enero 22, jueves 223 96 242,90 0,92 | 22 horas 30 minutos
llustracién 95: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 96: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 23, viernes 276 103 294,77 0,94 24 horas
Energla por dfa de la semana - Localidad 27495912 Curva de carga promedio diaria - Localidad 27495912 enero 24, sabado 276 74 285,83 0,97 24 horas
1900 enero 25, domingo 274 71 283,09 0,97 24 horas
10— T enero 26, lunes 273 101 291,14 0,94 24 horas
1200 T——
enero 27, martes 272 82 283,79 0,96 24 horas
1000 8 enero 28, miércoles 271 96 287,13 0,94 24 horas
g s enero 29, jueves 264 105 283,93 0,93 24 horas
; e g° enero 30, viernes 169 60 179,15 0,94 18 horas 45 minutos
£ soo g enero 31, sdbado 53 21 56,69 0,93 12 horas 15 minutos
o ) Total 7.377 2.257 7.714,47 0,96
° nes merermércols | meves wemer sdbado  domingo o 1z s 4 s e 7 s momomowow o ke 2o s owoa o Tabla 96: Resumen Datos de Generacion.
. Energia Energia Horas' :
I_Energla Reactiva Aparente Factor (.le Promedio Potepma
Activa (kWh) (KVARh) (KVAh) Potencia dia-mes Maxima 11,66
[hh:mm] [kW]:
7377 2957 7.714.47 0.96 22 horas 19 Fechay hora 202601-23 13:30
minutos

e
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llustracion 97: Esquema de conexién de la localidad

Medider 1

B .
E» - ¥ 1

Localidad: COMUNIDAD INDIGENA LA LOMA Codigo 27495902
localidad:
Municipio: NUQUI
Departamento: CHocO Cédigo SUl, 59450
operador:
Regién:
Coordenadas:
Latitud: 5,634180
Longitud: -77,253600
Usuarios:

Operador de red: AMBAR SERVICIOS DE OCCIDENTE ESP SAS

Tabla 98: Infraestructura de la localidad.

Unided de
Comuniciones

==

PERKINS 32 kW

llustracién 98: Energia entregada por dia de la semana.

Energia por dia de la semana - Localidad 27495902

150

125

100

Energia (kwh)

lunes martes

GRUPO ELECTROGENO
- mEM | MARCA [ caPACIDAD | ESTADO
- 1 | PERKINS [32kw [ ENOPERACION
IxXcY
Circuire
Carge

OUGRAMA GENEPAL OEL SISTEMA
O€ GENEPACION Y TELEMETRIA

ICOMUNIDAD INDIGENA DE LA LOMA Chuon

llustracién 99: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

Curva de carga promedio diaria - Localidad 27495902

Potencia (kw)

a5

migrcoles jueves viernes sabado domingo 0.0

Dia de la semana
Hora

e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1z 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tabla 97: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

COMUNIDAD INDIGENA LA LOMA (NUQUI - CHOCO)

Fecha

enero 01, jueves
enero 02, viernes
enero 03, sdbado
enero 04, domingo
enero 05, lunes
enero 06, martes
enero 07, miércoles
enero 08, jueves
enero 09, viernes
enero 10, sdbado
enero 11, domingo
enero 12, lunes
enero 13, martes
enero 14, miércoles
enero 15, jueves
enero 16, viernes
enero 17, sdbado
enero 18, domingo
enero 19, lunes
enero 20, martes
enero 21, miércoles
enero 22, jueves
enero 23, viernes
enero 24, sdbado
enero 25, domingo
enero 26, lunes
enero 27, martes
enero 28, miércoles
enero 29, jueves
enero 30, viernes
enero 31, sdbado

Total
. Energia
Energia ;
Activa (kWh) '(T(‘;a:;;‘;
882 281

Energia
Activa
(kwh)

48
25
30
32
28
29
27
23
28
28
27

16
23
10
29
38
41
24
29
32
31
31
32
30
29
21
29
31
35
41

882

Energia Energia
Reactiva Aparente
(kVARh) (kVAh)
14 50,09
7 26,03
8 31,54
12 34,17
9 29,64
9 30,19
6 27,15
5 23,90
6 28,30
6 28,24
6 28,10
2 8,11
5 17,02
7 23,67
2 10,33
9 30,40
10 39,39
11 42,13
7 25,36
7 29,40
11 33,59
12 33,05
13 33,19
11 34,03
12 31,86
12 30,88
7 21,83
10 30,39
11 32,66
14 37,19
18 45,14
281 925,26

Factor de
Potencia
(p-u)

0,96
0,96
0,96
0,93
0,95
0,95
0,98
0,97
0,98
0,98
0,97
0,98
0,96
0,96
0,98
0,95
0,97
0,96
0,96
0,97
0,94
0,93
0,92
0,95
0,93
0,93
0,94
0,94
0,94
0,93
0,91

0,95

Tabla 99: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

925,26

Horas
Factor de Promedio
Potencia dia-mes
[hh:mm]
0.95 9 h_oras 12
minutos

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

17 horas 15 minutos
10 horas 15 minutos
8 horas
11 horas
5 horas
12 horas 45 minutos
6 horas 30 minutos
6 horas
6 horas 45 minutos
4 horas 45 minutos
11 horas 45 minutos
2 horas 45 minutos
7 horas 15 minutos
7 horas 30 minutos
3 horas 30 minutos
11 horas 45 minutos
11 horas 45 minutos
17 horas 15 minutos
5 horas 15 minutos
4 horas 15 minutos
13 horas
9 horas 45 minutos
12 horas 30 minutos
11 horas 15 minutos
5 horas 45 minutos
5 horas
8 horas 15 minutos
8 horas
13 horas
14 horas 30 minutos
12 horas 45 minutos

Potencia
Méaxima 3,26

[kW:

Fechay hora

2026:01-29 19:15
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Localidad: coQul I%gg:%c; d: 27495002 Tabla 100: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: NuQuI COQUI (NUQUI - CHOCO) Enero
Departamento: CHOCO Cédigo SUl, 59450 . = = s
operador: Ene_rgla Energla Energia Factor Qe Horas (_1e SerVICIE)
., Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Region: (kwh) (KVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Coordenadas: enero 01, jueves 259 55 264,60 0,98 24 horas
Latitud: 5,607670 enero 02, viernes 241 52 246,51 0,98 24 horas
Longitud: -77,361100 enero 03, sdbado 244 64 252,64 0,97 24 horas
Usuarios: enero 04, domingo 231 55 237,53 0,97 24 horas
Operador de red: AMBAR SERVICIOS DE OCCIDENTE ESP SAS enero 05, lunes 221 59 228,79 0,97 | 21 horas 45 minutos
enero 06, martes 227 60 234,41 0,97 24 horas
llustracién 100: Esquema de conexion de la localidad Tabla 101: Infraestructura de la localidad. enero 07, miércoles 224 54 230,56 0,97 24 horas
Sistema Fotovotaico SISTEMA DE GENERACION enero 08, jueves 208 42 212,43 0.98 24 horas
- I TEM MARCA CAPACIDAD ESTADO ] enero 09, w[ernes 193 52 200,14 0,97 22 horas.
’ﬂ 225 paneles de 455W R 1 WEG 125 KW EN OPERACION enero 10, sabado 192 49 198,28 0,97 21 horas 45 minutos
K& =‘—S;%’ 2 Sistema Solar  [102,4 kWp |[EN OPERACION enero 11, domingo 177 47 183,07 0,97 22 horas
—— 1z Sountcuten 3 Banco de Baterias (10 baterfas enero 12, lunes 185 47 190,64 0,97 22 horas
e 150KVA ot & LITIO (48 VDC 88 kW)) EN OPERACION enero 13, martes 179 41 183,45 0,97 22 horas
m 1 e {'* TRANSFORMADOR enero 14, miércoles 195 48 200,98 0,97 | 22 horas 15 minutos
S B | 4 ITEM CAPACIDAD ESTADO enero 15, jueves 189 42 193,42 0,98 22 horas
gnk%?n'asum(asvnc 1 150 kVA EN OPERACION enero 16, viernes 203 52 209,69 0,97 22 horas
enero 17, sdbado 190 52 196,82 0,96 22 horas
% enero 18, domingo 192 49 198,13 0,97 22 horas
S 4 enero 19, lunes 184 45 189,21 0,97 22 horas 15 minutos
o ey a0 Semns enero 20, martes 183 39 186,99 0,98 | 22 horas 15 minutos
wrmsvnucw!u‘mcvw lNOtTEMDON | enero 21, miércoles 175 43 180,04 0,97 21 horas 45 minutos
Sosthauem e enero 22, jueves 170 39 174,82 0,97 24 horas
enero 23, viernes 183 38 186,58 0,98 24 horas
llustracién 101: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 102: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 24, sabado 199 52 20542 0,97 24 horas
enero 25, domingo 201 42 205,38 0,98 24 horas
enero 26, lunes 142 32 145,89 0,98 14 horas 45 minutos
Energla por dia de la semana - Localidad 27495002 Curva de carga promedio diaria - Localidad 27495002 enero 27’ mal’tes 204 41 207,83 0,98 24 hOfaS
e enero 28, miércoles 197 39 201,02 0,98 24 horas
1000 o / enero 29, jueves 201 35 204,21 0,99 24 horas
/%,_1 enero 30, viernes 210 a7 215,05 0,98 24 horas
_ o0 8 ~— enero 31, sabado 219 47 223,78 0,98 24 horas
Total 6.218 1.458 6.386,44 0,97

o
2
]

Potencia (kW
o

lunes martes miércoles juev
Dia de la

viernes sabado domingo © 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hora

Tabla 102: Resumen Datos de Generacion.

. Energia Energia Horas' ;
[Energna Reactiva Aparente Factor ('ie Prf)medlo Potepma
Activa (kWh) (KVARD) (KVAh) Potencia dia-mes Maxima 15,05
[hh:mm] [kW]:
6.218 1458 6.386,44 0,97 22 horas 48 Fechay hora 202601-02 18:45
minutos
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Localidad: Cédigo 27075001 . . . .
CUPICA Iocali%ad' Tabla 103: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BAHIA SOLANO CUPICA (BAHIA SOLANO - CHOCO E
Departamento: ~ CHOCO Cédigo  SUI, 20504 ( : ) nero
operador:
Region: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
) . Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas:
. kWh kVARAh kVAh .u hh:mm
Latitud: 6,704200 (awty | (kvarh) | (kvah) (1) [hhzmem]
Longitud: -77,473900 enero 01, jueves 2.839 726 2.930,62 0,97 24 horas
Usuarios: enero 02, viernes 2.419 496 2.468,86 0,98 24 horas
Operador de red: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUPICA enero 03, sabado 2.445 644 2.528,48 0,97 24 horas
enero 04, domingo 2.525 665 2.611,25 0,97 24 horas
enero 05, lunes 2.451 647 2.535,35 0,97 24 horas
llustracién 103: Esquema de conexion de la localidad Tabla 104: Infraestructura de la localidad. enero 06, martes 2.366 568 2.433,52 0,97 24 horas
aidad 4o Comn n enero 07, miércoles 2.324 535 2.385,11 0,97 24 horas
Medidor 3 ez enero 08, jueves 2.436 659 2.523,40 0,97 24 horas
- »)) ' enero 09, viemes 2144 562 2.216,19 097 | 21 horas 45 minutos
RED 132K enero 10, sdbado 2.072 623 2.163,93 0,96 24 horas
PCH enero 11, domingo 2.178 670 2.278,39 0,96 | 23 horas 30 minutos
e TER I CAPACIDAD IEN —ESTADO___ enero 12, lunes 2.127 672 |  2.230,78 0,95 24 horas
STEWART & STEVENSON e s SEURD ELECTROGEND enero 13, m_a,nesl ;ii; 222 ;igi,gz 8,2? ;i :oras
%_ 220ur3200y Circune ITEM MARCA CAPACIDAD KW ESTADO enero 14, miércoles . 494, , oras
1 CUMMINS 185 EN QPERACION enero 15, jueves 2.443 571 2.508,66 0,97 24 horas
2 STEWART & STEWENSON 197 EM OPERACION enero 16, viernes 2.455 632 2.535,38 0,97 24 horas
. (:TEPAEEE%%%DAORES | s enero 17, sabado 2.412 591 2.483,25 0,97 24 horas
%— 3 | o0 [EN CPERACION enero 18, domingo 2.465 665 2.553,12 0,97 24 horas
CUMMINS 185 kW enero 19, lunes 2.455 639 2.536,74 0,97 24 horas
enero 20, martes 2.313 519 2.370,45 0,98 24 horas
e enero 21, miércoles 2.384 552 2.447,14 0,97 24 horas
ERR caeR enero 22, jueves 2.506 608 2.578,41 0,97 24 horas
enero 23, viernes 2.552 658 2.635,87 0,97 24 horas
llustracién 104: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 105: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 24, sabado 2.548 674 2.635,26 0,97 24 horas
Energfa por dia de la semana - Localidad 27075001 Curva de carga promedio diaria - Localidad 27075001 enero 25' domlngo 2.490 632 2'568*97 0'97 24 horas
14000 enero 26, lunes 2.592 671 2.677,86 0,97 24 horas
120 enero 27, martes 2.484 610 2.558,12 0,97 24 horas
12000 enero 28, miércoles 2.407 528 2.464,11 0,98 24 horas
o000 100 enero 29, jueves 2.679 687 2.765,99 0,97 24 horas
N o enero 30, viernes 2.544 671 2.631,17 0,97 | 23 horas 45 minutos
£ so00 % enero 31, sdbado 2.531 655 2.614,55 0,97 24 horas
£ oo g Total 75.297 19.333 77.739,04 0,97
4000 40
2000 20 .
Tabla 105: Resumen Datos de Generacion.
o lunes martes miéreoles jueves viernes sabado domingo % 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 E L, E L, Horas
pie de o semana e Energia R::c:g\l/a; A r;?g::; Factor de Promedio Potencia
Activa (kWh) (KVARD) g(v Ah) Potencia dia-mes Maxima 147,99
[hh:mm] [kw]:
75.297 19333 77.739,04 0,97 23 k_loras 54 Fechay hora 202601-29 20:15
minutos
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 [©) @IPSEnergiaZNI
PBX: (57 1) 639 7888 ® |psE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo : (57 1) 6101130 @ A .
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Localidad: DICHARDI I%gg:%c; d: 27372905 Tabla 106: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: JURADO .
Departamento: ~ CHOCO Cédigo  SUI, 20432 DICHARDI (QURADO - CHOCO) Enero
operador:
Region: . Iir:e_rgia :nergia AEnergia I;actor c_ie Horasdc_je servlicgg
. echa ctiva eactiva parente otencia promedio en el dia
Coordenadas: Latitudt: 7247220 (kWh) (KVARh) (KVAh) (p.U) [hhzmm]
Longitud: -77,819400 enero 01, jueves 53 30 61,18 0,87 15 horas
Usuarios: enero 02, viernes 37 18 41,40 0,90 8 horas 30 minutos
Operador de red: ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. enero 03, sabado 27 15 31,12 0,87 7 horas
enero 04, domingo 48 18 51,13 0,94 | 13 horas 30 minutos
llustracion 106: Esquema de conexion de la localidad Tabla 107: Infraestructura de la localidad. enero 05, lunes 39 19 43,27 089 | 11 horas 45 minutos
ornd aa T I enero 06, martes 38 18 42,40 0,91 9 horas
Comuniciones . GRUPO ELECTROGEND enero 07, miércoles 31 17 34,94 0,87 10 horas
i D = ITEM‘ MARCA | MODELO ‘CAPACIDAD| ESTADO enero 08, jueves 31 17 35,18 0,87 9 horas
H)} = p >3 1| STAMFORD | BCLILSAE | 23kva [enoperACION enero 09, viernes 16 10 18,91 0,85 | 3 horas 15 minutos
enero 10, sdbado 40 23 46,16 0,87 | 11 horas 45 minutos
enero 11, domingo 43 14 44,95 0,95 | 10 horas 45 minutos
enero 12, lunes 36 17 39,64 0,90 8 horas 45 minutos
enero 13, martes 40 18 43,92 0,91 10 horas
;%E: enero 14, miércoles 33 17 37,66 0,89 8 horas 45 minutos
STAMFORD BCLIL84E enero 15, jueves 35 18 39,64 0,89 12 horas
B enero 16, viernes 31 14 33,75 0,90 | 11 horas 30 minutos
enero 17, sdbado 32 14 34,92 0,91 8 horas
T e enero 18, domingo 33 19 38,30 0,86 9 horas 15 minutos
DED::;:E‘UN B TELE"‘ET‘““‘ A enero 19, lunes 34 19 39,27 0,87 | 10 horas 30 minutos
enero 20, martes 33 18 37,37 0,88 11 horas
enero 21, miércoles 36 16 39,58 0,91 12 horas
., . . . ., . . - enero 22, jueves 35 18 39,56 0,89 12 horas
llustracion 107: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 108: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 23, viernes 20 17 3407 087 9 horas 15 minutos
enero 24, sdbado 35 16 38,21 0,90 8 horas 45 minutos
Energla por dia de la semana - Localidad 27372905 Curva de carga promedio diaria - Localidad 27372905 enero 25' domingo 30 17 34’06 0’87 7 horas 45 minutos
200 o enero 26, lunes 42 17 45,15 0,93 | 12 horas 15 minutos
175 enero 27, martes 34 19 38,57 0,87 9 horas
1o 2.5 enero 28, miércoles 23 10 24,89 0,91 8 horas 15 minutos
enero 29, jueves 32 10 33,58 0,95 11 horas
£ £ enero 30, viernes 40 21 44,73 0,88 | 11 horas 15 minutos
;!’ 100 g s enero 31, sdbado 34 27 43,81 0,78 4 horas 45 minutos
" Total 1.079 543 1.208,28 0,89
o lunes martes miércoles jueves viernes sabado domingo %0, 1 2 3 a4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
frae o semans e Tabla 108: Resumen Datos de Generacion.
. Energia Energia Horas. ;
I_Energla Reactiva Aparente Factor c_ie Promedio Poﬁepma
Activa (kWh) (KVARN) (KVAR) Potencia dia-mes Maxima 6,36
[hh:mm] [kw]:
1.079 543 1.208,28 0.89 9 h_oras 51 Fecha y hora 2026:01-04 11:30
minutos
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 @) @IPSEnergiaZNI
PBX: (57 1) 639 7888 @ 1pse
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Localidad: EYASAKE I%zg:%% d: 27372907 Tabla 109: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: JURADO EYASAKE (JURADO - CHOCO) Enero
Departamento: CHOCO Cédigo SUl, 20432 . r — —
operador: Ene_rgla Energla Energia Factor Qe Horas Qe serwcn?
., Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Region: (kWh) (kVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Coordenadas: enero 01, jueves 0 0 0,02 0,95 0 horas
Latitud: 7,119740 enero 02, viernes 0 0 0,00 0 horas
Longitud: -77,700600 enero 03, sabado 42 2 42,32 1,00 4 horas 45 minutos
Usuarios: enero 04, domingo 45 5 45,40 0,99 4 horas 15 minutos
Operador de red: ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. enero 05, lunes 39 4 39,22 1,00 4 horas
enero 06, martes 43 5 43,46 0,99 4 horas
llustracién 109: Esquema de conexion de la localidad Tabla 110: Infraestructura de la localidad. enero 07, miércoles 72 14 72,91 0,98 | 5 horas 45 minutos
il GENERACION enero 08, jueves 37 2 37,04 1,00 5 horas
Eoneiinichs f_xg GRUPO ELECTROGENO enero 09, viernes 68 9 68,72 0,99 6 horas 30 minutos
N N ITEM MARCA MODELO CAPACIDAD ESTADO enero 10, sdbado 56 6 56,44 0,99 5 horas 15 minutos
)) 1 CATERPILLAR DESSED 100 kVA |EN OPERACION enero 11, domingo 40 0 39,50 1,00 4 horas 45 minutos
2 CATERPILLAR DEBSEQ 100 kVA |EN OPERACION enero 12, lunes 30 0 29,54 1,00 4 horas 15 minutos
Durante los dias 1y 2 enero sin registro de energia. enero 13, martes 55 0 55,30 1,00 | 7 horas 30 minutos
enero 14, miércoles 126 42 132,48 0,95 12 horas
enero 15, jueves 52 5 52,00 1,00 6 horas
enero 16, viernes 112 41 118,89 0,94 8 horas 30 minutos
enero 17, sdbado 43 2 43,11 1,00 6 horas
| enero 18, domingo 31 0 30,55 1,00 4 horas 30 minutos
CATERFILLAR DESSEQ enero 19, lunes 30 0 30,06 1,00 4 horas 30 minutos
1oakva DISSRANS CENERAL DEL SISTENA enero 20, martes 39 0 38,79 1,00 6 horas
EYASAKE ‘ CHMPSE enero 21, miércoles 40 0 39,51 1,00 6 horas 15 minutos
enero 22, jueves 39 0 39,42 1,00 6 horas 15 minutos
enero 23, viernes 43 0 42,68 1,00 6 horas 15 minutos
llustracién 110: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 111: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. enero 24, sabado 49 2 48,70 1,00 | 6 horas 30 minutos
enero 25, domingo 42 4 42,50 1,00 6 horas
enero 26, lunes 124 38 129,88 0,96 12 horas 15 minutos
Energfa por dia de la semana - Localidad 27372907 Curva de carga promedio diaria - Localidad 27372907 -
00 1o enero 27, martes 166 62 177,20 0,94 | 16 horas 15 minutos
enero 28, miércoles 116 31 120,48 0,97 14 horas
e N enero 29, jueves 144 56 154,26 0,93 | 13 horas 30 minutos
300 enero 30, viernes 157 65 169,68 0,92 13 horas 45 minutos
— 250 s s enero 31, sdbado 153 54 162,24 0,94 13 horas 30 minutos
Total 2.031 448 2.079,95 0,98
& a
100 , e

lunes martes miércoles jueves viernes sabado domingo o 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dia de la semana Hora

Tabla 111: Resumen Datos de Generacion.

Energia Energia Horas ;
Energia Reacgva A are%lte Factor de Promedio Potepua
Activa (kWh) (KVARN) (7<V A) Potencia dia-mes Maxima 14,63
[hh:mm] [kW]:
2031 248 2.079.95 0.98 7 r_loras 2 Fecha y hora 202601-16 19:15
minutos
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 @) @IPSEnergiaZNI
PBX: (57 1) 639 7888 @ 1pse
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Localidad:

JOVI

Municipio: NUQUI
Departamento: ~ CHOCO
Regién:
Coordenadas:

Latitud:

Longitud:
Usuarios:

Operador de red:

llustracién 112: Esquema de conexién de la localidad

llustracion 113: Energia entregada por dia de la semana.

Cadigo 27495008
localidad:

Cadigo SUl, 59450
operador:

5,614920
-77,382400

AMBAR SERVICIOS DE OCCIDENTE ESP SAS

Tabla 113: Infraestructura de la localidad.

llustracién 114: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

Tabla 112: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

enero 01, jueves
enero 02, viernes
enero 03, sabado
enero 04, domingo
enero 05, lunes
enero 06, martes
enero 07, miércoles
enero 08, jueves
enero 09, viernes
enero 10, sabado
enero 11, domingo
enero 12, lunes
enero 13, martes
enero 14, miércoles
enero 15, jueves
enero 16, viernes
enero 17, sdbado
enero 18, domingo
enero 19, lunes
enero 20, martes
enero 21, miércoles
enero 22, jueves
enero 23, viernes
enero 24, sabado
enero 25, domingo
enero 26, lunes
enero 27, martes
enero 28, miércoles
enero 29, jueves
enero 30, viernes
enero 31, sabado

Total
. Energia
Energia f
X Reactiva
Activa (kWh) (KVARh)
10.446 3.623

JOVI (NUQUI - CHOCO)

Energia
Activa
(kwh)

419
414
385
399
395
384
412
383
320
327
333
320
303
313
302
316
307
339
345
373
312
269
293
321
323
309
277
310
302
321
321

10.446

Energia
Reactiva
(KVARh)

132
140
127
139
130
141
139
123
113
113
109
102
114
115
106
114
115
123
120
122
100

88
105
114
114
108
100
116
111
116
117

3.623

Energia
Aparente
(kVAh)
438,97
437,27
405,26
422,23
415,74
409,13
434,84
402,09
339,83
345,93
350,47
335,74
323,73
333,77
320,50
335,75
327,99
360,34
365,47
392,13
327,53
282,99
310,81
340,78
342,14
327,13
294,29
331,33
321,58
341,38
341,12

11.056,85

Factor de
Potencia
(p-u)
0,95
0,95
0,95
0,94
0,95
0,94
0,95
0,95
0,94
0,95
0,95
0,95
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,95
0,95
0,95
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94

0,94

Tabla 114: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

11.056,85

Factor de
Potencia

0,94

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
19 horas 23
minutos

Potencia
Méaxima

[kW;

Fecha y hora

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
22 horas 45 minutos
18 horas
18 horas
18 horas
18 horas
17 horas
17 horas 45 minutos
16 horas 45 minutos
17 horas 15 minutos
16 horas 45 minutos
18 horas
19 horas 45 minutos
23 horas
17 horas
17 horas
17 horas
18 horas
19 horas 30 minutos
17 horas 15 minutos
17 horas
17 horas
17 horas
17 horas
18 horas

26,60

2026:01-14 18:45
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